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1 INFORMAZIONI GENERALI
Prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente le
avvertenze e le istruzioni riportate in questo manuale,
che deve essere conservato per una futura consulta-
Egrl]ier{gua originale di redazione & l'italiano, che fara
fede in caso di difformita nelle traduzioni.
Il manuale e parte integrante dell’apparecchio come
residuo essenziale di sicurezza e deve essere con-
servato fino allo smantellamento finale del prodotto.
L’acquirente puo richiedere copia del manuale in
caso di smarrimento contattando Calpeda S.p.A. e
specificando il tipo di grodotto riportato sull’etichetta
della macchina (Rif. 2.3 Marcatura).
In caso di modifiche, manomissioni o alterazioni dell'appa-
recchio o parti di esso non autorizzate dal fabbricante, la
“dichiarazione CE” perde di validita e con essa anche la
garanzia.
L'apg_ar,eqchi\o puo essere utilizzato da
bambini di eta non inferiore a 8 anni e da
persone con ridotte capacita fisiche, sen-
soriali 0 mentali, o prive di esperienza o
della necessaria conoscenza, purche
sotto sorveglianza oppure dopo che le
stesse abbiano ricevuto istruzioni relative
all'uso sicuro dell'apparecchio e alla com-
Brens!o_ne dei pericoli ad esso inerenti. |
ambini non devono giocare con I'appa-
recchio. La pulizia e la manutenzione
destinata ad essere effettuata dall'utilizza-
tore non deve essere effettuata da bam-
bini senza sor\{egllanza. L .
Non usare I'apparecchio in stagni,
vasche e piscine quando nellacqua
si trovano persone. .
Le?qer.e attentamente la sezione
installazione dove é riportata:
-la massima Prevalenza strutturale
?r%rq?ssa nel Corpo pompa (caplto-
00o.1).

O©CONOOTAhWN =

-il tipo e la sezione del cavo di ali-
mentazione (capitolo 6.7}. .

-il tipo di protezione elettrica da
installare (capitolo 6.7).

1.1 Simbologia utilizzata
Per migliorare la comprensione si utilizzano i simboli/pit-
togrammi sotto riportati con i relativi significati.

Informazioni ed avvertenze che devono
essere rispettate, altrimenti sono causa di
danneggiamenti all’apparecchio o
compromettono la sicurezza del personale.

Informazioni ed avvertenze di carattere
elettrico il cui mancato rispetto puod
danneggiare I'apparecchio o compromettere
la sicurezza del personale.

Indicazioni di note e avvertimenti per la
corretta gestione dell’apparecchio e dei suoi
componenti.

Interventi

che ?ossono essere svolti
dall’'utilizzatore finale dell’apparecchio. Previa
lettura delle istruzioni, e il responsabile per il
suo mantenimento in condizioni di utilizzo
normali. E autorizzato a fare operazioni di

manutenzione ordinaria.

o
Interventi che devono essere svolti da un
@ elettricista qualificato abilitato a tutti gli
interventi di natura elettrica di manutenzione e
di riparazione, e in grado di operare in
presenza di tensione elettrica.

Interventi che devono essere svolti da un
tecnico qualificato in grado di utilizzare
correttamente I'apparecchio in condizioni
normali, abilitato a tutti gli interventi di natura
meccanica di manutenzione, di regolazione e
di riparazione.

Indica_ I'obbligo di uso di dispositivi di
protezione individuale - protezione delle mani.

Interventi che devono essere svolti con
I'apparecchio spento e scollegato dalle fonti di
energia.

Interventi che devono essere svolti con
I'apparecchio acceso.

1.2 Ragione sociale e indirizzo del Fabbricante
Ragione sociale: Calpeda S.p.A.

Indirizzo: Via Roggia di Mezzo, 39

36050 Montorso Vicentino - Vicenza / ltalia
www.calpeda.it

1.3 Operatori autorizzati

Il prodotto & rivolto a operatori esperti divisi tra utiliz-

zatori finali del prodotto e tecnicl specializzati (vedi

simboli sopra).

e | E vietato per I'utilizzatore finale eseguire operazioni

]| |riservate ai tecnici specializzati. Il fabbricante non
risponde di danni derivati dalla mancata osservanza

di questo divieto.

1.4 Garanzia

Per la garanzia sui prodotti fare riferimento alle con-

dizioni generali di vendita.

e |La %aranzia include sostituzione o riparazione

I GRATUITA delle parti difettose (riconosciute
dal fabbricante).

La garanzia dell’alpparecchio decade: i
- Qualora l'uso dello stesso non sia conforme alle istru-
zioni e norme descritte nel presente manuale.
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- Nel caso di modifiche o variazioni apportate arbitraria-
mente senza autorizzazione del Fabbricante (vedi par.

1.5?.

- Nel caso di interventi di assistenza tecnica eseguiti
da personale non autorizzato dal Fabbricante.

- Nel caso di mancata manutenzione prevista nel
presente manuale.

1.5 Servizio di supporto tecnico

Qualsiasi ulteriore informazione sulla documentazione,
sui servizi di assistenza e sulle parti dell’apparecchio,
ﬁ)uzc; essere richiesta a Calpeda S.p.A. (vedi paragrafo

2 DESCRIZIONE TECNICA

Pompe monogiranti sommergibili di acciaio inossidabile
al nichel-cromo, con bocca di mandata verticale.

GXR: con girante aperta (a rasamento).

GXV: con girante arretrata (a vortice).

Motore raffreddato dall’acqua pompata con scorrimento
tra camicia motore e camicia esterna.

Doppia tenuta sull'albero con camera d’olio interposta.

2.1 Uso previsto per

Esecuzione standard

- GXR con girante aperta.
Per acqua pulita o leggermente sporca, con corpi
solidi in sospensione fino ad un diametro di 10 mm
82 mm per GXR 12).

- GXV con girante arretrata (a vortice).
Per acqua pulita o leggermente sporca, con corpi
solidi in sospensione fino ad un diametro di 25 mm.

- Massima temperatura del liquido: 50 °C (40 °C
Rﬂompe monofasi).

- Massima densita del liquido: 1100 kg/m°.

- Massima profondita di immersione: 5 m (con cavo di
adatta lunghezza).
Per I'utilizzo all’esterno il cavo di alimentazione deve
avere una lunghezza di almeno 10 m.

2.2 Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
L’apparecchio & stato progettato e costruito esclusi-
vamente per I'uso descritto nel par. 2.1.

Non usare la pomfla su stagni, vasche,
piscine, quando nell’acqua si trovano per-
sone.

La pompa non puo essere usata in un
ambiente esplosivo o infiammabile.
E  assolutamente  vietato  l'impiego

dell’apparecchio per usi impropri, e modalita
di uso non previste dal presente manuale.

L’utilizzo improprio del prodotto deteriora le caratteri-
stiche di sicurezza e di efficienza dell’apparecchio,
Calpeda non pud essere ritenuta responsabile per
guasti o infortuni dovuti all'inosservanza dei divieti
sopracitati.

2.3 Marcatura - o
Di seguito una copia della targhetta di identificazione
presente sull'involucro esterno della pompa.

1 Tipo

2 Portata

3 Prevalenza

4 Potenza nominale
5 Tensione di alim.

6 Corrente

7 Eventuali note

8 Frequenza

9 Tipo di servizio

10 Classe isol.

11 Peso

12 coso

13 Velocita nominale
14 Protezione
15

16

-16
-15

[Hcalpeda €12 € €

B XXXXXXX
Q min/max X/X méh
H max/min X/Xm
XKW (XHp) S.F.
2204/380Y V3~50Hz
X/XA
XXXXXXXX

XXXXXXX

IP XX -14
n XXXx/min (K]

cose X -12
S1 lcl. X Xkg [l

|
I
9

Matricola
Certificazioni

3 CARATTERISTICHE TECNICHE

3.1 Dati tecnici (esecuzione standard)

Dimensioni di in?ombro e pesi (cap. 12.1).

Velocita nominale 2900/3450 rpm .

Protezione IP X8 (per immersione continua).
Tensione di alimentazione/ Frequenza:

- fino a 240V 1~ 50/60 Hz

- fino a 480V 3~ 50/60 Hz ) ) )
Verificare che la frequenza e la tensione di rete sia
idonea alle caratteristiche elettriche indicate in targhetta.
Pressione sonora con la minima profondita di
immersione: <70dB (A). =

La rumorosita scompare o diminuisce con la pompa
sommersa. ) ) )
Avviamenti/ora max: 30 ad intervalli regolari (20 per
GXR 12

Prc(agsti)on)é finale massima ammessa nel corpo pompa 20
m (2 bar).
Pressione massima in aspirazione: PN (Pa) - Hmax (Pa).

4 SICUREZZA

4.1 Norme comportamentali generiche
Prima di utilizzare il J)rodotto € necessario
conoscere tutte le indicazioni riguardanti la
sicurezza.
Si deve leggere attentamente e seguire tutte le
istruzioni tecniche, di funzionamento e le indicazioni
qui contenute per i differenti passaggi: dal trasporto
allo smaltimento finale.
| tecnici specializzati sono tenuti al rispetto dei
re?olamen_tl, regolamentazioni, norme e leggi
del paese in cuj la pompa € venduta.
L’apparecchio & conforme alle vigenti norme di
sicurezza. ) .
L’uso improprio pud comunque provocare
danni a persone, cose o animali.
Il fabbricante declina ogni responsabilita in caso
di tali danni o da uso In condizioni diverse da
quelle indicate in targa e nelle presenti istruzioni.

Rispettare la cadenza degli interventi di
manutenzione e la tempestiva sostituzione dei
pezzi danneggiati o usurati, permette
all’apparecchio di lavorare sempre nelle
migliori condizioni.Usare solo ed
esclusivamente Igezzi di ricambio originali
forniti da CALPEDA S.p.A.o da un distributore
autorizzato.

Non rimuovere o alterare le targhe apposte dal
fabbricante sull’apparecchio. )

L’apparecchio non deve essere messo in
funzione in caso di difetti o parti danneggiate.

f Le operazioni di manutenzione ordinaria e

straordinaria, che prevedono uno smontaggio
anche parziale dell’apparecchio, devono essere
effettuate solo dopo aver interrotto I'alimenta-
zione dell'apparecchio stesso.

Il liquido potrebbe essere inquinato a causa di
perdite di lubrificante.

4.2 Dispositivi di sicurezza

L’apparecchio & costituito da una scocca esterna che
impedisce contatti con gli organi interni e gli elementi in
tensione.

4.3 Rischi residui . .
L’apparecchio, per progettazione e destinazione
d’uso (rispetto uso previsto e norme di sicurezza),
non presenta rischi residui.

4.4 Segnaletica di sicurezza e informazione
Per questo tipo di prodotto non & prevista segnaletica sul
prodotto.

4.5 Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Nelle fasi di installazione avviamento e manutenzio-
ne si consiglia agli operatori autorizzati di valutare,
quali siano I dispositivi idonei al lavori descritti.

Nelle operazioni di manutenzione ordinaria e straor-
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dinaria, in cui si prevedere di togliere il filtro, & previ-
sto I'uso dei guanti per la protezione delle mani.

Segnale DPI obbligatori

@ PROTEZIONE DELLE MANI

(guanti per la protezione da rischio chimi-
co, termico e meccanico)
5 TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE
Il ptrodotto € imballato per mantenere integro il conte-
nuto.
Durante il trasporto evitare di sovrapporre pesi
eccessivi. Assicurarsi che durante il trasporto I'imbal-
lo non sia libero di muoversi.
| mezzi per trasportare I'apparecchio imballato, devo-
no essere adeguati alle dimensioni e ai pesi del pro-
dotto scelto (vedi cap. 12.1 dimensioni di ingombro).

5.1 Movimentazione

Movimentare con cura l'imballo, che non deve subire urti.
Si deve evitare di sovrapporre agli imballi altro mate-
riale che potrebbe deteriorare la pompa.

6 INSTALLAZIONE

6.1 Dimensioni di ingombro

Per le dimensioni di ingombro dell’apparecchio vedi
gl&a Izg;o “Dimensioni di ingombro” (cap. “12.1 ALLE-

6.2 Requisiti ambientali e dimensioni del luogo di
installazione

Il cliente deve predisporre il luogo di installazione in
modo adeguato alla corretta installazione e in coe-
renza alle esigenze costruttive della stessa (allaccia-
menti elettrico, ecc...).

E assolutamente vietata l'installazione e la messa in
servizio della macchina in ambienti con atmosfera
potenzialmente esplosiva.

6.3 Disimballaggio
e | Verificare che I'apparecchio non sia stato
l danneggiato durante il trasporto.

Il materiale d’'imballo, una volta disimballata la mac-
china, dovra essere eliminato e/o riutilizzato secondo
le norme vigenti nel Paese di destinazione dell’appa-
recchio.

6.4. Installazione

Il diametro interno del tubo di mandata non deve mai
essere inferiore al diametro della bocca della pompa:

G 1'. per GXR, GXV;

G 1/ per GXR 12;

ATTENZIONE: la pompa deve essere sollevata e
trasportata servendosi dell’apposita maniglia.
Appoggiare la pompa, con asse verticale, sul fondo
del pozzetto o del luogo di installazione.

6.5. Installazione fissa

6.5.1. Installazione fissa con galleggiante magnetico

GXRM .GF GXVM ..GFA

Montare nel tubo di mandata una valvola di non
ritorno a palla (a clapet per GQR, GXR).

Prevedere che sia possibile la rimozione della pompa
senza svuotare I'impianto (se necessario, inserire una
saracinesca ed un bocchettone).

Con la pompa appoggiata, prevedere ancoraggi e
sostegni del tubo di mandata adatti alla sua
lunghezza e peso.

Se si prevede che sul fondo del pozzetto possa formarsi
della melma di deposito prevedere opportuno appoggio
che mantenga I'elettropompa sollevata.

6.6. Installazione trasportabile

Per evitare un precoce deterioramento della pompa,
nel caso d’impiego su stagno o fiume, montare la
pompa su una base piana sollevata dal fondo per non
aspirare sabbia o ghiaia.

Se si usa un tubo di mandata flessibile o in plastica &
necessaria una fune per abbassare, ancorare e
sollevare la pompa.

Fissare sempre una fune o catena di sicurezza, di
materiale non deperibile, alla pompa.

Non usare mai il cavo elettrico per
sostenere la pompa.

Per evitare il rischio di lesioni meccaniche od
elettriche tutte le pompe portatili devono essere
scollegate in modo sicuro dall’alimentazione
elettrica prima della loro rilocazione (cambio di
posto).

Fissare il cavo di alimentazione al tubo di mandata o
alla fune di sicurezza con fascette.

Lasciare allentato il cavo elettrico per evitare tensioni
causate dalle dilatazioni del tubo sotto carico.

Se esiste il pericolo che il pozzetto si asciughi,
eseguire un foro di 3 mm sul tubo di mandata, prima
della valvola di non ritorno, per permettere la
fuoriuscita dell'aria attorno alla girante cap. 12.2 fig. 1.
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6.7 Collegamento elettrico

E3t

Il collegamento elettrico deve essere eseguito da
un elettricista qualificato nel rispetto delle
Seguire le norme di sicurezza.

prescrizioni locali.
Eseguire sempre il collegamento a terra della
pompa, anche con tubo di mandata non
metallico.
Verificare che la frequenza e la tensione di rete
corrisFondano a quelle indicate in targa.
Per l'uso in una piscina (solamente quando
all’interno non vi sono persone), vasche da giardino
o posti similari, nel circuito di alimentazione deve
essere installato un interruttore differenziale con
una corrente residua (IAN) < 30 mA.
Installare un dispositivo per la onnipolare
disinserzione dalla rete (interruttore per scollegare
la pompa dall’alimentazione) con una distanza di
apertura dei contatti di almeno 3 mm.
Nel caso di prolunghe assicurarsi che il cavo sia di

adeguata sezione per evitare cadute di tensione e
che a giunzione rimanga all’asciutto.

6.7.1. Pompe monofasi GXRM, GXVM

Sono fornite con condensatore e termoprotettore
incorporati, con cavo di alimentazione tipo HO7RN-F,
con spina e con interruttore a galleggiante.

Collegare la spina ad una presa con conduttore di
protezione (terra).
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6.7.2. Pompe trifasi GXR, GXV
Esecuzione senza spina.
Installare nel quadro_di comando un adeguato
salvamotore con curva D come da corrente di targa.
Con le elettropompe trifasi, quando non é possibile
controllare a vista il livello dell’acqua, installare un
interruttore a galleggiante collegato al quadro di
comando per stabilire i livelli di arresto e di
avviamento automatico.

7 AVVIO E IMPIEGO

7.1 Controlli prima dell’accensione ) )
L’apparecchio non deve essere messo in funzione in
presenza di parti danneggiate.

7.2 Primo avviamento

Con alimentazione trifase verificare che il senso
di rotazione sia corretto.

Prima dell’installazione, avviare per pochi giri il
motore e controllare attraverso I'apertura di
asFirazione che la girante giri nel senso indicato
dalla freccia sulla pompa. In caso contrario togliere
I'alimentazione elettrica e invertire fra loro i
collegamenti di due fasi nel quadro di comando.

Il funzionamento con senso di rotazione inverso é
Nel caso di incertezza occorre estrarre la pompa e
controllare il senso di rotazione osservando
direttamente la girante.

f Non introdurre dita nell’apertura di
I'energia elettrica (che la pompa non rischi di
essere messa sotto tensione  per
inavvertenza) e che la girante si sia
completamente arrestata.

interruttori termici possono avviarsi
automaticamente.

Non estrarre mai dall’acqua la pompa quando questa
€ ancora in funzione.

Esecuzione con galleggiante: l'interruttore a
galleggiante collegato direttamente alla pompa
comanda I'avviamento e I'arresto della stessa.
Controllare che l'interruttore a galleggiante non
Esecuzione senza g?_allg giante: avviare la pompa
solo se immersa nel liquido da sollevare (vedi h max
cap. 12.1). ) . .

Il motore monofase si arresta nel caso di funzionamento

causa di vibrazioni e perdita di portata.

aspirazione se non si € accertato che sia tolta
| motori collegati direttamente alla rete tramite
Evitare il funzionamento a secco.
trovi impedimenti al libero galleggiamento.
EE)OLLC";gatO con acqua ad una temperatura superiore a

Quando la temperatura degli avvolgimenti scende, il
termoprotettore da il consenso al riavviamento del motore.
7.3 SPEGNIMENTO
L’apparecchio deve essere spento in ogni caso
in cui vi fossero anomalie di funzionamento.
(vedi ricerca guasti).
Il prodotto & progettato per un funzionamento continuo,
lo spegnimento avviene solamente scollegando I'ali-
mentazione mediante i previsti sistemi di sgancio (vedi
par. “6.7 Collegamento elettrico”).
8 MANUTENZIONE
Prima di ogni intervento & obbligatorio mettere 'appa-

recchio fuori servizio scollegando ogni fonte di energia.
Se necessario rivolgersi ad elettricista o tecnico esperto.

A\

A
A

Ogni operazione di manutenzione, pulizia o
riparazione effettuata con I'impianto elettrico
sotto tensione, pud causare gravi incidenti,
anche mortali, alle persone.

Una eventuale sostituzione del cavo o
dellinterruttore a galleggiante deve essere
effettuato da un Centro Assistenza Calpeda.

Se il cavo di alimentazione & danneggiato, esso
deve essere sostituito dal costruttore o dal suo
servizio assistenza tecnica o comunque da una
persona con qualifica similare, in modo da
prevenire ogni rischio.
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Nel caso di manutenzioni straordinarie, o di interventi di
manutenzione che necessitano lo smontaggio di parti
dell’apparecchio, il manutentore deve essere un tecnico
ualificato in grado di leggere e comprendere schemi e
isegni.
E op%ortuno tenere un registro di tutti gli interventi effettuati.
e |Durante la manutenzione deve essere posta
] r)_articola_re attenzione al fine di evitare
‘introduzione o limmissione in circuito di corpi
estranei, anche di piccole dimensioni, che
possano causare un malfunzionamento e
compromettere la sicurezza dell’apparecchio.

f Evitare di eseguire qualsiasi operazione a mani

nude. Utilizzare i guanti anti taglio, e resistenti
allacqua, per lo smontaggio e la pulizia del filtro
o in altri particolari dove si rendessero necessari.

e |Durante le operazioni di manutenzione non
| deve essere presente personale estraneo.

Le operazioni di manutenzione non descritte in questo

manuale devono essere eseguite solamente da perso-

nale specializzato inviato dalla CALPEDA S.Ip.A..

Per ulteriore informazioni tecniche riguardanti l'utilizzo o la

garkjtenzione dell’apparecchio, contattare CALPEDA
P.A.

8.1 Manutenzione ordinaria

o [

Prima di ogni intervento di manutenzione
togliere I'alimentazione elettrica e assicurarsi
che la pompa non rischi di essere messa sotto
tensione per inavvertenza.

La pompa puo essere stata immersa in
Pro otti nocivi o esalanti gas tossici, oppure
rovarsi in ambiente tossico per altre cause;
usare tutte le precauzioni necessarie per
evitare incidenti.
Eventuali pompe da ispezionare o riparare prima
della spedizione/messa a disposizione devono
essere svuotate e accuratamente pulite
internamente ed esternamente.
Lavare con getto d’acqua tutte le parti accessibili.
Nel caso di pericolo di gelo sollevare la pompa
dall’acqua e sistemarla all’asciutto.
Nel caso di funzionamento con liquidi fangosi, subito
dopo I'uso o prima di una inattivita prolungata, fare
funzionare brevemente la pompa con acqua pulita
per rimuovere i depositi.

8.2 Smontaggio dall’impianto
Prima dello smontaggio chiudere le saracinesche in
aspirazione e mandata.

8.3. Smontaggio della pompa

o[ )

Per lo smontaggio ed il rimontaggio osservare la
costruzione sul disegno in sezione (vedi cap. “12.2).
Ogni manomissione pud compromettere la
funzionalita della Fom_pa. .

Per I'ispezione della girante (28.00), la pulizia delle
parti interne e per controllare manualmente la libera
rotazione della girante, togliere le viti 15.70 e il filtro
15.50, le viti (14.24) il corpo pompa (14.00).

Per rimuovere la girante togliere il dado (28.04).
Evitare lo smontaggio di altre parti.

8.4. Ispezione tenuta meccanica

Se & necessario ispezionare la tenuta meccanica
(36.00) e la camera olio, osservare le seguenti
istruzioni.

in leggera pressione. ) )
Usare la necessaria precauzione per evitare
spruzzi.
Tolto il tappo (34.08) con guarnizione orientare il foro
verso il basso e svuotare accuratamente la camera.
Non disperdere I'olio usato nell’lambiente.
Togliendo le viti 70.18 diventa ispezionabile la tenuta
meccanica (36.00).
Per il riempimento con nuovo olio tenere presente
che la camera non deve essere completamente
riempita ma in essa deve rimanere un’adeguata
uantita d’aria per compensare le sovrapressioni
ovute alla dilatazione termica dell’olio.
La quantita d’olio da immettere nella camera € di:
0,04 litri per GXR, GXV 25
0,08 litri per GXR 12.
Usare olio bianco per uso alimentare-farmaceutico.

9 SMALTIMENTO

m Direttiva europea

= | 2012/19/EU (WEEE)
La demolizione dell’'apparecchio deve essere affidata ad
aziende specializzate nella rottamazione di J)rodottl
metallici, per definire attentamente come procedere.
Per lo smaltimento devono essere seguite le disposi-
zioni di legge in vigore nel Paese in cui avviene lo
smantellamento, oltre che quanto previsto dalle leggi
internazionali per la protezione ambientale.

10 RICAMBI
10.1 Modalita di richiesta dei ricambi
Nelle eventuali richieste di parti di ricambio precisare il
numero di posizione nel disegno in sezione ed i dati di
targa (tipo, data e numero di matricola).
Eventuali pompe da ispezionare o riparare
prima della spedizione/messa a disposizione
devono essere svuotate e accuratamente
pulite internamente ed esternamente.
Lavare con getto d’acqua tutte le parti accessibili.
L’ordine puo essere inviato a CALPEDA S.p.A. tramite
telefono, fax, e-mail.

f ATTENZIONE: la camera d’olio puo essere

Nr. Denominazione

14.00 Corpo pompa
14.02 Camicia esterna
14.20 Guarnizione corpo

70.10 O-ring
70.11 Anello del pressacavo
70.12 Anello del pressacavo

14.24 Vite 70.13 Rondella

14.85 Tubo interno 70.16 Manicotto pressacavo
14.86 O-ring 70.17 Ghiera di pressione
15.50 Filtro 70.18 Vite

15.60 Vite distanziale 70.20 Vite

15.70 Vite 70.23 O-ring

28.00 Girante 70.32 Rondella

28.04 Dado bloccaggio girante 70.33 Manicotto pressacavo
28.08 Rosetta 70.34 Ghiera di pressione
28.20 Linguetta 73.00 Cuscinetto lato pompa

34.03 Coperchio camera olio

34.08 Tappo

34.09 O-ring tappo

34.12 Vite

34.130-ring

36.00 Tenuta meccanica

36.54 Bussola distanziatrice
(distanziatore)

40.00 Anello di tenuta radiale

64.08 Camicia di protezione

64.12 O-ring

64.14 Bussola distanziatrice
inferiore

70.00 Coperchio motore lato
pompa

70.08 O-ring

70.09 O-ring

73.08 V-Ring

76.02 Camicia motore completa
76.60 Galleggiante

76.62 Coperchio camicia
76.64 Maniglia

76.68 O-ring

78.00 Albero con pacco rotore
81.00 Cuscinetto

82.02 Vite

82.03 O-ring

82.04 Molla di compensazione
82.05 Vite

94.00 Condensatore

96.02 Cavo con spina

96.09 Vite

96.12 Blocca cavo

96.13 Blocca cavo
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11. RICERCA GUASTI

ATTENZIONE: togliere la tensione di alimentazione prima di effettuare qualsiasi manovra.
ﬁ‘ Non far girare pompa e motore a secco nemmeno per un breve periodo.
Attenersi scrupolosamente alle nostre istruzioni per 'uso, se necessario rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.

INCONVENIENTI | PROBABILI CAUSE POSSIBILI RIMEDI
1) Il motore a) Alimentazione elettrica non | a) Verificare che la frequenza e la tensione di rete sia idonea alle
non si avvia idonea caratteristiche elettriche indicate in targhetta.
b) Collegamenti elettrici non | b) Collegare correttamente il cavo di alimentazione alla morsettiera.
corretti Verificare che la protezione termica sia impostata correttamente
¢) Intervento del dispositivo di (vedi dati sulla targhetta motore) e accertarsi che il collegamento
protezione da sovraccarico del del quadro elettrico a monte del motore sia stato eseguito in modo
motore corretto.
d) Fusibili bruciati o difettosi ¢) Controllare I'alimentazione elettrica e accertarsi che I'albero della
e) Albero bloccato pompa giri liberamente. Verificare che la taratura della protezione
f) Se le cause di cui sopra sono gia | termica sia stata eseguita correttamente (vedi targhetta motore).
state verificate, il motore | d) Sostituire i fusibili, verificare I'alimentazione elettrica e quanto
potrebbe essere in avaria riportato in a) e c)
e) Rimuovere le cause di bloccaggio come indicato in “Pompa
bloccata”
f) Riparare o sostituire il motore rivolgendosi ad un centro
assistenza autorizzato
2 Pompa a) Ingresso di corpi solidi nella | a) Se si & in grado, smontare il corpo pompa e rimuovere i corpi solidi
bloccata girante della pompa estranei all'interno della girante, se necessario rivolgersi a ad un
b) Cuscinetti bloccati centro assistenza autorizzato
b) Nel caso si siano danneggiati i cuscinetti, sostituirli o se
necessario rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato
3) Lapompa |a)Presenza di aria all'interno | a) Sfiatare I'aria dalla pompa attraverso i tappi della pompa e/o operando
funziona ma della pompa sulla valvola di regolazione in mandata. Eseguire nuovamente le
non fornisce manovre di riempimento fino ad espellere tutta I'aria.
acqua d) Filtro in aspirazione otturato d) Pulire il filtro, se necessario sostituirlo. Vedere anche punto 2a)
4) Portata a) Tubazioni ed accessori con | a) Usare tubi e accessori idonei allimpiego
insufficiente diametro troppo piccolo che | b) Pulire la girante ed installare un filtro in aspirazione per evitare
causano eccessive perdite di l'ingresso di altri corpi solidi
carico c) Sostituire la girante, se necessario rivolgersi ad un centro
b) Presenza di depositi o corpi assistenza autorizzato
solidi nei passaggi interni | d) Sostituire la girante e il corpo pompa
della girante e) La pompa non €& idonea
c¢) Girante deteriorata f) Invertire i collegamenti elettrici nella morsettiera o nel quadro
d) Rasamenti di girante e corpo | elettrico
pompa usurati
e) Viscosita eccessiva del liquido
pompato (se di natura diversa
dall’acqua)
f) Senso di rotazione errato
5) Rumore e | a) Parte rotante sbilanciata a) Verificare che corpi solidi non ostruiscano la girante
vibrazioni b) Cuscinetti usurati b) Sostituire i cuscinetti
della c) Pompa e tubazioni non fissate | ¢) Ancorare adeguatamente le tubazioni di aspirazione e mandata
pompa saldamente d) Usare diametri superiori o ridurre la portata della pompa
d) Portata troppo elevata per il | e) Verificare che la tensione di rete sia idonea
diametro della tubazione di
mandata
e) Alimentazione elettrica
squilibrata
6) Perditadalla | a) La tenuta meccanica ha | Nei casi a), b), sostituire la tenuta, se necessario rivolgersi ad un
tenuta funzionato a secco o si € | centro assistenza autorizzato
meccanica incollata a) Accertarsi che il corpo pompa sia riempito di liquido e che tutta
b) Tenuta meccanica rigata per la I'aria sia stata evacuata.
presenza di parti abrasive nel | b) Installare un filtro in aspirazione e impiegare una tenuta adatta
liquido pompato alle caratteristiche del liquido da pompare

Con riserva di modifiche
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1 GENERAL INFORMATION

Before using the product carefully read the informa-
tion contained in this instruction manual, the manual
should be kept for future reference.

Italian is the original language of this instruction
manual, this language is the reference language in
case of discrepancies in the translations.

This manual Is part of the essential safety require-
ment and must be retained until the product is finally
de-commissioned.

The customer, in case of loss, can re%uest a copy of
the manual by contacting Calpeda S.p.A. or their
agent, specifying the type of product data shown on
the label of the machine (see 2.3 Marking)

Any changes, alterations or modifications made to the
product or part of it, not authorized by the manufacturer,
will revoke the "CE declaration" and warranty.

This appliance should not be operated
b?/ children (}/oun er than 8 years, peo-
ple with reduced physical, ‘sensory or
mental capacities, or inexperienced
people who are not familiar with the
product, unless they are given close
supervision or instructions on how to
use it safely and are made aware by a
responsiblé person of the dangers’its
use might entail. .
Children must not play with the
appliance. o
It is the user's responsibility to clean
and maintain the appliance. Children
should never clean or maintain it
unless they are given supervision.
Do not use in ponds, tanks or swim-
ming pools or where people may enter
or come into contact with the water. .
Read carefully the installation section
which sets forth: o
- The maximum permissible structural
working pressure (Chapter 3.1).
- The ty8e and section of the power
cable (Chapter 6.7).

- The t?/pe of electrical protection to be
installed (Chapter 6.7).

1.1 Symbols
To improve the understanding of the manual, below are
indicated the symbols used with the related meaning.

Information and warnings that must be observed,
otherwise there is a risk that the machine could
damage or compromise personnel safety.

The failure to observe electrical information and
warnings, could damage the machine or
compromise personnel safety.

Notes and warnings for the correct

management of the machine and its parts.

o
1
Operations that could be performed by the final
]ﬂ user. After carefully reading of the instructions,
is responsible for maintenance under normal
conditions. They are authorized to affect
standard maintenance operations.
Operations that must be performed by a qualified
m‘ electrician. Specialized technician authorised to
affect all electrical operations including
maintenance. They are able to operate with in the
presence of high voltages.

Operations that must be done performed by a
qualified technician. Specialized technician able
to install the device, under normal conditions,
working during "maintenance", and allowed to do
electrical and mechanical interventions for
maintenance. They must be capable of executing
simple electrical and mechanical operations
related to the maintenance of the device.

Indicates that it is mandatory to use individual
protection devices.

Operations that must be done with the device
(o] 3 28 switched off and disconnected from the power

supply.

Operations that must be done with the device
switched on.

1.2 Manufacturer name and address
Manufacturer name: Calpeda S.p.A.
Address: Via Roggia di Mezzo, 39

36050 Montorso Vicentino - Vicenza / ltalia
www.calpeda.it

1.3 Authorized operators

The product is intended for use by expert operators
divided into end users and specialized technicians.
(see the symbols above).

e |It's forbidden, for the end user, carry out
] |operations which must be done only by
specialized technicians. The manufacturer
declines any liability for damage related to the
non-compliance of this warning.

1.4 Warranty
For the product warranty refer to the general terms
and conditions of sale.

e | The warranty covers only the replacement and
| |the repair of the defective parts of the goods
(recognized by the manufacturer).

The Warranty will not be considered in the following
cases:
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- Whenever the use of the device does not conform
to the instructions and information described in this
manual.

-In case of changes or variations made without
authorization of the manufacturer.

- In case of technical interventions executed by a
non-authorized personnel.

- In case of failing to carry out adequate maintenance.

1.5 Technical assistance

Any further information about the documentation,
technical assistance and spare parts, shall be reque-
sted from: Calpeda S.p.A. (paragraph 1.2).

2 TECHNICAL DESCRIPTION

Single-impeller submersible pumps in chrome-nickel
stainless steel, with vertical delivery port.

GXR: with open impeller.

GXV: with free-flow (vortex) impeller.

Motor cooled by the pumped water passing between
the motor jacket and the external jacket.

Double shaft seal with oil chamber.

2.1 Intended use

Standard construction

- GXR with open impeller.
For clean or slightly dirty water, with solids in
sGqulge1nzsion up to 10 mm grain size (12 mm for

- GXV with free-flow (vortex) impeller
For clean or sli%htly dirty water, with solids in
suspension up to 25 mm grain size.

- Maximum liquid temperature: 50 °C (40 °C for single-
Rﬂhase pumps).

- Maximum liquid density: 1100 kg/m®.

- Maximum immersion depth: 5 m (with cable of sui-
table length).
For outdoor use the power supply cable must have
a length of not less than 10 m.

2.2 Improper use
The device is designed and built only for the purpose

described in paragraph 2.1.

Do not use in garden ponds, tanks or
swimming pools when people are in the
water.
The Pump cannot be used in explosive or
flammable environments.
Improper use of the device is forbidden, as is
use under conditions other than those
indicated in these instructions.

Improper use of the product reduces the safety and

the efficiency of the device, Calpeda shall not be

responsible for failure or accident due to improper

use.

2.3 Marking

The following picture is a copy of the name-plate that

is on the external case of the pump.

1 Pum e s~

2 Denvper?:p [== calpeda CIA[ 7 C €

3 Head Monforso (V) laly [T 00142630243 e ade n haly

4 Rated power

5 Tension nominale

6 Nom. motor current

7 Notes

8 Fréquence

9 Operation Duty

10 Insulation class

11 Weight

12 Power factor

13 Rotation speed rpm

14 Protection

15 Serial number
16 Certifications

-16

XXXXXXX XXxxxxx ElE]
Q min/max X/X m3h
H max/min X/X m
XKW (XHp) SF
2204/380Y V3~50Hz
X/XA

B XXXXXXXX

IP XX ~14
n XXXX/min ]

coso X [EEP
S1 lol. X Xkg |ulB]

|
|
9

3 TECHNICAL FEATURES
3.1 Technical data
Dimensions and weight (paragraph 12.1).
Nominal speed 2900/3450 rpm
grotelction“IP Xi? .

upply voltage / Frequency:
- up to 240V 1~ 50/6% Hz
- up to 480V 3~ 50/60 Hz
Check that the mains frequency and voltage corre-
spond to the electrical characteristics shown on the
indicator plate.
ggu%i pressure at minimum immersion depth: < 70
Noise disappears or decreases when the pump is
submersed.
Maximum starts/hour: 30 at regular intervals (20 for
GXR 12)..
I\gagirr)\um permissible working pressure up to 20 m

ar).
he max. inlet water pressure: PN (Pa) - Hmax (Pa).

4 SAFETY

4.1 General provisions

Before using the product it is necessary to
know all the safety indications.

Carefully read all operating instructions and
the indications defined for the different steps:
from transportation to disposal.

The specialized technicians must carefully
comply with all applicable standards and laws,
including local regulations of the country
where the pump is sold.

The device has been built in conformity with
the current safety laws. The improper use
could damage people, animals and objects.
The manufacturer declines any liability in the
event of damage due to improper use or use
under conditions other than those indicated on
the name-plate and in these instructions.

Follow the routine maintenance schedules
and the promptly replace damaged parts, this
will allows the ‘device to work in the best
conditions.

Use only or'iginal spare parts provided from
Calpeda S.p.A or from an authorized distributor.
Don't remove or change the labels placed on
the device.

Do not start the device in case of defects or
damaged parts.

Maintenance operations, requiring full or
partial disassembly of the device, must be
done only after disconnection from the supply.
Pollution of the liquid could occur due to
leakage of lubricants.

A
A\
A

4.2 Safety devices
The device has an external case that prevents any
contact with internal parts.

4.3 Residual risks

The appliance, designed for use, when used in-line

gvithI t_h(?( design and safety rules, doesn't have resi-
ual risks.

4.4 Information and Safety signals
For this kind of product there will not be any signals
on the product.

4.5 Individual protection devices

During installation, starting and maintenance it is
suggested to the authorized operators to consider the
use of individual protection devices suitable for
described activities.

During ordinary and extraordinary maintenance inter-
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ventions, where it is _reguired to remove the filter,
safety gloves are required.

Signal individual protection device

HAND PROTECTION
(gloves for protection against chemical, ther-
mal and mechanical risks).
5. TRANSPORTATION AND HANDLING
The product is packed to maintain the content intact.
During transportation avoid to stack excessive wei-
ghts. Ensure that during the transportation the
;])_acked cannot move. .
he transport vehicles must comply, for the weight
and dimensions, with the chosen product (see para-
raph 12.1 dimensions and weights).
.1 Handling
Handle with care, the packages must not receive
impacts.
Avoid to impact onto the package materials that
could damage the pump.

6 INSTALLATION

6.1 Dimensions
For the dimensions of the device refer to the annex
"Dimensions" (paragraph 12.1 Annexes).

6.2 Ambient requirements and installation site
dimensions

The customer has to prepare the installation site in
order to guarantee the right installation and in order to
fl.;|fi||) the device requirements (electrical supply,
etc...).

It's Absolutely forbidden to install the machine in an
environment with potentially explosive atmosphere.

6.3 Unpackin? o

e |Inspect the device in order to check any

] damages which may have occurred during
transportation.

Package material, once removed, must be discar-

ded/recycled according to local laws of the destina-

tion country.

6.4. Installation
The internal diameter of the delivery pipe must never
be smaller than the diameter of the pump connection

port:
G 1'/s for GXR, GXV;
G 1/ for GXR 12;

ATTENTION: The pump must be lifted and
transported using the handle fitted for this purpose
and not pulled by the electrical power cable.

Place the pump, with vertical axis, at the bottom of
the pit or at the site of installation.

6.5.1. Stationary installation with vertical

magnetic float switch

GXRM ..GF GXVM .GFA

aman Ao

Installation fit a check valve against back flow in the
delivery pipe ball valve (swing valve for GXR).
Provide for the possibility of removing the pump
without having to drain the entire system (if
necessary, fit a gate valve and a union coupling).
With the pump in the resting position secure the
delivery pipe to a rest, suitable for its length and
weight.

If slime deposits are expected to form at the bottom
of the installation pit, a support must be provided to
keep the pump raised.

6.6. Transportable installation

To avoid early deterioration of the pump when used in
stagnant water or in rivers, mount on a flat surface rai-
sed from the ground so that sand or grit is not lifted.
When a plastic delivery pipe or flexible hose is used,
a rope is required for lowering, securing and lifting
the pump.

A safety rope or chain of non-perishable material
should always be used to secure the pump.

Never use the electric power cable to
suspend the pump.

In order to avoid the risk of mechanical or
electrical injury all portable pumps should be
securely isolated from electrical power supply
prior to their relocation.

Attach the power supply cable to the delivery pipe or
to the safety rope with cable clamps. The power
cable should not be taut: allow for a certain degree of
slackness to avoid the risk of strain caused by
expansion of the pipe during operation.

If you think the sump may dry, drill a 3 mm hole in the
delivery pipe before the non-return valve, to allow the
air around the rotor to exit par. 12.2. fig. 1.
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6.7 Electrical connection

o

Electrical connection must be carried out only
by a qualified electrician in accordance with
Follow all safety standards.

local regulations.
The unit must be always earthed, also with a non-
metallic delivery pipe.
Make sure the frequency and mains voltage correspond
with the name plate data.
For use in swimming pools (not when persons are in
the pool), garden ponds and similar places, a residual
current device with IAN not exceeding 30 mA must be
installed in the supply circuit.
Install a device for disconnection from the mains
(switch) with a contact separation of at least 3 mm on
all poles.
When extension cables are used, make sure the cable
wires are of adequate size to avoid voltage drops and
that the connection stays dry.

6.7.1. Single-phase pumps GXRM, GXVM

Supplied with incorporated capacitor and thermal

protector, with power cable type HO7 RN8-F, with

plug and float switch.

Connect the plug to a socket with an earth lead.
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6.7.2. Three-phase pumps GXR, GXV

Cable without plug.

Install in the control box an overload-protective device
with curve D in accordance with the name-plate current.
With three-phase pumps, when the water level is not
under direct visible control, install a float switch connec-
ted to the control box and to set the water levels to stop
and automatically start the pump.

7 STARTUP AND OPERATION
7.1 Preliminary checks before start-up of the

pump
Do not start-up the device in case of damaged parts.

7.2 First starting

o[

With a three-phase power supply make sure the
direction of rotation is correct.
Before installation, momentarily start the motor to check
through the suction opening that the rotation of the impel-
ler is as shown by the arrow on the pump. Otherwise
disconnect electrical power and reverse the connections
of two phases in the control box.
Operation with wrong direction of rotation will cause
vibration and loss of delivery capacity.
Reverse rotation can also demage the mechanical seal.
When in doubt, take the pump out of the water and check
rotation of the impeller by sight.
Never introduce fingers in the suction
opening unless it is absolutely certain the
electric power has been disconnected (that the
pump cannot be accidentally switched on) and
the impeller has stopped rotating completely.
The motors with supply current directly switched
by"thermally sensitive switches can start automati-
cally.
Never take the pump out of the water while the pump is
still operating.
Avoid running dry.
Construction with float switch: the float switch connec-
ted directly to the pump controls starting and stopping.
Check that the float switch is free from any obstacle.
Construction without float switch: start the pump
only if immersed in the liquid to be raised (see h max
paragraph 12.1).
The single-phase motor will stop if operation is prolon-
ged with water at a temperature above 40 °C.
When the windings cool down, the thermal protector
enables restarting.

7.3 Switch off of the pump
The appliance must be switch off every time
there are faults. (see troubleshooting).
The product is designed for a continuous duty, the
switch off is performed by disconnecting the power
supply by means the expected disconnecting devi-
ces. (see paragraph "6.7 Electrical connection").

8 MAINTENANCE

Before any operations it's necessary to disconnect

the power supply.

If required ask to an electrician or to an expert techni-

cian.
Every maintenance operations, cleaning or
reparation executed with the electrical system
under voltage, it could cause serious injuries

to people.

A possible replacement of the cable or the level
switch must be carried out by an authorised
Calpeda service workshop.

If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service agent
or similarly qualified persons in order to avoid a
hazard.
In case of extraordinary maintenance, or maintenan-
ce operations that require part-removing, the opera-
tor must be a qualified technician able to read sche-
mes and drawings.
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It is suggest to register all maintenance operation
executed.

» | During maintenance keep particular attention
| |in order to avoid the introduction of small
external parts, that could compromise the
device safety.

f It is forbidden to execute any operations with

the direct use of hands. Use water-resistant,
anti-cut gloves to disassemble and clean the
filter or in other particular cases.

e |During maintenance operations external
| |personnel is not allowed.

Maintenance operations that are not described in this
manual must be made only by special personnel
authorized by Calpeda S.p.A.

For further technical information regarding the use or
the maintenance of the device, contact Calpeda
S.p.A.

8.1 Routine maintenance

o[ [

Before every maintenance operations
disconnect the power supply and make sure

that the device could not accidentally operate.

The pump may have been immersed in
hazardous substances or products

emanating toxic gases, or may be located in
an environment which is toxic due to other

reasons; make sure all necessary
precautionary measures are taken to avoid
accidents.

Any pumps that require inspection/repair must be
drained and carefully cleaned inside and outside
before dispatch/submission.

Hose down all accessible parts with a jet of water.

If there is a risk of freezing, take the pump out of the
water and leave in a dry place.

When used with muddy liquids, run the pump briefly
with clean water to remove all deposits immediately
after use or before a period of inactivity.

8.2 Dismantling the system
Close the suction and delivery gate valves and drain
the pump casing before dismantling the pump.

8.3. Dismantling the pump

o )

For disassembly and reassembly, refer to the cross-
section drawing (paragraph 12.2 Annexes).

The pump function can be impaired by erroneous
ﬁgrocedure or tampering with internal parts.

o inspect the impeller (28.00), to clean the internal
parts and to check whether the impeller turns freely
when moved by hand, remove the screws 15.70 or
strainer 15.50, the screws (14.24) pump casing (14.00).
To dismantle the impeller remove the nut (28.04).
Others parts should not be dismantled.

8.4. Mechanical seal inspection
If the mechanical seal (36.00) and the oil chamber are
to be inspected, follow these instructions.
CAUTION: there may be slight pressure in
the oil chamber.
Cfarﬁ must be taken to avoid a sudden spurting
of oil.

Once the plug (34.08) with washer have been removed,
adjust the hole to the downward position and empty the
chamber completely.

Do not dispose of the waste oil in the enviroment.

The mechanical seal (36.00) can be inspected by
removing the screws (70.18).

When re-filling with fresh oil, remember that the
chamber must not be completely filled; a sufficient
quantity of air must remain inside it in order to
compensate for overpressure caused by thermic
dilation of the oil.

The quantity of oil to be inserted in the chamber is:
0,04 litres for GXR, GXV

0,08 litres for GXR 12

Use white oil suitable for food machinery and
pharmaceutic use.

9. DISPOSAL

E European Directive

= | 2012/19/EU (WEEE)
The final disposal of the device must be done by spe-
cialized company.
Make sure the specialized company follows the clas-
sification of the material parts for the separation.
Observe the local regulations and dispose the device
accordingly with the international rules for environ-
ment protection.

10 SPARE PARTS
10.1 Spare-parts request
When ordering spare parts, please quote their desi-
gnation, position number in the cross section drawing
and rated data from the pump name plate (type, date
and serial number).
Any pumps that require inspection/repair
must be drained and carefully cleaned inside
and outside before dispatch/submission.
Hose down all accessible parts with a jet of water.
The spare parts request shall be sent to CALPEDA
S.p.A. by phone, fax, e-mail.

Nr. Designation

70.12 Cable gland ring
70.13 Washer
70.16 Cable gland

14.00 Pump casing
14.02 External jacket
14.20 Casing gasket

14.24 Screw 70.17 Lock ring
14.85 Internal pipe 70.18 Screw
14.86 O-ring 70.20 Screw
15.50 Strainer 70.23 O-ring
15.60 Spacer screw 70.32 Washer
15.70 Screw 70.33 Cable gland
28.00 Impeller 70.34 Lock ring

28.04 Impeller nut
28.08 Washer

28.20 Impeller key
34.03 Oil chamber cover

73.00 Pump side bearing
73.08 V-Ring

76.02 Kit, motor jacket
76.60 Float switch

34.08 Plug 76.62 Jacket cover

34.09 O-ring for plug 76.64 Handle

34.12 Screw 76.68 O-ring

34.13 O-ting 78.00 Shaft with rotor packet

36.00 Mechanical sea

81.00 Bearing
36.54 Spacer sleeve

82.02 Screw

40.00 Radial shaft seal 82.03 O-ring
64.08 Shaft sleeve 82.04 Compensating spring
64.12 O-ring 82.05 Screw

94.00 Capacitor

64.14 Lower spacer sleeve
96.02 Cable with plug

70.00 Motor cover, pump side

70.08 O-ring 96.09 Screw
70.09 O-ring 96.12 Cable fastener
70.10 O-ring 96.13 Cable fastener
70.11 Cable gland ring (float

switch)
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11. Troubleshooting

WARNING: Turn off the power supply before performing any operations.
ﬂ Do not allow the pump or motor to run when dry even for a short period
Strictly follow the user instructions and if necessary contact an authorised service centre

GB

PROBLEM PROBABLE CAUSES POSSIBLE REMEDIES
1) The engine | 1a) Unsuitable power supply 1a) Check that the mains frequency and voltage correspond to the
does not 1b) Incorrect electrical electrical characteristics shown on the indicator plate
start connections 1b) Connect the power supply cable to the terminal board correctly.
1c) Engine overload protective Check that the thermal overload protection is set correctly (see
device cuts in. data on the engine indicator plate) and make sure that the
1d) Blown or defective fuses fuseboard upline of the engine has been properly connected
1e) Shaft blocked 1c) Check the power supply and make sure that the pump shatft is
1f) If the above causes have turning freely. Check that the thermal overload protection has
already been checked, the been set correctly (see engine indicator plate)
engine may be malfunctioning | 1d) Replace the fuses, check the electric power supply and points
a)and c)
1e) Remove the cause of blockage as indicated in the “Blocked pump”
instruction booklet
1f) Repair or replace the engine by applying to an authorised
service centre
2) Pump 2a) Presence of solid bodies in | 2a) If possible, dismantle the pump casing and remove any solid
blocked the pump rotor foreign bodies inside the rotor, if necessary contact an
2b) Bearings blocked authorised service centre
2b) If the bearings are damaged replace them or if necessary
contact an authorised service centre
3)The pump 3a) Presence of air inside the | 3a) Release the air from the pump using the pump plugs and/or
functions pump or suction tube using the delivery control valve .Repeat the filling operations
but no water | 3b) Suction filter blocked until all air has been expelled
comes out 3b) Clean the filter, if necessary, replace it . See point 2b) also.

4) Insufficient
flow

4a) Pipes and accessories with
diameter too small causing
excessive loss of head

4b) Presence of deposits or solid
bodies in the internal passages
of the rotor suction filter

4c) Rotor deteriorated

4d) Worn rotor and pump case

4e) Excessive viscosity of the liquid
pumped (if other than water)

4f) Incorrect direction of rotation

4a) Use pipes and accessories suitable for the specific application

4b) Clean the rotor and install a suction filter to prevent other
foreign bodies from entering

4c) Replace the rotor, if necessary, contact an authorised service
centre

4d) Replace the rotor and the pump casing

4e) The pump is unsuitable

4f) Invert the electrical connections on the terminal board or control
panel

presence of abrasive parts in
the liquid pumped

5) Noise and | 5a) Rotating part unbalanced 5a) Check that no solid bodies are obstructing the rotor
vibrations 5b) Worn bearings 5b) Replace the bearings
from the 5¢) Pump and pipes not firmly | 5¢) Anchor the delivery and suction piping as needed
pump attached 5d) Use bigger diameters or reduce the pump flow
5d) Flow too strong for the | 5e) Check that the mains voltage is right
diameter of the delivery pipe
5e) Unbalanced power supply
6) Leakage 6a) The mechanical seal has |In cases 6a), 6b), replace the seal, if necessary contact an
from the functioned when dry or has | authorised service centre
mechanical stuck 6a) Make sure that the pump casing is full of liquid and that all the air
seal 6b) Mechanical seal scored by has been expelled.

6b) Use a seal suited to the characteristics of the liquid being pumped.

Changes reserved.
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1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Vor Gebrauch des Produkts sind die Hinweise und die
Anweisungen sorgféltig durchzulesen, welche in diesem
Handbuch geschrieben sind. Das vorliegende Handbuch
ist zum kiinftigen Nachschlagen aufzubewahren.

Dieses Handbuch wurde original auf Italienisch erfasst. Bei
Abweichungen zwischen Original und Ubersetzung ist das
Original auf Italienisch ausschlaggebend.

Das Handbuch ist Bestandteil des Gerates, garantiert dessen
Sicherheit und ist bis zur endgiltigen Entsorgung des Produkts aufzu-
bewahren.

Auf Anfrage vom Kaufer liefert Calpeda S.p.A. Kopie des
vorliegenden Handbuchs im Falle von dessen Verlust. Geben
Sie bitte dabei die Produktenbezeichnung an, welche auf der
Etikette der Maschine geschrieben ist (Ref. 2.3
Kennzeichnung).

Bei Anderungen, missbréuchlichen Eingriffen oder
unzuléssigen Arbeiten an dem Gerat oder an dessen
Teilen, welche nicht vom Hersteller autorisiert wurden,
verliert die "EG-Erklarung" ihre Gultigkeit und die
Garantie erlischt.

Dieses Gerét darf von Kindern unter Jahren

bedient werden. Auch nicht von Personen mit

eingeschrénkten .{)hysmchen, sensorischen oder

8elst!gen Fahigkeiten oder unerfahrene Menschen,
ie nicht mit dem Produkt vertraut sind.

Es sei denn sie befinden sich unter strenger

Aufsicht durch eine qualifizierte Person welche

%engue Anweisung zur sichern Bedienung des
erates gibt und auf mégliche Gefahren durch

den Einsatz des Geréates hinweist.

Kinder drfen nicht mit dem Gerét spielen.

Es liegt in der Verantwortung des Bedieners

das Gerét zu Reinigen und zu Warten.

Kinder diirfen niemals das Gerat Reinigen oder

Warten, es sei denn sie befinden sich unter

strenaer,"quahﬂmerter Aufsicht und Anleitung.

Das Gerdt darf nicht eingesetzt werden in Teichen,

Tanks, Schwimmbecken oder wenn Personen in

Kontakt mit dem Wasser kommen kdnnen. .

Lesen Sie sorgifaltlg den Installationsabschnitt,

welcher darlegt:  ~ .

- Den maximale zulssigen Gehduseenddruck
Kapitel 3.1). .

- Typ und Querschnitt des Anschlusskabels.

g<apitel 67. . .
-Den Typ der zu installierenden elektrischen
Absicherung. (Kapitel 6.7).

1.1 Verwendete Symbole

Zum besseren Verstehen dieses Handbuchs werden die
darin verwendeten Symbole bzw. Piktogramme mit den
entsprechenden Bedeutungen im Folgenden aufgelistet.

Informationen und Hinweise, welche zu beachten
sind, um Beschéadigungen an dem Geréat oder
Méngel an der Sicherheit des Personals zu
vermeiden.

Informationen und Hinweise Uber elektrische Teile,
deren Nichtbeachtung zu Beschadigungen an dem Geréat
oder Mangeln an der Sicherheit des Personals
fuhren kann.

Bemerkungen und Warnungen fir einen
korrekten Betrieb des Geréates und dessen
Komponenten.

MaBnahmen, welche vom Endverbraucher des Gerates
ﬁ vorgenommen werden dirfen. Nachdem er die
Gebrauchsanleitung durchgelesen hat. Er ist dafir
verantwortlich, dass das Gerat in normalen
Gebrauchsbedingungen gehalten wird. Er ist berechtigt,
MaBnahmen der ordentlichen Wartung vorzunehmen.
MaBnahmen, welche von einem qualifiziertem
Elektriker vorzunehmen sind, welche in der Lage
sind, das Gerét zu installieren, es unter normalen
Umsténden zu betrieben, es unter
Wartungsumstanden funktionieren zu lassen. Diese
Techniker ist dazu berechtigt, Einstellungs-, Wartungs-
und ReparaturmaBnahmen an elektrischen und
mechanischen Teilen vorzunehmen.

MaBnahmen, welche von einem qualifiziertem Techniker
@ vorzunehmen sind, welcher das Gerét unter normalen
Umsténden korrekt betreiben kann und dazu berechtigt ist,
samtliche Wartungs-, Einstellungs- und Reparaturm-
aBnahmen an mechanischen Teilen vorzunehmen.
Es ist obligatorisch, personliche
Schutzausristungen zu tragen: Handschutz.

vom Stromnetz getrennten Gerat vorzunehmen
sind.

MaBnahmen, welche beim eingeschalteten Gerat
vorzunehmen sind.

HMaBnahmen, welche beim ausgeschalteten und

1.2 Firmenbezeichnung und Adresse vom Hersteller
irmenbezeichnung: Calpeda S.p.A.

Adresse: Via Roggia di Mezzo, 39

36050 Montorso Vicentino - Vicenza / Italien
www.calpeda.it

1.3 Autorisiertes Bedienungspersonal

Dieses Gerat richtet sich an erfahrene Bediener, welche

Endverbraucher und spezialisierte Techniker sein kénnen

(siehe Auflistung der Symbole hier oben).

e | Dem Endverbraucher ist es strengstens verboten,

I MaBnahmen vorzunehmen, welche ausschlieBlich
von spezialisierten Techniker durchgeflihrt werden

durfen. Der Hersteller haftet nicht fur Schaden, welche

aus der Nichtbeachtung dieses Verbotes resultieren.

1.4 Garantie

Bzgl. der Garantie Uber die Produkte muss man sich auf

die allgemeinen Verkaufsbedingungen beziehen.

o | Die Garantie umfasst den KOSTENLOSEN Ersatz

I oder die KOSTENLOSE Reparatur der defekten
Teile (welche als defekt vom Hersteller anerkannt

werden).

Die Garantie erlischt:
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- Wenn das Geréat nicht unter Beachtung der
Anweisungen und Normen verwendet wird, welche in
diesem Handbuch beschrieben sind.

- Wenn Anderungen am Gerat ohne Genehmigung seitens
des Herstellers vorgenommen werden (siehe Abschnitt 1.5).

- Wenn technische ServicemaBnahmen vom Personal
durchgefihrt werden, welches nicht vom Hersteller
autorisiert worden ist.

- Wenn die in diesem Handbuch beschriebenen
WartungsmaBnahmen nicht beachtet werden.

1.5 Technisches Service

Fir weitere Informationen Gber Dokumentation, Service-
Dienstleistungen und Geréteteile wenden Sie sich bitte
an: Calpeda S.p.A. (Abschnitt 1.2).

2 TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Voll Uberflutbare einstufige Tauchmotorpumpen aus
Chrom-Nickel-Stahl, mit vertikalem Druckstutzen.

GXR: mit offenem Laufrad.

GXV: mit Freistromrad (Vortex-Laufrad).

Motorkiihlung durch stromendes Wasser zwischen Motor-
und Pumpenmantel. .
DoppelteWellenabdichtung mit zwischenliegender Olkammer.

2.1 Zweckentsprechende Verwendung

Standardausfiihrung

- GXR mit offenem Laufrad.
Fur reines oder leichtverschmutztes Wasser, mit
schwimmenden Festkérpern bis 10 mm KorngréBe (12
mm fur GXR 12).

- GXV mit Vortex Laufrad
Flr reines oder leichtverschmutztes Wasser, mit
schwimmenden Festkorpern bis 25 mm KorngroBe.

- Mediumstemperatur bis 50 °C (40 °C fur Einphasen-
Wechselstrompumpen).

- Maximale Mediumsdichte: 1100 kg/m®.

-Maximale Eintauchtiefe: 5 m (bei geeigneter
Kabellange).
Zur Verwendung im Freien muB die Kabelldnge minde-
stens 10 m sein.

2.2 Verniinftigerweise vorhersehbare

Fehlanwendung
Das Geréat wurde ausschlieBlich zu den im Abschnitt 2.1
beschriebenen Zwecken entworfen und hergestellt.

Die Pumpe darf nie in Teichen, Becken oder
Schwimmbéadern eingesetzt werden, in denen
sich Personen befinden.
Die Pumpe darf nicht in einem explosionsgefahr-
deten oder entziindbaren Umfeld eingesetzt
werden.
Die Verwendung vom Gerét zu anderen unzuldssigen
Zwecken oder unter in diesem Handbuch nicht
vorgesehenen Bedingungen ist strengstens verboten.

Die Fehlanwendung des Produktes verringert seine
Sicherheits- und Effizienzmerkmale. Calpeda haftet nicht
fir Mangel oder Unfalle, welche aus der Nichtbeachtung
der oben beschriebenen Verbote resultieren.

2.3 Kennzeichnung
Im Folgenden finden Sie eine Kopie des Kennschildes, wel-
ches am AuBengehause der Pumpe angebracht ist.

1 Pumpentyp

2 Fbrdermgnge Ca'Ped @EH[ at c € -6
3 Forderhohe ! == lideln oy
4 Nennleistung

5 Nennspannung
6 Nennstrom

7 Bemerkungen

XXXXXXX XXxxxxx [auis
Q min/max X/X m¢h
H max/min X/X m IP XX —-14

n XXXX/min EEK]

8 Frequenz XKW (XHp) S.F.
9 Betriebsart 220/V380Y V3~50Hz coso X [EEPl
10 Isolationsklasse XXA S1 Lo X Xkg bl

1 Gewicht
2 Leistungssfaktor
3 Nenndrehzahl

1 XXXXXXXX
1

1 4 Schutzart

1

|
|
9

5 Seriennummer
6 Konformitat

3 TECHNISCHE MERKMALE

3.1 Technische Daten

Abmessungen und Gewicht (Kap. 12.1).

Nenndrehzahl 2900/3450 rpm

Schutzklasse IP X8

Netzspannung / Frequenz:

- bis 240V 1~ 50/60 Hz

- bis to 480V 3~ 50/60 Hz

Prifen Sie die vorhandene Spannung und Frequenz auf
Ubereinstimmung mit den Daten auf dem Typenschild
des Motors.

Schalldruck bei Mindest-Eintauchtiefe: < 70 dB (A).

Die Pumpe arbeitet oder Verminderungen bei Uberflu-
tung gerauschlos.

Maximale Anlaufszahl pro Stunde: 30 gleichmaBig verteil-
te Starts (20 fur GXR 12).

Héchstzulassiger Pumpenenddruck: 20 m (2 bar).
Maximaler Saugdruck: PN (Pa) - Hmax (Pa).

4 SICHERHEITSMASSNAHMEN

4.1 Aligemeine Verhaltensregeln
Vor Gerategebrauch ist es wesentlich, alle
Sicherheitshinweise sorgféltig durchzulesen.
Lesen und beachten Sie alle technische
Anweisungen, Betriebsanleitungen und Hinweise
Uber séamtliche Arbeitsphasen, vom Transport bis
zur endgltigen Entsorgung, welche in diesem
Handbuch geschrieben sind.
Die spezialisierten Techniker sind dazu verpflichtet,
séamtliche Regelungen, Normen und Gesetze zu
beachten, welche in dem Aufstellungsland gelten,
wo die Pumpe verkauft worden ist. Das Gerat
entspricht den geltenden Sicherheitsnormen.
Eine unsachgeméBe Verwendung kann jederzeit zu
Schaden an Menschen, Tiere oder Sachen fiihren.
Der Hersteller schlieBt jegliche Haftung aus, falls solche
Schaden aus Betriebsbedingungen resultieren, welche
von den in diesem Handbuch bzw. am Kennschild
angegebenen Bedingungen abweichen.

Beachten Sie die angegebenen Wartungsfristen und
ersetzen Sie sofort alle beschadigte oder
verschlissene Teile. Dadurch wird das Gerat immer
unter den besten Bedingungen funktionieren.
Bestellen Sie ausschlieBlich originale Ersatzteile,
welche von CALPEDA S.p.A. oder von den
autorisierten Handlern geliefert werden.

Entfernen oder andern Sie die Kennschilder nicht,
welche am Gerdt vom Hersteller angebracht

werden.
Das Gerat darf nicht betrieben werden, falls Mangel
oder Beschéadigungen festzulegen sind.

Alle Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, bei
denen das Gerét véllig oder teilweise abzumontieren
ist, sind nur dann auszufiihren, wenn das Gerét vom
Netz getrennt worden ist.

Die Flussigkeit kénnte durch austretende
Schmierstoffe verschmutzt werden.

4.2 Sicherheitsvorrichtungen
Das Gerét besteht aus einem AuBengehduse, welches
jeglichen Kontakt mit den internen Getrieben verhindert.

4.3 Restrisiken

In Anbetracht seiner Auslegung und seines
Verwendungszwecks (und unter Beachtung von der sach-
geméBen Verwendung und den Sicherheitsnormen) weist
das Gerét keine Restrisiken auf.

4.4 Sicherheits- und Informationskennzeichnung
Fir diese Art Geréte ist keine Kennzeichnung am Gerét vorgesehen.

4.5 Personliche Schutzausriistungen (PSA)

Bei der Installation, dem Anlauf und der Wartung ist es fir das
Bedienerpersonal empfehlenswert, geeignete Schutzausriistungen
aufgrund der durchzufiihrenden Arbeit zu tragen.

Bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, bei welchen das
Sieb abzumontieren ist, sind Schutzhandschuhe unbedingt zu
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tragen.

Piktogramm Obligatorische PSA
HANDSCHUTZ
(Schutzhandschuhe zum Schutz vor che-
mischen, thermischen und mechanischen
Risiken)

5 TRANSPORT UND HANDHABUNG

Das Produkt ist verpackt, damit der Inhalt nicht beschéa-
digt wird.

Beim Transport ist die Stapelung von schweren
Verpackungen zu vermeiden. Vergewissern Sie sich, dass
sich die Verpackung beim Transport nicht frei bewegen kann.
Die Mittel zum Transport des verpackten Gerates mis-
sen fur die Abmessungen und das Gewicht des gekauf-
ten Produktes geeignet sein (siehe Kap. 12.1
Gesamtabmessungen).

5.1 Handhabung

Heben Sie die Verpackung sorgféltig, damit dem darin
gelegenen Gerét keine Schlage zugefugt werden.

Le?en Sie auf die Verpackung kein weiteres Material,
welches der Pumpe beschadigen kénnte.

6 AUFSTELLUNG

6.1 Gesamtabmessungen

Die Gesamtabmessungen des Gerétes sind im Anhang
"Gesamtabmessungen" (Kap. 12.1 ANHANGE) angege-
ben.

6.2 Umgebungsbedingungen und Raumbedarf am
Aufstellungsort

Der Aufstellungsort ist entsprechend und mit Bezug auf
dessen Besonderheiten vorzubereiten, damit die
Installation reibungslos erfolgen kann (elektrische
Anschlusse, usw.).

Es ist strengstens verboten, die Maschine in explosionsgeféhr-
deten Bereichen aufzustellen und in Betrieb zu nehmen.

6.3 Auspacken

o | Uberprifen Sie, ob das Gerat beim Transport
I beschadigt worden ist.

Das Verpackungsmaterial ist nach Auspacken der
Maschine laut der Gesetze und Vorschriften zu entsorgen
bzw. wieder zu verwerten, welche in dem Aufstellungsland
der Maschine gelten.

6.4 Einbau
Der Innendurchmesser der Forderleitung darf nicht
kleiner sein als der Pumpenanschluss:

G 1'/s fur GXR, GXV;

G 1/ fur GXR 12;

ACHTUNG! Beim Transport der Pumpe ist der
Tragegriff zu verwenden. Auf keinen Fall darf die
Pumpe an dem Elektrokabel gehoben werden.

Die Pumpe ist im Sumpf und am Installationsort in
senkrechter Position aufzustellen. "

6.5. Stationare Aufstellung

6.5.1. Stationdare Aufstellung mit vertikalem
Magnetschwimmerschalter

GXRM ..GF

GXVM ..GFA

In die Druckleitung ist ein Kugelriickschlagventil einzubauen,
um den WasserriickfluB zu verhindern (evtl. .Klappenventil fur
GXR).

Pumpe so einbauen, dass eine Demontage ohne
Entleerung der druckseitingen Anlage méglich ist (ggfs.
Schieber und Uberwurfmutter einbauen).

Mit der Pumpe auf dem Boden stehend, die
Foérderleitung ist je nach Lidnge und Gewicht mit
geeigneten Mitteln zu befestigen.

Sofern Schlamm-Ablagerungen auf dem Schachtboden zu
erwarten sind, ist die Pumpe auf eine erhdhte Grundplatte
aufzustellen, um oberhalb der Ablagerungen frei laufen zu
kénnen.

6.6. Freistehende Aufstellung

Bei Anwendungen in Teichen oder Béchen, wo Sand
oder Kies mitangesaugt werden kann, ist die Pumpe auf
eine flache und Uber den Boden erhobene Grundplatte
aufzustellen, um friihzeitigen Verschlei zu vermeiden
und damit das Saugsieb vor Verstopfung geschitzt bleibt.
Bei Anwendung einer Kunststoff- oder Schlauchleitung
ist unbedingt ein Seil zu verwenden, um die Pumpe zu
versenken, zu befestigen und aufzuheben.

Es wird empfohlen, immer ein Halte- oder
Sicherungsseil oder eine Sicherungskette aus
unzerstérbarem Material an der Pumpe zu befestigen.

Auf keinen Fall darf die Pumpe an dem
Elektrokabel gehoben werden.

Zur Vermeidung von mechanisch oder elektrisch
bedingten Verletzungen ist bei allen tragbaren
Pumpen vor dem Umsetzen die Stromversorgung
sicher zu unterbrechen.
Das Elektrokabel ist mit Manschetten an der
Druckkleitung oder am Sicherungsseil zu befestigen. Das
Elektrokabel sollte Spielraum zwischen den Manschetten
haben, um Spannungen durch die Ausdehnung des
unter Belastung stehenden Rohrs zu vermeiden.
Wenn die Gefahr besteht, dass der Schacht trocknet, muss
man ein Loch von 3 mm auf dem Druckrohr vor dem
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Riickschlagventil vorsehen, um den Austritt der Luft um den
Léufer herum zu ermdglichen Kap. 12.2 Abb. 1.
6.7. Elektrischer AnschluB

EarA

Der elektrische AnschluB ist von Fach-personal
unter Beachtung der 6&rtlichen Vorschriften

auszuflhren.
Sicherheitsvorschriften befolgen.

Die Pumpe muB immer, auch mit nicht metallischer
Druckleitung, an die Erdung angeschlossen werden.
Frequenz und Netzspannung mit den Angaben auf dem
Typenschild vergleichen.
Die Benutzung in Schwimmbecken, Gartenteichen und
&hnlichen Orten ist nur zuléssig, wenn sich keine Personen im
Wasser befinden und wenn die Pumpe an einem Schaltkreis
angeschlossen ist, der durch eine Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung mit einem Nennfehlerstrom (IAN) < 30 mA
geschitzt ist.
Es ist eine Vorrichtung zur Abschaltung jeder Phase vom
Netz (Schalter) mit einem Offnungs-abstand der Kontakte
von mindestens 3 mm zu installieren.
Bei Kabelverlangerungen versichern Sie sich, daB der
Kabelquerschnitt geeignet ist, einen Spannungsabfall zu
vermeiden. Die Verbindungsstellen der Verlangerung missen
trocken bleiben.

6.7.1. Einphasen-Wechselstrompumpen GXRM, GXVM
Ausfiihrung mit Stecker:

Diese Pumpen sind mit Anlaufkondensator, Thermoschutz,
Schwimmerschalter, Stecker und Anschlusskabel HO7RN-F,
ausgestattet.

Stecker an eine Steckdose mit Schutzleiter anschlieBen.
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6.7.2. Dreiphasen - Drehstrom GXR, GXV

Ausfiihrung ohne Stecker:

Bei diesen Pumpen ist ein Motorschutzschalter mit Kurve D
entsprechend der Stromaufnahme laut Typenschild im
Schaltkasten einzubauen.

Bei Drehstrompumpen muB ein am Schaltkasten angeschlos-
sener Schwimmerschalter verwendet werden, wenn der
WassersBiegeI nicht direkt auf Sicht kontrolliert werden kann,
um die Pumpe vor Trockenlauf zu schiitzen und um die
Wasserstande zur automatischen.

Ein- und Ausschaltung festzulegen.

7 ANLAUF UND BETRIEB
7.1 Kontrollen vor dem Einschalten

Das Gerat darf nicht betrieben werden, falls
Beschadigungen festzulegen sind.

7.2 Erstanlauf

o<t

Bei Dreiphasen-Drehstromversorgung ist die
Drehrichtung zu Uberpriifen.
Vor der Installation den Motor kurz einschalten und durch die
Sau?éﬂnung prifen, ob die Laufrad-Drehrichtung mit dem
Pfeil auf der Pumpe Ubereinstimmt. Andernfalls die
Netzversorgung abschalten und zwei beliebige Phase im
Schaltkasten vertauschen.
Der Betrieb bei falscher Drehrichtung verursacht Vibrationen
und Férderstromabnahme.
Die um%ekehrte Drehung ist auch fur die Gleitringdichtung
schédlich.
Bei UngewiBheit muB man die Pumpe aus dem Wasser
ziehen und die Drehrichtung direkt auf das Laufrad
Uberprifen.
Keinen Finger in die Saugéffnung einfiihren, wenn
sich nicht versichert wurde, daB der Strom abgeschaltet
ist (daB die Pumpe nicht aus Unachtsamkeit unter
Spannung gesetzt werden kann) und das Laufrad
vollstandig stillsteht.
Die Motoren, deren Versorgungsspannung durch
temperaturabhéngige Schalter direkt geschaltet wird,
kénnen gegebenenfalls selbsttéitig anlaufen!
Niemals die Pumpe bei Betrieb aus dem Wasser ziehen.
Die Pumpe darf nicht trocken laufen.
Ausfiihrung mit Schwimmerschalter:
der arégeschlossene Schwimmerschalter schaltet die Pumpe
ein und aus.
Vergewissern Sie sich, daB sich im Bewegungsbereich des
Schwimmerschalters kein Hindernis befindet.
Ausfiihrung ohne Schwimmerschalter:
die Pumpe darf nur eingeschaltet werden, wenn sie im
Wasser eingetaucht ist (siehe h max Kap. 12.1).
Bei Betrieb mit unzulassig hohen Temperaturen 40 °C oder
wenn der Motor nicht ganz tberflutet ist, wird der Motor aus-
schaltet.
Wenn die Wicklungstemperatur absinkt schaltet der
Thermoschutz den Motor wieder ein.

7.3 AUSSCHALTEN

)

f Das Gerat muss immer ausgeschaltet werden,

wenn Funktionsstérungen auftreten. (Siehe
Stoérungsermittlung).

Das Geréat wurden so ausgelegt, dass es ohne
Unterbrechungen weiter funktionieren kann. Die
Ausschaltung erfolgt nur, wenn das Gerat anhand der
entsprechenden Entkopplungsvorrichtungen vom Netz
getrennt wird (siehe Abs. 6.7 Elektrischer Anschluss).

8 WARTUNG
Vor jeglicher Wartungsarbeit ist das Geréat auBer Betrieb
zu setzen und es von jeglicher Energiequelle zu trennen.
Wenden Sie sich beim Bedarf an einen erfahrenen
Elektriker oder Techniker.
Wartungs-, Reparatur- oder Reinigungsarbeiten,
welche bei elektrischer Anlage unter Spannun:
erfolgen, kdénnen zu schwerwiegenden, aucl
toédlichen Unfallen fir die Menschen fuhren.
Das Anschlusskabel und der Schwimmerschalter
dirfen nur durch eine autorisierte Calpeda
Werkstatt ausgewechselt werden.

Wenn das Stromkabel beschéadigt ist, darf es,

um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom

Hersteller, dem Kundendienst oder &hnlich

qualifizierten Personen ausgetauscht werden.
Bei Instandsetzungsarbeiten oder Wartungsarbeiten, bei
denen Teile der Maschine abmontiert werden missen,
muss das Wartungspersonal entsprechend qualifiziert und
in der Lage sein, Schaltplédne und -bilder auszulegen.
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Es ist empfehlenswert, jegliche durchgefiihrten
Wartungsarbeiten aufzuzeichnen.
o | Bei der Wartung ist besondere Aufmerksamkeit
I zu schenken, damit keine auch kleinen
Fremdkérper in die Maschine eindringen, welche
zum Fehlfunktionieren oder zu
Sicherheitsméngeln fihren kénnten.
f Nehmen Sie keine Arbeit ohne Schutzhandschuhe

vor. Tragen Sie schnittfeste und wasserdichte
Handschuhe beim Abmontieren und Reinigen des
Siebs oder von anderen Komponenten.
e |Der Zugang zur Maschine ist unbefugtem
I Personal wéahrend der Ausfihrung von
Wartungsarbeiten strengstens verboten.

Alle Wartungsarbeiten, welche in diesem Handbuch nicht

beschrieben sind, sind ausschlieBlich vom spezialisierten

Personal vorzunehmen, welches direkt von CALPEDA S.p.A.

gesendet wird.

Wenden Sie sich an CALPEDA S.p.A. fir weitere technische

Icr;fo.r{nationen Uber das Gebrauch oder die Wartung des
erates.

8.1 Ordentliche Wartung

o [

Vor jeglicher Wartungsarbeit ist das Gerat vom
Stromnetz zu trennen und sicherzustellen, dass
die Pumpe nicht unerwinscht wieder unter
Spannung gesetzt werden darf.

Die Pumge kénnte in gesundheitsgefdhrdenden
bzw. giftige Gase ausstrémenden Fluiden
eingesetzt worden sein. Ebenso kénnen sich aus
sonstigen Griinden in dem Austellungsort der
Pumpe gefdhrliche Stoffe angereichert haben.
Deshalb sind alle méglichen SicherheitsmaBnahmen
zu ergreifen, um Unfalle zu vermeiden.

Wenn Pumpen zu priifen oder reparieren sind, miissen

diese vor Versand/Bereitstellung entleert sowie auBen

und innen sorgféltig gereinic\;ltvwerden. Alle zugénglichen

Teile sind mit einem starken Wasserstrahl zu reinigen.

Bei Frostgefahr, Pumpe ausbauen und an einem trockenen

Ort lagern.

Bei Betrieb mit schlammiger Fliissigkeit, nach Gebrauch oder

vor einer langeren Stillstandzeit ist die Pumpe griindlich mit sau-

berem Wasser durchzuspiilen.

8.2 Demontage der Anlage
Vor der Demontage die Saug- und Druckschieber schlieBen.

8.3. Demontage der Pumpe

g3t

Demontage und Montage unter Zuhilfenahme des
Schnittbildes durchfiihren siehe (Kap. 12.2 ANHANGE).
Jede unsachgemiBe Demontage kann die Funktion der
Pumpe beeintrachtigen.

Zur Inspektion des Laufrades (28.00), zur Reinigung der
Innenteile und um zu Gberprifen, ob das Laufrad sich leicht
von Hand drehen |&Bt, Schrauben Pos. Nr. (15.70) I6sen und
Saugsieb (15.50) abnehmen. Zur Demontage des Laufrads
Schrauben (14.24) und (15.60) I6sen. Gehause (14.00) und
Mutter (28.04) entfernen.

8.4. Uberpriifung der Gleitringdichtung
Bei einer eventuell notwendigen Uberpriifung der
Gleitringdichtung (36.00) und der Olkammer sind folgende
Vorschriften zu beachten. .
VORSICHT: Es kann ein leichter Uberdruck in der
Olkammer bestehen.
VorsichtsmaBnahmen
herausspritzen von Ol treffen.
Nach, Lésen der VerschluBschraube (34.08) mit Djchtring ist
die Offnung nach unten zu richten und die Olkammer
leerlaufen zu lassen.

gegen mdgliches

Das alte Ol ist ordnungsgemaB zu entsorgen.
Nach dem Lésen der Schrauben (70.18) kann die
Gleitringdichtung (36.00) Uberprift werden.

Beim Auffullen mit frischem Ol ist zu beachten, daB die
Kammer nicht vollstandig gefillt sein darf. Ein Luftpolster muf3
erhalten bleiben, um einen Uberdruck durch Erwarmung des
Ols auszugleichen.

Die genauen Einfiillwerte sind:

0,04 Liter fur GXR, GXV;

0,08 Liter fur GXR 12.

Nur WeiB6l fir Nahrungsmittelmaschinen und Pharmazeutik
verwenden.

9 ENTSORGUNG

Iﬁl Européischer Richtlinie
2012/19/EU (WEEE)

Die Verschrottung des Gerates muss durch Unternehmen
erfolgen, welche auf der Verschrottung von Metallprodukten
spezialisiert sind.

Bei der Entsorgung sind samtliche einschlagige Vorschriften
zu beachten, welche im Aufstellungsland der Maschine gel-

ten, sowie alle internationale Umweltschutzvorschriften.

10 ERSATZTEILE

10.1 Ersatzteilebestellung

Bei der Bestellung von Ersatzteilen sind Bezeichnung,
Positionsnummer auf der Schnittaussicht und die Daten auf
dem Kennschild (Typ, Datum und Kennnummer) anzugeben.
Wenn Pumpen zu lberpriifen oder zu reparieren
sind, missen diese vor Versand / Bereitstellung
entleert, sowie auBen und innen sorgfaltig gereinigt

werden.

Alle zuganglichen Teile sind mit einem starken

Wasserstrahl zu reinigen.

Die Bestellung kann telefonisch, per Fax oder per E-Mail
an CALPEDA S.p.A. gesendet werden.

Nr. Teile-Benennung

14.00 Pumpengehause
14.02 Pumpenmantel
14.20 Gehausedichtung
14.24 Schraube
14.85 Interne Spalte
14.86 Runddichtring
15.50 Saugsieb
15.60 Distanzschraube
15.70 Schraube
28.00 Laufrad
28.04 Laufradmutter
28.08 Scheibe
28.20 PaBfeder
34.03 Olkammer-Deckel
34.08 VerschluBschraube
34.09 Runddichtring
VerschluBschraube
34.12 Schraube
34.13 Runddichtring
36.00 Gleitringdichtung
36.54 Abstandshllse
40.00 Radialdichtring
64.08 Wellenschutzhilse
64.12 Runddichtring
64.14 Abstandshiilse, unten
70.00 Motorlagergehéuse,
pumpenseitig
70.08 Runddichtring
70.09 Runddichtring
70.10 Runddichtring
70.11 Kabelring
(Schwimmerschalter)
70.12 Kabelring

70.13 Scheibe

70.16 Kabeldruckring
70.17 Druck mutter

70.18 Schraube

70.20 Schraube

70.23 Runddichtring
70.32 Scheibe

70.33 Kabeldruckring
70.34 Druck mutter

73.00 Wazlager, pumpenseitig
73.08 V-Ring-Dichtung
76.02 Kit - Motormantel
76.16 Stutze

76.60 Schwimmerschalter
76.62 Manteldeckel

76.64 Griff

76.68 Runddichtring
78.00 Welle mit Rotorpaket
81.00 Walzlager

82.02 Schraube

82.03 Runddichtring
82.04 Federscheibe
82.05 Schraube

94.00 Kondensator

96.02 Kabel mit Stecker
96.09 Schraube

96.12 Kabelhalterung
96.13 Kabelhalterung
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11. FEHLERBEHEBUNG

Die Pumpe darf nicht, (auch nicht kurzzeitig) ohne Férdermedium betrieben werden.

ﬂ.ﬁ WARNUNG: Vor jeglichen Arbeiten an der Pumpe oder dem Motor, unbeding Stromversorgung abschalten!

Die Bedienungsanleitung ist genau zu beachten. Falls erforderlich einen autorisierten
Serviepartner hinzuziehen.

Fehler

Mégliche Ursachen

Magliche Fehlerbeseitung

1) Der Motor
startet nicht

1a) Falsche Spannungsversorgung.

1b) Falscher elektrischer Anschluss.

1c) Motorschutzeinrichtung
(Schutzschalter) hat ausgeldst.

1d) Sicherungen  defekt  oder
ausgelost.

1e) Welle blockiert.

1f) Falls alle zuvor genannten
Méglichkeiten Gberprift wurden,
liegt evtl. ein defekt des Motors
vor.

1a) Prifen Sie die vorhandene Spannung und Frequenz auf
Ubereinstimmung mit den Daten auf dem Typenschild des Motors.

1b) Anschluss der Stromversorgung tberpriifen und ggf. korrigieren. Priifen,
ob der Schutzschalter richtig eingestellt ist (Daten auf Typenschild
beachten). Die Verbindungen des Motorkabels zum Schaltschrank auf
korrekten Anschluss Uberprifen.

1c) Spannungsversorgung Uberpriifen. Prifen, ob die Motorwelle sich
leicht drehen lasst. Den Motorschutzschalter auf korrekte
Einstellung tberpriifen (Bitte beachten Sie hierzu die Daten auf
dem Typenschild des Motors).

1d) Sicherungen austauschen, Spannungsversorgung sowie Punkte a)
+ c) priifen.

1e) Ursache fiir das Blockieren beseitigen wie unter Pos. 2) "Pumpe
blockiert" beschrieben.

1f) Austausch oder Reparatur des Motors durch einen autorisierten
Servicepartner.

2) Pumpe 2a) Feststoffe in der | 2a) Falls mdglich, Pumpengehause demontieren und Festkdrper
blockiert Pumpenkammer blockieren die entfernen. Gegebenenfalls einen autorisierten Servicepartner
Laufereinheit. hinzuziehen.
2b) Lager fest. 2b) Defekte Lager ersetzen. Gegebenenfalls einen autorisierten
Servicepartner hinzuziehen.

3) Die Pumpe 3a) Luft in der Pumpenkammer oder | 3a) Pumpenkammer vollstandig Uber Entliftungsschrauben und
lauft, jedoch wird in der Saugleitung. Absperrarmaturen entliften. Befiillung wiederholen, bis die
kein Wasser 3b) Lufteintritt an der Saugleitung oder Entliftung vollstandig abgeschlossen ist.
gefordert den Beffilll-, Entleerungsschrauben | 3b) Undichte Stelle suchen und vollstandig abdichten, oder

oder Dichtungen der saugseitigen Saugleitung ersetzen.
Verrohrung. 3c) FuBventil reinigen oder ersetzen. Saugleitung an die
3c) FuBventil  blockiert  oder Forderleistung der Pumpe anpassen.
Saugleitung nicht vollsténdig | 3d) Filter reinigen oder falls erforderlich ersetzen. Siehe auch Punkt
eingetaucht. 2b).
3d) Saugseitiger Filter verstopft.
4) Zu geringe 4a) Verrohrung und Armaturen mit | 4a) Verwenden Sie Verrohrung und Armaturen entsprechend Ihrer

zu kleiner Nennweite
verusachen zu groBe Verluste.

4b) Feststoffe oder Ablagerungen im
Laufrad oder Pumpengehé&use.

4c) Laufrad defekt.

4d) VerscheiB an Laufrad und/oder
Gehéause.

4e) Erhohte Viskositat
Férdermediums.

4f) Falsche Drehrichtung.

des

Anwendung.

4b) Pumpe reinigen, Feststoffe entfernen. Gegebenenfalls
saugseitigen Filter installieren, um das Eindringen weiterer
Verschmutzung zu verhindern.

4c) Laufrad ersetzen, evtl. einen autorisierten Servicepartner
hinzuziehen.

4d) Laufrad und Pumpengehause ersetzen.

4e) Pumpe kann nicht verwendet werden, autorisierten Servicepartner
hinzuziehen.

4f) Elektrischen Anschluss Uiberpriifen und Verdrahtung korrigieren.

5) Ungewdhnliche
Gerausche und
Vibration der

5a) Unwucht der Laufereinheit.

5b) Motolager defekt.

5¢) Pumpe und Rohrleitung nicht

fixiert.

5d) Fordermenge zu groB fir die
vorhandene Rohrleitung.

5e) Fehler
Spannungsversorgung.

der

5a) Prufen, ob sich Feststoffe im Laufrad befinden.

5b) Lager ersetzen.

5¢) Pumpe und Rohrleitung fixieren.

5d) Leitungen mit gréBerem Durchmesser verwenden oder DurchfluB
verringern.

5e) Prifen Sie die vorhandene Spannung und Frequenz auf
Ubereinstimmung

6) Undichtigkeit
an der Welle-
nabdichtung.
Férdermenge
Pumpe

6a) Defekt infolge von Trockenlauf
oder verkleben der Gleitflachen.

6b) Gleitflachen duch abrasive
Partikel defekt, Riefenbilden,
Einlaufspuren.

6a) Sicherstellen, dass die Pumpe vollstandig geflllt und entluftet ist.
6b) Saugseitigen Filter installieren und ggf. Auswahl einer speziellen
Wellenabdichtung fur das Férdermedium

Anderungen vorbehalten.
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Copie de la déclaration de conformité I 1

1. INFORMATIONS GENERALES

Avant d'utiliser le produit, lire attentivement les aver-
tissements et les instructions donnés dans ce
manuel qui doit étre conservé en bon état en vue
d'ultérieures consultations.

La langue d'origine de rédaction du manuel est l’italien, qui
fera foi en cas de déformations de traduction.

Le manuel fait partie intégrante de l'appareil comme
matériel essentiel de sécurité et doit étre conservé
jélsqu'au démantélement final du produit.

n cas de perte, I'Acheteur peut demander une copie
du manuel & Calpeda S.p.A. en spécifiant le I%/pe de
R/lrodun indiqué sur I'étiquette de la machine (Ref. 2.3

arquage).

En cas de modifications ou d'altérations non autori-
sées par le Constructeur de I'appareil ou de ses com-
posants, la “Déclaration CE” et la garantie ne sont
plus valides.

Cet appareil électroménager peut étre utilize
par des enfants &gés de plus de 8 ans et
par des personnes dont les capacities phy-
siques, sensorielles ou mentales sont rédui-
tes, ou encore sans l'expérience ou la con-
naissance nécessaire, mais sous I'étroite
surveillance d'un adulte responsable ou
aprés que ces personnes aient recu des
instructjons relatives a une utilisation en
toute sécurité de |'appareil et compris les
dangers qui lui sont inhérents. .
Les enfants ne doivent pas jouer avec appareil. .
Le nettoyage et I'entretien de I'appareil
doivent efre effectués par |'utilisateur.
lIs ne doivent pas étre effectues par
des enfants sans surveillance.
Ne pas utiliser I'appareil dans des
etan%s des cuves ou des piscines
quand des personnes sont dans I'eau.
Lisez attentivement la section d'installation
qui énonce: | .
- La pression structurelle de travail
maximale admise dans le corps de
Eompe (chapitre 3.1). i .
- Le type et la section_du cable d'ali-
mentation (chapitre 6.7).

- Le type de protection électrique a
installer (chapitre 6.7).

1.1 Pictogrammes utilisés )
Pour une compréhension plus facile, les symboles/picto-
grammes ci-dessous sont utilisés dans le manuel.

Informations et avertissements devant étre
respectés, sinon ils sont la cause de dommages
a l'appareil et compromettent la sécurité du
personnel.

Informations et avertissements de caractere
électrique qui, s'ils ne sont pas respectés,
peuvent causer des dommages a l'appareil et
compromettre la sécurité du personnel.

e | Indications de notes et d'avertissements pour
I gérer correctement l'appareil et ses éléments.

Interventions que I'utilisateur final de I'appareil a
le droit de réaliser. Aprés avoir lu les
instructions, est responsable de l'entretien du
produit en conditions normales d'utilisation. Il
est autorisé a effectuer des opérations de
maintenance ordinaire.

Interventions réalisables seulement par un
@I électricien qualifié habilité a toutes les

interventions de maintenance et de réparation de
nature électrique. Il est en mesure d'intervenir en
présence de tension électrique.

Interventions réalisables seulement par un
ﬁ technicien qualifié, capable d'installer et d'utiliser
correctement |'appareil lors de conditions
normales, habilité a toutes les interventions de
maintenance, de régulation et de réparation de
nature mécanique. Il doit étre en mesure
d'effectuer de simples interventions électriques
et mécaniques en relation avec la maintenance
extraordinaire de l'appareil.
Obligation du port des dispositifs de protection
individuelle - protection des mains.

'appareil éteint et débranché des sources
d'énergie.

ﬂllnterventions réalisables seulement avec

Interventions réalisables seulement avec
I'appareil allumé.

1.2 Raison sociale et adresse du Constructeur
Raison sociale: Calpeda S.p.A.

Adresse: Via Roggia di Mezzo, 39

36050 Montorso Vicentino - Vicenza / Italie
www.calpeda.it

1.3 Opérateurs autorisés i
Ler{)rodun s'adresse a des opérateurs experts qui se
partagent entre utilisateurs finals et techniciens spé-
cialisés (voir symboles ci-dessus).

e ||l est interdit a l'utilisateur final d'effectuer les
| |interventions réservées aux techniciens

spécialisés. Le Constructeur n'est aucunement
responsable des dommages dérivant du non-
respect de cette interdiction.

1.4 Garantie . o
Pour la garantie des produits se référer aux
Conditions Générales de Vente.

e |La garantie inclut le remplacement ou la
| |réparation GRATUITE des piéces défectueuses
(reconnues par le Constructeur).

L% qarantie de l'appareil s'annule:

5'll est utilisé de maniére non-conforme aux instruc-
tions et aux normes décrites dans ce manuel.
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- En cas de modifications ou de variations apportées
de maniére arbitraire sans autorisation du
Constructeur (voir par. 1.5).

- En cas dinterventions d'assistance technique réalisées
g@r du personnel non-autorisé par le Constructeur.

- Si la maintenance prévue dans ce manuel n'est pas
effectuee.

1.5 Service de support technique )

Tout renseignement sur la documentation, sur les
services d'assistance et sur les composants de I'ap-
pare%l,zsneut étre demandé a: Calpeda S.p.A. (voir
par. 1.2).

2 DESCRIPTION TECHNIQUE

Pompes submersibles en acier inoxydable au nickel-
chrome, avec orifice de refoulement vertical.

GXR: a roue ouverte.

GXV: avec roue tourbillon (vortex).

Moteur refroidi par I'eau pompée avec écoulement
entre la chemise moteur et la chemise extérieure.
Double étancheite sur I'arbre avec chambre d’huile
interposée.

Interrupteur a flotteur pour le démarrage et l'arrét
automatique.

2.1 Utilisation prévue

Exécution normale

- GXR aroue ouverte. )
Pour I'eau propre ou légérement sale, avec parties
solides en susgenswn jusqu’a un diametre de 10 mm
82 mm pour GXR 12?.

- GXV avec roue tourbillon (vortex). )
Pour I'eau propre ou légérement sale, avec parties
solides en suspension jusqu’a un diamétre de 25 mm.

- Température maximum du liquide: 50 °C (40 °C pour
Bompes monophasées).

- Densité maximum du liquide: 1100 kg/m?®.

- Profondeur maximum d’immersion: 5 m (avec cable
de longueur adaptée).

Pour un fonctionnement able d’alimentation doit étre
de 10 m min.

2.2 Emploi non-correct raisonnablement prévisible
L'appareil a été congu et construit exclusivement
pour I'emploi prévu décrit au par. 2.1.

Ne pas utiliser la pompe_en étangs,
bassins de jardin, piscines ou se trouvent
des personnes. . .

La pompe ne peut pas étre utilisée dans
une ambiance explosive ou inflammable.

Il est interdit d'employer l'appareil pour des
utilisations impropres et selon des modalités
non prévues dans ce manuel.

L'utilisation impropre du produit détériore les caracté-
ristiques de sécurité et d'efficacité de I'appareil;
Calpeda ne peut étre retenue responsable des pan-
nes ou des accidents dus a l'inobservation des inter-
dictions présentées ci-dessus.

2.3 Marquage i ' -
Ci-dessous, voici une copie d'une plaquette d'identifi-
cation située sur le corps extérieur de la pompe.

1 Type de pompe - p

ga‘ébn : [=calpeda CI[7 C €
mt [ ly ITQ —iade in Haly

4 Hauteur de refoul.

5 Tension d'alim.n

6 Courant nom.

7 Notes

8 Fréquence

-16

XXXXXXX xxxxxxx Rk
Q min/max X/X méh
H max/min X/X'm IP XX -14

XKW (XHp) S.F. n XXXX/min (K]

9 Facteur de fonc. 220/V380Y V3~50Hz coso X RV
10 Classe isolation XIXA S1 lol. X Xkg [
11 Poids XXXXXXXX

12 Fac. puissance

13 Vitesse de rotation
14 Protection

15 N° de série

16 Certifications

|
I
9

3 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
3.1 Données techniques .
Dimensions d'encombrement et poids (Chap. 12.1).
Vitesse nominale 2900/3450 rpm
Protection IP X8. i
Tension d'alimentation/ Fréquence:
- jusqu'a 240V 1~ 50/60 Hz
V!quu'a 480V 3~ 50/60 Hz )
erifier que la fréquence et la tension correspondent
aux caractéristiques électriques indiquées sur la pla-
ue du moteur. B .
ression acoustique avec profondeur minimum d’im-
mersion: < 70 dB (A). Le bruit disparait ou diminue lor-
sque la pompe est submergée. o
Demarrages/heure maximum: 30, & intervalles réguliers
20 pourGXR 12). )
ression finale maximum admise dans le corps de la
pompe: 20 m (2 bar).
Pression maximale en aspiration: PN (Pa) - Hmax (Pa).

4 SECURITE
4.1 Normes génériques de comportement . )
Avant d'utiliser le produtt, il est nécessaire de bien
connaitre toutes les indications concernant la
sécurité. . .
Les instructions techniques de fonctionnement
doivent étre lues et observées correctement, ainsi
que les indications données dans le manuel selon
les différents passages: du transport au
démantélement final. = )
Les techniciens spécialisés doivent respecter les
réglements, réglementations, normes et lois du
ans ou la pompe est vendue. o
‘appareil est conforme aux normes de sécurité en
vigueur.
L 'ttilisation incorrecte de I'appareil peut causer des
dommages a personnes, choses ou animaux.
Le Constructeur décline toute responsabilité en cas de
dommages dérivant des conditions d'utilisation
incorrecte ou dans des conditions différentes de celles
indiquées sur la plaquette et dans le présent manuel.
Le respect des échéances d'interventions de
maintenance et le remplacement opportun
des pieces endommagées ou usagées permet
a l'appareil de fonctionner dans les meilleures
conditions. |l est recommandé d'utiliser
exclusivement les piéces de rechange
d[on%me CALPEDA S.p.A. ou fournies par un
distributeur autorisé. »
Interdiction d'enlever ou de modifier les
%Iaquettes placées sur l'appareil par le
Constructeur. L'appareil ne doit absolument pas
étre._ mis en marche en cas de défauts ou de
parties endommagées.

f Les opérations de maintenance ordinaire et

extraordinaire, qui prévoient le démontage méme
partiel de l'appareil, doivent étre effectuées
uniquement aprés avoir débranché l'appareil de
I'alimentation electrique.

Le liquide peut étre pollué par une fuite des
lubrifiants.

4.2 Dispositifs de sécurité » ) A
L'appareil est formé d'une coque extérieure qui empé-
che de rentrer en contact avec les organes internes.

4.3 Risques résiduels o
L'appareil, par sa conception et sa destination d'em-
ploi (en respectant l'utilisation prévue et les normes
de securité), ne présente aucun risque résiduel.

4.4 Signalisation de sécurité et d'information
Au%untagnal sur le produit n'est prévu pour ce type de
produit.

4.5 Dispositifs de protection individuelle (DPI)
Dans les phases d'installation, d'allumage et de
maintenance, nous conseillons aux opérateurs
autorisés d'évaluer quels sont les dispositifs
appropriés au travail a realiser.
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Lors des opérations de maintenance ordinaire et
extraordinaire, ou il faut enlever le filtre, 'utilisation des
gants pour la protection des mains est prévue.

Signaux DPI obligatoires

PROTECTION DES MAINS

(%ants pour la protection contre risques

chimiques, thermiques et mécaniques)
5. TRANSPORT ET MANUTENTION
Le produit est emballé pour en préserver le contenu.
Pendant le transport, éviter d'y superposer des poids
excessifs. S'assurer que la boite ne puisse bouger
Eendant le transport. ) )

es moyens pour transporter l'appareil emballé

doivent étre adequats aux dimensions et aux poids du
produit choisi (voir Chap. 12.1 dimensions
d'encombrement).

5.1 Manutention

Déplacer I'emballage avec soin afin d'éviter tout choc.
Il faut éviter de poser sur les produits emballés
d'autres matériels qui pourraient détériorer la pompe.

6 INSTALLATION

6.1 Dimensions d'encombrement )
Pour les dimensions d'encombrement de l'appareil,
voir annexe "Dimensions d'encombrement" (Chap.
12.1 "Annexes").

6.2 Critéres et dimensions du lieu d'installation

Le Client doit prédisposer le lieu d'installation de
maniére appropriée afin d'installer correctement
I'appareil selon les exigences de construction
(branchement électrique, efc.).

Interdiction absolue d'installer et de mettre en service
la machine dans des lieux avec une atmosphere
potentiellement explosive.

6.3 Désemballage ) . )
o | Vérifier que I'appareil n'a pas été endommagé
I pendant le transport.

Une fois la machine désemballée, |'emballage doit
étre éliminé et/ou réutilisé selon les normes en
vigueur dans le pays d'installation de la machine.

6.4. Installation

Le diametre intérieur du tube de refoulement ne peut
étre inférieur au diamétre de 'orifice de la pompe:

G 1'/a pour GXR, GXV;

G 1'/> pour GXR 12; \ ;
ATTENTION: le pompe doit étre soulevée et
transportée a l'aide de la poignée prévue a cet effet
et jamais par le céble électrique d’alimentation.
Placer la pompe verticalement au fond du puits ou du
lieu d’installation.

6.5. Installation stationnaire

6.5.1. Installation fixe avec interrupteur a flotteur fixe
(magnétique)

GXRM ..GF GXVM ..GFA

amown amonn

Monter dans le tuyau de refoulement un clapet de rete-
nue pour empécher le retour de I'eau (clapet anti-retour
a boule ou clapet a battant pour GXR).

Prévoir la possibilité de remonter la pompe sans vider
toute l'installation (si nécessaire, installer une vanne de
fermeture et un raccord union).

Avec la pompe posée, prévoir la fixation du tuyau de
refoulement approprié selon son poids et sa longueur.
Si des dépbts de vase sont susceptibles de se
former au fond de la fosse d’installation, il faut
prévoir un support pour surélever la pompe.

6.6. Installation transportable

393,000

Pour éviter toute détérioration prématurée de la
pompe en cas d'utilisation sur étang ou fleuve, mon-
ter la pompe sur un socle plat élevé du sol pour ne
Eas aspirer de sable ni de gravier. ) B
orsqu’ un tuyau plastique ou un tuyau flexible est utili-
sé, une élingue est nécessaire pour descendre, fixer et
soulever la pompe.
Attacher toujours la pompe par un cable ou chaine
de sécurité, inattaquable par le milieu d'immersion.

Le céable électrique ne doit jamais étre
utilisé pour tenir la pompe.

Afin d’eviter tout risque de blessures
mécaniques ou électriques, toutes les pompes
ortables doivent étre debranchées de
‘alimentation électrique avant tout déplacement.

Fixer le cable d’alimentation au tuyau de refoulement
ou au céble de sécurité au moyen de colliers. Veuillez
a ce que le cable électrique reste détendu entre les
colliers, pour éviter les tensions occasionnées par la
dilatation du tuyau en charge.

En cas de risque d'asséchement du puits, réaliser un trou
de 3 mm sur le tuyau de refoulement, avant le clapet de
non-retour, pour faire sortir I'air autour de la roue Chap.
12.2. fig. 1.

6.7. Connexion électrique

o]

La connexion électrigue doit étre exécutée par
un spécialiste suivant les prescriptions
locales.
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Suivre les normes de sécurité.

Exécuter toujours la mise a la terre de la pompe,
méme avec tuyau de refoulement non métallique.
Comparer la fréquence et la tension du réseau avec
les données de la plaque signalétique.

Pour l'usage dans une piscine (seulement quand il
n’y a personne a linterieur), bassins de jardin ou
endroits similaires, installer un disjoncteur différen-
tiel de courant de déclenchement nominal (IAN) ne
dépassant pas 30 mA.

Installer un dispositif pour débrancher chaque
phase du réseau (interrupteur pour déconnecter la
pompe de I'alimentation) avec une ouverture des
contacts d’au moins 3 mm.

Dans le cas de prolongement de céble, s’assurer que
la section convient pour éviter des chutes de tension
et que la jonction reste au sec.

6.7.1. Pompes monophasées GXRM, GXVM

Ces pompes sont équipées d’un condensateur inté-
gré et d’'un dispositif de protection thermique avec
cable d’alimentation de type HO7RN-F, avec fiche
et interrupteur & flotteur.

Brancher la fiche a une prise avec terre.
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6.7.2. Pompes triphasées GXR, GXV

Exécution sans fiche: réaliser le branchement
conformément au schéma.

Installer dans le coffret de commande une protection
moteur appropriée avec courbe D, conformément a
lintensité figurant sur la plaque signalétique.
Avec les pompes triphasées, en cas dimpossibilité de
contrbler visuellement le niveau d’eau, installer un
interrupteur a flotteur connecté au coffret de com-
mande pour fixer le niveau d’arrét et de mise en
route automatique.

7 DEMARRAGE ET EMPLOI

7.1 Controéles avant allumage

L'appareil ne doit pas étre mis en marche en cas de
pieces endommagées.

7.2 Premier démarrage

o[

En cas d’alimentation triphasée, vérifier que le
sens de rotation est correct.

Avant l'installation, démarrer pendant quelques tours
le moteur et vérifier a travers I'ouverture d’aspiration
que, le sens de rotation de la roue soit le méme que
celui indiqué par la fleche sur la pompe. Dans le
cas contraire, débrancher I'alimentation electrique et
inverser les connexions de deux phases dans le cof-
fret de commande. o
Le fonctionnement avec rotation inverse entraine des
vibrations et une perte de débit. La rotation inverse
est nuisible a la garniture mécanique.
En cas d’incertitude sur le sens de rotation sortir la
pompe et vérifier la rotation de la roue.
Ne pas introduire un doigt dans I'ouverture
d’aspiration avant de vous étre assuré de la
déconnexion de_I'alimentation_électrique (que
la pompe ne risque pas d’étre mise sous
tension par inadvertance) et que la roue ait
totalement arrété de tourner. .
Les moteurs dont I'alimentation en courant est direc-
tement commutée par des interrupteurs thermiques
R‘euven_t démarrer automatiquement.
e jamais retirer la pompe de I'eau avant l'arrét complet.
Eviter le fonctionnement a sec.
Exécution avec interrupteur a flotteur: I'interrupteur
a flotteur relié directement a la pompe commande la
mise en route et I'arrét de celle-ci. Contrdler que I'in-
terrupteur a flotteur flotte librement.
Exécution sans interrupteur a flotteur: ne démar-
rer la pompe que lorsqu’elle est immergée dans le
liquide & pomper (voir h max par. 12.1). .
Le moteur monophasées s’arréte en cas de fonctionne-
ment prolon%a avec une eau a une température supé-
rieure 240 °C. .
Lorsque la température des enroulements baisse, le
thermoprotecteur autorise le redémarrage du moteur.

7.3 ARRET

L ]
En cas d'anomalies de fonctionnement, il faut
éteindre I'appareil (voir recherche pannes).

Le produit a été congu pour un fonctionnement continu;
l'arrét de l'appareil s'effectue seulement en débran-
chant l'alimentation au moyen des systémes de déclen-
chement (voir § 6.7 "Connexion électrique").

8 MAINTENANCE
Avant d'intervenir sur I'appareil, il est obligatoire de le
mettre hors service en le débranchant de toute sour-
ce d'énergie.
Si nécessaire, s'adresser a un électricien ou technicien
expert.
Chaque opération de maintenance, nettoyage
ou réparation effectuée avec linstallation
électrique sous tension, peut causer aux
personnes de graves accidents méme mortels.

Un remplacement éventuel du céble ou de
Iinterrupteur a flotteur doit étre exécuté par un

atelier de dépannage Calpeda.

Si le cable d'alimentation est endommagé, il doit
étre remplacé par le fabricant, son service apres
vente ou des _{)ersonnes de qualification
similaire afin d'éviter un danger. .
La personne devant intervenir en cas de maintenance
extraordinaire ou de maintenance exigeant le démontage
de parties de I'appareil, doit étre un technicien qualifié en
mesure de lire et comprendre schémas et dessins.
Il est recommandé d'inscrire toutes les interventions
effectuées sur un registre.

e | Pendant la_maintenance, faire particulierement
| |attention afin d'éviter que des corps étrangers,
méme de petites dimensions, ne s'introduisent ou
ne s'immiscent dans le circuit; en effet, ils
pourraient causer un mauvais fonctionnement et
comprometire la sécurité de I'appareil.
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Eviter de réaliser les interventions a mains
nues. Utiliser des gants anti-coupure et
résistants a l'eau pour démonter et nettoyer le
filtre ou d'autres éléments si nécessaires.
e« | Aucun personnel non-autorisé n'est admis lors
| | des opérations de maintenance.

Les opérations de maintenance non-décrites dans ce
manuel doivent étre exécutées uniguement par du
personnel spécialisé envoyé par CALPEDA S.p.A..
Pour toute autre renseignement technique concernant
I'utilisation ou la maintenance de l'appareil, contacter
CALPEDA S.p.A..

8.1 Maintenance ordinaire

o [

Avant toute intervention de maintenance, couper
I'alimentation électrique et s'assurer que la
pompe ne risque pas d'étre mise sous tension
par inadvertance.

Il se peut que la pompe ait été immergée
dans des produits chimiques agressifs ou
des produits dégageant des gaz toxiques ou
bien elle peut étre située dans un milieu qui
est toxique pour d’autres raisons. S’assurer
que toutes les précautions nécessaires ont
été prises pour éviter tout accident.

En cas d’inspection ou réparation, avant son exepé-

dition/sa mise en disponibilité, la pompe doit étre

soigneusement vidangée et nettoyée intérieurement

et extérieurement.

Laver toutes les parties accessibles au jet d’eau.

En cas de risque de gel, retirer la pompe de I'eau et

la mettre au sec.

En cas de fonctionnement avec des liquides boueux,

immédiatement aprés I'utilisation ou avant tout arrét

prolongé, faire fonctionner brievement la pompe avec

de I’eau propre pour éliminer les dépots.

Vérifier réguliérement que la vanne de purge 14.80

n'est pas encrassée par des impuretés. Si nécessai-

re, retirer les vis 14.24 et I'anneau de fixation 14.22.

8.2 Démontage de I’installation
Avant de démonter l'installation, fermer les vannes d’a-
spiration et de refoulement.

8.3. Démontage de pompe

o )

Pour le démontage et le remontage, observer la construc-
tion sur le dessin en coupe pages (Chap. 12.2 "Annexes").
Tout démontage ou remontage incorrect pourrait
compromettre le bon fonctionnement de la pompe.
Pour 'inspection de la roue (28.00), le nettoyage des
parties a l'intérieur et pour contréler que la roue tour-
ne librement a la main, enlever la vis pos. (15.70) et
le filtre (15.50). Pour extraire la roue, enlever la vis
14.24, le corps de pompe (14.00) et I'’écrou (28.04).
Eviter le démontage d’autres piéces.

8.4. Inspection de la garniture mécanique
S’il est nécessaire d'inspecter la garniture mecanique
(36.00) et la chambre a huile, suivre les instructions
suivantes.
ATTENTION: la chambre d’huile peut étre
légérement sous pression. Veillez & éviter
les projections d’huile.
Une fois le bouchon (34.08) avec joint retiré, orienter
Idehtrolu vers le bas et vider complétement la chambre
‘huile.
Ne pas jeter I’huile usagée en milieu naturel.
En enlevant les vis (70.18), on peut inspecter la gar-

niture mécanique (36.00).

Au remplissage avec de I'huile neuve, ne pas oublier que
le réservoir ne doit pas étre completement rempli; il faut
laisser a l'intérieur une quantité suffisante d’air afin de
compenser la surpression provoquée par la dilatation
thermique de Ihuile.

La quantité correcte d’huile & mettre dans le
réservoir est de:

0,04 litres pour GXR, GXV

0,08 litres pour GXR 12.

Nutiliser que de I'huile blanche a usage alimentaire
ou pharmaceutique.

9 DEMANTELEMENT
Directive européenne

ﬂ 2012/19/EU (WEEE)

La démolition de I'appareil doit étre confiée a une
entreprise spécialisée dans la mise a la ferraille des
produits métalliques en mesure de définir comment
procéder.

Pour éliminer le produit, il est obligatoire de suivre les
reglementations en vigueur dans le Pays ou celui-ci est
démantelé, ainsi que les lois internafionales prévues
pour la protection de I'environnement.

10 PIECES DE RECHANGE

10.1 Demande de piéces détachées

En cas de demande de piéces de rechange, préciser la
dénomination, le numéro de position sur le dessin en sec-
tion et les données de la plaquette d'identification (type,

date et numéro de série).

son expeédition/sa mise a disposition, la  pompe

f En cas d’inspection ou réparation, avant

doit

étre soigneusement

vidangee et

nettoyée intérieurement et extérieurement.
Laver toutes les parties accessibles au jet d’eau.
La commande peut étre envoyée a CALPEDA S.p.A.

par téléphone, fax, e-mail.
Nr. Description

14.00 Corps de pompe

14.02 Chemise extérieure

14.20 Joint du corps de pompe

14.24 Vis

14.85 Tuyau intérieure

14.86 Joint torique

15.50 Filtre

15.60 Vis

15.70 Vis

28.00 Roue

28.20 Clavette

28.04 Ecrou de blocage de roue

28.08 Rondelle

34.03 Couvercle chambre d'huile

34.08 Bouchon

34.09 Joint torique bouchon

34.12 Vis

34.13 Joint torique

36.00 Garniture mécanique

36.54 Entretoise

40.00 Joint a levres

64.08 Chemise d’arbre

64.12 Joint torique

64.14 Entretoise inférieure

70.00 Fond de moteur, c6té
pompe

70.08 Joint torique

70.09 Joint torique

70.10 Joint torique

70.11 Bague du céble (inter-
rupteur a flotteur)

70.12 Bague du céble

70.13 Rondelle

70.16 Bague de serrage de cable
70.17 Collier de serrage

70.18 Vis

70.20 Vis

70.32 Rondelle

70.33 Bague de serrage de cable
70.34 Collier de serrage

73.00 Roulement a billes, coté

pompe

73.08 Joint V-ring c6té pompe

76.02 Ensemble carcasse
moteur

70.23 Joint torique

76.60 Interrupteur a flotteur

76.62 Couvercle chemise

76.64 Poignée

76.68 Joint torique

78.00 Arbre-rotor

81.00 Roulement a billes

82.02 Vis

82.03 Joint torique

82.04 Rondelle de compensation

82.05 Vis

94.00 Condensateur

96.02 Cable avec fiche

96.09 Vis

96.12 Piéce de fixation cable

96.13 Piéce de fixation cable
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11. Dysfonctionnements
Attention: Couper 'alimentation électrique avant de réaliser toute opération.

Eviter le fonctionnement & sec méme pour une courte durée.

Suivre strictement les instructions d’utilisation et si nécessaire contacter le revendeur.

o[

Problémes

Causes probables

Solutions possibles

1) Le moteur ne
démarre pas.

1a) Alimentation électrique
inappropriée.

1b) Connexions électriques
incorrectes.

1c) Les fusibles disjonctent.

1d) Fusibles grillés ou défectueux.

1e) Arbre bloqué.

1f) Si les causes ci-dessus ont été
vérifiées, il est probable que le
moteur fonctionne mal.

1a) Vérifier que la fréquence du secteur électrique et la tension
correspondent aux caractéristiques électriques indiquées sur la
plaque indicative du moteur.

1b) Connecter correctement le cable d’alimentation électrique a la boite a
bornes. Vérifier que la protection thermique est installée correctement
(regarder les informations sur la plaque indicative du moteur) et s'assurer
que la connexion du tableau de fusibles du moteur est correcte.

1c) Regarder la puissance demandée par la pompe, s’assurer que
I'arbre rotor tourne librement et régler la protection thermique située
sur la plaque a borne (se référer a la plaque indicative du moteur).

1d) Remplacer les fusibles, vérifier I'alimentation électrique, ainsi que les
points 1a et 1c.

1e) Supprimer la cause du blocage comme indiqué dans le paragraphe
« Pompe bloquée » de cette notice.

1f) Si nécessaire contacter le revendeur.

2) Pompe blo- | 2a) Présence d’éléments solides | 2a) Si possible, démonter le corps de pompe et extraire tous les

quée dans le rotor de la pompe. composants étrangers solides, si nécessaire contacter le revendeur.
2b) Roulements bloqués. 2b) Si les roulements sont endommagés, les remplacer et si nécessaire
contacter le revendeur.

3) La pompe 3a) Présence d’air a l'intérieur de la | 3a) Evacuer I'air en utilisant les bouchons de la pompe et/ou avec la
fonctionne pompe ou de la canalisation valve de contrdle du refoulement. Répéter les opérations
mais I'eau ne d’aspiration. d’extraction jusqu’a ce que tout I'air soit expulsé.
sort pas 3b) Filtre d’aspiration encrassé. 3b) Nettoyer le filtre et si nécessaire le remplacer. Consulter aussi le

paragraphe 2a.

4) Débit insuffi-
sant

4a) Tuyaux et accessoires avec un
diametre trop petit entrainant
des pertes de charge.

4b) Présence de dépdts et de corps
étrangers dans lintérieur du
passage du rotor.

4c) Rotor déterioré.

4d) Rotor et corps de pompe usés.

4e) Viscosité du liquide pompé (si
autre que de I'eau).

4f) Sens de rotation incorrect.

4a) Utiliser des tuyaux et accessoires appropriés a I'utilisation
spécifique.

4b) Nettoyer le rotor et installer un filtre d’aspiration pour empécher le
passage d’autres corps étrangers.

4c) Remplacer le rotor et si nécessaire contacter le revendeur.

4d) Remplacer le rotor et le corps de pompe.

4e) La pompe est inappropriée.

4f) Inverser les branchements électriques au bornier ou tableau de
commande.

5) Bruits et 5a) Elément en rotation déséquilibré. | 5a) Vérifier qu'aucun corps solide n’obstrue le rotor.
vibrations de | 5b) Roulements usés. 5b) Remplacer les roulements.
la pompe 5¢) Pompe et tuyaux ne sont pas | 5¢) Vérifier 'étanchéité parfaite de la canalisation.
assemblés de fagon étanche. 5d) Utiliser des diamétres supérieurs ou réduire le flux pompé.
5d) Débit trop important pour le | 5e) Vérifier que la tension de secteur est correcte.
diametre de refoulement de la
pompe.
5e) Alimentation électrique en sous
tension.
6) Fuite de la 6a)La garniture mécanique a | 6a) S’assurer que le corps de pompe est bien rempli de liquide et que
garniture fonctionné & sec ou est bloquée. tout I'air a bien été évacué.
mécanique | 6b) Garniture mécanique rayée par | 6b) Installer un filtre d’aspiration et utiliser une garniture appropriée au

la présence d’éléments abrasifs
dans le liquide pompé.

liquide pompé.

Sous réserve de modifications.
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1 INFORMACION GENERAL

Antes de utilizar el producto lea con atencion las
advertencias y las instrucciones de este manual, que
debera conservarse para futuras referencias.

El idioma original es el italiano que hara fé en caso
de discrepancias en las traducciones.

El manual es parte integrante del dispositivo como
residuo esencial de se?uridadg/ debe conservarse
hasta la eliminacion final del producto.

El comprador puede solicitar una copia del manual
en caso de pérdida contactando Calpeda S.p.A. y
especificando el tipo de producto que se muestra en
la etiqueta de la maquina (Ref. 2.3 Marca).

En el caso de modificacion, manipulacion o alteracion
del aparato o de sus partes no autorizadas por el fabri-
cante, la “declaracion CE” pierde su validez y con ella
también la garantia.

Este aparato puede ser utilizado por
nifos de no menos de 8 anos de edad y
por personas con capacidades fisicas,
sensoriales 0 mentales reducidas, 0
carentes de experiencia o del conoci-
miento necesario, pero so6lo bajo la
estricta vigilancia de una persona
responsable, siguiendo las instrucciones
sobre el uso segurg y después de com-
Erendgr bien los peligros inherentes.
0s nifos no deben jugar con el aparato
La limpieza y el mantenimiento del apa-
rato. deben ser efectuados por el usua-
rio. No deben ser efectuados por nifios
sin wgllanma. L
No uillizar el dispositivo en estanques,
tanques y piscinas cuando hay gente en
el agua. T
Lea cuidadosamente la seccion de insta-
lacion que establece: o
- La pression estructural de trabajo maxi-
ma admitida en el cuerpo bomba
Capitulo 3.1). _
- El'tipo y la seccion del cable de alimen-
tacion (Capitulo 6.7).

- El tipo de proteccion eléctrica que se
instalara el (Capitulo 6.7).

1.1 Simbolos utilizados B .
Para mejorar la comprension se utilizan los
simbolos/pictogramas a continuacién con sus significados.

Informacién 'y advertencias que deben
respetarse, si no causan dafios al aparato o
ponen en peligro la seguridad del personal.

Informacion y advertencias de naturaleza
eléctrica. El incumplimiento con ellas dpuede

danar el aparato o comprometer la seguridad del
personal.

e | Indicaciones de notas y advertencias
I manejo correcto del  aparato y
componentes.

Intervenciones que pueden ser realizadas so6lo
il For el usuario final del dispositivo. Después de
eer las instrucciones, es responsable de su
mantenimiento en condiciones normales de uso.
Esta autorizado a realizar las operaciones de
mantenimiento ordinario.
Intervenciones que deben ser realizadas por
lﬁl un electricista calificado para todas las
intervenciones de tipo eléctrico de
mantenimiento y de reparacion. Es capaz de
operar en presencia de tension eléctrica.

Intervenciones que deben ser realizadas por un
ﬁl técnico  calificado capaz de  utilizar

correctamente el dispositivo en condiciones
normales, cualificado para todas las
intervenciones de tipo mecanico  de
mantenimiento, de ajuste y de reparacion. Debe
ser capaz de realizar intervenciones simples de
tipo eléctrico y mecéanico relacionadas con el
mantenimiento extraordinario del aparato.

@ Indica la obligacién de utilizar los dispositivos

ara el
e sus

de proteccon individual - proteccion de las
manos.

Intervenciones que deben ser realizadas con el
dispositivo apagado 'y desconectado de las
fuentes de alimentacion.

Intervenciones que deben ser realizadas con
el dispositivo encendido.

1.2 Nombre y direccion del Fabricante
Nombre: Calpeda S.p.A.

Direccion: Via Roggia di Mezzo, 39

36050 Montorso Vicentino - Vicenza / Italia
www.calpeda.it

1.3 Operadores autorizados

El producto esta diritgido a operadores con experiencia,
entre los usuarios finales del producto y los técnicos
especializados (véanse los simbolos mas arriba).

o | Esta prohibido al usuario final realizar
operaciones reservadas a los técnicos
I especializados. El fabricante no se hace
responsable de dafios causados por el
incumplimiento de esta prohibicion.

1.4 Garantia

Para la garantia de los productos, consulte los térmi-

nos y condiciones de venta.

e |La garantia incluye la sustitucion o la

| [reparacion GRATUITA de las piezas

defectuosas (reconocidas por el fabricante).

La garantia del aparato queda anulada:

- Si el uso del aparato no es conforme a las instruc-
ciones y a las normas que se describen en este
manual.
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- En caso de modificaciones o variaciones realizadas
de manera arbitraria sin la autorizacion del
Fabricante (véase par. 1.5).

- En casos de intervenciones de asistencia técnica rea-
lizadas por personal no autorizado por el Fabricante.

- En caso de falta de mantenimiento, como es descri-
to en este manual.

1.5 Servicio de asistencia técnica

Cualquier otra informacion sobre la documentacion,
los servicios de asistencia y sobre las piezas del
aparﬁitgj puede ser pedida a: Calpeda S.p.A. (véase
par. 1.2).

2 DESCRIPCION TECNICA

Bomba sumergible monorodete de acero inoxidable al
niquelcromo, con boca de impulsion vertical.

GXR: con rodete abierto.

GXV: con rodete tipo vortex.

Motor refrigerado por el agua bombeada con
deslizamiento entre la camisa del motor y la camisa
externa.

Doble sello en el eje con camara de aceite intermedia.

2.1 Uso previsto

Ejecucion normal

- GXR a roue ouverte. )
Pour I'eau propre ou légérement sale, avec {)artles
solides en suspension jusqu’a un diametre de 10 mm
82 mm para GXR 12?.

- GXV avec roue tourbillon (vortex). )
Pour I'eau propre ou légerement sale, avec parties
solides en suspension jusqu’a un diametre de 25 mm.

- Température maximum du liquide: 50 °C (40 °C para
bombas monofésicas).

- Densité maximum du liquide: 1100 kg/m?®.

- Profondeur maximum d’immersion: 5 m (avec céble
de longueur adaptée). _ ) 4
Pour un fonctionnement &ble d’alimentation doit étre
de 10 m min.

2.2 Mal uso razonablemente previsible )
El dispositivo ha sido disefiado ?/ fabricado exclusiva-
mente para el uso descrito en el par. 2.1.

No usar la bomba en estanques, balsas,
piscinas, cuando en el agua se encuentren
personas.
La bomba no puede ser usada en un
ambiente explosivo o inflamable.
-  Esta totalmente prohibida la utilizacion del
dispositivo para usos impropios y que no estan
indicados en este manual.

El uso impropio del producto deteriora las caracteri-
sticas de seguridad y de eficiencia del dispositivo,
Calpeda no se hace responsable para dafos o
perjuicios causados por el incumplimiento de las
prohibiciones mencionadas antes.

2.3 Marca ) .
A continuacion se muestra una copia de la tarjeta de
identificacion presente en el exterior de la bomba.

1 Tipo de bomba

2 Capacidad

3 Altura

4 Potencia nominal
5 Tension nominal
6 Corriente nom.

7 Notas

[== calpeda @[H[@C& _16

XXXXXXX

proveredll — 15
Q min/max X/X mé/h
H max/min X/Xm -14

8 Frecuencia 2 ) IR
9 Factor de servicio 220A/380Y V3~50Hz
10 Clase de aislamiento XIXA

11 Peso . XXXXXXXX ‘

12 Factor de potencia
13 Velocidad de rotacion |

14 Proteccion 8 910
15 n° de serie

16 Certificaciones

S1 lcl. X Xkg |lBl

3 CARACTERISTICAS TECNICAS

3.1 Datos técnicos

Dimensiones y pesos (ca&. 12.1).

Velocidad nominal 2900/3450 rpm

Protecciones IP X8 )

Tension de alimentacion/ Frequencia

- hasta 240V 1~ 50/60 Hz

- hasta 480V 3~ 50/60 Hz

Comprobar que la frecuencia y la tension de red sea

|d|onea a las caracteristicas eléctricas indicadas en la
aca.

E{(esién acustica con la minima profundidad de inmer-

sion: < 70 dB (A). El ruido desaparece o disminuye

con la bomba sumergida.

Arranques/hora max.: 30 en intervalos regulares (20

ara GXR 12).

resion final maxima admitida en el cuerpo bomba:
20 m (2 bay). o
Presion maxima de aspiracion: PN (Pa) - Hmax (Pa).
4 SEGURIDAD

4.1 Normas genéricas de comportamiento
Antes de utilizar el producto es necesario
conocer toda informacion sobre la seguridad.
Es necesario leer cuidadosamente y seguir las
instrucciones técnicas, de funcionamiento y las
indicaciones aqui contenidas para los diferentes
Easos: del transporte hasta la eliminacion final.
os técnicos especializados deben respectar la
reglas, regulaciones, normas y leyes del Pais en
ue se vende la bomba.
| aparato es conforme a las normas vigentes de
seguridad. ) -
El'uso impropio puede, sin embargo, causar dafios
a personas, cosas o animales.
El fabricante se exime de cualquier
responsbailidad en caso de presentarse tales
danos o por uso del aparato en condiciones
diferentes de aquellas indicadas en la tarjeta y en
estas instrucciones.

Observar el calendario de las intervenciones de
matenimiento y la sustitucion puntual de las
piezas dafiadas o desgastadas permite que la
maquina trabaje siempre en las mejores
condiciones. ) .

Utilizar sélo y exclusivamente glezas de repuesto
originales suministradas por CALPEDA S.p.A. o
por un distribuidor autorizado.

f No quitar ni modificar las tarjetas colocadas por

el fabricante en el dispositivo. ) )
El dispositivo no debe ser puesto en funcionamien-
to en presencia de defectos o piezas dafiadas.

Las operaciones de mantenimiento ordinario y
extraordinario gue implican el desmontaje,
aunque parcial, del dispositivo, deben realizarse
sblo después de haber desconectado la
alimentacion del aparato.

Se puede  producir contaminacion del liquido
debido a pérdidas de lubricantes.

4.2 Dispositivos de seguridad .
El dispositivo consta de una carcasa exterior que
impide el contacto con los érganos internos.

4.3 Riesgos residuales ) .

El dispositivo no presenta riesgos residuales por
disefio y destinacion de uso (respeto de uso previsto
y normas de seguridad).

4.4 Senales de seguridad y informacién _
Para este tipo de producto no hay sefiales en el
producto.

4.5 Dispositivos de proteccién individual (DPI)

En las etapas de instalacién, arranque
mantenimiento se recomienda a los operadores
autorizados evaluar cuales son los dispositivos
adecuados a los trabajos descritos.
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En las operaciones de mantenimiento ordinario y
extraordinario en que se va a quitar el filtro, se preve
el uso de guantes para la proteccion de las manos.
Senales ~ DPI necesarias
PROTECCION DE LAS MANOS
(guantes tp,alra_ la proteccion del riesgo
quimico, térmico y mecéanico)
5 TRANSPORTE Y MANEJO

El producto estd embalado para mantener integro el
contenido. ) L

Durante el transporte, evite la superposicion de pesos
excesivos. Aseglrese de que durante el transporte la
caja no tiene libertad de movimiento y que el vehiculo
g_ue recoge el aparato es adecuado para las

imensiones totales exteriores de los embalajes.

Los medios para el transporte del aparato embalado
deben ser adecuados a las dimensiones y a los pesos
del producto elegido (véase cap. 12.1 dimensiones).

5.1 Manejo . .
Manejar ‘con cuidado el embalaje; no debe ser
Ig'olpeado. . L

ay que evitar la superposicion al embalado de otro

material que podria dafiar la bomba.

6 INSTALACION

6.1 Dimensiones

Para las dimensiones del aparato véase el anexo
“Dimensiones” (cap. 12.1 ANEXOS).

6.2 Requisitos ambientales y dimensiones del
lugar de instalacion
El cliente tiene que preparar el lugar de instalacion de
manera adecuada para aseguarar la instalacion correcta
de acuerdo con los requisitos de construccion
E:onexiones eléctricas, etc...).
sta totalmente prohibida la instalacién y la puesta en
marcha de la maquina en lugares con una atmosfera
potencialmente explosiva.

6.3 Desembalaje ) N .
e | Comprobar que el dispositivo no haya sufrido
| dafios durante el transporte.

El material de embalaje, una vez desembalada la
maquina, debe eliminarse y/o utilizarse otra vez
segun las normas vigentes en el Pais de destino del
aparato.

6.4. Instalacién

El diametro interior del tubo de impulsion no debe ser
nunca inferior al diametro de la boca de la bomba:

G 1'/+ para GXR, GXV;

G 1'/> para GXR 12;

ATENCION: La bomba debe ser elevada y
transportada sirviéndose de la propia asa y

nunca del cable eléctrico de alimentacion.
Apoyar la bomba, con el asa vertical, sobre el fondo
del pozo o del lugar de la instalacion.

6.5.1. Instalacion fija con interruptor de nivel fijo
(magnético)
GXRM ..GF

GXVM ..GFA

Montar en el tubo de impulsién una valvula de reten-
cion de bola y para GXR vélvula de clapeta.

Preveer que sea posible el movimiento de la bomba
sin vaciar la instalacion (si es necesario instalar una
valvula y un tapon).

Con la bomba asentada, preveer anclajes y apoyos del
tubo de impulsién adaptados a su longitud'y peso.

Si prevée que sobre el fondo de la fosa puedan formarse
lodos de sedimentos greveer el oportuno apoyo que
mantenga la electrobomba sobre elevada.

6.6. Instalacion transportable

Para evitar un precoz deterioramiento de la bomba,
en el caso de empleo en un lago o rio, montar la
bomba sobre una base llana levantada del suelo para
no aspirar arena o tierra.
Cuando se utiliza una manguera de envio flexible o en
lastico, se necesita una cuerda para bajar, asegurar y
evantar la bomba. .
Fijar siempre una cuerda o una cadena de seguri-
dad, de material no perecedero, a la bomba.

No usar nunca el cable eléctrico para
sostener la bomba.

Para evitar el riesgo de lesiones mecanicas o
eléctricas, todas la bombas portatiles deben ser
desconectadas de la alimentacién eléctrica, antes
de emplazarlas nuevamente (cambio de sitio).
Fijar el cable de alimentacion al tubo de impulsion o
al cable de seguridad con bridas.
Dejar flojo (sin tensar) el cable eléctrico para evitar
tensiones a causa de las dilataciones del tubo bajo carga.
Si existe el peligro de que el pozo est4 seco, hacer
un agujero de 3'mm en el tubo de alimetacion, antes
de la valvula de no regreso, para permitir la salida del
aire alrededor del rodete cap. 12.3 fig. 1.

6.7. Conexionado eléctrico

El conexionado eléctrico tiene que ser

realizado por un electricista cualificado y

cumpliendo las prescripciones locales.
Seguir las normas de seguridad.

Realizar siempre el conexionado a tierra de la bomba,
incluso con el tubo de impulsién no metalico.
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Verificar que la frecuencia y las tensiones de la red
se corresponden a las indicadas en la placa de
caracteristicas.

Para el uso en una piscina (solamente cuando en el
interior no hay personas), balsas de jardin o sitios
similares, en ‘el circuito de alimentacion debe ser
instalado un interruptor diferencial con una corrien-
te residual IAN < 30 mA.

Instalar un dispositivo para la total desconexion
de la red (interrulptor para desconectar la bomba de
la alimentacién eléctrica) con una distancia de aper-
tura de los contactos de al menos 3 mm.

En el caso de prolongamientos asegurarse que el
cable eléctrico sea de la adecuada seccion para evi-
tar caidas de tension y que la conexion permanezca
en ambiente seco.

6.7.1. Bombas monofasicas GXRM, GXVM

Se suministran con condensador y termoprotector
incorporado, con cable de alimentacion tipo HO7RN-F,
con conector e interruptor de nivel.

Conectar la clavija a una forma con conductor de
proteccion (tierra).
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6.7.2. Bombas trifasicas GXR, GXV

Ejecucion sin clavija:

Instalar en el cuadro de mando un adecuado salva
motor con curva D segun la corriente de la placa de
caracteristicas.

Con las electrobombas trifasicas, cuando no es posi-
ble controlar visualmente el nivel del agua, instalar
un interruptor de nivel conexionado al cuadro de
mando para establecer los niveles de paro y arran-
que automaticamente.

7 ARRANQUE Y USO

7.1 Controles antes del arranque

La bomba no debe funcionar en presencia de parte
deteriorada.

7.2 Primer arranque

Con alimentacion trifasica verificar que el sentido
de giro sea el correcto.

Antes de la instalacion, arrancar con pocas vueltas el
motor y controlar a través de la apertura de aspira-
cion que el rodete gire en el sentido indicado de la
flecha sobre la bomba. En caso contrario sacar la ali-
mentacion eléctrica e invertir entre ellos en conexio-
nado de dos fases en el cuadro de mando,

El funcionamiento con el sentido de rotacion invertido
es causa de vibraciones y pérdida de caudal.

En el caso de inseguridad es necesario sacar la
bomba y controlar el sentido de giro observando
directamente el rodete.

No introducir los dedos en la apertura de la
aspiracion si no esta completamente seguro
que la bomba esté desconectada de la
energia eléctrica (ademas de que no haya el
riesgo de que la electrobomba quede bajo
tension accidentalmente) y que el rodete esté
completamente parado.
Los motores conexionados directamente a la red
eléctrica por medio de interruptores térmicos,
ueden arrancar automaticamente.
0 sacar nunca la bomba del agua cuando esté
todavia en funcionamiento.
Evitar en funcionamiento en seco.

Ejecucion con interruptor de nivel: el interruptor
de nivel acoplado directamente a la bomba controla
el arranque y paro de la misma.

Controlar que el interruptor de nivel no encuentre
impedimentos a sus movimientos.

Ejecucion sin interruptor de nivel: poner en mar-
cha la bomba cuando esté sumergida dentro del
liquido a elevar (véase h max par. 12.1).

El motor monofasico se para en el caso de funcio-
namiento 8rolongado con agua a temperatura supe-
rior a 40 °C.

Cuando la temperatura del motor desciende el ter-
moprotector permite el arranque del motor.

7.3 APAGADO

bou | gy

El aparato debe ser apagado en cualquier caso
en el que hubo un malfuncionamiento. (véase
busqueda de fallosc?.
El producto estd disefiado para el funcionamiento
continuo; el apagamiento se realiza sélo
desconectando la alimentacion a través de los
sistemas de desenganche previstos (véase par. “6.7

Conexion eléctrica”).

8 MANTENIMIENTO

Antes de cualquier intervencion es necesario poner el

aparato fuera de servicio desconectado cualquier

fuente de energia.

Si es necesario, consulte a un electricista o técnico.
Todas las operaciones de mantenimiento,
limpieza o reparacion realizadas en presencia
de tension de red pueden causar incidentes
graves, también mortales, a las personas.

La sustitucion del cable o del flotador interruptor
de nivel debe ser realizada por un servicio
técnico oficial Calpeda.

En caso de que el cable de alimentacion esté

dafiado, éste debera ser sustituido por el

fabricante, su servicio postventa o por personas

cualificadas con el fin de evitar cualquier peligro.
En el caso de mantenimiento extraordinario o de
intervenciones de mantenimiento que requieren el
desmontaje de piezas del dispositivo, el encargado al
mantenimiento tiene que ser un tecnico calificado
capaz de leer % entender esquemas y dibujos técnicos.
Es aconsejable tener un registro de todas las
intervenciones realizadas.
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Durante el mantenimiento se debe poner una
atencion especial para evitar la introduccion o la
entrada de cuerpos extrafios en el circuito,
aunque de pequenas dimensiones, que pueden
causar un malfuncionamiento y e comprometer la
seguridad del aparato.

f No realice ninguna operacion con las manos

desnudas. Utilice los guantes resistentes a los
cortes y al agua para el desmontaje y la
limpieza del filtro u en otras situaciones
articulares donde se veen necesarios.
° urante las operaciones de mantenimiento no
| | debe haber personal extrario.

Las operaciones de mantenimiento que no son

descritas en este manual deben ser realizadas so6lo

gor Xersonal especializado enviado por CALPEDA
p.A..

Para mas informacion técnica sobre el uso o el
mantenimiento del dispositivo, pdngase en contacto
con CALPEDA S.p.A..

8.1 Mantenimiento ordinario

OFF

Antes ~de cualquier operacion de
mantenimiento desconecte la fuente de
alimentacion y asegurese de que la bomba no
pueda recibir'tension por error.

La bomba puede haber estado inmersa en
roductos nocivos o exhalantes de gases
Oxicos, o bien encontrarse en ambientes

toxicos por otras causas; utilizar todas las

precauciones para evitar los accidentes.

Las eventuales bombas a inspeccionar o reparar
antes de expedirlas o ponerlas en disposicion,
deben ser vaciadas y adecuadamente limpiadas
tanto internamente como externamente.
Limpiar con una pistola con agua a presion todas las
Eartes accesibles. )

n el caso de peligro de hielo, sacar la bomba de
agua y dejarla bien seca.
En el caso de funcionar con liquidos fangosos, ense-
guida despues de su uso, antes de estar parada
para un largo tiempo, hacer funcionar la bomba con
agua limpia para sacar los residuos.

8.2 Desmontaje del sistema )
Antes del desmontaje, cierre las compuertas en aspi-
racion y descarga.

8.3. Desmontaje bomba

Eara

Para desmontar y volver a montar observar la con-
struccion sobre el disefio en seccién (cap. 12.2
ANEXOS). ..

Cada intervencion puede
funcionamiento de la bomba. o
Para la inspeccion del rodete &28.00), la limpieza de
las partes Internas y para controlar manualmente la
libre rotacion del rodete, sacar los tornillos (15.70) y
los filtro (15.50). .

Para desmontar el rodete sacar los tornillos (14.24) y
(15.60) los cuerpo bomba (14.00) y la tuerca (28.04).

afectar el

8.4. Inspeccion del sello mecanico

Si es necesario inspeccionar el sello mecanico
(36.00) y la camara de aceite, observar las siguien-
tes instrucciones.

ATENCION: la camara de aceite puede
estar bajo una ligera presion. . )
Tener la necesaria precaucion para evitar salpi-
caduras., . .

Sacado el tapon (34.08) con la junta, orientar el

agujero hacia abajo y vaciar cuidadosamente la
camara.

No tirar el aceite usado al medio ambiente.
Sacando el tornillo (70.18) resulta inspeccionable el
sello mecanico (36.00).

Para el rellenado con nuevo aceite tener presente
que la camara no debe quedar completamente llena
ya que debe quedar una adecuada cantidad de aire
para compensar las sobre presiones debidas a la
dilatacion térmica del aceite.

La cantidad de aceite en la camara es de:

0,04 litros para GXR, GXV.

0,08 litros para GXR 12. ) .
tilizar aceite blanco para uso alimentario-

farmacéutico.

9 ELIMINACION

ﬂ Directiva europea
= | 2012/19/EU (WEEE)

La demolicion del aparato debe ser asignada a
empresas especializadas en el desguace de
productos metalicos para definir cuidadosamente
como proceder.

Para su eliminacion se deben seguir las disposiciones
de Ley vigentes en el Pais donde se realiza el
desmantelamiento, asi como esta establecido por la
leyes internacionales para la proteccion del medio
ambiente.

10 REPUESTOS

10.1 Métodos de solicitud de repuestos

Al pedir piezas de repuesto, precise el nombre, el
numero de posicion en el dibujo en seccion Y los
datos de placa (tipo, fecha y nimero de matricula).

Eventuales bombas de inspeccionar o
reparar, antes de la expedicion o de la entrega
deben vaciarla limpiarla esmeradamente
~_ internamente y externamente. »
Limpiar con una pistola con agua a presion todas
las partes accesibles.
El orden puede enviarse a CALPEDA S.p.A. por
teléfono, fax, correo electronico.

Nr. Denominacion
14.00 Cuerpo bomba
14.02 Camisa bomba
14.20 Junta cuerpo bomba
14.24 Tornillo

14.85 Tubo interior

14.86 Junta torica

70.12 Anillo del pasacable
70.13 Arandela fijacion
70.16 Manguito prensacable
70.17 Anillo de presion
70.18 Tornillo

70.20 Tornillo

15.50 Filtro . 70.23 Junta térica
15.60 Tomillo distanciador ~ 70.32 Arandela fijacion
15.70 Tornillo 70.33 Manguito prensacable

28.00 Rodete

28.04 Tuerca fijacion rodete
28.08 Arandela fijacion 73.08 V-Ring Junta lado
28.20 Chaveta rodete bomba

34.03 Tapa camara de aceite 76.02 Camisa motor completa

70.34 Anillo de presion
73.00 Cojinete lado bomba

34.08 Tapon 76.60 Nivostato

34.09 Junta torica tapén 76.62 Tapa de la camisa
34.12 Tornillo motor

34.13 Junta térica 76.64 Asa transporte
36.00 Sello mecénico 76.68 Junta torica

36.54 Manguito distanciador 78.00 Eje con rotor

40.00 Anillo de cierre radial ~ 81.00 Cojinete

64.08 Camisa del eje 82.02 Tornillo

64.12 Junta torica 82.03 Junta térica

64.14 Manguito distanciador 82.04 Muelle de compensacion
inferior 82.05 Tornillo

70.00 Tapa motor lado bomba 94.00 Condensador

70.08 Junta torica 96.02 Cable con conector

70.09 Junta térica 96.09 Tornillo

70.10 Junta térica 96.12 Fija cable

70.11 Anillo del pasacable 96.13 Fija cable
(nivostato)
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11. Posibles averias

ATENCION: desconectar la tension de alimentaciéon antes de efectuar cualquier intervencion.
ﬂ‘ No hacer girar la bomba con motor en seco, tampoco por un corto periodo.

Respetar estrictamente nuestras instrucciones de utilizacion, si es necesario contactar un centro

de asistencia autorizado.

AVERIAS

CAUSAS PROBABLES

POSIBLES SOLUCIONES

1) El motor no

a) Alimentacion eléctrica

a) Comprobar que la frecuencia y la tension de red sea idonea a las

funciona pero
no suministra
agua

la bomba o en la tuberia de
aspiracion
b) Filtro de aspiracion obstruido

arranca inadecuada caracteristicas eléctricas indicadas en la placa
b) Conexiones eléctricas erroneas b) Conectar correctamente el cable de alimentacion a la bornera.
c) Intervencion del dispositivo de Comprobar que la proteccion térmica esta correctamente
sobrecarga del motor seleccionada (ver datos en la placa del motor) y asegurarse que la
d) Fusibles quemados 0 conexion del cuadro eléctrico antes del motor se haya realizado
defectuosos correctamente (ver placa del motor)
e) Eje bloqueado c) Controlar que la alimentacion eléctrica y asegurarse que el eje de la
f) Si las causas indicadas arriba ya bomba gire libremente. Comprobar que la seleccién de la proteccion
han sido averiguadas, el motor térmica se haya realizado correctamente (ver placa del motor)
podria estar averiado d) Sustituir los fusibles, comprobar la alimentacion eléctrica y lo
indicado en los puntos a) y c)
e) Eliminar las causas del bloqueo como lo indicado en “Bomba bloqueada”
f) Reparar o sustituir el motor dirigiéndose a un centro de asistencia autorizado
2) Bomba a) Entrada de cuerpos sélidos en el | a) Sise puede, desmontar el cuerpo de bomba y eliminar los cuerpos sélidos
bloqueada rodete de la bomba ajenos en el interior del rodete, si es necesario dirigirse a un centro de
b) Cojinetes bloqueados asistencia autorizado
b) En el caso se hayan dafiados los cojinetes sustituirlos o si es
necesario dirigirse a un centro de asistencia autorizado
3) La bomba a) Presencia de aire en el interior de | a) Eliminar el aire mediante los tapones y/o operando sobre la vélvula

de regulacién en la impulsién. Realizar nuevamente las maniobras de
llenado hasta expulsar todo el aire
b) Limpiar el filtro, si es necesario sustituirlo. Ver también el punto 2a

presencia de partes abrasivas en
el liquido bombeado

4) Caudal a) Tuberia y accesorios con diametro | a) Utilizar una tuberia y accesorios idéneas a la utilizacion
insuficiente demasiado pequefio que provocan | b) Limpiar el rodete e instalar un filtro en aspiracién para evitar la
excesivas perdidas de carga entrada de otros cuerpos solidos
b) Presencia de depositos o | c) Sustituir el rodete, si es necesario dirigirse a un centro de asistencia
cuerpos solidos en los pasajes autorizado
internos del rodete d) Sustituir el rodete y el cuerpo de bomba
c) Rodete deteriorado e) La bomba no es idonea
d) Rasantes del rodete y cuerpo | f) Invertir las conexiones eléctricas en la caja de bornes o en el cuadro
bomba desgastados
e) Viscosidad excesiva del liquido
bombeado
f) Sentido de rotacion equivocado
5) Ruido y a) Parte giratoria desequilibrada a) Comprobar que cuerpos solidos no obstruyan el rodete
vibraciones | b) Cojinetes desgastados b) Sustituir los cojinetes
de labomba | c) Bomba y tuberia no estés fijadas | c) Fijar adecuadamente la tuberia de aspiracion y de impulsion
firmemente d) Utilizar unos didmetros mas grandes
d) Caudal demasiado elevado para | e) Verificar que la tension de red sea la correcta. En los casos a), b) y ¢)
el diametro de la tuberia de sustituir el sello mecénico, si es necesario dirigirse a un centro de
impulsion asistencia autorizado
e) Alimentacion eléctrica
desequilibrada
6) Perdida por | a) El sello mecéanico ha funcionado | a) Asegurarse que el cuerpo de la bomba estén llenos de liquido y que
el sello en seco o se ha encolado no haya presencia de aire en el interior.
mecanico b) Sello mecénico rallado por la | b)instalar un filtro en aspiracién y utilizar un sello mecanico compatible

con las caracteristicas del liquido a bombear

Con reserva de modificaciones
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1 ALLMAN INFORMATION

Innan produkten anvéands ska de varningstexter och
instruktioner som anges i denna handbok lasas ige-
nom noggrant. Handboken ska forvaras pa ett sakert
stélle for framtida konsultering.

Originalspraket som man ska hanvisa till vid avvikel-
ser | Oversattningarna ér italienska.

Handboken &r en integrerad del av apparaten sasom
en viktig sakerhetsfaktor och ska sparas fram till den
slutgiltiga kasseringen av produkten.

Koparen kan efterfraga ett nytt exemplar av hand-
boken om det tidigare exemplaret gar forlorat, genom
att kontakta Calpeda S.p.A. och specificera pro-
dukttypen som indikeras pa maskinmarket (Ref. 2.3
Marknin ? i
Vid modifieringar, manipuleringar eller &ndringar pa
maskinen eller delar av den som inte godkants av till-
verkaren, upphor férsakran om EU-6verensstammelse
och aven garantin att gélla.

Denna apparat far inte anvandas av
barn under 8 ar eller av personer med
nedsatt fysisk eller psykisk férmaga
eller som saknar erfarenhet eller
nodvandig kunskap, savida de inte
Overvakas av en ansvarig person eller
har fatt instruktioner om anvéndnin-
gen av apparaten och om de faror
som é&r férenade med anvéndningen
av apparaten.

Barn ska inte leka med apparaten.
Rengdring och underhall av apparaten
maste utféras av _anvéndaren.
Rengdring och underhall far inte utfo-
ras barn utan en vuxens tillsyn.
Anvand inte apparaten i dammar, bas-
sénger eller pooler ndr det finns mén-
niskor i dér, _ _

Las noga installationsavsnittet som

anger: o . .

- P?ta h1('j)gsta tillatna arbetstryck i (kapi-
el 3.1).

- Typ av strdmkabel i (kapitel 6.7).

-_Ty? av elektriska skydd som ska
installeras (kapitel 6.7).

1.1 Symboler som anvénds

For “att underlatta forstaelsen anvénds de
symboler/piktogram som indikeras nedan med
respektive betydelser.

Information och varningstexter méste iakttas,
annars kan det leda till skador pa apparaten
eller &ventyra personalens séakerhet.

Information och varningstexter av elektriskt slag
som kan leda till skador pa apparaten eller

aventyra personalens sékerhet om de inte
iakttas.

o | Observationer och varningstexter fér en korrekt
| hantering av apparaten och dess komponenter.

Ingrepp som kan utféras av apparatens
il slutanvindare. Efter att ha I&st igenom
instruktionerna, och som ansvarar for att den
halls i normalt driftsskick. Han/hon ar
auktoriserad att utféra I6pande underhall.
IngrepE som maste utféras av en kvalificerad
ﬁl elektriker som har befogenhet att utféra
elektriska underhalls- och reparationsingrepp.
Han/hon kan arbeta nér natspanningen ar
tillkopplad.
InErepp som maste utféras av en kvalificerad
ﬂ tekniker som kan anvanda apparaten korrekt
under normala driftsfc")rhéllangen, utféra alla
mekaniska ingrepp for underhall, justering och
reparation. Han/hon maste ha kunskap om hur

man utfor enkla elektriska och mekaniska atgérder
i samband med sérskilt underhall av apparaten.

@ Indikerar skyldigheten att anvénda personlig

skyddsutrustning - skyddshandskar.

Ingrepp som maste utféras nar apparaten ar
avstangd och frankopplad fran alla energikéllor.

Ingrepp som maste utféras med apparaten
paslagen.

1.2 Féretagsnamn och tillverkarens adress
Féretagsnamn: Calpeda S.p.A.

Adress: Via Rogg\i/a di Mezzo, 39

36050 Montorso Vicentino - Vicenza/ltalien
www.calpeda.it

1.3 Auktoriserade operatorer

Produkten ar avsedd att anvéndas av experttekniker

som kan delas in i kategorierna slutanvéndare av
rodukten och specialutbildade tekniker (se symbo-
erna ovan).

e | Det ar forbjudet for slutanvéndaren att utféra
l atgarder som  ar reserverade  for
specialutbildade  tekniker.  Tillverkaren
ansvarar inte for skador till folid av
férsummelse att iaktta detta férbud.

1.4 Garanti

For produktgaranti, se de allméanna képevillkoren.

o | Garantin innefattar GRATIS byte eller

l reparation av defekta delar (som erkénns av
tillverkaren).

Apparatens garanti forfaller om:
- Anvéndningen av apparaten inte dverensstdmmer
med de instruktioner och foreskrifter som beskrivs i
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denna handbok.

- Modifieringar eller variationer godtyckligen utforts
utan godkannande fran tillverkaren (se avsnitt 1.5).

- Tekniska atgarder har utforts av personal som inte
ar godkand av tillverkaren.

- Underhall som foreskrivits i denna handbok har for-
summats.

1.5 Teknisk support

For all évrig information om dokumentation, sup-
porttjdnser och apparatens delar, var god kontakta:
Calpeda S.p.A. (se avsnitt 1.2)

2 TEKNISK BESKRIVNING

Enhjuls dréankbar pump i krom-nickel stal, med
vertikal utloppsanslutning.

GXR: med 6ppet pumphijul

GXV med friflédes (virvel) pumphjul.

Motorn kyls av det pumpade vatten som passerar
mellan motorskélden och den yttre skdlden.

Dubbel mekanisk axeltatning med oljekammare.

2.1 Avsedd anvéndning

Standardutférande

- GXR med 6ppet pumphijul.
For rena eller latt fororenade vétskor i 16sning med
maximal partikelstorlek av 10 mm (12 mm fér. GXR12).

- GXV med fri-flédes (vortex) pumphijul
For rena eller 1att fororenade vatskor i 16sning med
maximal partikelstorlek av 25 mm.

- Maximal vatsketemperatur 50 °C (40 °C fér enfa-
spumpar).

- Maximal vatskedensitet av 1100 kg/m®.

- Il\./_lax(ijr)nalt monteringsdjup 5 m (med lamplig kabel-
angd).
Férgutomhusbruk skall kabeln vara minimum 10 m.

2.2 Felaktig anvandning som rimligen kan férutses
Apparaten har projekterats och konstruerats endast
for det bruk som avses i avsnitt 2.1.
Far ej brukas i dammar, tankar eller badpoo-
ler dér ménniskor befinner sig eller kan komma
i kontakt med vétskan.
Pumparna far ej anvandas i explosiva eller
brandfarliga omgivningar.
Det éar absolut forbjudet att anvéanda
apparaten foér felaktiga &andamal och att
anvanda den pa séatt som inte forutsetts i
denna handbok.

En felaktig anvédndning av produkten férsamrar
sakerhetsegenskaperna och apparatens funktion,
darfor kan inte Calpeda hallas ansvarigt for fel eller
olyckor till f6ljd av forsummelse att iaktta ovan namn-
da férbud.

2.3 Méarkning
Nedan féljer en kopia av markskylten som ar place-
rad pa pumpens yttre holje.

1 Pump typ

2 Fléde

3 Tryck

4 Avgiven effekt

5 Driftspanning

6 Stromforbrukning
7 Noteringar

8 Fréquence

[= calpeda &I C € BB

—1rade i Haly

XXXXXXX xxxxxxx RSl
Q min/max X/X méh

B H max/min X/Xm IP XX -14
XKW (XHp) SF n XXXXmin EE]

coso X [P

9 Driftpunkt 2204/380Y V3~50Hz

10 Isolationsklass XXA S1 lol. X Xkg [l
11 Vikt VB XxxxxXxxXX ‘

12 Effekt faktor

13 Varvtal é

14 Skyddsklass
15 Serienummer
16 Certifikat

3 TEKNISKA EGENSKAPER

3.1 Tekniska data

Totalmatt och vikt (kap. 12.1).

Nominell hastighet 2900/3450 varv/min.

Skydd - IP X8

MatarsPénning/Frekvens:

- upp till 240V 1~ 50/60 Hz

- upp till 480V 3~ 50/60 Hz

Kontrollera att Frekvens samt spanning 6verens-
stdmmer med namnplaten.

Ljudniva vid minsta tillatna vétskedjup: 70dB(A).
Ljudniva sénks eller minskande néar véatskedjupet
Okar.

Maximala starter per timme: 30 stycken med regel-
bundna intervaller (20 for. GXR12).

Maximalt tillatna arbetstr'xck i ﬁumphuset 20 m (2 bar).
Maximalt sugtryck: PN (Pa) - Hmax (Pa).

4 SAKERHET
4.1 Allmdnna beteendeforeskrifter
Innan produkten anvands ska man ha
kunskap om alla sakerhetsindikationerna.
L&s noggrant igenom och folj alla tekniska
instruktioner, funktionsanvisningar och indikationer
som finns i denna handbok for de olika skedena:
allt fran transport till slutlig kassering.
De specialutbildade teknikerna ska iaktta
regler, bestdmmelser och Ia?stiftning som
aller i det land dar pumpen séljs.
tpf_E)e_lraten uppfyller all tillamplig sakerhetslag-
stiftning.
Felakngg anvéndning kan dock fororsaka
H)_ersonskador eller skador pa egendom och djur.
illverkaren avséager sig allt ansvar vid sadana
skador eller vid anvandning under andra
forhallanden &n de som indikeras pa mérkskylten
och i de hér instruktionerna.

For att apparaten alltid ska kunna fungera pa
basta satt boér  underhallsintervallen
respekteras och skadade eller utslitha delar
bytas ut lagligt.

Anvand endast originalreservdelar fran
CALPEDA  S.p.Aeller nagon annan
auktoriserad leverantor.

Flytta inte pa eller andra markskyltar som
anbringats pa apparaten av tillverkaren.
Apparaten far inte sattas igang om det finns
fel eller skadade delar.

f Lopande och sarskilt underhallsarbete som

férutser en nedmontering, &ven partiell, av
maskinen ska utféras forst efter att appara-
tens natférsorjning har kopplats fran.

Férorening av vatskan kan intréaffa till foljd av
smorjmedelslackage.

4.2 Sékerhetsanordningar
Apparaten bestar av ett utvéndigt pumphus i rostfritt
stal som férhindrar kontakt med de inre delarna.

4.3 Restrisker

Apparaten uppvisar inga restrisker enligt dess projek-
tering och avsedda anvandning (vid iakttagande av
avsedd anvandning och sékerhetsforeskrifter).

4.4 Sékerhets- och informationsskyltar
Det foérutses inga sarskilda skyltar eller marken for
denna produkt.

4.5 Personli%skyddsutrustning

Vi rader de behoriga operatérerna att beddma och
tanka pa vilken (tjyp av skyddsutrustning som ar
lamplig att anvanda under installations-, start- och
underhallsfaserna.

Skyddshandskar ska anvéndas under I6pande och
sarskilt underhall nar filtret ska avlagsnas.
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Marke

O

5 TRANSPORT OCH FORFLYTTNING
Produkten ar férpackad for att halla innehallet helt.
Undvik att placera éverdrivna vikter pa ladan under
transporten. Se till att Iadan inte kan réra sig fritt
under transporten och att transportfordonet &r lam-
Eligt for emballagens totala yttermatt.

ordonen for transport av den férpackade pumpen
ska vara anpassade for produktens matt och vikt (se
kap. 12.1 for totalmatt).
5. F6rf|yttninﬁ
Forflytta emballaget forsiktigt, eftersom det inte far
utséttas for stotar. A
Undvik att stapla annat material pa emballagen efter-
som det kan forsamra skicket pa pumpen.

6 INSTALLATION

6.1 Totalmatt . .
For ag‘)aratens totalmatt, se bilagan "Totalmatt” (kap.
12.1 BILAGOR,).

6.2 Miljdkrav och matt pa installationsplatsen
Kunden ska forbereda installationsplatsen pa lampligt
satt fér en korrekt installation och i enlighet med
konstruktionskraven (elanslutningar osv...).

Det ar strikt forbjudet att installera och driftsatta
maskinen i potentiellt explosiva omgivningar.

Obligatorisk personlig skyddsutrustning
SKYDD AV HANDERNA

(handskar fér skydd mot kemiska,
termiska och mekaniska risker)

6.3 Uppackning
e | Kontrollera att apparaten inte har skadats
] under transporten.

Nar maskinen val har packats upp, ska férpackning-
smaterialet avldgsnas och/eller ateranvéndas enligt
de bestdmmelser som géller i det land dér apparaten
ska anvéndas.

6.4. Installation

Den inre diametern pé tryckledningen far aldrig vara
mindre &n diametern pa pumpens anslutning:

G 1'/s for GXR, GXV;

G 1'/> for GXR 12;

VARNING: Pumparna skall lyftas samt
transporteras i avsett handtag for detta andamal
och ej genom dragning i den elektriska kabeln.
Placera pumpen vertikalt pa botten av pumpgropen,
om fér mycket féroreningar finnes maste pumpen
placeras en bit upp.

6.5. Stationar installation

6.5.1. Stationar installation Med vertikal

magnetisk nivabrytare

GXRM ..GF GXVM ..GFA

awoss smomn

| rérledningen skall en backventil monteras for att
forhindra returfléde. (kulventil och klappventil for
GXR).

Vid stationér installation skall en backventil monteras
for att undvika returfldéde i tryckledningen.

Forbered fér méjligheten att demontera pumpen utan
att tdmma rérledningen (om nédvéndigt, montera en
avsténgningsventil samt en unionskoppling).

Nar pumpen ar monterad skall rérledningen
fastas sa att den ej belastar pumpen.

Om sma partiklar forvantas fran bottenunderlaget
maste ett stod monteras for att halla pumpen uppratt.

6.6. Transportabel installation

Placera pumpen vertikalt pa botten av pumpgropen,
om for mycket féroreningar finnes maste pumpen pla-
ceras en bit upp.

Nar tryckledning av plastrér eller slang anvéndes
skall pumpen sakras med ett rep eller dylikt i
bérhandtaget.

En sédkerhetslina eller kedja av icke lattforstorbart
material skall alltid anvandas fér att sdkra en
svavande pump

A Sékra den elektriska kabeln i en lina/kedja

med kabelnajor eller liknande.

Foér att undvika risken av mekanisk eller
elektrisk olycka skall alla dranbara pumpar
vara urkopplade fran elkraften i avseende till
deras lokalisering.

Elkabeln far ej monteras for strackt: tillat denna att
réra sig for att undvika stress genom att linan
stracker pa sig.

Om det finns risk for att brunnen torkar ska ett hal pa 3
mm goras pa tillférselslangen fore backventilen, sa att
luften runt rotorn kan komma ut kap. 12.2 bild 1.
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6.7. Elanslutning

o

f Elinstallationen maste utféras av en behorig

elektriker och i enlighet med lokala
bestdmmelser.

Folj sédkerhetsforeskrifterna.

Utrustningen maste alltid vara skyddsjordad &dven

vid installation med icke metalliska ror.

Jamfor frekvens samt huvudspénning enligt uppgivna

data p4 namnpléaten.

For anvandande i badpooler (ndr inte manniskor ar i

poolen) tradgardsdammar eller liknande stéllen skall

:an jordfelsbrytare ej dverstigande IAN < 30 mA instal-

eras.

Installera en arbetsbrytare med minimum 3mm

luftspalt for brytning av alla anslutningar.

Vid forlangning av spanningskabeln, se till att denna har

en tillrackligt stor area for att undvika spanningsfall.

6.7.1. Enfaspumpar GXRM, GXVM

Levereras med inbyggd kondensator samt dver-
stromsskydd. Kabeltyp HO7 RN8-F, stickkontakt,
nivabrytare.

Anslut kontakten till ett jordat uttag.

marrone

braun verde/glallo
marron green yellow
i e
16!
bruin verde/gua\do
(1) Comune Kape ron/gul
Common Kopuy roen/gee
. IpAOIVO/KITOIVO
2) ma(cla en.xent
an blu marrone
(1) Awiamento blue  brown I
Auxilry Blet  maon.| | plue
azul  marron blau
EY rodbrun blelf
blauw  bruin Ao
CUHWI 5gpmi blauw
- - HMe
/f ) s ~ ( 1\ CUHUIA
4 LY I DL
JU | S oYy
verde/ /glallo
green yellow ™ ™
Qrun ge =1,5 kW =
verde/gua\do R
gronl%ul [
ﬁ en/geel -
IDACIVO/KITOIVO I —
Ken.xent 0573&0/_\

(ORI bianco
schwarz @) blu Wh“e
nggro blu (3) rosso blanc
svart blau red blanco
zwart bleu rot vit
pavpo_ azul rouge  wit
GepHblii bla rojo AEUKO

blauw rod 6enblit
TAE roy
CUHWIA KOKKLVO

KpacHbI

6.7.2. Trefaspumpar GXR, GXV

Kabel utan stickkontakt skall anslutas enligt nedan-
stdende schema.

Installera ett 6verstromsskydd i kontrollboxen med en
stromstyrka med kurva D éverensstammande med
den pa namnplaten angivna.

Vid en trefasdrift nar installationen ej ar synlig skall
en nivabrytare installeras for att skydda pumpen mot
torrkdrning.

Justera start och stopp sa att detta ar lampligt for
pumpen.

7 START OCH ANVANDNING
7.1 Kontroller fére start

Apparaten far inte sattas igdng om det finns skadade
delar.

7.2 Forsta start

Vid en trefasinstallation, se till att rotations-
riktningen &r riktig.

Fore installationen, starta pumpen momentant och se
in i sugintaget att rotationen ar den samma som pilen
Ea pumpen visar. Om inte skifta tva av faserna i
ontrollboxen.

Drift med fel rotationriktning orsakar vibrationer samt

férlorad flodeskapacitet.

Felvént rotation kan &ven skada den mekaniska

axeltatningen.

Vid misstanke, tag ur pumpen fran vétskan och
kontrollera rotationen genom sugintaget.

Stoppa aldrig in fingrarna i sugép-pningen
om det inte &r absolut sékert att strommen ar
bruten (sa att pumpen inte kan startas av
misstag) samt att pumphjulet slutat rotera helt.
Motorer férsedda med nivabrytare kan starta
automatiskt.
Tag aldrig ur pumpen nér den &r i drift.
Undvik torrkérning.

Konstruktion med inbyggd nivabrytare:
Nivabrytaren ar kopplad direkt 1 pumpen och kontrolle-
rar start och stopp.

kontrollera att nivabrytaren kan réra sig fritt utan
nagra hinder.

Konstruktion utan inbyggd nivabrytare: starta
pumpen forst efter det att den ar fullstandigt ned-
sankt i vatskan (se h max avsnitt 12.1).

Elmotorn stannar automatiskt om véatsketemperatu-
ren Overstiger 40 °C.

Om temperaturskyddet 16st ut aterstaller det sig sjalv
nar motorlindningen kallnat.

7.3 AVSTANGNING

[

Apparaten ska stdngas av varje gang som
funktionsfel upptécks. (se felsdkning).

Produkten ar konstruerad fér en kontinuerlig
funktion, avstangning sker endast om
NAtFOrsor| ningen kopplas fran via de forinstallda
frankopplngssystemen (se avsnitt "6.7 Elektrisk
anslutning”).

8 UNDERHALL

Apparaten ska tas ur drift och alla energikallor ska
kopplas fran innan nagot som helst ingrepp utfors.
Vand er, vid behov, till en elektriker eller tekniker.

Varje underhdlls-,  rengdrings- eller
reparationsatgard som utfors = med ett
spanmnasfort elsystem, kan orsaka allvarliga
personskador och till med déd.

Kabel och nivavippa far endast bytas av
Calpeda auktoriserad serviceverkstad.

Om sladden skadats, ska den bytas ut av
tillverkaren, pa tillverkarens serviceverkstad
eller av behorlg fackman, for att undvika fara.

Vid séarskilt underhall, eller underhallsatgarder dar det
kravs att delar av apparaten monteras ned, maste
underhallsteknikern ha en lamplig utblldnlng och
darmed kunna lasa och forsta scheman och ritningar.
For ett register 6ver alla utférda atgarder.
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e |Var  sarskilt uppmarksam vid
| underhallsarbetet for att undvika att

frammande féremal, dven mindre sadana, fors
in eller kommer in i maskinkretsen vilka kan
orsaka felfunktion och &aventyra apparatens
sakerhet.

Undvik att utféra nagon som helst atgard utan
skyddshandskar. Anvand skarsakra och
vattentata handskar fér nedmontering och
rengdring av filtret eller andra delar om det
skulle vara nédvandigt.

e | Det far inte finnas obehorig personal i
] arbetsomradet under underhallsarbetet.

De underhallsatgarder som inte beskrivs i denna
handbok far endast utféras av specialutbildad
Eersonal fran CALPEDA S.p.A.. .

6r mer teknisk information om anvéndning eller underhall
av apparaten, var god kontakta CALPEDA S.p.A..

8.1 Lépande underhall

GO

Frankoppla elférsorjningen och sakerstéll att
pumpen inte riskerar att oavsiktligen
spanningsforas, innan nagon
underhallsatgard utfors.

Pumpen kan ha blivit nedsédnk i farliga
véatskor eller produkter innehallande giftiga

gaser, eller befinner sig i en omgivning dar
ifter férekommer av andra anledningar:

vidta darfor nodvandiga sikerhetsatgarder for att
undvika olyckor.
Alla pumpar som skall repareras eller servas
skall dréneras samt noggrant rengéras fore
avsandning eller demontering.
Spola pumpen med rent vatten.
Om frysrisk foreligger skall pumpen avléagsnas samt
férvaras pa ett torrt stélle.
Efter anvandande i en férorenad vatska bér pumpen
koras i en ren véatska efterat.

8.2 Nedmontering av anldggningen
Sténg in- och utloppsventilerna fére nedmontering.

8.3. Demontering pumpen

o] )

Fér demontering och monterin% hénvisas till spréang-
skissen, sidan (kap. 12.2 BILAGOR).
Pumpens funktion kan skadas om felaktiga
ingrepp goéres eller om felaktiga delar anvéndes.
For att inspektera pumphjulet (28.00), eller att rengo-
ra de inre delarna och kontrollera att pumphjulet rote-
rz1:1r5 ?&hand, avlagsna skruvarna (15.70) samt silen
or demontering av pumphjulet skall skruvarna
(15.70) samt pumphuset (14.00), hjulmuttern (28.04)
demonteras.
Andra delar skall ej demonteras.

8.4. Inspektion av den mekanikska tatningen
Om den mekaniska axeltdtningen (36.00) samt
oljehuset skall inspekteras folj dessa instruktioner:

VARNING: det kan finnas ett dvertryck i
oljekammaren.

Forsiktighet maste iakttagas for att undvika
oljesprut.
Nér pluggen (34.08) med bricka har demonterats skall
halet hallas nedat for att tomma oljekammaren helt.

Oljan far ej tommas ut i miljon. )
Den mekaniska axeltatningen (36.00) kan inspekte-
ras genom att demontera skruvarna (70.18).

Vid aterfylinad av ol{'an far inte oljekammaren fyllas
helt utan en del luft maste vara kvar for att
kompensera ett Gvertryck fran oljan nar denna
expanderar utav varme. A
Mangden av olja i oljekammaren framgar enligt
nedan:

0,04 liter for GXR, GXV.;

0,08 liter for GXR 12.

Anvénd endast olja avsedd fér matindustrin eller
sjukvard.

9 SKROTNING

ﬁ @‘ Europeiska direktiv
== | 2012/19/EU (WEEE)

Skrotning av apparaten ska utféras av foretag som ar
specialiserade inom skrotning av metallprodukter, for
att noggrant kunna faststalla korrekt tillvdgagangssatt.

For bortskaffande ska den tillémpli%a lagstiftningen i det
land dér avfallshanteringen sker f0ljas, utver vad som
férutses enligt géllande internationell miljélagstiftning.

10 RESERVDELAR

10.1 Tillvdgaganssatt for att bestélla reservdelar
Vid eventuella behov av att bestélla reservdelar ska
beteckning, positionsnummer pa sektionsritningen
och markdata (typ, datum och serienummer) uppges.

Alla pumpar som behéver repareras eller

servas skall draneras samt noggrant rengéras
fére avséndning eller demontering.

Spola pumpen med rent vatten.

Bestallningen kan skickas till CALPEDA S.p.A. éver
telefon, via fax eller e-post.

Nr.  Beskrivning

14.00 Pumphus

70.16 Kabelgenomféring
14.02 Yitre ror i

70.17 Lasring

14.20 Pumphuspackning ~ 70.18 Skruv

14.24 Skruv 70.20 Skruv

14.85 Interior kolonn 70.23 O-ring

14.86 O-ring 70.32 Bricka

15.50 Sil 70.33 Kabelgenomféring
15.60 Skruv distanshylsa ~ 70.34 Lasring

15.70 Skruv 73.00 Kullager, pumpsida

28.00 Pumphjul
28.04 Pumphjulsmutter

73.08 V-Ring
76.02 Set, motorhus

28.08 Bricka 76.60 Nivavippa

28.20 Kil 76.62 Motorhuslock
34.03 Lock till oliehus 76.64 Handtag

34.08 Plugg 76.68 O-ring

34.09 O-ring Plugg 78.00 Axel med rotor
34.12 Skruv 81.00 Kullager

34.13 O-ring 82.02 Skruv

36.00 Mekanisk tatning 82.03 O-ring

36.54 Distanshylsa 82.04 Kompensatorfjader
40.00 Radialtétning 82.05 Skruv

64.08 Axelfoder 94.00 Kondensator

64.12 O-ring 96.02 Kabel med stickkontakt
64.14 Undre distanshylsa  96.09 Skruv

70.00 Motorskéld, pumpsida 96.12 Kabelhallare

70.08 O-ring 96.13 Kabelhallare

70.09 O-ring

70.10 O-ring

70.11 Kabelgland (nivavippa)

70.12 Kabelgland

70.13 Bricka
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11 Felsokning.

Varning: Bryt spanningsmatningen innan felsékning sker.
ﬂ Pumpen far aldrig torrkéras inte ens for en kort 6gonblick.
Folj noggrant anvandarinstruktionerna och om nddvandigt kontakta auktoriserad reparator.

Problem Felorsaker Méijlig 16sning
1) Elmotorn 1a) Felaktig spanningsmatning 1a) Kontrollera att Frekvens samt spanning dverensstammer
startar ej 1b) Felaktig elsanslutning med namnplaten
1c) Motorskydd utldst 1b) Kontrollera att elmatningen &r korrekt ansluten pa plinten i
1e) Axel blockerad pumpen. Kontrollera att motorskyddet &r rétt instéllt (se data
1f)Om alla ovan orsaker pa namnplaten) och se till att sékringar &r ar ratt anslutna.
undersokts kan motorn vara | 1c) Kontrollera spanningsmatningen och se till att pumpaxeln
skadad roterar fritt. Kontrollera att motorskyddet &r ratt installt enlig
namnplaten
1d) Byt/aterstall sékringarna och kontrollera enlig a och ¢
1e) Avlagsna orsaken till blockeringen enligt "blockerad pump” i
instruktionsboken
1f) Reparera eller byt elmotorn pa en auktoriserad
serviceverkstad
2) Pump blocke- | 2a) Storre féroreningar i | 2a) Om mojlighet finns 6ppna pumphuset och avlagsna
rad pumphuset blockerar féroreningarna eller kontakta servicestalle
pumphijulet 2b) Om lagren ar skadade byt dessa eller kontakta ett
2b) Lagerfel servicestélle
3)Pumpenfun- | 3a) Luft i pumphuset eller i |3a)Avlagsna luftansamlingarna genom pluggarna eller/och
gerar men sugledningen anvanda ventilen pa trycksidan. Repetera tills all luft
inget vatten | 3b) sugfilter blockerat avlagsnats
kommer ut 3b) Rengdr filtret eller om nédvéandigt byt det. Se dven punkt 2a)

4) Dalig kapaci-
tet

4a) Rorledningar och tillbehér
med for liten diameter
medfor stora forluster

4b) Narvaro av fdroreningar i
pumphijulet

4c) Pumphjul igensatt

4d) Slitet pumphus eller pumphijul

4¢) Overskriden  viskositet pa
vétskan (om annat an vatten)

4f) Felaktig rotationsriktning

4a) Anvand rdrdelar samt tillbehér som &ar anpassat for

installationen

4b) Reng6r pumphjulet och installera ett filter for att férhindra
féroreningar att trdnga in

4c) Byt pumphjul, om nédvéndigt kontakta en auktoriserad

serviceverkstad

4d) Byt ut pumphjulet och pumphuset

4e) Pumpen &r ej anpassad vatskan

4f) Andra tva av faserna pa kopplingsplinten eller p& sakringarna

6b) Axeltatningen skadad av
slitande  féroreningar i
vatskan som pumpas

5) Oljud och 5a) Roterande delar obalanserade | 5a) Kontroller att det inte finns féroreningar i pumphjulet
vibration fran | 5b) Slitna Lager 5b) Byt kullager
pumpen 5c) Pump och ledningar ej | 5c) Satt fast sug och tryckledning ordentligt
tillréckligt anslutna 5d) Anvand storre ledning eller reducera pumpflédet
5d) Flow too strong for the | 5e) Kontrollera sa att huvudspanningen &r ratt
diameter of the delivery pipe
5e) Ostabil spanningsmatning
6) Lackage fran | 6a) Den mekaniska | | fall dar 6a).6b) férekommer behéver axeltatningen bytas. Om
axeltétnin- axeltatningen har torrkérts | nddvandigt kontakta en auktoriserad verkstad
gen eller varit blockerad 6a) Se till att pumphuset &r helt fyllda med vatskan sa att all luft

férsvunnit.
6b) Installera en sugsil och byt axeltatning till en lamplig i
forhallande till vatskan som pumpas

Ratt till &ndringar forbehalles.
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1 ALGEMENE INFORMATIE
Lees de waarschuwingen en instructies in dit hand-
boek aandachtig door alvorens het product te
gebruiken en bewaar het zodat het ook in de toekomst
r(2|eraadpleegd kan worden. .

et handboek is oorspronkelijk in het Italiaans opgesteld
en die taal zal dan ook bewijskracht hebben in het geval
van afwijkingen in de vertalingen.
Het handboek maakt deel uit van het apparaat als
essentieel veiligheidselement en moet bewaard wor-
den tot de definitieve afvoer van het product.
De koper kan na verlies een kopie van het handboek aan-
vragen door contact op te nemen met de firma Calpeda
S.p.A onder specificatie van het product door het type zoals
dat aangegeven is op het machineplaatje door te geven (zie
2.3 Mar erm?).
In het geval van wijzigingen, sabotage of manipulatie
van het apparaat of onderdelen ervan die door de
fabrikant niet geautoriseerd zijn, verliest de “EU-verkla-
ring” ?aar geldigheid en daarmee vervalt tevens de

arantie.

inderen onder de 8 jaar alsmede perso-
nen met verminderde fysieke, zintuiglijke
of geestelijke vermogens mogen dit
apparaat niet bedienen of mee spelen.

it geldt ook voor onervaren personen
welke niet vertrouwd lejn met het pro-
duct, tenzij ze onder foezicht staan.
Instructies hebben voor veilig gebruik en
bewust gemaakt door een verantwoorde-
lijk perSoon van de gevaren van het

ebruik ervan kan meebrengen. .

et is de verantwoording van de gebruiker
om het apparaat schoon te maken en te
onderhouden. Kinderen mogen het appa-
raat nooit schoonmaken of ‘onderhouden,
tenzij ze onder toezicht staan.
Geen gebruik in vijvers, tanks of zwem-
baden of waar personen binnentreden of
in contact komen met het water. .
Lees uitvoerig het installatiegedeelte die
het volgende uiteenzet:
- De maximale toelaatbare structurele

werkdruk in (hoofdstuk 3.1).
- Het type en het gedeelte over de voe-

dingskabel (hoofdstuk 6.7).

- Hef'type en het %edeelte Qver montage
van de electrische beveiliging (hoofd-
stuk 6.7).

1.1 Gebruikte symbolen N
Voor een beter begrip zijn de onderstaande
symbolen/pictogrammen, met hun betekenis, gebruikt.

Informatie en waarschuwingen die in acht moeten
worden genomen, zo niet, dan veroorzaken zij schade
aan het apparaat of brengen de veiligheid van het
personeel in gevaar.

Informatie en waarschuwingen van elektrische
aard die, zo ze worden genegeerd, een
beschadiging van het apparaat tot gevolg kunnen
hebben of de veiligheid van het personeel in
gevaar kunnen brengen.

e |Aanwijzingen en waarschuwingen voor het

I correct bedienen van het apparaat en de
onderdelen ervan.

Ingrepen die uitgevoerd mogen worden door de
eindgebruiker van het apparaat. De gebruiker van
het apparaat die de instructies heeft gelezen en
verantwoordelijk is voor het in stand houden van de
normale gebruiksomstandigheden. Hij is
geautoriseerd om de handelingen voor het gewone
onderhoud uit te voeren.

Ingreﬁen die uitgevoerd moeten worden door een

m geschoolde  elekiricién: een gespecialiseerde
technicus die bevoegd is om alle ingrepen van
elektrische aard voor het onderhoud en ter reparatie
uit te voeren. Hij is in staat om te handelen wanneer
er elektrische spanning is.
lngreﬁen die uitgevoerd moeten worden door een

ﬁ‘ geschoolde technicus: een gespecialiseerde

technicus die in staat is om het apparaat onder
normale omstandigheden op correcte wijze te
gebruiken en bevoegd is om alle ingrepen van
mechanische aard voor het onderhoud, de afstelling
of ter reparatie uit te voeren.
Geeft de verplichting aan om persoonlijke
beschermingsmiddelen  te  gebruiken — —
bescherming van de handen.

Ingrepen die uitgevoerd moeten worden nadat
de machine uitgeschakeld en losgekoppeld is
van de energiebronnen.

Ingrepen die uitgevoerd moeten worden terwijl
de machine ingeschakeld is.

1.2 Handelsnaam en adres van de fabrikant
Handelsnaam: Calpeda S.p.A.

Adres: Via Roggia di Mezzo 39

36050 Montorso Vicentino (Vicenza) — Italia
www.calpeda.it

1.3 Geautoriseerde operatoren

Dit c!Jroduct is bestemd voor ervaren operatoren zoals
eindgebruikers van het product, maar ook voor gespeciali-
seerde technici (zie de symbolen eerder in dit handboek).

3 De eindgebruiker mag geen handelingen

uitvoeren die voorbehouden zijn aan
I gespecialiseerde technici. De fabrikant is niet
verantwoordelijk voor schade die voortvloeit
uit het niet in acht nemen van deze regel.

1.4 Garantie

Verwijs voor de garantie op de produkten naar de alge-
mene verkoopvoorwaarden.

o |De garantie omvat GRATIS vervané;ing of
I reparatie van de defecte onderdelen (die door
de fabrikant erkend zijn).
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De garantie van het al;()paraat vervalt:

- wanneer het gebruik niet overeenkomsti

ties en normen zoals die in dit handboe

reven is;

in het geval van wijzigingen of variaties die willekeurig

%ij_n aang1egracht zonder toestemming van de fabrikant
Zie par. 1.5);

in het geva?van ingrepen van technische aard die uit-
evoerd zijn door personeel dat daarvoor van de
abrikant geen toestemming had;

in het geval van niet uitgevoerd onderhoud zoals dat

voorzien is in dit handboek.

de instruc-
zijn besch-

1.5 Technische servicedienst

ledere willekeurige informatie over de documentatie,
de service en onderdelen van het apparaat kan aange-
vraagd worden bij: Calpeda S.p.A. (zie par. 1.2)

2 TECHNISCHE BESCHRIJVING

Enkelwaaierige dompelpomp in RVS 304 met een
vertikale persaansluiting

GXR: met een open waaier. )

GXV: met een (teruggetrokken) vortex waaier.

De motor wordt gekoeld door het medium welke
stroomt tussen het motormantel en de externe mantel.
Dubbele mechanische asafdichting in oliebad.

2.1 Voorzien gebruik
Standaard uitvoering
- GXR met een open waaier.
- Voor schoon en lichtvertontreinigd water met zwevende
vaste deeltjes. Maximale diameter vaste delen 10 mm
12 mm voor GXR 12).
- GXV met een Vortex waaier
- Voor schoon en lichtvertontreinigd water met zwevende
vaste deelties. Maximale diameter vaste delen 25 mm.
- Max. vloeistoftemperatuur 50° C (40 °C voor eenfase
ompen). . ) )
- aX|3maaI soortelijk gewicht van de vloeistof: 1100

Kﬁqlm :

- Maximale onderdompeling: 5 meter (met geschikte
kabellengte).

- Bij andere toepassingen, kabellengte minimaal 10 m.

2.2 Onljuist gebruik dat redelijkerwijs te voorzien
valt

Het apparaat is uitsluitend ontworpen en gemaakt voor
het gebruik dat beschreven is in par. 2.1.
De pomp mag nooit in vijvers, zwembaden
ingezet worden, daar waar zich personen
bevinden.
De pomp mag nooit in explosiet};evaarlijke of
ontvlambare omgeving gebruikt worden.
Het is ten strengste verboden om het apc)!oaraat

onjuist te gebruiken en voor doeleinden die niet
beschreven zijn in dit handboek.

Het onjuiste gebruik van het product tast de veiligheids- en
efficiéntiekenmerken van het apparaat aan. De firma
Calpeda S.p.A. kan niet verantwoordelijk worden gehouden
voor defecten of ongelukken die te wijten zijn aan het niet in
acht nemen van de hierboven omschreven verboden.

2.3 Markering ) ) o )
Hieronder staat een kopie van het identificatieplaatje
dat zich op de buitenkant van de pomp bevindt.

1 Pomptype n

2 Capaciteit [== calpeda 5 - 16
3 Opvoerhoogte P EH[—S%

4 Motorvermogen
5 Voeding voltage
6 Nom. motorstroom
7 Opmerkingen

8 Frequentie

XXXXXXX xxxxxxx RS
Q min/max X/X m3/h
H max/min X/X m

XKW (XHp) SF.

IP XX
n XXXX/min

9 Operation Duty 220//380Y V3~50Hz coso X [EEPA
19 Iéolati?]klasse X/XA S1 lel. X Xkg [lhl
ewicht
2 coso XXXXXXXX

1
13 Toerental tpm
14 Protection
1

|
I
9

5 Serienummer
6 Certificaat

3 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
3.1 Technische gegevens
Afmetln]gen en gewicht (par. 12.1).
Nominale snelheid 2900/3450 rpm
IP X8-bescherming
Netsp.annin%/fre\(;uentie:
- maximaal 240V 1~ 50/60 Hz
- maximaal 480V 3~ 50/60 Hz
Controleer de beschikbare frequentie en voltage. (de gege-
v?nst.n;oeten overeenkomen met het motor type-
aatje).
pGeluﬂdsniveau._bij minimale onderdompeling: < 70 dB(A).
Geluid verdwijnt of neemt af met de dompel pomp.
Maximaal aantal start per uur: 30 met regelmatige interval
20 voor GXR 12).
aximaal toegestane werkdruk tot 20 m (2 bar).
Maximale zuigdruk: PN (Pa) - Hmax (Pa).

4 VEILIGHEID
4.1 Algemene gedragsregels .
Alvorens het ﬁrqduct te gebruiken is het noodzakelijk
om alle veiligheidsaanwijzingen te kennen.
Alle technische instructies voor het functioneren
en de aanwijzingen voor de diverse passages,
van het transport tot aan de definitieve afvoer, die
hier zijn gegeven, moeten aandachtig gelezen en
opgevolgd worden. .
De gespecialiseerde technici moeten de verorde-
mngen, reglementen, normen en wetten van het
land waarin de pomp is verkocht in acht nemen..
Het apparaat is conform de geldende veiligheid-
snormen. )
Het onjuiste gebruik kan letsel aan personen of
dieren en schade aan zaken toebrengen. )
De fabrikant wijst elke verantwoordelijkheid af in
het geval van dergelijk letsel en/of schade of bij
een gebruik onder omstandigheden die anders
zijn dan die op het plaatje zijn aangegeven en in
deze instructies zijn beschreven.
Het in acht nemen van de periode van de
onderhoud-singrepen en het op tijd vervangen van
de beschadigde of versleten onderdelen” maakt
het mogelijk dat het apparaat altijd onder de beste
omstandigheden functioneert.
Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen
die geleverd zijn door de firma Calpeda S.p.A. of
door een geautoriseerde dealer.
Verwijder of wijéig de door de fabrikant op het
apparaat aangebrachte plaatjes niet. )
et apparaat mag niet ingeschakeld worden in het
geval van defecten of beschadigde onderdelen.

f De handelingen voor het gewone en buitengewo-

ne onderhoud waarvoor (een deel van) het appa-
raat gedemonteerd moet worden, mogen uitslui-
tend worden uitgevoerd nadat het apparaat is
losgekoppeld van de stroom.

De vloeistof kan vervuild raken door lekkage van
smeermiddel.

4.2 Veiligheidsmiddelen
Het apparaat is voorzien van een extern chassis van
roestvrij staal dat contact met interne delen verhindert.

4.3 Overige risico’s y

Het a.ﬁparaat brengt, dankzij het ontwerp en de
gebruiksbestemming’ (bij het in acht nemen van het
voorziene gebruik en de veiligheidsnormen) geen ove-
rige risico’s met zich mee.

4.4 Veiligheids- en informatietekens
Voor dit type product zijn geen tekens op het product
voorzien.

4.5 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

In de fasen van installatie, inschakeling en onderhoud
adviseren wij de geautoriseerde operatoren om te
beoordelen welke middelen geschikt zijn voor de
beschreven werkzaamheden.

Bij de werkzaamheden voor het gewone en buitengewo-
ne onderhoud waar het filter verwijderd moet worden, is
het gebruik van beschermende handschoenen voorzien.
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Teken

O

5 TRANSPORT EN VERPLAATSEN

Het product is verpakt om de inhoud te beschermen
tegen beschadigingen.

Tijdens het transport moeten zware objecten op het
apparaat vermeden worden. Verzeker u ervan dat de
doos niet vrij kan bewegen.

De voertuigen voor het transport van het verpakte appa-
raat moeten geschikt zijn voor wat betreft de afmetingen
en het gewicht van het gekozen product (zie par. 12.1
benodigde ruimte).

verplichte PBM

BESCHERMING VAN DE HANDEN
(handschoenen ter bescherming tegen een
chemisch, thermisch en mechanisch risico)

5.1 Verplaatsen

Verplaats de verpakking voorzichtig, want er mag niet
tegenaan gestoten worden.

Er mag geen ander materiaal op de verpakking
geplaatst worden om te vermijden de pomp beschadigd
zou worden.

6 INSTALLATIE

6.1 Benodigde ruimte

Zie voor de benodigde ruimte van het apparaat de
bijlage “Benodigde ruimte”(par. 12.1 BIJLAGEN).

6.2 Omgevingsvoorwaarden en afmetingen van de
installatieplaats

De klant moet de installatieruimte dusdanig voorbereiden,
dat het apparaat correct en overeenkomstig de constructie-
eisen ervan (elekirische aansluitingen, enz.) geinstalleerd
kan worden.

Het is ten strengste verboden om de machine te
installeren en in werking te stellen in een ruimte met
een potentieel ontploffingsgevaar.

6.3 Uitpakken
« | Controleer dat het apparaat tijdens het transport
l niet beschadigd is.

Het verpakkingsmateriaal moet, nadat de machine
uitgepakt is, afgevoerd en/of hergebruikt worden
volgens de geldende normen van het land waarvoor het
apparaat bestemd is.

6.4. Installatie

De binnendiameter van de persleiding mag nooit kleiner zijn
dan de diameter van de pompaansluiting:

G 1'/s voor GXR, GXV;

G 1'/> voor GXR 12;

LET OP:Tijdens transport moet de pomp getild en
vervoerd worden met behulp van de handgreep.
Gebruik nooit de elektriciteitskabel.

Plaats de pomp op de bodem van de put.

6.5.1. Stationaire opstelling met verticale magnetische
vlotterschakelaar

GXRM .GF GXVM ..GFA

Er moet in de persleiding een terugslagklep geplaatst
worden om terugloop te voorkomen (balkeerklep voor
de GXV, veerbelaste terugslagklep voor de GXR).

De pomp zodanig in de put monteren zodat bij
demontage de persleiding niet geledigd hoeft te
worden (wanneer nodig een afsluiter en koppeling
inbouwen).

Als er bezinksels kunnen worden gevormd op de
bodem van de put, dient de pomp ondersteund te
worden zoals deze hierboven geplaatst is.

6.6. Transportabele opstelling

Plaats de pomp op de bodem van de put, zinkput of in
de installatie.

Bij toepassing in vijvers, beken, waar zand en grind mee-
gezogen kunnen worden, verdient het aanbeveling de
pomp op een verhoging te zetten. Te allen tijde een veili-
gheidstouw resp. ketting aan de pomp te bevestigen.
Wanneer een PVC pijp resp. slang als persleiding
wordt gebruikt, het touw c.q. kabel gebruiken voor het
laten zakken of ophalen van de pomp.

De pomp mag nooit aan de elektriciteitska-
bel verplaatst worden.

of aan de mechanische asafdichting schade
ontstaat dienen van alle draagbare pompen
de voeding goed geisoleerd te worden voordat
pomp verplaatst zal worden.

De elektriciteitskabel aan de persleiding of touw
bevestigen met kiemmen, echter niet te strak om risico
van scheuren uit te sluiten.

Wanneer de put op dreigt te drogen, moet je een 3 mm
groot gat maken in de persleiding, voor de terugslagklep,
om de lucht rond de waaier naar buiten te laten lopen
par. 12.2 fig. 1.

6.7. Elektrische aansluiting

o )

De elektrische aansluiting moet uitgevoerd
worden door een gekwalificeerd elektricién
overeenkomstig de plaatselijke verordeningen.
Volg alle veiligheidsinstructies.

f Ter voorkoming van het risico dat er electrisch
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De pomp dient op de juiste wijze geaard te worden,
ook wanneer een niet-metalen persleiding wordt
toegepast.

Zorg ervoor dat de frequentie en hoofdspanning geschikt
is voor de pomp: zie het typeplaatje voor gegevens.

Voor gebruik in zwembaden (niet wanneer er zich men-
sen in bevinden) vijvers of soortgelijke situaties is het
noodzakelijk dat een aardlekschakelaar van maximaal 30
mA in de voeding wordt opgenomen.

Installeer een schakelaar, voor het verbreken van de
voedingsspanning, met een contactafstand van ten-
minste 3 mm bij alle polen.

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van kabelverlen-
gingen, zorg voor de juiste kabeldiameter om span-
ningsval te voorkomen en zorg ervoor dat de verbin-
ding droog bilijft.

6.7.1.Eenfase pompen GXRM, GXVM

Deze pompen zijn voorzien van een ingebouwde
condensator en een thermische beveiliging,
elektriciteitskabel HO7NR-F, met stekker en
vlotterschakelaar.

Kabel met stekker: plaatst de stekker in een stopcon-
tact met aarde.

marrone
brown .
braun verde/giallo
marron green/yellow
marron grun/gelb
rodbrun vert/jaune
bruin verde/gualdo
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Common KOpHY Hrqen geel
i pacLvo/kitpvo
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6.8.2. Driefase pompen GXR, GXV

Kabel zonder stekker: verbindt de kabels zoals ver-

meld op schakelschema.

Bij deze pompen dient een motorbeveiligingsschake-

laar, overeenkomstig met curve D nominale stroom,

(volgens typeplaatje) in de schakelkast gebouwd te
orden

Bij driefase dompelpompen dient een externe
schakelkast met een vlotterschakelaar toegepast te
worden, dit om de dompelpomp tegen droogloop te
beveiligen c.q. voor het in- en uitschakelen van de
pomp.

7 INSCHAKELEN EN GEBRUIK
7.1 Controles alvorens in te schakelen

Het apparaat mag niet ingeschakeld worden wanneer er
beschadigde onderdelen zijn.

7.2 Eerste inschakeling

o[t

Bij een drie fase motor dient de draairichting
gecontroleerd te worden. Door de motor een moment
te starten, kan via de zuigopening deze controle
uitgevoerd worden (draairichting volgens de pijl op de
pomp). Anders schakel daarna de pomp uit en verwissel
de twee fases in de schakelkast. Verkeerde draairichting
veroorzaakt trillingen en capaciteitsvermindering. Tevens
kan schade aan de mechanical seal ontstaan.

Stop nooit de vingers in de zuigopening,
voordat de pompwaaier stilstaat en de
elektrische aansluitingen losgenomen zijn. (de
pomp kan nooit incidenteel starten).

De motoren welke voedingsspanning hebben kun-

nen door schakelaars automatisch starten.

Haal de pomp nooit uit het water als deze nog in

werking is.

Voorkom droogdraaien!

Uitvoering met viotterschakelaar:

de aangesloten vlotterschakelaar schakelt de pomp in
en uit. Controleer of de vlotterschakelaar vrij is van
obstakels.

Uitvoering zonder vlotterschakelaar:

de pomp mag alleen ingeschakeld worden bij onder-
dompeling (zie h max par. 12.1). Als de pomp niet vol-
ledig ondergedompeld is of de watertemperatuur is
hoger dan 40 °C.

Wanneer de wikkelingen afgekoeld zijn, schakelt de
thermische beveiliging de motor weer in.

7.3 UITSCHAKELEN

o

Het apparaat moet uitgeschakeld worden in elk
eval waarin er problemen zijn tijdens het
unctioneren (zie opsporen van defecten).

Het product is ontworpen voor een continue
functionering; het wordt pas uitgezet door de stroom uit
te schakelen door middel van de daarvoor voorziene
ontkoppelingssystemen (zie par. 6.7 Elektrische
aansluiting).

8 ONDERHOUD
Alvorens enige onderhoudswerkzaamheid uit te voeren
moet het apparaat uitgeschakeld worden door alle
energiebronnen los te koppelen.Wend u zo nodig tot
een elektricién of ervaren technicus.
Elke werkzaamheid voor het onderhoud, reinigen
of repareren die wordt uitgevoerd terwijl er
spanning op de elekirische installatie staat kan
ernstige, ook dodelijke, ongelukken tot gevolg
hebben voor de personen.

Eventuele vervanging van de stroomkabel of de
niveauschakelaar mag alleen worden gedaan
door een erkende Calpeda werkplaats.

Indien het netsnoer beschadigd is, moet het
vervangen worden door de fabrikant, diens
servicedienst of een persoon met een
gelijkwaardige kwalificatie, om gevaarlijke
situaties te voorkomen.
In het geval van buitengewoon onderhoud of onderhoud-
swerkzaamheden waarvoor delen van de machine
gedemonteerd moeten worden, moet de operator die het
onderhoud uitvoert een geschoold technicus zijn die in
staat is om de schema’s en tekeningen te lezen en
begrijpen.Het is verstandig om een register bij te houden
van alle uitgevoerde ingrepen.
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Tijdens het onderhoud moet speciaal worden
opgelet dat geen vreemde delen, ook van kleine
afmetingen, binnenglippen en in het circuit
terechtkomen; ze zouden een storing kunnen
veroorzaken en de veiligheid van het apparaat in
gevaar kunnen brengen.

f Vermijd iedere willekeurige handeling met blote

handen. Gebruik beschermende handschoenen
die waterdicht zijn voor de demontage en
reiniging van het filter of bij andere onderdelen
waar die benodigd zijn.

e | Tiidens de onderhoudswerkzaamheden mogen
| |geen externe personen aanwezig zijn.

De onderhoudswerkzaamheden die niet in dit handboek
zijn beschreven mogen uitsluitend worden uitgevoerd
door gesg)ecialiseerd personeel dat door de firma
Calpeda S.p.A. wordt gestuurd.

Voor overige technische informatie betreffende het
gebruik of onderhoud van de machine kunt u contact
opnemen met de firma Calpeda S.p.A.

8.1 Gewoon onderhoud

o

Alvorens enige onderhoudswerkzaamheid uit te

voeren moet de elektrische stroom worden
uitgeschakeld en gecontroleerd worden dat de
omp niet onverwacht onder spanning kan
omen te staan.

Indien de pomp ondergedompeld is in
gevaarlijke vloeistoffen of de omgeving

evat giftige stoffen, controleer of alle
noodzakelijke voorzorgsmaatregelen zijn
genomen om ongelukken te voorkomen.
Elke pomp die inspectie of reparatie behoeft dient
voor het inpakken/verzenden zorgvuldig afgetapt
en gereinigd te worden.
Bespuit alle toegankelijke delen met water.
Bij vorstgevaar, pomp optrekken en in droge ruimte
laatsen.
ij vervuild water of lange stilstand, de pomp grondig
reinigen en spoelen met schoon water.

8.2 Demontage van de installatie
Sluit de schuiven van aanzuiging en uitlaat alvorens de
demontage uit te voeren.

8.3. Demontage

o

Voor demontage en montage dient men de
montagetekenmg te bestuderen op pagina (par. 12.2
BIJLAGEN).

LET OP: er kan een lichte druk in de oliekamer
optreden.

Bij inspectie van de waaier (28.00), bij het schoonmaken
van de on der delen en bij het nakijken of de waaier vrij
draait (wanneer deze met de hand wordt gedraait), verwij
der de schroeven (15.70) of de zuigkorf (15.50), de sch-
roeven (14.24) pomphuis (14.00). Voor het demonteren
van de waaier, verwij der de moer (28.04). Overige on
der delen mogen niet wor den ge demonteerd.

8.4. Inspectie van de mechanical seal

Als de mechanical seal (36.00) en de oliekamer

geinspecteert moeten worden, volg deze instructies.
Gebruikte olie mag niet in het milieu terecht
komen.
Voorzichtigheid is geboden om een plotselinge
olieleegloop te vermijden.

Als de plug (34.08) met de pakking zijn gedemonteerd,
de pomp in verticale positie houden om de olie-kamer
te ledigen.

Door de spie (70.18), kan de mechanical seal (36.00)
geinspecteert worden.

Vul de olie-kamer niet geheel met nieuwe olie.

Daar de olie kan uitzetten dient er een hoeveelheid
lucht in de olie-kamer te blijven.

Hoeveelheid olie in de kamer:

0,04 liter GXR, GXV;

0,08 liter GXR 12;

Gebruik alleen witte olie geschikt voor de
voedingsmiddelen- en pharmaceutische industrie.

9 VERWERKING
Europese richtlijn

E 2012/19/EU (WEEE)

De verwerking van het apparaat moet toevertrouwd
worden aan bedrijven die gespecialiseerd zijn in de
sloop van metaalproducten om goed overeen te komen
hoe te handelen.

Voor de verwerking moeten de wetsbepalingen die
gelden in het land waar de verwerking plaatsvindt in
acht worden genomen, evenals wat bepaald is door de
internationale wetgeving voor wat betreft de
bescherming van het milieu.

10 RESERVEONDERDELEN

10.1 Wijzen om reserveonderdelen aan te vragen
Bij eventuele verzoeken om reserveonderdelen moet
de naam, het positienummer in de sectietekening en de

gegevens van het

plaatje

(type, datum en

serienummer) worden gepreciseerd.

dient voor het inpakken/verzenden zorgvuldig

f Elke pomp die inspectie of reparatie behoeft

afgetapt en gereinigd te worden.
Bespuit alle toegankelijke delen met water.
De bestelling kan bij de firma Calpeda S.p.A. worden
gedaan per telefoon, fax of e-mail.

Nr. Benaming

14.00 Pomphuis

14.02 Buitenmantel

14.20 Pakking (O-ring)

14.24 Schroe

14.85 Interieur kolom

14.86 O-ring

15.50 Zuigkorf

15.60 Schroef afstandbus

15.70 Schroef

28.00 Waaier

28.04 Waaiermoer

28.08 Onderlegring

28.20 Spie voor waaier

34.03 Deksel oliekamer

34.04 Slijtring

34.08 Plug

34.09 O-ring voor plug

34.12 Schroef

34.13 O-ring

36.00 Mechanical Seal

36.54 Afstandsbus

40.00 Radiale asseal

64.08 Asbus

64.12 O-ring

64.14 Onder afstandsbus

70.00 Motordeksel, pompzijde

70.08 O-ring

70.09 O-ring

70.10 O-rin:

70.11 Kabeltule-ring (vlotter-
schakelaar)

70.12 Kabeltule-ting

70.13 Onderlegring

70.16 Wartel

70.17 Sluitring

70.18 Schroef

70.20 Schroef

70.23 O-ring

70.32 Onderlegring

70.33 Wartel

70.34 Sluitring

73.00 Lager, pompzijide

73.08 V-ring

76.02 Deel motormantel
kompleet

76.16 Steun

76.60 Vlotterschakelaar
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11. PROBLEMEN
Waarschuwing: Schakel de stroom uit voordat er service aan de pomp wordt gedaan

De pomp met electromotor mag niet droogdraaien (ook niet voor een korte periode).

Volg de bedieningsinstructies indien nodig neem contact op met dichtstbijzijnde service centrum of installateur.

o[

maar er komt
geen water uit

3b) Zuigkorf geblokkeerd

Probleem oorzaak oplossingen
1) de motor 1a) verkeerde voeding 1a) controleer de beschikbare frequentie en voltage. (de gegevens
start niet 1b) electrisch verkeerd aangesloten moeten overeenkomen met het motor typeplaatje)
1c) motorbeveiliging (overbelasting) | 1b) verbind de voedingskabel juist met de juiste electrische aansluiting.
viiegt eruit Controleer het ingestelde thermisch pakket (verwijzing naar het
1d) zekering(en) kapot juiste amperage op het motor typeplaatje)
1e) as geblokkeerd 1c) controleer de voeding en zorg ervoor dat de as vrij loopt. Controleer
1f)als alle  bovengenoemde het ingestelde thermisch pakket (verwijzing naar het juiste amperage
oorzaken zijn gecontroleerd, op het motor typeplaatje)
hoogst-waarschijnlijk de | 1d) vervang de zekering(en), controleer de voeding en volg punten a en c.
electromotor defekt of verbrandt. | 1e) verwijder de reden van het blokkeren zoals genoemd “geblokkeerde pomp”
instructie boek
1f) repareer of vervang de electromotor, ga naar een wikkelbedrijf of
installateur.
2) Pomp 2a) Aanwezigheid van vaste delen | 2a) Indien mogelijk: ontmantel het pomphuis en verwij der mogelijk vaste
geblokkeerd in de rotor delen uit de rotor, of neem, indien nodig, contact op met een
2b) Lagers geblokkeerd. geautoriseer de service organisatie.
2b) Als de lagers zijn beschadigd, vervang deze, indien nodig, contact
op met een geautoriseer de service organisatie.
3)De pomp 3a) Aanwezigheid van lucht in de | 3a) Ontlucht de pomp met behulp van de pomppluggen en/of de
functioneert, pomp of zuigslang. regelklep. Herhaal het vullen tot alle lucht eruit is.

3b) Reinig de zuigkorf, vervang deze indien nodig. Zie ook punt 2b)

4) Onvoldoen
de capaciteit

4a) Leidingen en toebehoren met een te
kleine diameter, veroorzaken drastisch
verlies van de opvoerhoogte.

4b) Aanwezigheid van vuilresten of
grove delen in de interne
doorgangen van de rotor

4c) De rotor is verslechterd.

4d) Versleten rotor en pomphuis.

4e) Buitensporige viscositeit van de
verpompte vloeistof (indien an
ders dan water)

4f) Onjuiste draairichting

4a) Gebruik leidingen en toebehoren geschikt voor de specifieke
toepassing.

4b) Reinig de rotor en installeer een zuigkorf in de zuigleiding om te
voorkomen dat vreem de delen in de pomp dringen.

4c) Vervang de rotor of neem indien nodig, contact op met een
geautoriseer de service organisatie.

4d) Vervang de rotor en het pomphuis.

4e) De pomp is ongeschikt.

4f) Wissel de elektrische aansluitingen op het aansluitblok of
schakelkast.

5) De pomp
maakt geluid
en trilt

5a) Draaien de delen uit balans

5b) Versleten lagers

5c) Pomp en slangen niet vast
genoeg aangesloten

5d) Capaciteit te hoog voor de
diameter van de afvoerleiding

5e) De stroomtoevoer is onevenwichtig.

5a) Kijk na of geen grove delen de rotor belemmeren.

5b) Vervang de lagers

5c) Veranker de zuig- en afvoerleiding zoals aangegeven

5d) Gebruik grotere diameters of vermin der de pompcapaciteit
5e) Kijk na of de netspanning juist is.

6) De mechani-
cal seal lekt

6a) De mechanical seal heeft
drooggedraaid of is
kapotgelopen.

6b) De loopvlakken zijn ingelopen
door de aanwezigheid van
abbrasieve delen in het te
verpompen medium.

Bij 6a), 6b), vervang de seal, of neem, indien nodig, contact op met een

geautoriseer de service organisatie.

6a) Zorg ervoor dat het pomphuis geheel gevuld is met vioeistof en dat alle
lucht eruit is.

6b) Installeer een zuigkorf in de zuigleiding en gebruik een seal die is
geschikt volgens de specificaties van het te verpompen medium.

Wijzigingen voorbehouden.
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1 FENIKEZ NAHPO®OPIEZ
Mptv and In Xpr)on Tou TpoiovTog , SlaBdate OAeg
TIG TIPOELBOTIOINTELG KAl TIG oénytsq Je auToO TO
eYXELPidlo, To omoio Ba Tpémel va puAdooeTal yia
£ )\ovuqu avagopéq
MPWTOTUTM y)\wcoa Tou oxedlou gival n Itahikn ,
n orola eival Kat n YA@ooa avapopdg oe Mepinmmw-
acuuwviag oTiq HETAPPACELS.
To eyxelpidlo anoTeAel UEPOG NG CUCKEUNG WG amnapai-
TO Yia Ty acdpdAela Kal Ba mpénet va dlatnpnei
PEXPL TNV TEAIKT| DIAAUGT TOU TIPOIOVTOG.
O ayopaoTtng pnopei va ¢nthoet éva avtiypado tou
EYXELPIOiOU Ot MEPIMTWON ANWAEIAG ETUKOLVOV®-
vtag pe v etaipia Calpeda SpA kal va Sleukpuvi-
o€l To &id0g Tou rlpmovroq Tou ava aqasml otnv
ETIKETA TOU pNXavnuatog (Avae. 2.3 snuavon).
2TV nepimwon TpoToTomoewy, aAAay®V 1 usmBo-
AQV NG HOVASAG 1 TUNUATWY AUTNG Tou eV €XOUV
eYKpLBel and Tov Kataokeuaotr), N "dnAwong EK"
VEL TNV LOXU NG Kal Hagi pe autn Katn eyyonon.
ﬁum N NAEKTPIKN OUCKEUT UTOpPEL va
xpnatporonBei anod maidia nAikiag ox!
uleOTE}pnq Twv 8 ST(J.)V Kdl aro GTOHG HS
HELWUEVES QUOLKEG, ALOBNTNPLAKES 1)
VONTIKEG (KAVOTNTEG 1) XWPIG epmelpia 1
™V anapaitntn yveon, apkel va emm-
pouvTaL ano UnguBuvo 1 va exouv Agpel
05T]YLSQ OXETIKEG PE TNV A0GaAn Xpron
%OUOKSUT]Q KalL TNV Katavonon twv
UveV Tou OxeTiCovTal ke au).
Ta madld oev Tpenel va maifouv pe m
gUOKEUN.
0 kaBaplgpog Kal n ouvtneNon g
ougKeung Ba TPEMEL va yivovTal ang To
Xp oTn. AgV T[pSI'[E:l va YlVOVTGl ano Ta
1014 Xwplg eruthpnon.
nv xp%cn OTIOLELTE TN OUOKEUT OF
Mpveg, aueveS Kat moiveg, otav
Umapyouv avBpwrol eoa 0Ty vepo.
AlgBaoTe MPOOEKTIKA TO THAMA €yKATA-
OT0.0S(DV Tou SKBSTSl
- H péytot arquerrm 60%11Kn rieon epya-
alag oto (kedpaAato
- O TUmMoC Kat To Tunua TOU kedaAaiou

KaAwdiwv S\éuvaunq 6.7).
- O T0Mog NAEKTPIKNG npoowom% ;l(l va
elval eykateomUEVO (KeDAAaLO

1.1 ZuuBoAu mou xpnalponowuvrul
Ma v kaAUtepn katavonon g(pnoluonmouvml oUuBo-
Aa/elKovoypAppaTa mou rapabetovtal padi e mv e&n-
ynon toug.
MAnpodopieg Kal Mposidoronoelg Ba mpenet
va Tr]pOUVTGL dladopeTikG amoteAolv attia
WV oTOV £EOMMOUO 1) Hropel va BEcouv og
KlV UVO TNV ACPAAEL TOU TPOOWTIKOU.

MAnpodopieg Kal TPOEISOTIONOELG NAEKTPIKNAG
PuoNG OTMoU N N CUPPOPPWON OE AUTEG
umopel va odnynoet oe BAARN 1) va B£oel o
KivdUVO TNV a0PAAELD TOU TIPOCWTILKOU.

e |EvdeiEelg umodeitelg kat npostéonomcstq
I |va myv 0pBN dlaxeiplon TG povasdag Kat
Twv sgaprnpa'rwv TOU.

Mapeppacelg Tou propei va mpayuatornoneoly
ano ToV TEAIKO XPNOTN NG OUCKEUNG, TIOU JETA

TNV avayvuon Twv 0dnylay, eivat unsueuvoq ya
TN OUVTNPENOT_OE KAVOVIKEG OUVBNKeg Xprong.
Eival €£0u01060TnpEVOG va Mpayuatorolel v
TIPOYPANUATIONEVN ouvmpncm
MapepPacels nou Ba mpénel va ekTeAolvTal anod
ﬁ‘ £EEIDIKEUNEVO nASKrgo)\oyo EEe181keupEvog
TEXVIKOG HE TNV duvatomTta  OAWV TwV
napeUBACEWY NAEKTPIKAG OUVTAPNONG Kal
emokeung. Eival oe Beon va Aettoupynoel uno
TNV napoucia NAEKTPIKAG Tacmq
Mapeupdoeig mou Ba mpénet va ekteAolvTal
lﬁl‘ arno €ISIKEUPEVO TEXVIKO. EEeidlkeupévog
TEXVIKOG, TIOU gival og B€on va Aeltoupynoet
OUOKEUN UTIO KAVOVIKEG OUVONKEG, e TO
IKaiwpa  mapéuBaong  oe o)\sq TIG

AeLTOUPYiEG UNXAVIKNG PUONG CUVTAPNONG,
pUOUIONG KAl ETLOKEUNG.

YrodelkvUel TV anaitnon g Xpnong Twv
UEOWV aTOMIKNG mpootaciag - lMpootacia
TV XEPLDV.
. MapepBdoeig mou Ba mpéret va dleEaxBolv Ue Tn
(o]

3 3 oUOKEUN angvepYoroNpEVN Kat
anoouvdedENEVT arod TIG TMYEG Tpododoaiag.

I'Iapsgﬁacstq mou Ba ektelouvtal pe TNV
HovAada evepPYOTOINUEVN.

1.2 Enwvupia kai dietOuvon TOU KOTAOKEUAOTH
Etaipiké ‘Ovopa Calpeda S.p.A

AleBuvon 0d06g Via Roggia di Mezzo, 39

36050 Montorso Vicentino - Vicenza / ltalia
www.calpeda.it

1.3 EEouciodoTnuévol XeIpIoTég

To mpoidv anguBUveTal 0e EUMELPOUG XELPIOTEG TIOU

6a mpémel va SlaxwpiCovTal and Toug TeAkoUg xpn-

OTEG TOU TIPOIOVTOG KAl TWV EEEIBIKEUUEVWY TEXVL-

KOV (BA. mapandvw cUpBoAa).

e | AmayopeUeTal yia ToV TEAIKO XPNJTN Va eKTEAEL

1 Agltoupyieg mou TipoopiZovTal yla
€EEIOIKEUNEVOUG TEXVIKOUG. O KATAOKEUAOTNG

dev guBluvetal yia {NUIEG TOU TPOKUTITOUV arod

™ N THPENOM QUTAG NG anayopeuong.

1.4 Eyylnon,
Ma TNV gyyunon_oe mpoidévta avaTpégte oe yevl-
K&G OUVONKeG MWANONG.

f H eyylinon nepihapBavel v avtikatacraon

n_ TNV  €TUOKEU TOV  EAATTWUATIKOV
eEaptnuatwv AQPEAN (rou avayvwpifovTtat
arno ToV KATAoKEUAOoTn).
H eyy(Unon Tou unxavnuarog eKmirreL:
- Eav n xpfon Tou idloy dev eival olupwvn e TIg
odnyieg kal Toug KavOVeg ToU TeplypadovTal oe
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auTo TO eYXELPIdLO. ’ ’

- 3& mepimrwon c)\)\qg(bv N Tporononoewv audbai-
pe'r%, (é)p{q Vv adela Tou KataokeuaoTn (BA.
nap.). 1.5.

-2V mepinmrwon napeuBAcEwy TEXVIKNG UTIOOTH-
plqu TIOU TPAYHATOTIOOUVTAL Ao ATOoUA Jn e§ou-
Gl0DOTNHEVA ATIO TOV KATACKEUAOTT). ,

- 2V, mepirmwon eAAeWNG MPOBAEMOUEVNG OUVTIEN-
ong OMwG auTr) TPOPRAEMETAL OTO TIAPOV EYXELPIBIO.

1.5 Yngpsoia TEXVIKNAG UTIOCTAPIENG ,
Omoladnmote emurméov mMAnpodopia ota gyypada,
OTIG UTMPEOIEG UTIOOTNPIENG Kal oTa SEQFTT]JIUTG TT
OUOKSUT]ﬁ,QlJT[OpSl va attnBei ano: Calpeda S.p.A.
(BA. map. 1.2).

2 TEXNIKH NEPIFPAGH ) ) )
Movn rrepwn uroBpUixIag avTAiag og XPwHioU-VIKEAioU
ario avo&eidwTo aToaAl, e KABETO OTOULO MapAdoong.
GXR: Me avoixtn rmrepw. ’

GXV: Mg gAeBgpn por) (vortex) IrepwTr. ;

O kivntpeg YoxovTal and avtAoUUevo VEPO TOU
JlEPXETAl HETAEU TOU KLVNTIPA KAL TOU EEWTEPLKOU.
AN oteyavorioinon agova pe 8aAapo AadloU.

2.1 MpoBAendpevn xprion

Kataokeuaopévn yia:

- GXR Ug QVOIKTN TEPWTN. ) ,
KaBapd kal eAadpwg aKungTo, vepd ToU
EUMEPLEXEL AlwpOUlEVa OTOIXE(d lClé.lE:TpOU MEXPL:
10 mm 10 péyioto (12 mm yia GXR 12).

- GXV g (vortex) Tepw. ) ,
KaBapd kat ehappwg akaBapto vepd Tmou
EUMEPIEXEL AlWPOUHEVA OTOIXEla OIAMETPOU PEXPL:
25 mm TO PEYLOTO.

- Méylotn Beppokpacia uypwv: 50 °C (40 °C yia
klllovoqmcu(sq avTAieg).

- Méylotn ukvotnTa Uypmv: 1100 kg/m3.

- Méyiato BaBog TornoBETNONg: 5 m. )

-Na eEwteptkn xprion 1o KAAwWSLo dev TPETEL VA
EXEL MNKOG ULIKPOTEPO TWV 10m.

2.2 AavBaopévn xprion Aoyika mpoBAsnopsvn
H ouokeur] 0xe0lAO0TNKE Kal KATAOKEUAOTNKE aro-
KAELOTIKA Yla TN XPNon mou meplypadetal otnv
map. 2.1.
Mnv Tnv Xpnoiporoleite oc de&apevég | moi-
VEG OTAV TO VEPO £pXETal O EMAPN HE TOV
avepuwrio.

€UPAEKTOUG XWPOUG.

Anayogsosml auoTnPA N XENon TG CUCKEUT Yia

akaTaAAnAoug AOYoug Kat pe aKqu)\)\rg\sq

11£6000UG N TPOPAEMOEVEG TTO TIAPOV EYXELPIOLO0
H akataAAnAn xpnon Tou mpoidévTtog ,%BSLpsl Ta
XAPAKTNPIOTIKA A0PAAELAg KAl TNV anodoong g
ouokeung, n etaipia Calpeda dev propei va Bewpn-
Bei ureuBuvn yia BAGREG 1) {uLEG TIOU PoKaAoUvTal
WG ArMoTEAE0UA TV BAAB®YV 1) ATUXNHATWY TOU ava-
dEpovTal MapaATIAvV®.

f H avthia dev propei va xpnoiponoinBei o

2.3 Zpavon N ,
MapakdTw mapabéteTal éva avtiypado Tng rvakisag
avayveoplong mapoloa oTo eEWTEPIKO TNG AVTALAG.

1 10mMog avTAiag

\ =
2 katavaiwan Ecal eda @[H[ i C € - 16
3 MavoueTpIKO = Y
410x0g XXXXXXX provesedll — 15
5Taon Q min/max X/X m¢h
6 évtaon H max/min X/X m IP XX -14
7 crnut:lld)oslq XKW (XHp) SF n XXXx/min ERI]
8ouxvomta 220//380Y V3~50Hz coso X [EEP
9 Tlrog umpeoiag XXA S1 lol. X Xkg [l
10mpoatacia XXXXXXXX ‘
11 Bapog
12 coso |
13 oTpodEG avd Aerd 9
14 pootaocia

15 0elplakog aplopog
16 ruoToroinon

3 TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA

3.1 Texvika dedopéva
Alaotaocelg Kal Bapn (Ke. 12.13.
OvopaoTik T%UTT]TQ 2900/3450 rpm
onomma g - )
aon Tpododoaiag/ Zuxvotnra:
- MEXpL Kal 240V 1~ 50/%% Hz
- KS'X L kal 480V 3~ 50/60 Hz )
EAEYETe OTL n KUpla ouxvoOTNTA KAl TAGN avTarno-
kpivovral ota NAEKTPIKA XAPAKTNPLOTIKA Ta oroia
avaypdadovTal 0TO TAPMEAAKL ng avTAiag,
Eninedo nyxou oto eAaxtoto BaBog tomobETNONG ev
wpa Aettoupyiag <70 d gA,)- i ; ,
H avtAia Aeitoupyei aBopuBa oTav eival MARpwg

UBIopEYN. ) )

0 ekKIviioelg ava wpa To maximum (20 yia GXR 12).
MEyLoTn emTPEmTH Tieon og katdotaon Aettoupyiag,
pEXPL kat 20 m (2 bar).

Meyiot riieon katd v avappdenon: PN (Pa) - Hmax (Pa).

4 AZOAAEIA 4

4.1 Tevikoi kavoveg oupmnepipopag ,
MpLv aro T Xpenon Tou MpoiovTog , Ba Tpénel va
YVwpIleTe OAEG TIG TANPOGOPIEG OXETIKA HE TNV
aopdaAela.

Oa Mpémel va S1aBACETE IPOTEKTIKA Kal va akoAouBnoeTe

OAeG TIG TEXVIKEG 0ONYiEG, TN AelTOUPYia Kal TIG KATEU-

80v0elg TIOU MePLEXOVTAL OTO MAPOV Yia TIG dldpopeg

8(10&1(;: aro TIG LETAPOPES EWG TNV TEAKT| SLaBeoT).

| eEEIBIKEUPEVOL TEXVIKOL Ba MPETEL VA GUPHOPGWVOVTAL

ME TOUG KavoviapoUg, TOUG KAVOVEG, TA TPOTUTA KAl TOUG

VOHOUG TNG X(WPAg oV orola n MwAROnke 1 avtAia.

H ouokeuf| ouppopd@veTal pe Toug kavoviopols acpakeiag oe

L0XU.

H akataAAnAn xpfon unopei va mpokaAéoel TpauuaTtl-

ouoUG 08 avBp®MoUG Kal {ma 1 UAIKEG JNHIES.

O kaTaokeuaoTng 8e Gpépel kauia euBlvn oe mepimrwon

TETOWWV TPAUUATIOUMV 1) (NULGV 1 YIa XPNON OF OUVONKEG

AA\eG amo AUTEG TOU avapepovTal 0TV Tvakida kat oTig

rapoUoeg odnyleg.

e | Tnpfote To Xpovodidypaupa TG ouvTApnong Kal
o cykawen  aytikatdotaon - twv oBappévav M

KATEOTPAUMEVWY TUNHATWY , ETUTPEMOVIAG OTO
pnxdvnua va Aettoupyel mavia umd TG KaAUTEPES
OUVBNKEG. o )
XPNOLHOTIOINOTE AMOKAELOTIKA YVNOlA aVTAAAAKTIKA TIOU
napéyovtat andé CALPEDA S.p.A and €€0uclodotnpévo
dlavopéa.

e | Mnv adapeite 1 Tpororoleite Tuvakideq Tou
I £XOuv ETIKOAANBEl amd Tov kataokeuaotn G
ouchun%. ) ) ) )
H povada oev mperet va tebel og Aettoupyia o mepirmo-
on EAATTWHATWV 1) KATEOTPAUUEVOV EEAPTNHATAV.

f Ol TAKTIKEG Kal EKTAKTEG £pYACiES GUVTNPENANG, O

oroieg MPOBAETOUY aKOUN Kal MEPIKY ATOOUVAPUO-
AOynon TG Hovadag MPETEL Va MpayUATOTOLE (Tal
HOVO UETA MO TV SlaKoTT Tpododooiag peluatog
NG OUOKEUNG.

Evdéxetal_va onuelwbei plmavon Tou uypou
AOYW NG dlappong Amavtikav.

4.2 Tuotnpata acdalsiag
H ouokeun arnoteAeital ané £va maiolo mou eumnodi-
CeL TNV eMADN) HE TA EOWTEPLKA Opyava.

4.3 YrioAsimoéyevol Kivduvol

H ouokeun, Aoyw oxedlaopoU Kal MPoopI{OUevNg
xpnon (o€ oUykplon e TNV TPORAETONEVN XPNON KAl
TOUG KavOveG aodpaleiag), dev MapoustAlel UTIOAELTO-
Hevoug KivdUvoug.

4.4 Znudvoeig acdaleiag Kai n)\npoq>6pnonq)\
Ma quToév Tov TUTO Tou TPOIOVTOG dev MPoPAETovTal
ONHAVOELG OTO TIPOIOV.

4.5 Méoa atopikng npooTaaiag (MAM) )

210 MpwTa 0Tddla EvapEng Aeltoupyiag ™G eykataoTaong
Kal GUVTAPNONG , CUVIOTATAL OTL OL EYKEKPIUMEVOL XEIPIOTEG
va agloAoyoUV ToLEG eival ol KATAAANAEG OUOKEUEG Yia TV
€pyaoia mou meplypapeTal.
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3TIG epyaocieg TNG TAKTIKAG Kal EKTAKTNG CUVTNPN-
ong, oTIg ornoleg okomeUeTe va adalpéoete To GiA-
00, npo%)\ene'ral N XPNon YavTtiav yia v rpootdoia
TWV XEPLQV. | X

YroxpewTikEéG onuavaoeig MAN

@ NPOXTAZIA XEPION

quvna Yld TNV MpooTacia ané Xnuko,
EPMLKO KAl UNXaviko kivduvo
5 META®OPA KAI METAKINHZH .
To mpoidv cuokeuagetal yia va diatmpendei n ake-
ﬁmo,mm TOU TIEPLEXOHEVOU. ,

aTa TN Yetadopd, 6a mpénel va anopelyovTal ot
ETUKAAUYELG e Bapn., , )
Ta YEQQ Yia va HETAPEPETE TN OUOKEUT) GUOKEUAOUE-
v, TIPETIEL VA €lval KATAAANAQ yia To PEYEBOG Kal TO
Bapog Tou TpoibvTog Tou EXel ermAeyel (BAETE KED.
12.1 dlaotaoceg).

5.1 MeTakivnon

XelploTeite TN ouokeuaocia ¢povTida, n oroia dev
TIPETIEL VA UTIOOTEL XTUTMUATA. ; ]

Oa mpémnel va anmodeuxBei n emkdAuyn pe ailo
UALKO ouokeuaoiag mou Ba prnopouce va BAayel
Mg avtAiag.

6 EFKATAZTAZH

6.1 AlaoTaoEIg OYKWV | ; )

Ma va deite TIG OUVOAIKEG, SlACTACEIG OYKOU TNg
OUOKEUNG BElTe TO UVNUUEVO "AlaoTtdoelg OYKwV'
(ked. " MAPAPTHMA 12.1").

6.2 MepiBalovTikég anaiTiiosig kal To péyeBog Tou
XWPou eyKaTasTacng ) ,
O meAdTng TPEMEL va TPOETOIHACEL TO XWPO
£YKATAOTAONG ME TOV KATAAANAO TPOTO yla va
dlacopalloTel n owoTr) eykatdoTtaon kal cuudwva
€ TIG KATAOKEUAOTIKEG AMALTIOELG TOU TIPOIOVTOG
in)\smplg(sq OUVOEDELS , KATL...). )
nayopeeTal auompea, n eykatdaotaon kai Béon oe
Aettoupyia Tou pnxavhuatog oe meplBaAovTa pe
SUVNTIKA EKPNKTIKN ATHOODALPA.

6.3 Anoougkeuagia | . , )
e | BeBawwbe(te 6TLN oUOKEUN Bev £XeEL UTIOOTE(
| |onwakatam petagopa.

To UNIKO ouokeuaoiag, UETA TNV aMocuckeuacia,
Ba mpémnel va  e&aheldpBei n/kat va
enavayxpnolporomebei  olppwva  pPE  TOUG
KavoVIO[IoUG TNG X®PAg TPOoPLojoU TG Hovadas.

6.4 Eykardortaon. ) ) )

H d1apetpog Tou ogo)\nvg Tapoxng dev ng\gn&:l va eivat
TIOTE HIKPOTEQEN ATIO TN SIAUETPO TNG avTAiag:

G1'/ yua GXYIR, GXV;

G 1/ yaGXR12; : ,

NPOZOQxH: H avrthia mpemel va avuywverar Kai va
HETAQEPETAI, XpNOIOTIOIWVTAG ThY, AaBn XeIpioTnpioy yia
QuTO TO GKOTIO Kall OXI Va CUPETAI AMO TO NAEKTPIKG KaAwdlo.
TomoBeThoTe TNV AVTAD OTOV MATO XWPOU EYKATACTAONG.

6.5. Méviun eykardoraon.

a0

6.5.1. Moviun eykataoTaon pe KaBeTo payvnriké
dAoTep.

GXVM ..GFA

GXRM ..GF

MNa ™v eykatdotaon Tonoesn’bors M Bu)\giéq
gvrsmcrrpocpgq 0To OWANva KatabAwng (BaABica u
i\ag yia v GXV kat BaABida kwvou yia Ty GXR).
Alaopaiiote TNV TBavOTNTA VA HETAKIVAOETE TNV
avTtAla, xwpig va eivai_avaykaio va orpayyigete
OAOKANPO TO oUoTnua. ZuvdeoTe Wia Bava Kal eva
KWVIKO pakOp 0To cwArva napoxns. Me Tnv avthia
oe KatdoTaon npepiag, oOlyoupeuTeiTe OTI O
owAnvag mou oTnpigeTdl 0TV KAtaeéAiyn Tng
avtAiag, £xe1 To KaTaAAnAo pnkog Kai Bapog.

Av avapéveTtal va oxnpatiotel otov MATO Tng
£ykaraotaong BoUpKOG and UMOAE{UUATA, TIPETEL
va dlacpalioete Tnv avTtAia n kaBapifovtag tov
nmubpéva n avuPwvovTag tnv.

6.6. ®opnTh cykataoTtaon.

MNa va mpootatéyete TNV avthMa o6Tav auth
Xenowgoroleital oe otdoa vepd (BolUpkog) T
MOTAULA, AVUP®OTE TNV TOOO WOTE va amnopexOel
avappodnon_AUPOU Kal XAAIKIGV. ) ) ;
‘Otav n oUuvoeon yivetal pe MAAOTIKO owAnva 1 pe
flexible, mpenet va xpnotporoleital éva aveekTiko oxouvi,
Ea aoqm)\r}\yonoeemon KalL eEappoon TG avrAiag. |
‘Eva aodaAeg oxolvi N aAkuaoida pn ¢Baptol UAIKOU,
MpéMel TAvTa va xpenoigoroleital yla pia acpaing
alwpoUuevn avtAia.

Mnv XpnoiPoTIoIEITE TIOTE TO NASKTPIKO KAAG-

310 yla va avuPwoeTe VA KATEBACETE TV

avTAia.

Ma arnodpuyeTte TOV KivOUVO UNYavikng 1

EASKTPLK%)Q BAGBNG, OAeg ot pop T)éq avTAieg

a TPEMEL A0PAAEG va amopovwBolv and To

NAEKTPIKO RSUHC‘ TPV TIG JETATOTUOETE.
Ztsgsmors, TO NAEKTPIKO KAAWdIO OTOV CwAnva
ouveeong 1) otV alucida-oxowvi, Xwpig va eivarmoAd
TEVIWHEVO.

Av undpxel Kivduvog anooTéyvwong Tou ¢ppeatiou,
EKTEAEOTE IO 0T TWV 3 MM OTO CWATva anaywyng,
oLy TNV BaABida avTemoTpodrg, ®OTE va EMTPATEL
n éE1oéoq Tou aépa YUpw amo To dpopéa ked. 12.2
eIk, 1.

6.7 HAeKkTpIKA oUvdeon

EalA

H nAekTpikn ouvdeon npémet va 'L ekteleital
aro £vav ikavo NAEKTPOAGYO i
Kal oUppwva pe TIG 0dnyicg. AKoAouBeioTe
OAa Ta oravrap acdpaleiag.
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H povada npsnt'.l navra va yeiwveral, aAAa oxi oto
ESTCI)\)\IKO awl\nvu uvuppoq)nonq
lyOUPEUTE(TE  OTL N OUXvVOTNTA Kal n Tdaon
avTanokpivovTal 0Ta oTolXeia mou avaypdadovrtal oTo
TaumeAAkL TG avtAiag. Ma v xpnon g oe moiveg
(6x1 6Tav AvBpwriol eival HEca 0e AUTEG), 08 DEEAUEVES,
Gpedtia Kal mapopola PEPEN, N NAEKTPIKN GUOKEUN
TPETEL va OUVBEETAL e peTaoynuatioTr) IAN 30mA.
Fa va arnoouvdEoETe Wla avTAlg, KpATnoTe uia
anootaon 3mm arnd Toug MOAOUG, ToU q)lq
‘Otav  xpnolporoteite  mpoéktaon  kaAwdiou,
ouyoupeuTeiTe 6TL N SlaTopn eivat To quq)\)\n}\o
pEYeBOG Yla va amoQuyeTe MT@ON TAONG Kal OTL N
ouvdeon eival oteyavn.

6.7.1. Movodaaikég avthieg GXRM, GXVM
AKvoueswra o).eq TIG 03Nyicg rrpoq:u}\u
H avrAia rrpsrrsl mavra vd YEIQVETAl, O
eTaAMKo owAnvu ouvdeong.
0 UOTEP Pépel BepuioTop TpooTatelovIag To amod
uqJn)\sg spuo»(paolsq TIOU UIopEl va TpokAnBoUv anod Tig

u ox1 oTo

marrone
n

verde&glallo
green yellow

Jaune
ve‘[de/gualdo

(1) Gomune Kagpe ron/qu
Common Koépw., groen%g/ee
GOWO/KITIVO
@ Ma;ﬁia A
@ blu marrone
(1) Avviamento blue  brown u
Auxiliary blau  braun L—2B
bleu  marron blgs
azul marrén Bl
| rodbrun eul
blauw  bruin EIAU
Raoe Blauw
CUHWA  KOpHY e
J il ~, ( N CUHWIA
_{ N /o P
U B Lo
& T - Uy
verde/giallo
green/yellow ™ ™~
grun/gelb =1,5 kW =
vert/jaune PN
verde/gualdo IR
gron/%ul I
roen/geel
pAoIVO/KITPIVO
wen.xent 467, 330/_\
(RNLA | bianco

black

schwarz white
noir

(2 Elu 3 \glelss
negro ue rosso  blanc
svart blau a'h @188 blanco
zwart bleu rot vit
padpo azul 1~ rouge wwt
GepHbiit bla 0j0° AEUKO

blauw rod Genblii
£ rood
CUHWIA KOKKLVO.

KpacHbI

6.7.2. Tpipaoikég avthieg GXR, GXV

>uvd£oTe Og éva Mivaka auTopaTiopol Ue mpooTacia
ano  unepgopTwoN,cuuPwva Pe Ta, oTolXela &
KaumuAn D 1ng avr)\laq TouU avaypagovtal oTo
TaUneAdKL TNG CUCKEUNG.

2TIG TPLPACIKEG avTAieg 6Tav n oTaBun Tou vepou
PTAVEL | OTO ~KATWTATO Onueio, Tpémel  va
TonoBeTNOETE éva PAOTEP OUVOEDEUEVO OTOV, Tiivaka
gAéyxou, mpooTatelovtag TNV avtAia amd &npn
Aettoupyia, oe TéTOl0 Onueio, £TOL WOTE N avTAia va
EeKlvAeL Kal va oTapaTdel autopata.

7 EKKINHZH KAI XPHZH

74 ’E)\s6vx0| npiv uno ™mv sxmvnar}\
H povdda dev npémet va teBel og Aettoupyia katd v
Tapouoia KATECTPARUEVWY EEAPTNHATWV.

7.2 MpwTn €KKivhon

o[ dal i

ZTIG TpIPasIKEG avTAieg olyoupeuTEiTE OTI N dpopd
cival owoTn.

Mptv ™V TOMOBETNON EEKIVAOTE OTlyuLaia To HOTEP
yla va eAEYEETE amd TO OTOWIO avappoPnong otL N
dopd g TrepWTAG eival opola pe tn dopd Tou

Bs)\ouq ™G avTAiag.
ANIbG anoouvdéaTte NAeKTPIKA TNV avTtAia kat
aVTIOTPEYTE TN OUVOEON 2 PACEWV OTOV Tivaka

eANéyxou.
Av 'n avriia Aeitoupyei upe AAaBog dopd
nMeploTpodng, _6a TPOoKANBoUV Kpadaouoi Kat

NULA OTOV UNXAVIKO OTYTIO

€ mepimrwan apdiBoiag, Bya)\rs v avtAia £Ew
and To vepod Kal eAEYETE TNV $popdA MEPIOTPOPNG
HEOW TNG TITEPWTNG.

Kpatnote Ta XEpla 00G PaKPIA aNio TO GTOWIO
avappopnang HEXPL va OlYOUpSUTSlTS 61N avtAia
€Xel anoouvoebel gASKTleq oe kapia mepirmwon

Bev TMPOKelTaL va EEKIVNOEL), Kal N TrepwTr éxel
OTQUATNOEL VA TEPLOTPEDETAL EVIEADG.

Motép epodiacpéva pe am'eubeiag ekkivnon amod
S1aKONITEG HE OepuIKn guaicbnoia, pmopolv va
ﬁsxlvnoouv auTopara.

oTé pnv Bydalete TV avtAia £§w amod 1o vepd v
®pa Aettoupyiag.

gstwusvn cmoﬁoor] mona)\unopel va MpokAnBei

AnodUyeTe TNV, Enpn Aenoupvlu

03nyieg yia xprion ue GAoTEp:

TO PAOTEP OUVOEDEUEVO Tave oTnV, avtAia eAéyxel
anYeuBeiag To Eekivnua kal To oTapaTua.

EAEYETE OTL To _¢AoTép eival s)\suespo and
OTIOLOONTIOTE EUMOBLO.

Oanylsq yia xpfion melq ¢A0'rs

EeklvioTte TNV avtAia povo otav eival BuBlopévn
oto uyp6 (BA. h max map. 12.1). To poTép Ba
OTAUATNOEL 6TAV, YiVEL naparemuevn Xphon oe
uypa rou EemnepvoUv Toug 40 -°C.

‘Otav ol oTPodEG TECOUV, TO BEPUIOTOP ETUTPETEL
NV enavaAelToupyia.

7.3 OFF

o

H ouokeun Tpénet va ival anevepyoronpévn oe
KaBe mep{mrwon katd Tnv oroia Utmpgav
BA.

6uo)\an‘oupylsq AvTieTOTION
npoB)\nuava)
To mpoidv £xel oxedlaoTel yia ouvexn Asttoupyia, n
artevspyonomcr%npuyuaronowlml HOvo anoauvdéo-
VTag TNV TPopo500ia SIAUECOU TWV TIPOBAETIOUEVWY
OUCTNHATWY anaymo-rpwonq (BA. mapayp. "6.7 HAe-
KTPIKN ouvdeon").

8 ZYNTHPHZH

Mptv ard orowadnroTe TapépBaocn eival anapaitnto va
T€0e( N OUOKEUN EKTOG AElTOUpYIAG HE TNV ATOOUVSEDN
kaBe Tmyng evépyelac.

Av XpelaoTel emkolvwvnoate He £vav NAEKTPOAOYO 1) TEXVIKO.

Kabe ouvtipnon, kaBaplopog N ETIOKEUN He TO
Y])\SKTRLKO ouoTnua Umo TdAom, , Hropel va
MPOKAAEDEL OBaPO TPAUMATIONO T Bavato oe
avBpwroug.

MBavn ayTtikataotaon tou KaAwdiou N Toy
TAWTNPOSIAKOTTN TPEMel va yivetal amnod

sEouotoéomusvo KATAoTnpa ouvINPENong
g Calpeda.

Edv o kaA®dlo pelpatog €xel pOapel, Tpémel
va avTikataotafel and v KATAoKeudagTpla
eTalpeia, To eEOUCIODOTNUEVO KEVTPO, GEPBIG
META TNV, MWANGN _TNG KATAOKEUAOTPLAG
swlpsmcen £vav eEEIBIKEUUEVO TEXVIKO YIa va
anodeuxBet KaBe KlV5UVOQ aTuxnuaToq

Imv mepimwon TG £KTAKTNG OUVTAPNONG, 1| TNG OUVTH-

p 0N oY amalteiTal katd TNV anoouvapuoAdynaon Twv

gEapTNUATWY eEOMAIoNOU, 0 ouVTNENTHG Ba Mpénel va

elval vag KaTapTIOPEVOG TEXVIKOG O BEom va Slapacet

Katva KGTGVOI’]GSL étaypappam Kat oxédla.

Oa mpémel va peital éva apxeio OAWV Twv dpAcEwV.
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5 Kcrrd,'rg dldpKela G ouvTPENoNg Ba rpéret va
I d00¢ei 1dlaitepn Mpoooxr), bote va arnodeuxBein

€10aywyN N 1N, EKTOUTT OTO KUKAWHUQ gslvwv
OWHATWV MUKWV BIA0TACEWY TOU WIopel va
TipokaAegouv BAGRN Kat va BEcouv o KIivBuvo
mv acddAAela TG OUOKEUNG.

f Mnv ekteAeite kapia epyacia pe yupva xépla.

XpnolporonaTe yavTia avBeKTIKA oTa Koyipata
Kal avBeKTIKA OTO0 vepo, yla TNV adaipeon kat
Tov KaBaptopd Tou  didtpou N dNAwv
€EapTNUATWV TOU PTopEel va xpeladovTal.

e | Katd m didpkela AelToupyliv ouvtipnong dev
I Ba Mpémel va maploTatal pn OXETIKO HE auTh
TPOOWTTKO.

Ol gpyaoieq guvtneNoNng mou dev TMeplypapovTal 0To

Tapoy eYXeLPIdlo TPETeL Va ekTeAoUvTal HOvo ano eEeldl-
KEUMEVO TIPOoWTIKO anooTaABév and tnv CALPEDA SpA

la neplocOTEPEG TEXVIKEG TANPOGOPIEG OXETIKA HE TN
TN OUVT 0vA0Qg, EMKOWVWVAOTE E TV
é%T%EBA%pA. mpnon mg N Mote e

8.1 MpoypappaTioyévn cuvTApnon

NAEKTPIKY Tpododooia kal BeBaiwbeite OTL 1)
aytAia Sev umopei va evepyoroinbei katd
AdBog.
H avrAia pmopei va £xel BybioTei oe
emkivduveg ouaigg, ToElka agpla N va
BpiokeTal o neplﬁu)\}\ov.
ZIyoupeUTEiTE O6TI £Xouv MapBei 6Aa Ta amapaitTnTa
TIPOANTITIKA PETPA YIO VA anopUYETE TUXOV ATUXNHATA.
Ka@g avtAia n onoia amaitei éAeyyo / emokeun mpéne)
agou OTEyVWOEl, va KabapioTei TPOCGEKTIKA
E0WTEPIKA KAl EEWTEPIKA TIPIV TNV EMECKEUN.
MAGveTe 6Aa Ta epdavy) onueia pe oarouvovepo.
‘Otav  kdvel Tayovia eve avtAia dev
QHOIMOHQLSITQl Kal dev Bpioketal o aodalég
éq 0G, BYGATE TNV amd TO VEPO Kal aProTe TNV OE
£va OTEYVO HEPOG.
‘Otav n avtAia €xet xpnotporomnBel oe Aaomovepa,
Aeltoupyeiote TNV o€ £va doxeio pe kaBapo vepo,
Yla va amopakpUVETE Ta UMOAEMHATA OUECWG PETA
v xpron n nptv nepiodo adpavelag.

f Mpwv and kabe OUVTHPNON, AMOOUVIEDTE TNV

8.2 AtoouvappoAbynon TOU GUGTAHATOG

Mplv and tnv, anoouvappoAoynon KAeioTe TIg
OTPAYYAALOTIKEG avappOoPnaong Kal KatabAyng.

8.3. Adaipeon Tng avtAiag

o[ fh)

Fla,anoouvapgo)\éyr]on Kal ouvappoAdynon deite v
eikova (ked. 12.2). \ i ,
H AsiToupyia Tl]% avTAiag prmopei va xeipoTepePel
ané Aavlacuevn oladikacia i diapopa TieipapaTa ye
samspma}tx,spn. ,
lMNa va eléyEete v mrepwth (28.00) Kal
KaBapigeTe T 0WTEPIKA Hepn,rbe alwbeite 0TI N
TepWTN YUPICeL eAelBepa OTAV THV MEPLOTPEYOULE
£ TO XEPL, é)yaloqu TIg Bideg (8 .70) kat To PpiATpo
ﬁs.sof(ro owpa NG avtAiag (14.00) , ,
10 VA arloOUVAPHOAOYNOETE TNV TTEPWTH EEPIOWOTE
TO MagLuadt (28.04).

KaL va

8.4. emBswpnon pnxavikou aTumoeAﬁmné
Av o_unxavikog oturioBAintng (36.00) kat To
ehalodoxelo xpeltagovrtal EAeyxo, akoloubeiote TIg
TaPaKATW 0dNYieg.
NPOXOxH: Mropei va unap&sl ehadpd micon
oTo £Aaiodoyeio, , ;
Mpémel va umapxelL mpoooxrh yia Tuxov
avarmdnon Tou AadloU.
AdoU €xete Byalel Tnv umpila (34.08) kat Tnv Tdma
Tou ehalodoyeiou adeldote To AAdL yupiloviag Tnv

Tana avanoda.

Mnv_adeidoete Ta amoppiyparta Tou Aadiol oTo
mepIBaAAov.

O _unxavikodg oTutuoBAlmNg (736.00) uropei va
aAAayBel Byagovmq g avtAlag (70.18).

‘Otav EavaBdaAete Aadt BupnBeite 0TI Sev Mpémelva TO
yeploeTe ueEXpl mavw. Mia emapkng moooTnTa agpa
MPEMEL va mapauével péoa oto doxeio, £T0L MOTE va
sglpopponglml n umepmnieon_O0Tav auTi mpo-kAnBei
arnoé BepuIKN SlaoToAr) Tou Aadlou.

H mogoTtnta Aadiol mou mpémel va eloaxBei ato
ehalodoxeio eivat:

0,04 Lt yia Tnv GXR, GXV.;

0,08 Lt yia v GXR 12;

Xpnotgornonote , AeUKO AAdL yla UNXavikh Kat
GApHAKEUTIKN XpTon.

9 AIAGEZH

Iﬁ . Eupwraiki odnyia

== | 2012/19/EU (WEEE)

H d1d6gon Tng ouokeung Ba Mpénet va avatebei g
etalpeieg mou e1dikelovTal 51a0e0n HETAAAIKQV
mpolovTwy mou Ba avaAdBet 6An tnv dladikacia.
lMa v anoppupn mpénet va akohouBouvTal ot SaTdEelg
™G VopoBeaiag mou 1oXUouv 0N XWpa OTou Tpayuato-
roeitat  dldAuon, kabwg Kat Orwg TMPOBAETETAL ATO TO
dleBveg dikalo yia TNV MPooTacia Tou MePBAAOVTOG.

10 ANTAAAAKTIKA

10.1 Alad1kaoieg yia TNV andKTNon avTaAAAKTIKOV
Katd v mapayyelia avralakTik@y, Ba mpénet va
avapepbel T0 6voua, o apBuog mcses G OTnv oxe-
dilaon kat ta dedopéva oTny Tuvakioa (eidog, nuepo-
unvia kat aplOpog uNTpwou).

Ka@e avtAia n omoia amaitei €Aeyxo Tpémel

agoU OTEYV(OOEL, Va KaBaploTel TPOOEKTIKA

£0WTEPIKA KAl EEWTEPLIKA TIPLV TNV ETUOKEUN.
MAUveTe OAa TA epdavi ONUEia e OATOUVOVEPO.

H mapayyeAia unopei va otalei otnv CALPEDA
S.p.A. peow TAedpwvou, dag, dielBuvon nNAeKTpo-
VIKOU Taxudpopeiou.

No. MNepiypadn

14.00 Zdpa avtAiag Kahwdiou

14.02 EEWTEPIKO XITOVIO 70.13 PodéAa

14.20 ®AGvVT(a OWUATOG (Mwtnpodlakomm)
14.24 Bida 70.16 ZTUrnOBATNG KaAwdiou
14.85 STHAN €0WTEPIKO 70.17 AakTUAl0g aopalong
14.86 O-ring 70.18 Bida

15.50 piktpo 70.20 Bida

15.60 Bida kamakiou 70.23 O-rin

15.70 Bida 70.32 PodeAa

28.00 Mtepwm 70.33 ZTurioBAirTmMg KaAwdiou
28.04 MNagIHAdL MrepwThg 70.34 AakTUAMOG a0dAAlong
28.08 Podeha 73.00 Pouhepdv, meupd
28.20 KAetdi avThiag

34.03 kGAuppa ehatodoxeiou  73.08 V-ring

34.08 Tana 76.02 X(Tvag HOTER, KIBWTIO
34.09 O-ring Tanag 76.60 ®DAOTEP

34.12 Bida 76.62 Kardkt xttwviou Hotép
34.13 O-ring 76.63 Bida

36.00 Mnyavikag oTurioBAImmG 76.64 XepoAapn

36.54 Podéha 76.68 O-ring
40.00 TolloUya 78.00 Patopag pe Ggova
64.08 XiT@Vv1o agova 81.00 Pouhepav
64.12 O-ring 82.01 MpooTaTeuTIKO KAAUpA
64.14 Bfkn KATW QMOCTATN HoTEP (Avw HéEPOG) (1)
70.00 KaAuppa o®patog 82.02 Bida
potép (Meupd avtAiag) 82.03 O-ring
70.08 O-ring 82.04 AvTIoTaBMIOTIKG £Aaopa
70.09 O-ring 82.05 Bida (1)
70.10 O-ring 94.00 MuKvwTG
70.11 AaktuAlog oTurtoBAirTm 96.02 Kahwdlo pe dig
KaAwdiou (GAOTED) 96.12 Kahwdlo ouvdeong
70.12 AaktUAog oTurioBAirT 96.13 Kahwdio olvdeong
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11. MIPOBAHMATA

MPOEIAONMOIHZH : KAelote v nctpoxn TOU PEUNATOG TPV and onotaénnm's epyaoia.

OFF ﬂ Mnv Aettoupynoete TNV avtAia 1 To potép oe Enpry Aettoupyla akdpa kal yia HIKpO dlaoTnpa.
AkolouBnote auomnpd TG odnyieg Xelplopol Kkal av elval anapaitnTo emKOWWVNOTE We €va
€E0UCLOSOTNUEVO KATATTNA.

NMPOBAHMA MIOANEZ AITIEZ KATAAAHAEZ AYZEIZ

1) H avtAia 1a) AKATAAANAn napoxn | 1a) EAéyETe OTIN KUpLA OUXVOTNTA KAl TAON AVTANOKPIVOVTAL OTA NAEKTPIKA
dev pelpatTog XAPAKTNPLOTIKA Ta oroia avaypadovTal 0To TAUMEAAKL TG avTAiag.
Eekivael 1b) AdBog nAekTpikég ouvdéaelg | 1b) Suvédeae To kaAwdlo mapoxng pelpatog pe Tov TeAKO Tivaka owoTd.

1c) YnepdpopTwon avtAiag EAéYETE OTL N Beppikn UMepPOPTWON MPooTaciag eival TonoBeTnpévn
TPOOTATEUTIKN OUOKEUN 0woTA. (eAEYETE T deBONEVA OTO TAUMEAAKL), Kat BeBaiwbelte 0TI 0 Tivakag
peiwong Kahwdiwv ™G avTAiag éxel ouvdedel owaTd.
1d) Kapéveg N ehattwpatikég | 1c) EAEyETe v mapoxh pepatog kat BeBaiwdeite 6Tt 0 dEovag Tng
aopaAeleg avTAiag meploTpédetal eAelBepa.EAEYETE OTL Bepuikn MpooTaoiag
1e) Mmokaplopévog agovag UTEPGOPTWONG EXEL MMEL OWOTA (EAEYETE T HEGOUEVA OTO TAUMEAAKL).
1f) Eav ol mapandvw aitieg éxouv | 1d) AvTikataoThoTe Tiq aopaleleg, ENeYEE TNV NAEKTPLKI MApoOx OTa
non eheyxOei n avrAia onpela a) kat c).
padMov  duohettoupyet 1e) MetapepBeite yia v aitia Tou PmMAoKapiopatog, aTO
EYXELPIDLO 0BNYIOV«UMAOKAPLOPUEVT avTAia»
1f) Eruokeaoe 1) avtikatéoTtnoe v avTAia pe to va anotadeite oe
éva e€oualodotnuévo ouvepyeio

2) AvthAia 2a) Napouciag oTepe®v OwUATWY | 2a) EQv elval duvatov anoouvapuoloynoTe To om@pa TG avtAia kat
UMAOKaPLOPE otov poTopa g avtiiag adalp£0Te TUXOV OTEPEA AMOd TOV AEOVA 1 ETUKOIVWVAOTE HE €va
v 2b) Mm\oKkaplopéva poulepav €E0UOLOBOTNHEVO OUVEPYEID HOG.

2b) Eav ta poulepdv eivalt Oappéva, avTiKaTaoTnoTe Ta N va
arotabeite oe éva €E0UTLOBOTNHEVO TUVEPYE(D.

3)H avtAia 3a) Mapouoia aépog eviog Tng | 3a) AmeAeuBépwaoe Tov aépa amd v avtAia xpnoluonolovtag Ta
Aettoupyel avTAiag Katd ™mv avappodnan €€aeploTnka.EnavélaBe tnv dladikacia uéxpt va Byet o aépag
aANG dev ar6 Tov OwAAva. arnd v BaABida
Bydalel vepod | 3b) BaABida avTemotpodng | 3b) Kabdpioe To dpiATpo Kat av eival anapaitnTo To AvTIKATAOTHOTE

UrAoKapLopévn T0. BAéme onpueio 2b emiong.

4) Avemapkn
pon

4a) O owAnveg Kal Ta eEapThuata
Je OIAUETPO UIKPOTEPN TOU
KavovikoU dnutloupyouv
AMWAELQ HAVORETPLIKOU

4b) H mapoucia 17uatog 1 aTepev
SWHATWVY ECWTEPIKA TOU GEova

4c) BAGPN poTOPQ

4d) ®8appévog poTopag N owpa avtAiag

4e) YriepBoAlkEG yYAOLLSNG ouaieq
0TO UYPO TNG avTAiag

4f) A\avBaouévn pom otpéYng
Tou Atova

4a) Xpnolgdoroinoe owAnva Kat e§apTApATA TOU va epappolouv

owoTd

4b) Kabapioe v avappodnon kat eykataotote £va GpiATpo yla va
eunodiZetal Ta Eéva oopata

4c) AVTIKATAOTNOTE TOV pOTOPA
€E0UOLOBOTNHEVO KATAOTNHA

4d) AvTikatéoTnoe Tov pOToPa Kal To OWHaA avTAiag.

4e) Aev gival KaTAANAN n avtiia

4f) ANNGETE TOug NAekTplkoUg OAoug alvdeong oTov Tivaka f

oV avTAia.

edv eival avaykaio oe

5) ©6pupog 5a) Meplotpedpopeva uépn | 5a) ‘EAeyEe OTL dev umdpyouv EEva ompata 0to poTopa
Kat Aovn- Xxwplig copporia 5b) AvTikaTé0TNOE Ta POUAEUAV
oelg ano 5b) ®Bapuéva pouhepav 5¢) 'EAey&e kal otabepomoinoe TG owARveg avappddnong Kal
v aviAia | 5c) AvtAla kat owAnvwoelg oxL | KatabAwng.
KaAG ZuvdedepEVEG. 5d) Xpnotporoinoe peyahutepn SLAUeTpo N pelwoe ™ por| Tng
5d) Pof} moAU duvathy yta TN | avtAiag
SLAUETPO TOU OWAH VA 5e) ‘EAeyEe OTL N KUpLa Tdon edv eival owoTtd.Ze mepimwon
5e) Mapoxr| peuparog OxL otabepn
6) Alappon 6a) O Unxavikog oTUTLOBANTTING | 6a) Kal 6b) AVTIKATESTNOE TO MNXAVIKO OTUTLOBARTTN €dv eival
MnxavikoU Kata ™ Aettoupyia eav eivat | amapaitnto va aneubuvBeite oe e£0uCLOdOTNEVO KATAGTNUA.
STUMOOAR- oTEYVOQ 1) £XEL KOANOEL 6a) 'EAeyEe OTL N avTAla €xel TMAnpwOel amd vepod Kal dev €xeL
mn 6b) Mnxavikég  OTUTOBARTTING duoaAideq aépog evTog.
napou-olalel  $pBopég  ota | 6b) Eykatéotnoe pia modoBaABida Kal XPNOLUOTOOTE TO CWATO
onueia Aeiavong. MNXaviké oTUuTLOBA(TT™.

MBavoTnTa aANaymv.
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1 ObWLAA NH®OPMALMA

Mepen MCNONb30BaHNEM n3genua cnepyet
BHMMATENIbHO 03HaKOMUTbCA c Mepamm
NPEAOCTOPOXKHOCTU N MHCTPYKLIMAMM, NPUBEAEHHbIMA B
HacToALLEM pyKoBoACTBE, KOTOpOe  [A0JDKHO
COXPaHATLCA A/1A UCMOMb30BaHUA B ByayLem. .
OpVII'VIH@J'IbeII/I A3bIK pefakuun - UTaNbAHCKUN,
KOTOpbIi ~ GyAeT  rnaBHbIM  MpU  BbIACHEHU
HEecCoOTBETCTBMM NepeBoaa.

PykoBoACTBO ABMAETCA HEOTHLEMIEMOW  YacTblo

M3penudA, CyLeCcTBEHHON AnA 6e30nacHOCTU 1 OOMKHO
COXPaHATBLCA [0 KOHLA cpoka cny>c6bl 3nenva.
IMokynaTenb MOXeT 3anpocuTb 3K3EMMNAP TEX. PyKOBOACTBA
npu notepe, obpatuBLMCcy B KomnaHuio Calpeda S.p.A. u
yKasaB TUN W3L0enuA, TNPUBEAEHHbI Ha  3TUKETKe
o6opynosaHuA (Cmotpu Paspen 2.3 "MapkupoBka").
cnyyae U3MeHeHWI, NopyM U BHECEHWA N3MEHEHNA
B nU3penve unu ero yactu 6e3 paspelueHvA 3aBopa-
narotoutena  “OdeknapaumAa CE” npekpawaet
[ecTBoBaTb U BMECTE C Hell rapaHTuA Ha usgenwve.

[aHHbI  3anekTponpubop MOXeT 6biTb
UCMONb30BaH JETbMW He Mnagwe 8 neT u
nMuamMn ¢ OrpaHNyeHHsIMA  (hN3UYECKUMIN
CEHCOPHbIMM WA YMCTBEHHBIMY CTIOCOBHOCTAMM
w1 He obnagatoLuMmMin AOCTATOYHbIM OMbITOM
WK 3HaHWeM 0 paboTe NomobHoro nprbopa,
nog HabnofeHnem mnn nocne 0byveHnA
6e30MacHoOMy MOMb30BAHWIO MPUOOPOM 1

CBOEHIA CBA3AHHBIX C HAM ONaCcHOCTEN.

e paspeLLanTe AeTAM UrpaTh C NpUOOPOM.
Yuctka M yxod 3a npUOOPOM LOMKHbI
BbINOMHATLCA MO/E30BATENEM.

He nopyyatb uucTky u yxon petam 6e3
KOHTpOJIA.

3anpeluaeTca Mcnonb3osaTth W3fenne B
npyAax, pesepsyapax 1 6acceiHax, K oraa B
BOJe HAXOAATCA oM.

BHumaTensHo  uuTalTe  pasgen  no
yCTaHOBKe, B KOTOPOM YKa3aHo crepytolLee:
- MakcumanbHO ~ [OMYCTUMbBIA  Hanop B

kopnyce Hacoca ([nasa 3.1).

- Tun v ceyenve kabena nuTaHuA. (Mnasa 6.7).
- TN 9NeKTPUYECKO 3alnThl, KOTOpaA
[OMKHbI ObITb YCTaHOBMEHa. (nasa 6.7E

1.1 O603Hau4eHmnA

Ona  ynydweHna  BOCNPUMATMA  MCMONb3YKOTCA
CUMBOJIBI/MUKTOrPamMMbl,  MPUBELAEHHbIE  HMWKE C
COOTBETCTBYIOLMMM 3HAYEHNAMMN.

WHcpopmauma ©n  mepbl  NPefoCTOPOXHOCTH,
KoTOpble cnepyet cobnopath. Mpwn
HecobMoAEHNN  OHW  MOTYyT  MpMBECTU K
noBpexxaeHunio nagenuva nnn HapyLlweHuto
6e30MacHOCTU nepcoHana.

MHdopmauma 1M Mepbl NpeaoCTOPOXHOCTU NO
ANEKTPUYHECKOW 6e3onacHocTH, npu
HecobnogeHun KOTOPbIX 6bITb
NOBpeXAeHo nspenve HapyLlueHa
6e30MacHOCTb NepcoHana.

o | [pvmeyanra n npegynpexxaeHva Ana npaBuibHON
I 3KCMnyaTaumm N3AEnuA 1 ero KOMNOHEHTOB.

MOXeT
mnn

Onepauu, KOTOpbIe MOryT BbINOAHATLCA KOHEYHbIM
rnosnb30BaTeneM  W3nenvA: nonb3oBatenb U3nenva
LOMKEH O3HAKOMWUTBCA C WHCTPYKLMAMM W HeceT
OTBETCTBEHHOCTb 32 WX COBMIOfeHe B HOPMabHbIX
ycnoBumAx paboTbl. OH MOXET BbINOHATL Onepauuy
110 TekyLemy TeX. 0BCYXXMBAHMIO.

Onepauun, KOTOpble AO/MKHbLI  BbINOMHATHCA
KBaNMULMPOBaHHbLIM 3NEKTPUKOM:
CneumanM3npoBaHHbIi TEXHWK, LOMYyLIEHHbIA K
BBINO/HEHVIO Onepauuii Mo TeX. 06CY>XKUBAHMIO 1
PEMOHTY 3MieKTpu4eckorn YacTu. MoxeT paboTtatb
C KOMMOHEHTaMU MOf HanprXKEHVeM.

Onepau.wm, KOTOpble [O0J/DKHbl  BbINONHATLCA
@ KBaﬂMCbMLI,I/IpOBaHHbIM TEeXHUKOM:
cneunann3npoBaHHbIN TEeXHUK, CNOCOGHLIN

NpaBWIbHO UCMONb30BATb U3AeNne B HOpMaslbHbIX
YCMOBWAX, OOMNYLEHHbIV K BbINOMHEHWIO onepauyi
M0 TeX. 06CNYXXMBAHNIO, PEryNIMPOBKE M PEMOHTY
MEXaHU4EeCKOoM YacTu.

YKkasbiBaeT Ha o06A3aTeslbHoe UCMonb30BaHUe
CPencTB UHAMBUAYabHON 3alyThl - 3aLMTa pyK.

Onepauvm, KOTOpble OO0/MKHbI BbINONHATLECA MPU
BbIK/TIO4EHHOM annapate C ero oTcoeguHeHnem ot
ANEeKTPOonUTaHuA.

Onepaumm, KOTOpble O0JKHbI BbIMOSHATLCA MpU
BKJIKOYEHHOM annapare.

1.2 Ha3BaHue KoMnaHuM U agpec 3aBofa-U3roToBUTENA
Hassanve komnanum: Calpeda S.p.A.

Agpec: Via Roggia di Mezzo, 39

36050 Montorso Vicentino - Vicenza / Italia

www.calpeda.it

1.3 Onepartopbl ¢ AONYCKOM

M3penve  MOXET = MCMONb30BaTbCA  OMbITHbIMU
onepaTtopamu, KOTopble NoapasfenaAloTCA Ha KOHEYHbIX
nonb3oBaTeneil U3nenvA W CreunanuavpoBaHHbIX TeX.
CNEeLManNCTOB (CMOTPU CUMBOSIbI BbILLE).

° KOHEeUHbI Nonb3oBaTeb HE MOXET BbIMONHATb
I onepauuu, npegycMOTpeHHble TONIbKO ONA

cneunanmMsnpoBaHHbIX Tex. CcneuynanncTosB.
3aBoA-n3roToBUTENb He oTBe4vaeT 3a
noBpeXOeHuA, BO3HUKaKLWne npu

HecobIloAeHNI 3TOro 3anpeTa.

1.4 FapaHTHA

VIHchopmauma no rapaHTMn Ha u3penua npueeneHa B
06LLMX YCNOBUAX NPOAAXKMN.

e | apaHtua nogpasymesaer BECIMJIATHLIE
I 3aMeHy WM PeMOHT AedeKTHbIX YacTeit
(Npy3HaHHbIX 3aBOAOM-U3roTOBUTENEM).

[apaHTWA U3genua npekpalwaeT AeiicTBOBaTb:

- Ecnm ucnonb3oBaHue u3penuA BbinosHAeTcA 6e3
CO6NMIOAEHNA VHCTPYKUMA W HOPM, MPVBEOEHHbIX B
HaCTOALLEM PyKOBOACTBE.

-B cnyyae BHeceHus w3meHeHuli B wusgenue 6e3

paspelleHVA 3aBoAa-M3rotToBuUTeNa (cMoTpu pasaen 1.5).
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-B_ cnyyae  BbINOSHEHMA  onepauuii Mo Tex.
06Cny>KMBAHWIO CO CTOPOHbI MepcoHana, He VMetoLwero
LOMyCK OT 3aBOAa-13roTOBUTENA.

-B Ccnyyae HeBbIMOMHEHUA TexX. O6CYXWBaHWA,
npeayCMOTPEHHOTO B HACTOALLEM PyKOBOACTBE.

1.5 TexHuuyeckana nogaepxxka

Jiobaa [ononHuTenbHaA WMHQOpMauMa 0 [JOKYMEeHTauuu,
TEXHUYECKO MOMOLUM N KOMMOHEHTAX U3LEeNNA MOXET 6blTb
qog)yqeﬂa B KomnaHum: Calpeda S.p.A. (cmMoTpu pasgen

2 TEXHUWYECKOE OMUCAHUE

Morpy>xHble Hacocbl ¢ OAHUM PaboYUM KOJIECOM,
BbINOJIHEHHbIE N3 HepXXaBeloLlen XPOMOHNKeNeBon
cTanu, ¢ BepTuKasibHbIM NOAAOLLMM NaTpyOKOM.
GXR: ¢ OTKpbITbIM pabo4uM KOMecoMm (C pexyLiumm
nonacTamu).

GXV: ocaxeHHoe paboyee Koneco (BUXPEBOro Tvna)
Oeuratens oxnaxpaetcfl nepekaunsaemon Bogon,
npoxoaflwen mexay koxyxom pgsuratenfl wu
HaPY>KHbIM KOXXYXOM. . 5
[iBoviHOe ynnoTHeHne Ha Bany B macnflHo kamepow.

2.1 HasHaueHue

CraHgapTHOe UCnofHeHne

- GXR ¢ OTKpbITbIM pabo4nm KONecoM.
Ona 4ucTon BOAbI, a TakXe [ANS cnerka
3arpsi3HeHHOW BOAbIC TBEPAbIMU YacTuuamu,
umetowmmmn guametp Ao 10 mm (12 mm gns GXR 12).

- GXV) C OCa)XeHHbIM pabo4Mm KONecoM (BUXPEBOro
Mna).
Ons  4ucToi  BOAbLI, a TakXe AnNA cnerka
3arpsi3HeHHOW BOAbl C TBEPAbIMU YacTuLamu,
MMeloLWmMn anameTp 4o 25 MM.

- MakcumanbHas Temnepatypa xugkoctn 50 °C (40
°C gnsi anAa ogHoasHble HacoChl).

- MakcumarbHas nnoTHOCTb Xugkoctu: 1100 Kr/m3.

-MakcumanbHasa rnybuHa _norpyxeHus: 5 m (c
NpOBOZOM COOTBETCTBYIOLLEN ASINHDI).

[Ona ncnonb30BaHMA CHapyXun Kabenb NuTaHnsa

[OMKEeH UMEeTb ANNHY MUHUMYM 10 M.

2.2 PasymHo
npumeHeHue
N3penve pa3paboTaHo U U3rOTOBMIEHO MCKIIOYUTENBHO

LA NPUMEHEHWA, yKa3aHHoro B pasgene 2.1.
f 3anpeuwaeTca ucnosb3oBaTb Hacoc B
KaTeropuyecky 3anpeljaetca  NpuvMeHeHue
N3AeNVA He MO Ha3HAYEHMIO 1 B pexKriMe paboTbl,
cnyyau,  BO3HMKalOWMEe  U3-3a  HecobMoaeHVA
BbilLeyKa3aHHbIX 3anpeToB.

npegnosiaraemoe HenpaBuibHOe

npypax, BaHHax, 6acceiiHax, korga Tam

Haxo4ATcA noau.

Hacoc He wmoXxeT wucnonb3osBaTbCcs B

YCNOBUAIX C OMacHOCTbIO B3pbiBa WK

BO3ropaHus.

He NpeayCMOTPEHHOM B HACTOALLIEM PYKOBOACTBE.
Mpn HecooTBETCTBYIOWEM MWCMNONb30BaHNN WU3Oenua
YXy[WarTCA XapakTepucTuku 6GesonacHoct u KI1[,
nzpenva. Komnadua "Calpeda" He HeceT Hukakomn
OTBETCTBEHHOCTV 3a MOBPEXAEHWA WM HecYacTHble
2.3 MapkupoBka

[anee NpuBOAMTCA KOMMA MAESHTUDUKALIMOHHON TabMNYKYA,
PacnosioXXEeHHON Ha Hapy>XHOM KOpriyce Hacoca.

1 Tun Hacoca Ecalpeda@[ﬂ[ f c E

2 pacxop,

3 Hanop — e n il
4 HomuHanbHas MoLWHOCTL  1— XXXXXXX
5 HommHanbHoe HanprxeHne o
6 HommuHanbHaA cvna Toka
7 Mpumevanua

XXXXXXX
Q min/max X/X m3h

H max/min X/X m IP XX

8 YacToTa. XKW (XHp) SF. n Xxxximin EEK]
9 KoadpchruwmeHT ncnonbao- 5— ERIVEEN ANl coso X [Pl
103?#9 6- B24 S1 lcl. X Xkg bl
17 Baace sonALm A xxXXXXXX

12 dpakTop cunbl

13 CkopocTb BpalleHua
14 awwura

15 MacnopTHbii Ne

16 CepTudhnkauma

|
I
9

3 TEXHUHECKUE XAPAKTEPUCTUKU
3 TexHuuyeckue AaHHbIe (CranpgapTHOe
WUCMNOJIHEHNe)
[abapuTbl 1 Bec (pasgen 12.1).
HomuHanbHaA ckopocTb 2900/3450 06./MUH.
Knacc sawutbl IP
HanpaxeHve anekTponuTaHua/ YactoTa:
- 0o 240V 1~ 50/60 Hz
- [lo 480V 3~ 50/60 Hz

pOBEPUTbL, YTO CETEBble YacToTa U HanpaXeHue
COOTBETCTBYIOT 3N1IEKTPUYECKMM napameTpam, yka-
3aHHbIM Ha Tabnuuke.
AKyCTVILIECKoe_/%aBFIEHMG Npy MUHUMASBLHON FNy6uHe
norpyxenus < 70 ab (A). Mpu norpy>keHnun Hacoca Lwym
ncyesaet v ymeHbLlaeTCA.
Makc. konm4ecTBo nyckos: 30 B Yac C 04MHAKOBbIMMK
nHtepsanamu (20 anst GXR 12).
MakcumanbHo [oMyCTMMOe KOHEUHOE faBneHune B Kopryce
Hacoca: 20 m (2 6ap).
Makc. paBneHue Ha Bxope: PN (Pa) - Hmax (Pa).

4 BE3OMNACHOCTb

4.1 O6wwme npasuna no Tb
Mepen MCMOSIb30BaHNEM
Heob6X0AMMO  O3HAKOMUTbCA
yKasaHuAamu no 6e3onacHocTu.

CnepyeT BHMMaTENbHO 03HAKOMUTLCA M cobntoaaTth Bce
VHCTPYKUMM MO TEeXHUKe W paboTe W ykasaHuA,
npvBedeHHble B HACTOALLEM PYKOBOACTBE AJ1A PasHbIX
a3: OT TPaHCMOPTUPOBKM A0 YAANIEHNA NoCne BbiBOAA
13 aKcnnyaTaumn.
TexHuyeckme cneumanuctbl 06A3aHbl  cobnoaatb
npaBuia, HOPMbl N 3aKOHbI CTPaHbl YCTAHOBKW Hacoca.
3%env|e oTBevaeT TpeboBaHVAM AENCTBYIOWMX HOPM
no 6e30macHoOCTU.
B niobom criydae, HeCOOTBETCTBYIOLLEE UCMONb30BaHNE
MOXET MpWBECTU K HaHeceHuto yuepba noaam,
MIMYLLIECTBY WM SKUBOTHbBIM.
3aBoA-N3roToBUTENb  CHUMAET C cebA  BCAKYIO
OTBETCTBEHHOCTb 3a Takoih ywepb wnm rpu
MCTONb30BaHWN B YCIIOBUAX, OT/IMYHBIX OT YKa3aHHbIX Ha
3aBOACKOV Tabnmike 1 B HACTOALLIEM PYKOBOACTBE.

e | CobniogeHre nepuoanyHoOCTM onepaumii no Tex.
i 06CNny>XMBaHWIO W CBOEBpPEMEHHaA 3ameHa
NMOBPEXAEHHBIX NN N3HOLIEHHBLIX KOMMOHEHTOB
nossonAeT wusgenuio pabotaTb Bcerga B
HavyyLwmnx yCroBmaX.
Vicnonb3oBaTb ~ TOMBKO UM WUCK/IIOYUTENBHO
opurvHanbHble 3anacHble YacTy, oT komnaHuy Calpeda
S.p.A.unu ee orumanbHOro AMCTprBBIOTOPA.

napenua

co BCeMun

Sanpeu.l,ae‘rcn CHUMaTb wUn N3MEeHATb
TabNNYKu, pasmeLlleHHble 3aBo4oM-
N3roToBUTEsSIEM Ha U3gennn.

M3penve He JOMKHO BKIIOYATLCA NPV HAIMYMM
LeeKTOB WM NOBPEXAEHHbIX YaCcTEN.
Onepaunu Mo TekyleMy U BHeoYepegHomy
TeX. 0OCMY>XMBaHWIO, KOTopble npeaycmaTpu-
BalOT AEMOHTaX (JaxKe 4aCTW4HbIN) n3penua,
[OJIXKHbI BbIMOJHATLCA TOSIbKO MOCNE CHATUA
HanpAXXeHWA ¢ U3nenua.

XXupkocTb  MoxeT ObITb  3arpA3HeHa B
pesynbTarte noTepu CMa3o4HOro macna.

A\

4.2 YcTpoiicTBa 6e30nacHOCTU
Vspenvie  cocTOMT M3 HapyXHOro  Kopmyca,
NPenATCTBYIOLLEro KOHTaKTy C BHYTPEHHUMW OpraHamMu.

4.3 OcTaTouHble PUCKHU

o cBOEN KOHCTPYKUMM M Ha3HaveHuo (cobrmogeHve
Ha3Ha4YeHnA M HOpM Mo 6e3onacHOCTN) WU3penve He
npeacTaBnAeT OCTaTO4HbIX PUCKOB.

4.4 NMpepynpexpgarowwme U MHHOPMaLMOHHbIE TaGNINYKK
[nA n3pénnii aToro TMna He NpeayCMOTPEHO HUKaKNX
npeaynpexaaoLmx Tabnnyex Ha n3penuu.

4.5 CpepactBa uHAMBUAYyanbHow 3awmTbl (CU3)

Mpun *ycTaHoBKe, nycke u Tex. 06CNYy>XWBaHUU
onepaTtopam ¢ JOMyCKOM PeKOMEHYETCA aHananpoBaTh
Kakue 3awWuTHble  npucnocobneHua  LenecoobpasHo
1CroNb30BaTh [J1A BbilLeyKa3aHHbIX padoT.
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Mpn npoBedeHun onepaunini Mo  Tekywemy u
BHEOYEPEeOHOMY TeX. OOCy>UBaHUO, B~ KOTOPbIX
BbINO/IHAETCA [AEMOHTaX hinnbTpa, NpesycMOTPeHO
MCMOMb30BaHNe NepyaTok AJ1A 3aLnThl PyK.

CumBon 06 o6A3aTeNnbHOM Ucnosib3oBaHum CU3

SALLUNTA PYK
(nepyaTky ANA 3aWmThl OT XUMUYECKUX,
TEemMnoBbIX N MEXaHNYECKMX PUCKOB)
5 TPAHCNOPT U NEPEMELLEHUE
M3penve ynakoBaHO pnfa  3alunTbl
COOEPXXMMOTO. N
Bo Bpemsa TpaHCMOPTUPOBKYM CTapainTech Ha pasmeLlaTtb
CBepXy CIULLKOM TAXesble rpy3bl. Y6eanTbeaA, YTo BO
BPEMA TPaHCMOPTUPOBKM KOPOOKa He MOXET ABUraTbCA
M 4YTO TPaHCMOPTHOE CPEeACcTBO COOTBETCTBYET
Hapy>XHbIM rabapuTam yrnakoBOK.
TpaHcnopTHoe CpeacTBo [OJDKHO _  6bITb
COOTBETCTBYIOLMM rabapuTam 1 BeCy N3Aenni (CMotpu
pasgen 12.1 "Tabaputbl”).

LeN0CTHOCTN

5.1 MepemelueHue .
O6pallaTtbcA C YNakoBKOW OCTOpoXHO. OHa He
OJKHa nogsepraTbCA yaapam.
nepyeT naberartb pa3MeLlaTb CBepXy ynakoBKuW apyrue
maTepuanbl, KOTOpble MOTyT NMOBPEAMTE Hacoca.

6 YCTAHOBKA

6.1 FaGapuThbl

[abapuTbl  nspgenua kazaHbl B [MpunoxeHun
‘“TabapuTbl” (pasgen 12.1 "MPUNOXEHNA).

6.2 Tpe60BaHUA K OKPYXXaOLWUM YCJIOBUAM U
ra6apuTbl B MECTE YCTaHOBKM

3aKasuuk [O/KEeH MOAroTOBUTb MECTO YCTaHOBKM

[O/MKHBIM 00pPa3oM AJIA NPaBUIIbHOW YCTaHOBKW U B

COOTBETCTBUMN C KOHCTPYKLIMOHHBIMW TpeboBaHUAMM

(anexkTpryeckue NOAKIOUEHNA U T.4,.).

Karteropuyecku sanpeljaetca ycTaHoBKa W_Myck B
aKcnnyaTauuio o6opyLoBaHNA BO B3PbIBOOMACHOM cpese.
6.3 PacnakoBKa

e |llpoBeputb, 4TO wn3genve He  6blNO
| |noBPexaeH0 Bo BpemA TPAHCMOPTUPOBKM.

[Nocne pacnakoBky n3aennA yNnakoBOYHbIN matepuan
[OKEH ObITb yaaneH wwvnui yTunm3oBaH COrnacHo
[eiCcTBYOLWMM TpeboBaHWAM B CtpaHe
MNCMNOMb30BaHNA U3aenua.

6.4. YctaHOBKa .

BHyTpeHHUI gnameTp HanopHow Tpybbl HE AOMKEH
6bITb MeHbLLEe AnameTpa pacTpyba Hacoca:

G 11/4 pna GXR, GXV;

G 11/2 gna GXR 12;

BHUMAHWE! Hacoc pomxeH nogHumaTbcs W
nepemeLiaTbCca ¢ UCMOb30BaHNEM COOTBETCTBYHOLEN
PYYKM 1 HU B_KOEM cllydae Henb3s MCnonb3osaTb
3/IEKTPUHECKWIA MPOBOA,

YCTaHOBUTL HAcOC B BEPTUKANIbHOM MOMOXXEHUN Ha OHe
YCTaHOBOYHOTO NPUSIMKa UM B APYroM MeCTe YCTaHOBKY.

6.5. CTaymoHapHas ycTaHOBKa

asmown

6.5.1. CtaumoHapHas yctaHoBka C ¢hukcupoBaHHbIM
(MarHMTHbLIM) MOMIaBKOBbIM BbIK/O4aTenem
GXVM ..GFA

GXRM ..GF

B nogatolern Tpybe ycTaHoBUTE 06paTHBI KNnanaH NpoTus
obpatHoro notoka Lwaposor ans GXV u ¢ 3acnoHkon ans GXR.
MpeAycMOTpUTE BO3MOXHOCTb U3BNEYEHUA Hacoca 6e3
OMOPOXXHEHUS CUCTEMBI (NPU HEOOXOAUMOCTM, YCTaHOBUTE
3a/BVKKY 1 NaTpy6oK.

Mpu cTosiyem NONOXEHUM Hacoca nNpefycMoTpuUTe
KpenneHusa W onopbl AnA nopatouwen Tpy6bl,
noaxopswme AN ee ANUHbI U Beca.

Ecnv npeanonaraetcs, YTO Ha iHe NpusiMka MOXeT o6pa3oBaThcs
0cafo4HbI 1N, NpeaycMOTPUTE COOTBETCTBYIOLEEe OCHOBaHME,
YTOObI HACOC HAXOAMSICS Ha BO3BBILLEHUU.

asaga

6.6. MepeHOCHOW BapnaHT yCTaHOBKHM

Bo n36exaHne NpexaeBPeMEHHOT0 N3HOCA HAcOCA—MPU ero
1CMONb30BaHWW B NPYAy WU PEKe-yCTaHOBUTb HACcoOC Ha
POBHOM BO3BbILLEHWM, YTOBbI HACOC HE 3acacbiBan Necok unu
Mernkue KamHu. Mpu ncnonb3oBaHny B Ka4ecTBe nogatoLyen
TPy6bI WNaHra Unn NnacTMaccoBoi Tpybbl UCMONb3yHTe
nNpeAoXpaHUTenbHbIN TPOC MAK Lenb ANA ONyCKaHus,
KpenmneHns 1 NogHATNA Hacoca.
Bcerja Kk nNofBelweHHOMY — Hacocy — Kpenute
npefoXpaHUTeNbHbI TPOC UAW LEeNb U3 HEMOPTALErocs
martepvana.
KaTeropuyecku 3anpeuwjaeTca ucnonb3oBaTtb
aneKTpMYeckuin Kabenb Ana noapepxaHus
Hacoca.
Bo wu3bexaHue pucka  MeXaHU4YecKux — unu
3MEKTPUHECKUX MOBPEXAEHUA BCE MNEPEeHOCHbIe
Hacocbl nepef WX NepeMeLyeHneM [OSKHbl 6biTb
06513aTebHO OTKIIOYEHBI OT CETU.
Kabenb nuTaHus KpenuTca K nogjatwowein Tpybe unu
NPefoXpPaHUTENBHOMY TPOCY C MOMOLLbHO 32KUMHBIX XOMYTUKOB.
OcTaBbTe Kabenb NUTaHUsl B HEHATSIHYTOM COCTOSIHAW BO
n3bexxaHne Hanps>KeHun n3—3a paclumpeHus Tpybbl BO
Bpemsi paboTbl.
Ecnn ecTb onacHOCTb, YTO KOMOAeL, BbICOXHET, He06X0ANMO
npoceBepAnTb 0TBepCTMEe 3 MM Ha nopaiowen Tpybe nepen
KnanaHoM, YTo6bl MO3BOMNTHL BbIXOL, BO3AYyXa BOKPYI Kpblib4aTKut
pas. 12.3 puc. 1.

6.7. NoaknioyeHue ANEeKTPUYECKUX KOMNOHEHTOB

f aﬂeKTpI/I‘-IeCKI/Ie KOMMOHEHTbI O0/KHbI NOAK/IOYATBECA

KBaNM(ULMPOBAHHBLIM 3/IEKTPVIKOM B COOTBETCTBUW C

TPe6GoBaHWAMU MECTHBIX AECTBYIOLLMX CTAaHAAPTOB.
Co6niofaiiTe npaBuia TEXHUKM 6e30MacHOCTU.
BbinoniHUTe 3a3emsieHue, fdaxke ecnu nogatowas
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Tpy6a HemeTannuyeckas.

lpoBepbTe, YTO CETEBOE HAMPSKEHME W 4ACTOTa COOTBETCTBYIOT
3HAYEHWAM, yKa3aHHbIM Ha 3aBOACKON Tabnmuke.

Mpy uncnonb3oBaHWM B H6accerHax (TONbKO Korga Tam HeT
niogen), capoBbix 6akax UAM NpoYux nomo6HbIX
YCTpOICTBax B Lemnb NUTaHUS [OMKEH OblTb BKIIOYEH
AndepeHymnanbHbli BblKNOYaTenb C OCTaTOYHbIM
TOKOM < 30 MA.

YcTaHoBWTE YCTPOWCTBO ANSA pa3beAUHEHUA CeTU Ha
obeux nontocax (npepbiBaTenb ANS OTKMIOYEHUA Hacoca OT
CeTM) C MUHMMATTbHBIM PACKPbITUEM KOHTAKTOB 3 MM.

Mpu wncnonb3oBaHWW yANMHWUTENEN cneayeT y6eauThes B
TOM, YTO NPOBOJ, MeeT COOTBETCTBYIOLEE CEYEHNE, YTOObI
npesoTBPaTUTL NafeHNs HaNPSHKEHNS N YTOObI coenHeHne
0CTaBasioch B CYXOM MeCTe.

6.7.1. MoHoa3Hble Hacocbl GXRM, GXVM
OpHodasHble Hacochl

MpenycMoTpeHbl CO BCTPOEHHbIM KOHAEHCAaTOpOM U Tep-
mopene, ¢ cunoebiM kabenem HO7RN8-F, ¢ pasbemom un
MomnaBKoBOro BbIK/oYaTena

Mopaudmkauus c ceTeBon BUIKOW: NOAK/MIOYUTL BUSIKY B
PO3ETKY C 3alUMTHBIM MPOBOAHUKOM (3a3eMNIEHVEM).

marrone

braun verde/giallo
marron green/yellow
marron gran/gelb
rodbrun vert/jaune
bruin verde/gualdo
(1) Gomune Kage ron/gul
Common KopHY roen/geel
N PAoIVO/KITPIVO
(2) Marcia en./xent
Main
blu marrone
(1) Awiamento blue  brown 1
Aucxiliary blau braun

_d
=
&
verde/giallo
green/yellow
gran/gelb
Vert/jaune
verde/gualdo
ron/gul
roen/geel
IpGOIVO/KITOIVO
Ken.Hxent

(1) nero /—\, ;
black bianco
schwarz white
oir (2) blu weiss,
negro blue blanc
svart blau red blanco

zwart blel,: ;g‘uge vnt
Haupo_ azul L wit
bla rojo  Agukg
PRI Blauw 100 Gonmi

TAE rood

KOKKLVO,

KpacHbIn

6.7.2. TpexdasHble Hacocbl GXR, GXV

Moaudukauyua 6e3 ceTreBol pPo3eTKU: NOAKMIOUNTb
ceTeBble NPOBOAA NO INEKTPUHECKON CXeMe.

B nynbTe ynpaBneHus yCTaHOBUTE MOAXOAALMIA aBapUiHbIA
BblKMlouaTenb ¢ KpuBon D gsuratens, paccumTaHHbI Ha
napameTpbl TOKa, yKa3aHHbIE Ha 3aBOACKOM Tabnuyke.

Mpy paboTe TpexdasHbIMU HacocaMu, eCriv HEBO3MOXKHO
BM3yanbHO KOHTPONMPOBATb YPOBEHb BOAbI, YCTAaHOBUTE
NonnaBKOBbIA BbIKNOYaTE b, COEANHEHHbIA C NYNbTOM
ynpaBneHnsa ANs yCTaHOBKW YPOBHS aBTOMAaTUYECKOW
OCTaHOBKW U mycKa.

7 NMYCK U PABOTA

7.1 KoHTponb nepep BKOYEHUEM
M3pnenve He JOMKHO BKIOHATLCA NPY HANMHUKN NOBPEXOEeH-
HbIX YacTen.

7.2 NMyck

ad [0 [1%)

Mpu Tpexcdas3Hom nNuUTaHUM TnpoBepbTe,
Hanpas/ieHMe BPaleHus1 NpaBunbHoOe.
lMepepn ycTaHOBKOW 3anyctute AsuraTesib Ha HECKOSbKO

4yTOo

060pOTOB M MpOBEpbTE Hepe3 BcachlBaloLiee oTBEpcTUe,
4To paboyee Koneco BpawaeTCs MO HanpaBfeHUto
CTPENKM Ha Kopnyce Hacoca; B MPOTMBHOM cly4yae,
OTKIIIOYNTb HACOC OT CETU U NMOMEHATb hasbl Ha MynbTe
%ﬂpaBﬂeHMﬂ.
aboTa ¢ 06paTHbIM HanpaBIIEHNEM BPALLEHUS| MPUBOANUT
K BMOpauuu M ymeHblieHuto pacxoga. [pu Hanuuum
COMHEHUN crneayeT BblHYTb Hacoc U MNPOBEPUTb
HanpasfieHWe BpalyeHusi, HeNnocpeacTBEHHO CMOTPS Ha
paboyee Koneco.
3anpeujaetcs BBOAUTb nanbLbl BO
BcacblBaloLee oTBepcTue, ecnu Bol He yBepeHsbl,
YTO HAcoC OTKIIOYEH OT CeTU (U Y4TO Hacoc He
MOXET ObITb CrydaliHO BKIOYEH) U YTO paboqee
KOMNeco MONHOCTBIO OCTaHOBUIIOCh.
Hwvkorga He BbITackmMBanTe HacocC U3 BOAbI, KOrga OH eLuye
aboTaerT.
aTeropuyecku sanpeujaetcs 3anyckaTb Hacoc
BXOJOCTY!0.

Moaucdukauma ¢ nonnaskoBbIM BbiKnoyaTenem:
NoMNaBKOBbIN BbIKMIOYATENb, MNOAKTIOYEHHBIA HaNpsMYyio
K Hacocy yrnpaensieT NycKoM 1 OCTaHOBKOW Hacoca.
[poBepbTe, 4TO NOMNMABKOBLIN BbIK/OYaTENb NnaBaeT
6e3 Kak1x—-mbo NpensiTCTBUIA.

Mopgudukauus 6e3 nonnaBKkoBOro BblKNYaTens:
3anyckanTe HacoC Npu MOrPy>XeHHOM MOJIOXEHUN B
nepekadvBaemon XuaKocTu (CMoTpy h max pasgen 12.1).
MoHodasHbll  gBUraTenb oOcTaHaBnMBaeTCca npwu
NPOLONIKNTENBHON PaﬁOTe C BOAOW, UMeLeNn
Temnepartypy Bbile 40 °C. [Npn yMeHbLIEHUM TemnepaTypbl
06MOTOK TEnno3awmuTHOe YCTPONCTBO AaeT KOMaHAy Ha
3anyck Agsurarens.

7.3 BbikntoyeHune

(-‘\
M3penve [OMKHO 6bITb BbIKIOYEHO B NO6OM
cnyyae, Korga obGHapyxusaloTca c6on B pabote
(cmoTpu "MMownck HemcnpasHocTeR").

M3pnenve npepHasHayeHoO [ANA HEnpepbiBHON paboThbl.
BbIknoYeHne npoucxoauT TOMbKO MpU OTKOYEHUMU
AATAHMA C MOMOLWbI NPeAyCMOTPEHHbIX CUCTEM
OTK/OYEHNA (CMOTpU paspen “6.7 JdnekTpuyeckoe
coeguHeHne”).

8 TEX. OBCNY>XUBAHUE

Mepen npoBepeHvem nioboin onepaumm HeobxoonmMo
OTKJIKOYUTb U3genne, 0oTcoegnHmMB ero OT BCeX NCTOYHMKOB
3Heprum.

Ecnn Heobxoammo, 06paTUTLCA 3a MOMOLLBIO K OMbITHOMY
QNIEKTPUKY UNN TEXHUKY.

JiobaA onepaumA No Tex. 06CAY>KUBAHUIO, YNCTKE
WM PEMOHTY, NMPOBOAMMAA MPU ANEeKTPUHECKOM
CucTemMe nop, HanpA>XeHunem, MOXXeT MpuBecTn K
cepbesHbIM

CMepTeSbHbIM.

f 3ameHa kabena unu NonnaBKoBOro BbIK/OYaTENA

Hec4YacCTHbIM cny4yaAwm, aaxe

[IOJI)KHA BBIMOMIHATECA B CEPBUCHOM LIEHTpe
Calpeda.

Ecnn WHyp nuTaHuA NOBPEeXAEeH, B LenAax
6e30MacHOCTM ero 3ameHa A0SKHA BbIMOMHATLCA
npou3BoaUTENeM, B YNoJHOMOYEHHOM CEPBUCHOM
LeHTpe
cneuvanucToM.
B cnyyae npoBeneHua BHeoudepeaHoro TO unu onepaumi,
TpebyroLwmX AeMOHTaXxa YacTer U3Nenuna, UCMONMHAILLNA
crneunanvcT OO/MKeH KBanMUUMPOBaHHbIM TEXHUKOM,
CMocO6HbIM YATATb Y MOHUMATb CXEMbI U YEPTEXMN.
LlenecoobpasHo BecTu >ypHan, rae 3anucbiBaloTCA BCe
BbIMOJIHEHHbIE Onepauvn.
o |BO Bpema Tex. obcnyxuvBaHuA cnepyeT ObiTb
I npefenbHo BHUMAaTESIbHbIMU U CeanTb 3a TeMm,
4Tobbl HEe BBECTU B KOHTYpP MOCTOPOHHUX
npeaMeToB, AaXke HeGOMbLUMX Pa3MepoB, KOTopble
MOTyT NpMBECTN K c60AM B paboTe M HapywmTb
6e30MacHoOCTb N3genua.

nnu KBanM@nuMpoBaHHbIM
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3anpellaetcA BbINOMHATL Onepauuy  ronbiM1
pykamu. Vicrnonb3oBaTb crieuparnbHble nepyaTku
[NA 3aWWTbl OT NOPe30B, YCTONYMBbLIE K BOAE, MpU
[EeMOHTaXe W 4ucTKe unbTpa wunuv  Apyrux
KOMMOHEHTOB, Koraa 3To Heo6XoAUMO.
o |BO BpemAa onepauuii no Tex. 06CNYXWBaHUIO
I MOCTOPOHHUM JLiaM 3anpeLiaeTcA HaXoaMTbCA Ha
MecTe paboT.

Onepauvlvl no Tex. Oﬁcﬂy)KVIBaHI/I}O, He onuMcaHHble B 3TOM

PYKOBOACTBE, [OMKHbI BbINOMHATLCA MWCKIIIOUUTENbHO
crneuvanM3vpoBaHHbIM nepcoHanom komnaHum "Calpeda
W

[lONONHUTENbHYIO  TEXHUYECKY  MHopmauuio Mo
MCMONb30BaHUIO UMW TEX. 0BCIYXKNBaHUIO U3AENWA MOXHO
nony4uTb B Komnanun "Calpeda S.p.A.".

8.1 Tekyuiee Tex. o6cnyxuBaHue

f Mepen npoBeneHvem No6oM onepauum nNo Tex.

06CNYXMNBAHMIO CHATb 9MIeKTPONUTaHne u
y6eamnTbeA, YTO HET pucka CriyqanHon nogaym
HanpAXXeHnA Ha Hacoc.
Hacoc moxxeT ucnonb3oBaTbCA BO BpefHbIX
XKNAKOCTAX WM NeTY4UX TOKCUYHbIX rasax
WNN HaxoAMuTbCS B TOKCUYHOW cpepe no
APYrMM  npuuvHam; cobniogaiTe  Bce
HeobxofumMble Mepbl NPEAOCTOPOXHOCTH
ANA NpefoTBpalieHUsi HeCHACTHbIX Crly4Yaes.
Mpu ocmoTpe m pemOHTe Hacoca nepep ero
OTNPaBKON UM [OCTaBKOW B MacTepcKylo crienrte
U3 HEero XuAKOCTb M TujaTesNlbHO MOYUCTUTE
BHYTPU 1 CHapYXwu.
[TpOMbITb CTPYel BOApb! BCE JOCTYMNHbIE KOMMOHEHTHI.
Mpy HanM4MM OoNacHOCTU 3aMOpPaXKMBaHUs, €CNn Hacoc
oCTaeTcs B HepaboyeM MONOXEHUN NPOAOIHKUTENbHOE
BpPEMS U He [0CTATOYHO MOrpy>KeH, BblTawmTe ero us
BO/ibl M OCTaBbTE B CyXOM MeCTe.
Mpn BpemeHHOW paboTe C rps3HbIMU XUAKOCTAMU
cpasy >e Mnocne WCnofib30BaHWs NPOroHNTe Yepes
HacoC HEMHOr0 YNCTON BOAbI AN BbIBOAA OCAAKOB.

8.2 [leMoHTa) Hacoca U3 CUCTEMbI
Mepen OEMOHTaXXOM 3aKpbITb 3aCIOHKU Ha BXOAE U
BbIXOAE.

8.3. Pas6opka Hacoca

Mpu gemoHTaxke nnm obpaTHON CO0PKe MOJb3yNTECh
%emom, [laHHOW Ha YepTe>ke B paspese (CMOTpu pasaen

Kaxpoe HenpaBuiibHOe [fAeWCTBUE MOXeET
HapyLWuTb paboTOCNOCOOHOCTL Hacoca.

Ona ocmoTpa pabodero koneca 28.00, 4MCTKU
BHYTPEHHMX YacTen U Py4HOro KOHTPONS CBOOOAHOro
BpalleHusi pabo4ero Kosieca CHUMMTE BUHTLI (15.70) n
dunbTp (15.50). [ns cHATMS paboyero kofieca BUHTHI
;:%302‘6) Kopnyc Hacoca (14.00) n oTKpyTuUTe ramky

pyrue 4actu paséwpaTb He peKomMmeHayeTCA.

8.4. [poBepKa MexaHU4eCcKoro ynjaoTHeHUA
Ecnn Heobxoanmo ocMOTpeTb MeX. ynnoTHeHne 36.00
N MacnaHylo Kamepy, cobniogante cnegyoowme
yKasaHus.
BHUMAHUE! B macnsiHoi Kamepe MOXXeT
ObITb HeGONbLIOE AaBrieHue.
Cobniogante cO0TBeTCTBYOWMNE Mepbl
NPefoCTOPOXHOCTY BO M36exXaH1e nonaganus opbIar.
CHaB sarnywky (34.08) ¢ ynnoTHeHWeM, HanpasbTe
OTBEPCTUE BHWU3 N OCTOPOXHO CNenTe macno u3
Kamepbl. .
He BblbpacbiBaliTe ucnonb3oBaHHoe macno,
4YTOObI HE 3arpPA3HATbL OKPYXXaloLLyto cpeay.
CHaB  BUHTbI  (70.1 MOXHO OCMOTpPeTb
mexaHu4eckoe ynsoTHeHune 36.00.

Mpn HanoNHEHWW KamMepbl HOBbIM MacrioMm
y4MTbIBaNTE, YTO Kamepy He crefyeT HamnofHATb
MOJSTHOCTbIO, @ HEOOXOAMMO OCTaBWUTb OnpefeneHHoe
KONM4ecTBO BO3Adyxa [Ans KOMMEeHcauun BbICOKOro
[aBfieHusl, co34aBaeMoro TENOBbIM paclUMpeHnem
macna.

CnepyeT 3anuBaTb cliefyloliee KOMMYecTBO
CMa304HOro Macna:

0,04 n gnst GXR., GXV.;

0,08 n ans GXR 12..

Vcnonb3yiiTe ToNbko 6efioe macro, NpuMeHseMoe B
NULLEBON 1 (hapMaLeBTUHECKOW NMPOMbILLIEHHOCTH.

9 YOAJIEHUE
EBponerickvne oMpexkTyBbl
2012/19/EU (WEEE)

YpaneHve B OTXOAbl WU3genuA [OMXHO ObiTb
BbIMOSIHATLCA CMeunann3vpoBaHHbiMM hvpMamMy no
yTUAM3aumm MeTanIn4yeckmnx OTXOA0B, KOTOpble
[OMKHbI pellaTh nNpoueaypy yAaneHus.

Mpy ynaneHum [O/MKHbI cobnioaatbcA TpeboBaHwii
[EeNCTBYIOWEro 3akoHoAaTenbCcTBa CTPaHbl, rae
yhanAeTcA u3genue, a Takxe TpeboBaHuA
MeXayHapOAHbIX 9KOSIOFMYECKMX HOPM.

10 3AMNACHBIE YACTH
10.1 MNpoueaypa 3aKkasa 3anacHbIX YacTen
Mpy 3anpoce 3anacHbIx 4acTeill crepyeT ykasblBaTb
HasBaHMe, HOMEp Mo3vLMK 10 YepTexy B paspese u
[aHHble MAESHTU(VKALMOHHON Tabnnykin (Tun, gata u
NacropTHbIN HOMEP).
Mpn ocmoTpe u pemoHTe Hacoca nepeg ero
OTNPaBKOW WNM [OCTAaBKOW B MacTepCKyio
cneniTe U3 Hero >XWAKOCTb W TLATeNbHO
MOYMCTUTE BHYTPU U CHaPYXM.
[pomMbITh CTPyeit BoAbl BCE AOCTYMHbIE KOMMOHEHTbI.
3aka3 MoXxeT 6biTb HanpassieH B komnaHuio "Calpeda
S.p.A." no TenedoHy, hakcy U1 3NEKTPOHHON MoyTe.

N°

14.00 Kopnyc Hacoca

14,02 EEWTEPIKO XITMVIO
14.14 YnnoTHUTENbHOE KOMbLIO
14.20 YnnoTHeHve kopryca
14.24 BuHt

HanmeHoBaHue

70.12 KonbLo MpUXUMHOMO
ycTpoiicTBa

70.13 Lanba

70.16 3axum WnaHra

70.17 32>KMMHOE KOMbLIO KOHTPONA

14.85 BHyTpeHHAA Tpy6a [LaBneHva

14.86 YnnotHuTenbHoe konblio  70.18 BuHT

15.50 dmnbTp 70.20 BuHT

15.60 PacnopHbiin BUHT 70.23 YNnoTHATENbHOE KOMbLO
15.70 BuHT 70.32 wanba

70.33 3aX1M LWaHra
70.34 32>XMMHOE KOMbLIO KOHTPONA

28.00 Paboqee Koneco
28.04 BnokvpoBoYHas ranka

paboyero Koneca [aBneHva
28.20 lNpuamatnyeckafl wnonka — 73.00 MoAWMMHUK CO CTOPOHbI
28.08 Llaiba Hacoca
34.03 KpbllKa MacnAHoi kamepbl 73.08 V-o06pasHoe ynnoTHeHme
34.08 laitka 76.02 Koxyx apuratens B coope
34.09 YnnotHuTenbHoe konblo  76.60 lMonnasok

Barnywka 76.62 Kpbilka Koxyxa
34.09 3arnywka 76.64 Pyyka
34.12 BuHT 76.68 YnnoTHUTENbHOE KONbLO

34.13 YnnoTHUTEnbHOE KOonbLo Ban ¢ poTopHbIM

36.00 Mex. ynnoTHeHue KOMMNEKTOM
36.54 PacnopHan BTynka 81.00 MoawmnHmk
40.00 PapunansHoe 82.02 BuHT
YNMOTHUTENbHOE KOMbLo  82.03 YNnoTHUTENbHOE KOMbLO
64.08 3alnTHBIN KOXYX 82.04 KomneHcauuoHHas
64.12 YnnoTHUTEnNbHOE KOMbLIO npy>XnHa
64.14 HwkHAA onopHan BTynka  82.05 BuHT
70.00 Kpbllika fsuratens co 94.00 KonpgeHcatop
CTOPOHbI Hacoca 96.02 Ckoba ¢ BUNKOA
70.08 YnnotHuTenbHoe Konblo — 96.09 BuHT

96.12 dukcaTop nposoga
96.13 dukcatop npoBoja

70.09 YnnoTHUTENbHOE KonbLo

70.10 YnnoTHUTENbHOE KOonbLio

70.11 KonbLo 3avma npoBooB
(nonnaskoBoe)
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11. Mouck HeucnpaBHOCTEN
ﬁ BHUMAHMUE: nepen, npoBeneHnem Kakor-nnbo onepaummn cnegyeT CHATb HanpaXXeHue.

CTporo cnepoBaTtb MHCTPYKLMAM 3aBOAA-U3roTOBUTENA; MPY HEO6X0AMMOCTM, obpaliaTbCA B
ohmLmManbHbI CEPBUCHBIA LIEHTP.

3anpetyaeTca 0cTaBNATbL paboTaTh HACOC 6€3 BOAbI Aaxe Ha KOPOTKOe Bpems.
CEO/i B PABOTE

BO3MOXXHbIE MPUYUHbI

POSSIBILI RIMEDI

1) Osvratens
He BKItoYa-
eTcA

ajHecooTBeTCcTBYylOWEE
anekTponuTaHme

6) HenpaBunbHble anekTpuyeckme
CoeAuHeHA

B) CpabatbiBaHue ycTpoicTBa AnA

a) MpoBepuTb, 4TO CeTeBble YacTOTa W HaMPAXEHWEe COOTBETCTBYIOT
3NeKTPUYECKM NapameTpam, ykasaHHbIM Ha Tabnnyke.

6) MoAcoeanHUTL NPaBUBHO CETEBO Kabenb K KNeMMHOM KopobKe.
TMpoBepuTb NPaBUIIbHYIO KaMGPOBKY TENNo3almThl (CMOTPY faHHble
Ha Tabnuyke apuratend) u ybeauTbCA B TOM, YTO ANEKTPOLUMT nepes,

3almnThI nsuratena oT [Buratenem noaKoyeH NPasubHO.
neperpysku B) MpoBepuTb anekTponuTaHue n ybeanTbCA B TOM, YTO Ban Hacoca
r) Mnaekune npeaoxpaxnTenu BpaLaetcA cBo6oaHo. MpoBepuTb KannbpoBKy Tenno3awuThl (CMoTpu

neperopenu U HemcnpasHble
1) Ban 6nokupoBsaH
e)Ecnn BCe Bbilleyka3aHHble

Tabnnuky aBuraTensy).
r) 3ameHUTb NpeaoxpaHMTenu, NpoBEPUTb 3NEKTPONUTaHWe WU
napameTpbl, yKadaHHble B NyHKTax a) v B).

NPUYUHBI npoBepeHbl, | A) YCTPaHUTb NpuumnHbl G/IOKMPOBKM Kak ykasaHo B naparpade
BO3MOXHO, asuratenb «BrokMpoBKa Hacoca».
HeucnpaseH €) OTpeMOHTMpOBaTb UM 3aMeHWTb ABUraTenb B OULMANbHOM

CEepPBUCHOM LieHTpe.

2) Bnokuposka

a) MonapaHue TBepabIx NpeaMeToB

a) Ecnv Bo3moxHo, pasobpatb Kopnye Hacoca 1 yaanuTb MOCTOPOHHVE TBEPAbIE

6) MpucyTcTBME OTNIOXEHUA N
TBepAbIX NPeaMeToB B MPOXoAax
paboyero koneca

B) Paboyee koneco U3HoLeHO

r) VI3HOWeHbI KOHTaKTHble NOBEPXHOCTM
paboyero Koneca v Kopryca Hacoca

1) YpeavepHan BA3KOCTb
nepekayvBaemMon  XUOKOCTU
(ecnu nepekavmsaeTcA He BOAA)

e) HenpasunbHoe Hanpasnexve BpaLLeHiA

Hacoca B pabouee Koneco Hacoca npeameTbl U3 pabodyero Koneca; mpu HeobxoammocTi, o6paTUTbCA B
6) BnokupoBKa NOAWMMNHWUKOB othrumanbHblii CEPBICHBIA LIEHTP.
6) Ecnu  noBpexAaeHbl MOAWWMHUKKW, 3aMEHUTb WX WaW, npu
HeobX0AMMOCTH, 06PaTUTLCA B OPULIMANBHBIN CEPBUCHBIN LIEHTP.

3) Hacoc a) MpucyTcTBre Bo3ayxa BHYTpW | @) CTpaBuTb BO3AYX M3 HAcoca 4epes 3arnylku Hacoca u/unn ¢
pa6otaet, Ho Hacoca WnM  BcacblBatollei NOMOLLBIO PETYNNPOBOYHOMO KanaHa Ha Beixoae. [poBecTu cHoBa
He KavaeT Tpy6bI npoLeaypy 3anofHeHNA [0 NOMHOrO BbiBOAA BO3AYXa.

BOAY. 6) OunbTp Ha BcacbiBaHWM 3acopeH | 6) MouncTuTb hunbTp; Npu HEO6X0AMMOCTH, 3aMeHNTb. CMOTPY Takxe
MYHKT 2-6.

4) a) Tpy6bl 1 UTUHIM cnuwkoM | a) Mcnonb3oBaTb TPY6bl M (OUTWHI, NOAXOAALLME ANA AAHHON paboThl
HenocTaTouH ManeHbKoro auameTpa, YTo BedeT | 6) MoumcTuTb paboyee KOneco U ycTaHoBUTb UNbTP Ha BCACbIBAHWM
blii pacxop, K Ype3mMepHoii noTepe Hamopa LA NpefOTBPaLLEHVA NonagaHnA TBEPAbIX NPeAMETOB

B) 3ameHunTb paboyee Koneco; npu HeobxooMMocTu, 06paTuTbCA B
omLmanbHbI CePBUCHBIN LEHTP.

r) 3ameHuTb paboyee KONeCo 1 KOpryc Hacoca.

1) Hacoc He noaxoauT ANA [JaHHOW XWUAKOCTY.

€) MoMeHATL 3NeKTpUYeckne CoeaNHEHNA B KNEMMHO Kopobke nunu B
aneKTpoLmTe.

5) LLlym 1 B1bpa-

a) Hapywehna 6anaHcupoBka
BpaLiatoLenca Yyactun

a) MpoBepuTb, YTO TBEpAble NPeAMEThl He 3aCopADT paboyee KONeco

6) 3amMeHUTb NOALIMMHWKN

B) 3aKpenuTb LOMKHbIM 06pa3oM BCacbiBatOLLYHO 1 MOAALOLLYIO TPY6bl
)

B HGPEKH‘-IVIBaEMOVI XMUOKOCTU

unA Hacoca | 6) V3HoWweHb! NoALWMIHKN
B) Hacoc v Tpy6bl NNoXo 3akpennexbl | T Wcnonb3oBatb  Gonblumnii - gmameTp nnu CHU3UTb
r) Cnuwkom 60nbLIOA pacxod ANA | NPOU3BOAUTENBHOCTL Hacoca
AvameTpa BbIXOLHON TpyGbl 1) MpoBepnTb COOTBETCTBUE CETEBOrO HAMPAXEHWA.
[) HenpaBsunbHoe anekTponuTaHue
a) MexaHuyeckoe ynnoTHeHve | B cnyyaAx a) u 6) 3amMeHUTb NPOKNagky; mMpu Heob6XoAMMoCTH,
6) YTeuka pa6oTano 6e3 Boabl v 3anmnna | 06paTUTbCA B OULMANbHBIA CEPBUCHBIN LIEHTP.
yepes mexa- | 6) MexaHuyeckoe ynnoTHeHue | a) Y6eamTbCA B TOM, YTO KOPMYC HAcoca 3aro/HEHbI XMAKOCTbIO 1 YTO
HUYeckoe novapanaxo abpasnBHbLIMU BO3/lyX MOJHOCTBIO YaseH.
YNNOTHEHVE yactuuamu, npucyTcTayloWwmnmMm | 6) YeTaHoBUTb (PULTP Ha BCAChbiBAHUM W UCMONMb30BATh YNNOTHEHME,

COOTBETCTBYIOLLEE XapaKTEPUCTUKAM NEPEKAYMBAEMON XIUOKOCTY.

B faHHble UHCTPYKLMM MOTYT 6bITb BHECEHBI U3MEHEHMS
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12. ALLEGATI

12.1 Dimensioni e pesi, Dimensions and weights
Abmessung und Gewicht, Dimensions et poids

Dimensiones y pesos, Matt och vikt

Afmetingen en gewicht, AiaoTtdoeig kai Bapn
Fa6aputbl u Bec, R~F 5E&

GXR, GXV 25
GXRM ..GF
287.5
GXRM ..GF GXVM ..GFA
On On
h h On
max max
a h | M
Off Off max
h. h min
min min
3.93.037/3 3.93.037/3 A‘“ 393,037/
min 250 x 250 min 250 x 250 min 350 x 350
mm mm
TYPE h h h
H | min | max M a | min | max
GXRM 9 GF 265 [100 | 190 GXRM 12-10 GF | 360 | 310 | 180 | 270
GXRM 11 GF 300 |135 | 225 GXRM 12-12GF | 375 | 325 | 195 | 285
GXRM 13 GF 300 [135 | 225 GXRM 12-14 GF | 400 | 350 | 220 | 310
GXVM 25-6 GFA 302 | 70 [150 GXRM 12-16 GF | 400 | 350 | 220 | 310
GXVM 25-8 GFA 337 | 70 |185
GXVM 25-10 GFA | 337 | 70 | 185
On
on T
é
% £
1S <
E= a
DUO O)
0 0Jg
N [20]
«©
z(&
Olo
[
TYPE ""“h p| ke TYPE '"mh n| e
DN |Q@P| B |[fM | a |max|min|GXR |GXRM fM | a |max|min |GXV |GXVM
GXR(M) 9 G 114| 10 |176|265| 230{340 | 70 5 |52 GXV(M) 25-6 302 | 267|375/130| 5,1 | 5,3
GXR(M) 11 G 114| 10 |176|300| 265|340 | 70 | 6,2 | 6,5 GXV(M) 25-8 337 |302|375/130| 6,3 | 6,6
GXR(M) 13 G 114| 10 |176|300| 265|340 | 70 | 6,7 | 7,2 GXV(M) 25-10 | 337 | 302|375/ 130| 6,8 | 7,3
GXR(M) 12-10 |G 112| 12 | 228|360 | 310/435|175|10,3|11,3 (1) Con cavo
GXR(M) 12-12 |G 112| 12 |228|375| 325|450 190 | 11,5]12,5 With cable
GXR(M) 12-14 |G 112| 12 |228|400| 350|475 |215| 13 | 14
GXR(M) 12-16 |G 11/2| 12 | 228|400 | 350|475|215|13,6 | 14,6
GXR(M) 12-18 |G 11/2] 12 [228]420| 370|495 |235 | 14,4|15,9| (1) Con cavo
GXR(M) 12-20 |G 112| 12 | 228|450 | 400|525 |265| 16 |17,5 With cable
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12. ALLEGATI

12.1 Dimensioni e pesi
Dimensions and weights
Abmessung und Gewicht
Dimensions et poids
Dimensiones y pesos
Matt och vikt
Afmetingen en gewicht
Alaotdoeig kai Bapn
Fa6apuTbl 1 BEeC
R5E8
GXR-R

On
1 | G114
1SO 228
(1)
mm
TYPE h h kg 340
fM | min | max |GXR-RM
GXR-RM 9 GF | 265 |100 |190 | 5,2 S AR
GXR-RM 11 GF | 300 | 135 | 225 6,5
GXR-RM 13 GF | 300 | 135 | 225 7,2 off
(1) Con cavo
With cable 70 x
min 350 x 350
Dimensions 1)
TYPE mm kg

M a |GXR-R|GXR-RM
GXR-R 9 - GXR-RM 9 | 265 | 230 5 52
GXR-R 11 - GXR-RM 11| 300 | 265 | 6,2 6,5
GXR-R 13 - GXR-RM 13| 300 | 265 | 6,7 7,2

(1) Con cavo
With cable

62 /64 GXR, GXV Rev. 11
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12.2. Disegno per lo smontaggio ed il rimontaggio
Drawing for dismantling and assembly
Zeichnung fur Demontage und Montage
Dessin pour démontage et montage
Dibujo para desmontaje y montaje
Ritning for demontering och montering

Onderdelentekening

YepTex onsi AgemoHTa)ka u cbopku

BES5HEBE
GXR, GXV 25

76.60™

70.11 =

70.32

82.02

76.62

|
o
70.33 !

D
7016 — | =/ 008

76.68

14.02

70.081

0 e

Non presente

Not supplied €L
GXR12 |

76.02

82.04

81.00

78.00

73.00

64.12

64.08

L

* GXRM
GXVM

96.09 Wﬂ;m
5
96.13 - B gy 9612
96.02 - w

GXR 11,13
GXV 25-8, 25-10

‘ 15.70
GXR-R o
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(1) DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

Noi CALPEDA S.p.A. dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita che le Pompe GXR, GXV, GXR-R, GXRM,
GXVM, GXR-RM, tipo e numero di serie riportati in targa, sono conformi a quanto prescritto dalle Direttive
2006/42/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU e dalle relative norme armonizzate.

DECLARATION OF CONFORMITY

We CALPEDA S.p.A. declare that our Pumps GXR, GXV, GXR-R, GXRM, GXVM, GXR-RM, with pump type and
serial number as shown on the name plate, are constructed in accordance with Directives 2006/42/EC, 2014/30/EU,
2014/35/EU and assume full responsability for conformity with the standards laid down therein.

(®) KONFORMITATSERKLARUNG

Wir, das Unternehmen CALPEDA S.p.A., erklaren hiermit verbindlich, daB die Pumpen GXR, GXV, GXR-R, GXRM, GXVM, GXR-RM,
Typbezeichnung und Fabrik-Nr. nach Leistungsschild den EG-Vorschriften 2006/42/EG, 2014/30/EU, 2014/35/EU entsprechen.

(F) DECLARATION DE CONFORMITE

Nous, CALPEDA S.p.A., déclarons que les Pompes GXR, GXV, GXR-R, GXRM, GXVM, GXR-RM, modele et numero
de série marqués sur la plaque signalétique sont conformes aux Directives 2006/42/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU.

(E) DECLARACION DE CONFORMIDAD

En CALPEDA S.p.A. declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que las Bombas GXR, GXV, GXR-R, GXRM,
GXVM, GXR-RM, modelo y numero de serie marcados en la placa de caracteristicas son conformes a las disposicio-
nes de las Directivas 2006/42/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU.

OVERENSSTEMMELSESERKL/ERING

Vi CALPEDA S.p.A. erkleerer hermed at vore pumper GXR, GXV, GXR-R, GXRM, GXVM, GXR-RM, pumpe type og serie
nummer vist pa typeskiltet er fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i Direktiv 2006/42/EC, 2014/30/EU,
2014/35/EU og er i overensstemmelse med de heri indeholdte standarder.

(P DECLARAGAO DE CONFORMIDADE

Nos, CALPEDA S.p.A., declaramos que as nossas Bombas GXR, GXV, GXR-R, GXRM, GXVM, GXR-RM, modelo e
numero de série indicado na placa identificadora sdo construidas de acordo com as Directivas 2006/42/CE, 2014/30/EU,
2014/35/EU e somos inteiramente responsaveis pela conformidade das respectivas normas.

(NL) CONFORMITEITSVERKLARING
Wij CALPEDA S.p.A. verklaren hiermede dat onze pompen GXR, GXV, GXR-R, GXRM, GXVM, GXR-RM, pomptype en
serienummer zoals vermeld op de typeplaat aan de EG-voorschriften 2006/42/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU voldoen.

(SF) VAKUUTUS

Me CALPEDA S.p.A. vakuutamme ettd pumppumme GXR, GXV, GXR-R, GXRM, GXVM, GXR-RM, malli ja valmistu-
snumero tyyppikilvcstd, ovat valmistettu 2006/42/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU direktiivien mukaisesti ja CALPEDA
ottaa tdyden vastuun siitd, etté tuotteet vastaavat néita standardeja.

((s) EU NORM CERTIFIKAT

CALPEDA S.p.A. intygar att pumpar GXR, GXV, GXR-R, GXRM, GXVM, GXR-RM, pumptyp och serienummer, visa-
de pa namnplaten &r konstruerade enligt direktiv 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Calpeda atar sig fullt ansvar
for dverensstdmmelse med standard som faststéllts i dessa avtal.

(GR) AHAQZH SYMOONIAZ
Epeig wg CALPEDA Sp.A. én)\wvouus OTL ol avtAieg pag autég GXR, GXV, GXR-R, GXRM, GXVM, GXR-RM, pe T0ro kai apiBpoé oelpdg

KATaoKeUNg Omou avaypagete oty ruvakida g avrAiag, kataokeualovtal oUpdwva He TG odnyieq 2006/42/EOK, 2014/30/EU,
2014/35/EU ka1 avaAapBAavoupe TP UMEUBUVOTNTA YIa CUNOWVIA (CUMHOPG®AN), LE TA OTAVTAPS TWV TPodLaypad®y auT®v.

UYGUNLUK BEYANI

Bizler CALPEDA S.p.A. firmasi olarak GXR, GXV, GXR-R, GXRM, GXVM, GXR-RM, Pompalarimizin,
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU, direktiflerine uygun olarak imal edildiklerini beyan eder ve bu standartla-
ra uygunluguna dair tim sorumlulugu Gstleniriz.

AEKNAPALIMA COOTBETCTBMA

KomnaHus “Calpeda S.p.A.” 3asBnsieT ¢ NOSHOM OTBETCTBEHHOCTbLIO, YTO Hacockl cepuit GXR, GXV, GXR-R, GXRM,
GXVM, GXR-RM, T1n 1 cepuiiHbIn HOMEP KOTOPbIX YKa3biBAeTCS Ha 3aBOACKOWN Tabnmuke COOTBETCTBYIOT TPebOBaHUSM
HopmaTusoB 2006/42/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Il Presidente

Marco Mettifo

Montorso Vicentino, 01.2019

[== calpeda
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