Pompe multistadio orizzontali monoblocco

Horizontal multi-stage close coupled pumps

Horizontale, mehrstufige Blockpumpen

Pompes multicellulaires horizontales monobloc

Bombas multicelulares horizontales monobloc

Horisontal flerstegs monoblock centrifugalpump
Horizontale meertraps close-coupled pompen
OptZovTieg MOAUBABUIEG KAELOTOU TUTIOU AVTAiEg
MOHO6M04HbIE FOPU3OHTANbHBIE MHOTOCTYNEHYaTble HacoChl

BN S R EIAR

MXP, MGP, MXA

ISTRUZIONI ORIGINALI PER L'USO
OPERATING INSTRUCTIONS
BETRIEBSANLEITUNG
INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATION
INSTRUCCIONES DE USO
DRIFT/INSTALLATIONSANVISNINGAR
BEDIENINGSVOORSCHRIFT
OAHTIEZ XEIPIZMOY

MHcTpyKuumM no skcnnyartauum

L ERFH

Pagina
Page
Seite
Page
Pagina
Sidan
Pagina
ZeAida
Crp.
Ti1Hy

2

8
14
20
26
32
38
44
50
56

Italiano
English
Deutsch
Francais
Espariol
Svenska
Nederlands
EAANVIKA
Pycckuin

3L

= calpeda

www.calpeda.su



ILPRESENTE MANUALE ISTRUZIONI E PROPRIETA
DI CALPEDA S.p.A. OGNI RIPRODUZIONE, ANCHE
PARZIALE, E VIETATA.

INDICE

INFORMAZIONI GENERALI ..........ccccoiiiinne
DESCRIZIONE TECNICA...........
CARATTERISTICHE TECNICHE ..
SICUREZZA...........cccoviiiiin
TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE
INSTALLAZIONE ........cooiiiiiiieene
AVVIO E IMPIEGO
MANUTENZIONE ..
SMALTIMENTO......
10. RICAMBI ...t
11. DENOMINAZIONE DELLE PARTI.
12. RICERCA GUASTL......ccoeviiiiennne
Esempi di installazione.............ccccocevevieeennnen.
Disegno per lo smontaggio ed il rimontaggio ........
Dichiarazione di conformita...........ccccceeiiricnnennn.

CoNoGAWND
NOOOUUTARWWWN

>

1. INFORMAZIONI GENERALI

Prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente
le avvertenze e le istruzioni riportate in questo
manuale, che deve essere conservato per una futura
consultazione.

La lingua originale di redazione é ['italiano, che fara
fede in caso di difformita nelle traduzioni.

Il manuale & parte integrante dell’apparecchio come
residuo essenziale di sicurezza e deve essere
conservato fino allo smantellamento finale del prodotto.
L’acquirente pud richiedere copia del manuale in
caso di smarrimento contattando Calpeda S.p.A. e
specificando il tipo di prodotto riportato sull’etichetta
della macchina (Rif. 2.3 Marcatura).

In caso di modifiche, manomissioni o alterazioni
dell’apparecchio o parti di esso non autorizzate dal
fabbricante, la “dichiarazione CE” perde di validita e
con essa anche la garanzia.

L'apparecchio puo essere utilizzato
da bambini di eta non inferiore a
8 anni e da persone con ridotte
capacita fisiche, sensoriali o
mentali, o prive di esperienza o
della necessaria conoscenza,
purche sotto sorveglianza oppure
dopo che le stesse abbiano
ricevuto istruzioni relative all'uso
sicuro  dell'apparecchio e alla
comprensione dei pericoli ad esso
inerenti. | bambini non devono
giocare con I'apparecchio. La
pulizia e la manutenzione destinata
ad essere effettuata dall'utilizzatore
non deve essere effettuata da
bambini senza sorveglianza.

Non usare I'apparecchio in stagni,
vasche e piscine quando nell’acqua
si trovano persone.

Leggere attentamente la sezione

installazione dove é riportata:

- la massima prevalenza strutturale
ammessa nel corpo pompa
ﬁcapitolo 3.1). . _

- il tipo e la sezione del cavo di
alimentazione (capitolo 6.5).

- il tipo di protezione elettrica da
installare (capitolo 6.5).

1.1. Simbologia utilizzata
Per migliorare la comprensione si utilizzano i simboli/
pittogrammi sotto riportati con i relativi significati.
Informazioni ed avvertenze che devono
essere rispettate, altrimenti sono causa
di danneggiamenti all’apparecchio (o]
compromettono la sicurezza del personale.
Informazioni ed avvertenze di carattere elettrico
A il cui mancato rispetto pud danneggiare
I'apparecchio o compromettere la sicurezza
del personale.
Indicazioni di note e avvertimenti per la
corretta gestione dell’apparecchio e dei suoi
componenti.

Interventi

che possono essere svolti
dall’utilizzatore finale dell’apparecchio. Previa
lettura delle istruzioni, e il responsabile per
il suo mantenimento in condizioni di utilizzo
normali. E autorizzato a fare operazioni di

manutenzione ordinaria.

L]

|
Interventi che devono essere svolti da un

ﬁl elettricista qualificato abilitato a tutti gl
interventi di natura elettrica di manutenzione
e di riparazione, e in grado di operare in
presenza di tensione elettrica.

Interventi che devono essere svolti da un

tecnico qualificato in grado di utilizzare

. correttamente I'apparecchio in condizioni
normali, abilitato a tutti gli interventi di natura
meccanica di manutenzione, di regolazione e
di riparazione.

@ Indica I'obbligo di uso di dispositivi di protezione

individuale - protezione delle mani.

Interventi che devono essere svolti con
I'apparecchio spento e scollegato dalle fonti di
energia.

Interventi che devono essere svolti
I’apparecchio acceso.

con

1.2. Ragione sociale e indirizzo del Fabbricante
Ragione sociale: Calpeda S.p.A.

Indirizzo: Via Roggia di Mezzo, 39

36050 Montorso Vicentino - Vicenza / Iltalia
www.calpeda.it

1.3. Operatori autorizzati

Il prodotto € rivolto a operatori esperti divisi tra
utilizzatori finali del prodotto e tecnici specializzati
(vedi simboli sopra).

e |E’ vietato per [lutilizzatore finale eseguire
| | operazioni riservate ai tecnici specializzati. I
fabbricante non risponde di danni derivati dalla
mancata osservanza di questo divieto.
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1.4. Garanzia

Per la garanzia sui prodotti fare riferimento alle

condizioni generali di vendita.

e | La garanzia include sostituzione o riparazione

| GRATUITA delle parti difettose (riconosciute

dal fabbricante).

La garanzia dell’apparecchio decade:

- Qualora l'uso dello stesso non sia conforme alle
istruzioni e norme descritte nel presente manuale.

-Nel caso di modifiche o variazioni apportate
arbitrariamente senza autorizzazione del Fabbricante
(vedi par. 1.5).

- Nel caso di interventi di assistenza tecnica eseguiti
da personale non autorizzato dal Fabbricante.

- Nel caso di mancata manutenzione prevista nel
presente manuale.

1.5. Servizio di supporto tecnico

Qualsiasi ulteriore informazione sulla documentazione,
sui servizi di assistenza e sulle parti dell’apparecchio, pud
essere richiesta a Calpeda S.p.A. (vedi paragrafo 1.2)

2. DESCRIZIONE TECNICA
Pompe multistadio orizzontali
(autoadescante serie MXA).

MXP: versione con corpo pompa in AISI 304 con
Girante PPO-GF20.

MGP: versione con corpo pompa in Ghisa con Girante
PPO-GF20.

MXA: versione con corpo pompa in AISI 304 con
Girante PPO-GF20.

2.1. Uso previsto per

Per liquidi puliti, non esplosivi o infiammabili, non
pericolosi per la salute o per 'ambiente, non aggressivi
per i materiali della pompa, senza parti abrasive, solide
o filamentose.

Temperatura liquido da 0 °C fino a + 50 °C (da 0 °C fino
a + 35 °C per MXA).

2.2. Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
L'apparecchio €& stato progettato e costruito
esclusivamente per I'uso descritto nel par. 2.1.
E assolutamente vietato I'impiego
A dell’apparecchio per usi impropri, € modalita di
uso non previste dal presente manuale.

monoblocco

L'utilizzo improprio del prodotto deteriora le
caratteristiche di sicurezza e di efficienza
dell’apparecchio, Calpeda non pud essere

ritenuta responsabile per guasti o infortuni dovuti
all'inosservanza dei divieti sopracitati.

Non usare I'apparecchio in stagni, vasche e
piscine quando nell’acqua si trovano persone.

2.3. Marcatura
Di seguito una copia della targhetta di identificazione
presente sull’involucro esterno della pompa.

1 Tipo

2 Portata

3 Prevalenza

4 Potenza nominale
5 Tensione di alim.
6 Corrente

7 Eventuali note

8 Frequenza

9 Tipo di servizio

10 Classe isol.

11 Peso

12 coso

13 Velocita nominale
14 Protezione

15 Matricola

16 Certificazioni

Esempio targhetta pompa

MONTORSO " VICENZA
XXXXXXX

Q min/max X/X m3h
H max/min X/X m
XkW (XHp) S.F.
2204/380Y V3~50Hz
X/XA

XXXXXXXX

XXxxxxx |elE]

1P XX 14
n Xxxximin Eli]

coso X [P
S1 lcl X Xkg [RE

|
|
9

3. CARATTERISTICHE TECNICHE

3.1. Dati tecnici

Dimensioni di ingombro e pesi (vedi catalogo).
Velocita nominale 2900/3450 rpm

Protezione IP 54

Tensione di alimentazione/ Frequenza:

- fino a 240V 1~ 50/60 Hz

- fino a 480V 3~ 50/60 Hz

Verificare che la frequenza e la tensione di rete
sia idonea alle caratteristiche elettriche indicate in
targhetta.

| dati elettrici riportati in targhetta si riferiscono alla
potenza nominale del motore.

Pressione sonora: < 70 dB (A).

Avviamenti/ora max.: n. 15 ad intervalli regolari.
Pressione finale massima ammessa nel corpo pompa:
80 m (8 bar).

3.2. Ambiente in cui viene posizionata la pompa
Elettropompe previste per luoghi aerati e protetti dalle
intg&nperie con temperatura massima ambiente di

4. SICUREZZA

4.1. Norme comportamentali generiche
Prima di utilizzare il prodotto & necessario
Aconosoere tutte le indicazioni riguardanti la
sicurezza.
Si deve leggere attentamente e seguire tutte le
istruzioni tecniche, di funzionamento e le indicazioni
qui contenute per i differenti passaggi: dal trasporto
allo smaltimento finale.
| tecnici specializzati sono tenuti al rispetto dei
regolamenti, regolamentazioni, norme e leggi del
paese in cui la pompa é venduta.
L'apparecchio & conforme alle vigenti norme di
sicurezza.
L'uso improprio pud comunque provocare danni a
persone, cose o animali.
I fabbricante declina ogni responsabilita in caso di tali
danni o da uso in condizioni diverse da quelle indicate
in targa e nelle presenti istruzioni.

e | Rispettare la cadenza degli interventi di
| manutenzione e la tempestiva sostituzione
dei pezzi danneggiati o usurati, permette
all’apparecchio di lavorare sempre nelle migliori
condizioni. Usare solo ed esclusivamente
pezzi di ricambio originali forniti da CALPEDA
S.p.A.o da un distributore autorizzato.

f Non rimuovere o alterare le targhe apposte dal

fabbricante sull’apparecchio.

L’apparecchio non deve essere messo in funzione in
caso di difetti o parti danneggiate.
Le operazioni di manutenzione ordinaria e
A straordinaria, che prevedono uno smontaggio
anche parziale dell’apparecchio, devono
essere effettuate solo dopo aver interrotto
I’alimentazione dell’apparecchio stesso.

4.2. Dispositivi di sicurezza

L'apparecchio € costituito da una scocca esterna che
impedisce contatti con gli organi interni e gli elementi
in tensione.

4.3. Rischi residui

L'apparecchio, per progettazione e destinazione d’uso
(rispetto uso previsto e norme di sicurezza), non
presenta rischi residui.

4.4. Segnaletica di sicurezza e informazione
Per questo tipo di prodotto non & prevista segnaletica
sul prodotto.

MXA MXP MGP Rev4 - Istruzioni originali
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4.5. Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Nelle fasi di installazione avviamento e manutenzione si
consiglia agli operatori autorizzati di valutare, quali siano
i dispositivi idonei al lavori descritti.
Nelle operazioni di manutenzione ordinaria e
straordinaria, & previsto I'uso dei guanti per la protezione
delle mani.
Segnale DPI obbligatori
PROTEZIONE DELLE MANI
(guanti per la protezione da rischio chimico,
termico e meccanico)

5. TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE

Il prodotto € imballato per mantenere integro il contenuto.
Durante il trasporto evitare di sovrapporre pesi
eccessivi. Assicurarsi che durante il trasporto la
scatola non sia libera di muoversi.

Non sono necessari particolari mezzi per trasportare
I'apparecchio imballato.

| mezzi per trasportare I'apparecchio imballato, devono
essere adeguati alle dimensioni e ai pesi del prodotto
scelto (vedi dimensioni di ingombro a catalogo).

5.1. Movimentazione

Movimentare con cura I'imballo, che non deve subire
urti.

Si deve evitare di sovrapporre agli imballi altro
materiale che potrebbe deteriorare la pompa.

Se il peso supera i 25 Kg limballo deve essere
sollevato da due persone contemporaneamente.

6. INSTALLAZIONE

6.1. Dimensioni di ingombro
Per le dimensioni di ingombro dell’apparecchio (vedi
catalogo).

6.2. Requisiti ambientali e dimensioni del luogo
di installazione

Il cliente deve predisporre il luogo di installazione in
modo adeguato alla corretta installazione e in coerenza
alle esigenze costruttive della stessa (allacciamenti
elettrico, ecc...).

L’ambiente in cui installare I'apparecchio deve avere i
requisiti del paragrafo 3.2.

E assolutamente vietata l'installazione e la messa in
servizio della macchina in ambienti con atmosfera
potenzialmente esplosiva.

6.3. Disimballaggio
o | Verificare che I'apparecchio non sia stato
] danneggiato durante il trasporto.

[ materiale d’imballo, una volta disimballata la
macchina, dovra essere eliminato e/o riutilizzato
secondo le norme vigenti nel Paese di destinazione
dell’apparecchio.

6.4. Installazione

Vedere esempi di installazione, cap. 13 fig. 1 e fig. 2.
Queste elettropompe monoblocco sono previste per
l'installazione con l'asse del rotore orizzontale e piedi
di appoggio in basso.

Installare la pompa il piu vicino possibile alla fonte di
aspirazione. Prevedere spazio per la ventilazione del
motore, per controllare la rotazione dell’albero, per
il riempimento e lo svuotamentio della pompa con la
possibilita di raccogliere il liquido da rimuovere.

6.4.1. Tubazioni

Prima di collegare le tubazioni assicurarsi della loro
pulizia interna.

ATTENZIONE: ancorare le tubazioni su propri
sostegni e collegarle in modo che non trasmettano

forze, tensioni e vibrazioni alla pompa (cap. 13 fig. 3).
Serrare i tubi o i raccordi solo quanto basta per
assicurare la tenuta (cap. 13 fig. 6).

Un serraggio eccessivo puo danneggiare la pompa.

Al montaggio del tubo o raccordo tenere bloccata
con controchiave la bocca sul corpo pompa senza
deformarla con serraggio eccessivo.

Il diametro delle tubazioni non deve essere inferiore al
diametro delle bocche della pompa.

6.4.2. Tubazione aspirante

Quando la lunghezza del tubo aspirante supera 10 m
impiegare un tubo con diametro interno maggiore del
diametro della bocca della pompa.

Per portate superiori @ 4 m3/h impiegare un tubo di
aspirazione G 1 1/4 (DN 32).

La tubazione aspirante deve essere a perfetta tenuta
e deve avere un andamento ascendente per evitare
sacche d’aria.

Con la pompa sopra il livello dell’acqua da sollevare
(funzionamento in aspirazione, cap. 13 fig. 2) inserire
una valvola di fondo con succhieruola che deve
risultare sempre immersa (oppure una valvola di non
ritorno sullla bocca di aspirazione per MXA).

Negli impieghi con tubi flessibili montare in aspirazione
un tubo flessibile con spirale di rinforzo per evitare
restringimenti dovuti alla depressione in aspirazione.
Con il livello dell’acqua in aspirazione sopra la pompa
(funzionamento sotto battente, cap. 13 fig. 1) inserire
una saracinesca.

Con l'aspirazione da serbatoio di prima raccolta
montare una valvola di non ritorno.

Per aumentare la pressione della rete di distribuzione
osservare le prescrizioni locali.

Montare un filtro in aspirazione per impedire I'ingresso
di corpi estranei nella pompa.

6.4.3. Tubazione di mandata

Nella tubazione di mandata installare una saracinesca
per regolare portata e prevalenza.

Installare un indicatore di pressione (manometro).
Quando il dislivello geodetico in mandata & maggiore
di 15 m, tra pompa e saracinesca inserire una valvola
di ritegno per proteggere la pompa da “colpi d’ariete”.

6.5. Collegamento elettrico

ol

Il collegamento elettrico deve essere eseguito

A da un elettricista qualificato nel rispetto delle
prescrizioni locali.

Seguire le norme di sicurezza.

Eseguire il collegamento a terra. Collegare il

conduttore di protezione al morsetto contrassegnato

con il simbolo @.

Confrontare la frequenza e la tensione di rete con i

dati di targa e collegare i conduttori di alimentazione

ai morsetti secondo il corrispondente schema riportato

allinterno del coperchio della scatola morsetti.
ATTENZIONE: non fare mai cadere una

A rondella o altre parti metalliche nel
passaggio cavi interno tra scatola morsetti
e statore. Se accade, smontare il motore e
recuperare la parte caduta.

Se la scatola morsetti € munita di pressacavo usare

un cavo di alimentazione flessibile tipo HO7 RN-F con

sezione del cavo pari o superiore (cap. 13.2 TAB 1).

Se la scatola morsetti & munita di anello di tenuta

effettuare il collegamento attraverso tubo.

Per I'uso in una piscina (solamente quando allinterno

non vi sono persone), vasche da giardino o posti

similari, nel circuito di alimentazione deve essere
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installato un interruttore differenziale con una
corrente residua (IAN) < 30 mA.
Installare un dispositivo per la onnipolare
disinserzione dalla rete (interruttore per scollegare
la pompa dall’alimentazione) con una distanza di
apertura dei contatti di almeno 3 mm.
Con alimentazione trifase installare un adeguato
salvamotore con curva D come da corrente di targa.
Le elettropompe monofasi, sono fornite con
condensatore collegato ai morsetti e (per 220-240 V -
50 Hz) con termoprotettore inserito.
ATTENZIONE: Quando la pompa & alimentata
Acon un variatore di frequenza, la frequenza
minima non deve scendere al di sotto di 25 Hz
e in ogni caso la prevalenza della pompa non
dovra mai essere inferiore a 3 m.

7. AVVIO E IMPIEGO

7.1. Controlli prima dell’accensione
L'apparecchio non deve essere messo infunzione in
presenza di parti danneggiate.

7.2. Primo avviamento

Ea[A 1)

ATTENZIONE: evitare assolutamente il
funzionamento a secco, neanche per prova. Avviare
:_a p%mpa solo dopo averla riempita completamente di
iquido.
Con la pompa sopra il livello dell’acqua da sollevare
(funzionamento in aspirazione cap. 13 fig. 2) o con
un battente insufficiente (inferiore a 1 m) per aprire la
valvola di non ritorno, riempire la pompa attraverso
I’'apposito foro (cap. 13 fig. 4).
Con il livello dell’acqua in aspirazione sopra
la pompa (funzionamento sotto battente cap. 13
fig. 1) riempire la pompa aprendo lentamente e
completamente la saracinesca nel tubo aspirante,
tenendo aperta la saracinesca in mandata per far
uscire I'aria.
Prima dell'avviamento, controllare che Ilalbero giri
a mano. Per questo scopo utilizzare lintaglio per
cacciavite sull’estremita dell'albero lato ventilazione.
Allavviamento, con alimentazione trifase verificare
che il senso di rotazione corrisponda a quello indicato
dalle frecce sul raccordo pompa-motore in caso
contrario, togliere I'alimentazione elettrica e invertire
fra loro i collegamenti di due fasi.
Controllare che I'elettropompa lavori nel suo campo
di prestazioni e che non venga superata la corrente
assorbita indicata in targa. In caso contrario regolare
la saracinesca in mandata o l'intervento di eventuali
pressostati.
Se si verifica una perdita di adescamento (interruzione
del flusso di mandata) o se si nota una oscillazione
della pressione indicata dal manometro, verificare che
tutte le giunzioni del tubo aspirante siano a perfetta
tenuta e serrare i due tappi con guarnizione sul corpo
pompa.

Non fare mai funzionare la pompa per piu di

cinque minuti con saracinesca chiusa.

Il funzionamento prolungato senza ricambio
d’acqua nella pompa comporta pericolosi aumenti di
temperatura e pressione.

Quando l'acqua & surriscaldata per il funzionamento
prolungato a bocca chiusa, arrestare la pompa prima
di aprire la saracinesca. Per evitare pericoli per gli
utilizzatori e dannose sollecitazioni termiche alla
pompa ed all'impianto dovute a elevati differenziali di
temperatura, attendere il raffreddamento dell’acqua
nella pompa prima di un successivo avviamento.

Se l'acqua €& surriscaldata per il funzionamento
prolungato con la pompa non adescata o riempita in
modo insufficiente (funzionamento in aspirazione),
attendere il suo raffreddamento prima di aprire i tappi
di scarico e riempimento.
Attenzione quando il fluido pompato é
A ad alta temperatura. Non toccare il fluido
quando la sua temperatura é superiore a 60
°C. Non toccare la pompa quando la sua
temperatura superficiale € superiore a 80°C.

7.3. Regolatore automatico IDROMAT

(fornibile a richiesta)
Comanda automaticamente I'avviamento della pompa
all’apertura degli utilizzi e I'arresto alla chiusura.
Protegge la pompa:
«contro il funzionamento a secco;
«contro il funzionamento con mancanza d’acqua in
aspirazione (per mancanza d’acqua nella condotta di
arrivo sotto battente, per tubo aspirante non immerso
o altezza di aspirazione eccessiva, per entrata d’aria
in aspirazione);
contro il funzionamento a bocca chiusa.
Vedere esempi di installazione cap. 13 fig. 1, fig. 2.

7.4. Autoadescamento (solo per MXA)

(Capacita di aspirazione dell'aria nel tubo di

aspirazione all’avviamento, con la pompa installata

sopra il livello dell’acqua).

Condizioni per I’autoadescamento:

+ tubo aspirante con i raccordi a perfetta tenuta e bene
immerso nel liquido da sollevare;

« tubo di mandata con un tratto verticale libero sopra la
bocca di mandata, prima di una valvola di non ritorno
cap. 13 fig. 1.

* corpo pompa riempito completamente di acqua
fredda e pulita prima dell’avviamento. La pompa
non & autoadescante con liquidi contenenti olio,
alcool o sostanze schiumogene.

La valvola di non ritorno cap. 13 fig. 1, serve ad

impedire allarresto lo svuotamento della pompa per

I'effetto sifone, in modo che il liquido resti nel corpo

pompa per il successivo avviamento.

Senza valvola di fondo o valvola di non ritorno

sulla bocca di aspirazione il riempimento deve

essere ripetuto prima di ogni avviamento.
ATTENZIONE: evitare il funzionamento
A prolungato con la pompa non adescata,
senza uscita d'acqua dalla bocca di
mandata completamente aperta.

Se la pompa non si adesca in 5 minuti:

fermare il motore, rimuovere il tappo di

riempimento e aggiungere ancora acqua.

Ripetere eventualmente I'operazione di adescamento,
dopo avere svuotato prima e poi riempito completamente
il corpo pompa con acqua fredda e pulita.

7.5. SPEGNIMENTO

[

L’apparecchio deve essere spento in ogni caso
A in cui vi fossero anomalie di funzionamento.
(vedi ricerca guasti).
Il prodotto & progettato per un funzionamento continuo,
lo spegnimento avviene solamente scollegando
I'alimentazione mediante i previsti sistemi di sgancio
(vedi par. “6.5 Collegamento elettrico”).

8. MANUTENZIONE

Prima di ogni intervento & obbligatorio mettere I'apparecchio
fuori servizio scollegando ogni fonte di energia.

Se necessario rivolgersi ad elettricista o tecnico esperto.

MXA MXP MGP Rev4 - Istruzioni originali
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riparazione effettuata con l'impianto elettrico
sotto tensione, pud causare gravi incidenti,
anche mortali, alle persone.

f Se il cavo di alimentazione € danneggiato, esso

f Ogni operazione di manutenzione, pulizia o

deve essere sostituito dal costruttore o dal suo
servizio assistenza tecnica o comunque da
una persona con qualifica similare, in modo da
prevenire ogni rischio.
Nel caso di manutenzioni straordinarie, o di interventi
di manutenzione che necessitano lo smontaggio di
parti dell’apParecchio, il manutentore deve essere un
tecnico qualificato in grado di leggere e comprendere
schemi e disegni.
E opportuno tenere un registro di tutti gli interventi
effettuati.
e | Durante la manutenzione deve essere
l posta particolare attenzione al fine di evitare
'introduzione o limmissione in circuito di
corpi estranei, anche di piccole dimensioni,
che possano causare un malfunzionamento e
compromettere la sicurezza dell’apparecchio.
f Evitare di eseguire qualsiasi operazione a mani

nude. Utilizzare i guanti anti taglio, e resistenti
all’acqua, per lo smontaggio e la pulizia del
filtro o in altri particolari dove si rendessero
necessari.
s | Durante le operazioni di manutenzione non
] deve essere presente personale estraneo.

Le operazioni di manutenzione non descritte in questo
manuale devono essere eseguite solamente da
Bersonale specializzato inviato dalla CALPEDA S.F.A..

er ulteriore informazioni tecniche riguardanti I'utilizzo
o la manutenzione dell’apparecchio, contattare
CALPEDA S.p.A..

8.1. Manutenzione ordinaria

o[ [

Prima di ogni intervento di manutenzione
A togliere l'alimentazione elettrica e assicurarsi
che la pompa non rischi di essere messa sotto
tensione per inavvertenza.
Nel caso di acqua con cloruri (cloro, acqua
Adi mare), il rischio di corrosione aumenta
nelle condizioni di acqua staﬁ;nante (e con
'aumento della temperatura e la diminuzione
del valore pH). In questi casi se la pompa
rimane inattiva per lunghi periodi deve esser
svuotata completamente e preferibilmente
anche asciugata.
Possibilmente, come nel caso di impieghi
A temporanei con liquidi sporchi, fare funzionare
brevemente la pompa con acqua pulita per
rimuovere i depositi.
Quando la pompa rimane inattiva deve essere
svuotata completamente se esiste il pericolo di
gelo (cap. 13 fig. 5).
rima di rimettere in marcia la pompa controllare che
I'albero non sia bloccato da incrostazioni o altre cause
e riempire completamente di liquido il corpo pompa.

8.2. Smontaggio dall’imﬁianto
Prima dello smontaggio chiudere le saracinesche in
aspirazione e mandata.

8.3. Smontaggio della pompa

Ea [

Prima dello smontaggio chiudere le saracinesche
in aspirazione e mandata e svuotare il corpo pompa

(cap. 13 fig. 5). Per lo smontaggio ed il rimontaggio
osservare la costruzione sul disegno in sezione.

9. SMALTIMENTO

La demolizione dell’apparecchio deve essere affidata
ad aziende specializzate nella rottamazione di prodotti
metallici, per definire attentamente come procedere.
Per lo smaltimento devono essere seguite le
disposizioni di legge in vigore nel Paese in cui avviene
lo smantellamento, oltre che quanto previsto dalle
leggi internazionali per la protezione ambientale.

10. RICAMBI

10.1. Modalita di richiesta dei ricambi

Nelle eventuali richieste di parti di ricambio precisare
il numero di posizione nel disegno in sezione ed i dati
di targa.

L'ordine puo essere inviato a CALPEDA S.p.A. tramite
telefono, fax, e-mail.

11. DENOMINAZIONE DELLE PARTI
Nr. Denominazione
Corpo pompa
Tappo
O-ring
Tappo
O-ring
O-ring
Vite
Corpo aspirante
Otturatore
Molla
O-rin
Valvola
Corpo premente
O-ring
O-ring
Corpo primo stadio
Corpo stadio (completo)
Corpo ultimo stadio
Spessore girante mancante
Distanziale primo stadio
Girante
Dado bloccaggio girante
Rosetta
Coperchio del corpo
Tenuta meccanica
Anello di arresto in 2 pezzi
Anello di spallamento
Paraspruzzi
Bussola distanziatrice
Lanterna di raccordo
Cuscinetto
Carcassa motore con avvolgim.
Passacavo
Appoggio
Spina elastica

orsettiera completa
Albero-rotore
Cuscinetto
Coperchio motore
Molla di compensazione
Ventola
Calotta
Vite
Tirante
Condensatore
Coperchio scatola morsetti
Guarnizione

Con riserva di modifiche.
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12. RICERCA GUASTI
ATTENZIONE: togliere la tensione di alimentazione prima di effettuare qualsiasi manovra.

Non far girare pompa e motore a secco nemmeno per un breve periodo.

Attenersi scrupolosamente alle nostre istruzioni per I'uso, se necessario rivolgersi ad un centro

assistenza autorizzato.

INCONVENIENTI

PROBABILI CAUSE

POSSIBILI RIMEDI

1)
Il motore non si
avvia

a) Alimentazione elettrica non idonea

b) Collegamenti elettrici non corretti

c) Intervento del dispositivo di protezione
da sovraccarico del motore

d) Fusibili bruciati o difettosi

e) Albero bloccato

f) Se le cause di cui sopra sono gia state
verificate, il motore potrebbe essere in
avaria

a) Verificare che la frequenza e la tensione di rete sia idonea alle
caratteristiche elettriche indicate in targhetta

b) Collegare correttamente il cavo di alimentazione alla morsettiera.
Verificare che la protezione termica sia impostata correttamente (vedi
dati sulla targhetta motore) e accertarsi che il collegamento del quadro
elettrico a monte del motore sia stato eseguito in modo corretto

c) Controllare l'alimentazione elettrica e accertarsi che I'albero della
pompa giri liberamente. Verificare che la taratura della protezione
termica sia stata eseguita correttamente (vedi targhetta motore)

d) Sostituire i fusibili, verificare I'alimentazione elettrica e quanto riportato
ina)ec)

e) Rimuovere le cause di bloccaggio come indicato in “Pompa bloccata”

f) Riparare o sostituire il motore rivolgendosi ad un centro assistenza autorizzato

2) a) Prolungati periodi di inattivita con | a) Lo sbloccaggio delle elettropompe monoblocco di piccola taglia si pud
Pompa formazione di ossido all'interno della effettuare con un cacciavite agendo sull’apposito intaglio ricavato nella
bloccata pompa parte posteriore dell’albero. Per gruppi di dimensioni maggiori si pud
b) Ingresso di corpi solidi nella girante imprimere la rotazione direttamente dall’albero pompa o dal giunto (si
della pompa ricorda ancora di togliere prima I'alimentazione elettrica) o rivolgersi ad
c) Cuscinetti bloccati un centro assistenza autorizzato
b) Se si e in grado, smontare il corpo pompa e rimuovere i corpi solidi
estranei all'interno della girante, se necessario rivolgersi a ad un centro
assistenza autorizzato
c) Nel caso si siano danneggiati i cuscinetti, sostituirli o se necessario
rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato
3) a) Possibile ingresso di aria da connessioni | a) Verificare quale particolare non & a tenuta e sigillare in modo piu
La pompa del tubo di aspirazione, dai tappi di scarico efficace la connessione
funziona ma o riempimento della pompa oppure dalle | b) Pulire o sostituire la valvola di fondo e impiegare un tubo di aspirazione
non fornisce guarnizioni del tubo in aspirazione idoneo all’applicazione
acqua b) Valvola di fondo otturata o tubo di | c) Pulire il filtro, se necessario sostituirlo. Vedere anche punto 2a)
aspirazione non completamente
immerso nel liquido
¢) Filtro in aspirazione otturato
4) a) Tubazioni ed accessori con diametro | a) Usare tubi e accessori idonei allimpiego
Portata troppo piccolo che causano eccessive | b) Pulire la girante ed installare un filtro in aspirazione per evitare I'ingresso
insufficiente perdite di carico di altri corpi solidi
b) Presenza di depositi o corpi solidi nei | c) Sostituire la girante, se necessario rivolgersi ad un centro assistenza
passaggi interni della girante autorizzato
c) Girante deteriorata d) Sostituire la girante e il corpo pompa
d) Rasamenti di girante e corpo pompa usurati | e) La pompa non & idonea
e) Viscosita eccessiva del liquido pompato | f) Invertire i collegamenti elettrici nella morsettiera o nel quadro elettrico
(se di natura diversa dall’acqua) g) Provare a chiudere parzialmente la saracinesca in mandata e/o
f) Senso di rotazione errato diminuire il dislivello tra pompa e liquido in aspirazione
g) Altezza di aspirazione eccessivarispetto | h) Avvicinare la pompa al bacino di aspirazione in modo da usare
alla capacita aspirante della pompa una tubazione piu corta. Se necessario, adottare una tubazione di
h) Eccessiva lunghezza del tubo di aspirazione aspirazione di diametro maggiore
5) a) Parte rotante sbilanciata a) Verificare che corpi solidi non ostruiscano la girante
Rumore e b) Cuscinetti usurati b) Sostituire i cuscinetti
vibrazioni c)Pompa e ‘tubazioni non fissate | c) Ancorare adeguatamente le tubazioni di aspirazione e mandata
della pompa saldamente d) Usare diametri superiori o ridurre la portata della pompa
d) Portata troppo elevata per il diametro | e) Ridurre la portata agendo sulla saracinesca in mandata e/o impiegare
della tubazione di mandata tubi con diametro interno maggiore. Vedere anche il punto 4h)
e) Funzionamento in cavitazione f) Verificare che la tensione di rete sia idonea
f) Alimentazione elettrica squilibrata
6) a) La tenuta meccanica ha funzionato a | Nei casi a), b) e c), sostituire la tenuta, se necessario rivolgersi ad un
Perdita  dalla secco o si & incollata centro assistenza autorizzato
tenuta b) Tenuta meccanica rigata per la presenza | a) Accertarsi che il corpo pompa (e il tubo di aspirazione se la pompa
meccanica di parti abrasive nel liquido pompato non e autoadescante) siano riempiti di liquido e che tutta I'aria sia stata

c¢) Tenuta meccanica non idonea al tipo di
applicazione

d) Leggero gocciolamento iniziale durante
il riempimento o al primo avviamento

evacuata. Vedere anche il punto 5e)

b) Installare un filtro in aspirazione e impiegare una tenuta adatta alle
caratteristiche del liquido da pompare

c) Scegliere una tenuta con caratteristiche idonee al tipo di impiego

d) Aspettare che la tenuta si assesti con la rotazione dell’albero. Se il
problema persiste, vedere i punti 6a), 6b) o 6¢) oppure rivolgersi ad un
centro assistenza autorizzato

MXA MXP MGP Rev4 - Istruzioni originali
www.calpeda.su

Pagina 7 / 64

IT



THIS INSTRUCTION MANUAL IS THE PROPERTY
OF CALPEDA S.P.A. ANY REPRODUCTION, EVEN
IF PARTIAL, IS FORBIDDEN

SUMMARY
1. GENERAL INFORMATION.........cccoovurninnnne
TECHNICAL DESCRIPTION ..
TECHNICAL FEATURES.....
SAFETY

2

3

4

5. TRANSPORTATION AND HANDLING . .10
6. INSTALLATION......ccoviiiiieiiieeiieeciee .10
7. STARTUP AND OPERATION. .1
8 MAINTENANCE................... .12
9. DISPOSAL.......... 12
10. SPARE PARTS............. 12
11. ESIGNATION OF PARTS. 12

12.  TROUBLESHOOTING...... 13

Installation examples .................. ...61
Drawing for dismantling and assembly ....62
Declaration of conformity..........ccccccoerveiiinicnnenn. 64

1. GENERAL INFORMATION

Before using the product carefully read the information
contained in this instruction manual, the manual should
be kept for future reference.

ltalian is the original language of this instruction
manual, this language is the reference language in
case of discrepancies in the translations.

This manual is part of the essential safety requirement
and must be retained until the product is finally de-
commissioned.

The customer, in case of loss, can request a copy
of the manual by contacting Calpeda S.p.A. or their
agent, specifying the type of product data shown on
the label of the machine (see 2.3 Marking)

Any changes, alterations or modifications made to the
product or part of it, not authorized by the manufacturer,
will revoke the “CE declaration” and warranty.

This appliance should not be operated
by children younger than 8 years,
people with reduced physical, sensory
or mental capacities, or inexperienced
people who are not familiar with the
product, unless they are given close
supervision or instructions on how to
use it safely and are made aware by a
responsible person of the dangers its
use might entail.

Children must not play with the
appliance.

It is the user's responsibility to clean
and maintain the appliance. Children
should never clean or maintain it
unless they are given supervision.

Do notuse in ponds, tanks or swimming
pools or where people may enter or
come into contact with the water.
Read carefully the installation

section which sets forth:

- The maximum permissible
structural working pressure
(chapter 3.1).

- The type and section of the
power cable (chapter 6.5).

- The type of electrical protection
to be installed (chapter 6.5).

1.1. Symbols

To improve the understanding of the manual, below are

indicated the symbols used with the related meanin%
Information and warnings that must be
observed, otherwise there is a risk that the
machine could damage or compromise
personnel safety.
The failure to observe electrical information
and warnings, could damage the machine or
compromise personnel safety.

Notes and warnings for the correct management
of the machine and its parts.

user. After carefully reading of the instructions,
is responsible for maintenance under normal
conditions. They are authorized to affect
standard maintenance operations.

Operations that must be performed by a
qualified electrician. Specialized technician
authorised to affect all electrical operations
including maintenance. The¥ are able to
operate with in the presence of high voltages.

Operations that must be done performed by

o
|
ml Operations that could be performed by the final

a qualified technician. Specialized technician
able to install the device, under normal
conditions, working during “maintenance”,
and allowed to do electrical and mechanical
interventions for maintenance. They must
be capable of executing simple electrical
and mechanical operations related to the
maintenance of the device.

Indicates that it is mandatory to use individual
@ protection devices.

Operations that must be done with the device
switched off and disconnected from the power
supply.

Operations that must be done with the device
switched on.

1.2. Manufacturer name and address
Manufacturer name: Calpeda S.p.A.
Address: Via Rog\?la di Mezzo, 39

36050 Montorso Vicentino - Vicenza / Italia
www.calpeda.it

1.3. Authorized operators
The product is intended for use by expert operators
divided into end users and specialized technicians.
see the symbols above).
S | It's forbidden, for the end user, carry out
l operations which must be done only by
specialized technicians. The manufacturer
declines any liability for damage related to the
non-compliance of this warning.
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1.4. Warranty

For the product warranty refer to the general terms and

conditions of sale.

o | The warranty covers only the replacement and

] the repair of the defective parts of the goods
(recognized by the manufacturer).

The Warranty will not be considered in the following

cases:

- Whenever the use of the device does not conform
to the instructions and information described in this
manual.

-In case of changes or variations made without
authorization of the manufacturer.

- In case of technical interventions executed by a non-
authorized personnel.

- In case of failing to carry out adequate maintenance.

1.5. Technical assistance

Any further information about the documentation,
technical assistance and spare parts, shall be
requested from: Calpeda S.p.A. (paragraph 1.2).

2. TECHNICAL DESCRIPTION

Horizontal Multi-Stage Close Coupled Pumps (self-
priming pumps MXA-series).

MXP: version with pump casing in AISI 304 with
impeller PPO-GF20.

MGP: version with pump casing in Cast iron with
impeller PPO-GF20.

MXA: version with pump casing in AISI 304 with
impeller PPO-GF20.

2.1. Intended use

For clean liquids: non-explosive and non-flammable,
non-hazardous for health or the environment, non-
aggressive for pump materials, not contalnlng
abrasives, solid or fibrous particles.

Liquid temperature from - 0 °C to + 50 °C (from 0 °C
to + 35 °C for MXA).

2.2. Improper use
The device is designed and built only for the purpose
described in paragraph 2.1.
Improper use of the device is forbidden, as is
A use under conditions other than those indicated
in these instructions.
Improper use of the product reduces the safety and
the efficiency of the device, Calpeda shall not be
responsible for failure or accident due to improper use.
Do not use in ponds, tanks or swimming pools

A or where people may enter or come into contact
with the water.

2.3. Marking
The following picture is a copy of the name-plate that is
on the external case of the pump.

1 Pump type

2 Delivery

3 Head

4 Rated power

5 Tension nominale
6 Nom. motor current
7 Notes

8 Fréquence

9 Operation Duty

10 Insulation class

11 Weight

12 Power factor

13 Rotation speed rpm
14 Protection

15 Serial number

16 Certifications

Example plate pump

MONTORSO " VICENZA
XXXXXXX

Q min/max X/X m3/h
H max/min X/X m
XkW (XHp) S.F.
2204/380Y V3~50Hz

xxxxxxx -15

cose X
S1 Lol X Xkg

X/XA
XXXXXXXX

3. TECHNICAL FEATURES

3.1. Technical data

Dimensions and weight (see technical catalogue).
Nominal speed 2900/3450 rpm

Protection IP54

Supply voltage / Frequency:

- up to 240V 1~ 50/60 Hz

- up to 480V 3~ 50/60 Hz

Check that the mains frequency and voltage
correspond to the electrical characteristics shown on
the indicator plate.

The electric data marked on the label are referred to
the nominal power of the motor.

Sound pressure: < 70 dB (A).

Max. starts per hour: 15 at regular intervals.

Maximum permissible pressure in the pump casing: 80
m (8 bar).

3.2. Operating conditions

Installation in well ventilated location protected from
the weather, with a maximum ambient temperature of
40 °C.

4. SAFETY

4.1. General provisions

Before using the product it is necessary to
A know all the safety indications.

Carefully read all operating instructions and the
indications defined for the different steps: from
transportation to disposal.

The specialized technicians must carefully comply
with all applicable standards and laws, including local
regulations of the country where the pump is sold.
The device has been built in conformity with the current
safety laws. The improper use could damage people,
animals and objects.

The manufacturer declines any liability in the event of
damage due to improper use or use under conditions
other than those indicated on the name-plate and in
these instructions.

% | Follow the routine maintenance schedules and
l the promptly replace damaged parts, this will

allows the device to work in the best conditions.
Use only original spare parts provided from Calpeda
S.p.A or from an authorized distributor.

Don’t remove or change the labels placed on
A the device.

o not start the device in case of defects or damaged
pa
f Maintenance operations, requiring full or partial

disassembly of the device, must be done only
after disconnection from the supply.

4.2, Safety devices
The device has an external case that prevents any
contact with internal parts.

4.3. Residual risks

The appliance, designed for use, when used in-line
vyit? the design and safety rules, doesn’t have residual
rNSKsS.

4.4. Information and Safety signals
For this kind of product there will not be any signals
on the product.
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4.5. Individual protection devices

During installation, starting and maintenance it is
suggested to the authorized operators to consider
the use of individual protection devices suitable for
described activities.

During ordinary and extraordinary maintenance
interventions, safety gloves are required.

Signal

5. TRANSPORTATION AND HANDLING

The product is packed to maintain the content intact.
During transportation avoid to stack excessive weights.
Ensure that during the transportation the box cannot
move.

It is not necessary to use any special vehicle to
transport the packaged device.

The transport vehicles must comply, for the weight and
dimensions, with the chosen product (see technical
catalogue dimensions and weights).

individual protection device

HAND PROTECTION

(gloves for protection against chemical,
thermal and mechanical risks).

5.1. Handling

Handle with care, the packages must not receive
impacts.

Avoid to impact onto the package materials that could
damage the pump.

If the weight exceeds 25 Kg the package must be
handled by two person at the same time.

6. INSTALLATION

6.1. Dimensions
For the dimensions of the device (see technical
catalogue).

6.2. Ambient requirements and installation site
dimensions

The customer has to prepare the installation site in
order to guarantee the right installation and in order to
fulfill the device requirements (electrical supply, etc...).
The place where the device will be installed must fulfill
the requirements in the paragraph 3.2.

It's Absolutely forbidden to install the machine in an
environment with potentially explosive atmosphere.

6.3. Unpacking

o | Inspect the device in order to check any

| damages which may have occurred during
transportation.

Package material, once removed, must be discarded/
recycled according to local laws of the destination
country.

6.4. Installation

See installation examples, par. 13 fig. 1 and 2.

The pumps must be installed with the rotor axis in the
horizontal position and with the feet under the pump.
Place the pump as close as possible to the suction
source.

Provide space around the pump for motor ventilation,
to allow for checking of shaft rota-tion, for filling and
draining the pump and to allow for collection of the
liquid to be removed.

6.4.1. Pipes

Ensure the insides of pipes are clean and unobstructed
before connection.

ATTENTION: The pipes connected to the pump
should be secured to rest clamps so that they
do not transmit stress, strain or vibrations to the
pump (par. 13 fig. 3).

Tighten the pipes or union coupling to the extent
sufficient to ensure a tight seal (par. 13 fig. 6).
Excessive torque may cause damage to the pump.
When the pipe or union coupling is mounted, keep
the pump casing connection blocked with a second
wrench, making sure the connection is not deformed
by excessive tightening.

The pipe diameters must not be smaller than the pump
connections.

6.4.2. Suction pipe

If the suction pipe is longer than 10 m, use an internal
pipe diameter larger than the pump suction connection.
I(=or cap)acities over 4 m3/h use a suction pipe G 1 1/4
DN 32).

The suction pipe must be perfectly airtight and be led
upwards in order to avoid air pockets.

With a pump located above the water level (suction lift
operation, par. 13. fig. 2) fit a foot valve with strainer
which must always remain immersed (or a check valve
on the suction connection for MXA).

If operating with flexible hoses use a reinforced spiral
suction hose, in order to avoid the hose narrowing due
to suction vacuum.

With the liquid level on the suction side above the
pump (inflow under positive suction head, par. 13. fig.
1) fit an inlet gate valve.

For suction from a storage tank fit an anti-backflow
valve. Follow local specifications if increasing network
pressure.

Install a strainer on the suction side of the pump to
prevent foreign particles from entering the pump.

6.4.3. Delivery pipe

Fit a gate valve in the delivery pipe to adjust delivery
and head.

Install a pressure gauge.

With a geodetic head at outlet over 15 m fit a check
valve between the pump and the gate valve in order to
protect the pump from water hammering.

6.5. Electrical connection

B[

Electrical connection must be carried out only
A by a qualified electrician in accordance with
local regulations.

Follow all safety standards.
The unit must be properly earthed (grounded).
Connect the earthing (grounding) conductor to the
terminal with the © marking.
Compare the frequency and mains voltage with the
name-plate data and connect the supply conductors
to the terminals in accordance with the appropriate
diagram inside the terminal box cover.
ATTENTION: never allow washers or other
A metal parts to fall into the internal cable
opening between the terminal box and
stator. If this occurs, dismantle the motor to
recover the object which has fallen inside.
If the terminal box is provided with an inlet gland, use
a flexible power supply cord of the HO7 RN-F type with
section of cable not less than (par. 13.2 TAB 1¥
If the terminal box is provided with an inlet bushing,
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connect the power supply cord through a conduit.
For use in swimming pools (not when persons are in
the pool), garden ponds and similar places, a residual
current device with IAN not exceeding 30 mA must be
installed in the supply circuit.
Install a device for disconnection from the mains
(switch) with a contact separation of at least 3 mm in
all poles.
With a three-phase motor install an overload protection
device with curve D appropriate for the rated current
of the pump.
Single-phase, are supplied with a capacitor connected
to the terminals and (for 220-240 V - 50 Hz) with an
incorporated thermal protector.
ATTENTION: When the pump is fed by a
Afrequency converter, the minimum frequency
should not fall below 25Hz and in any case the
total head of the pump should never be lower
than 3 m.

7. STARTUP AND OPERATION

7.1. Preliminary checks before start-up of the
um
Do not start-up the device in case of damaged parts.

7.2. First starting

ATTENTION: never run the pump dry. Start the
pump after filling it completely with liquid.
When the pump is located above the water level
(suction lift operation par. 13 fig. 2) or with a positive
suction head which is too low (less than 1 m) to open
the non-return valve, fill the pump through the priming
hole (par. 13 fig. 4).
When the liquid level on the suction side is above
the pump (inflow under positive suction head par. 13
fig. 1), fill the pump by opening the suction gate valve
slowly and completely, keeping the delivery gate valve
open to release the air.
Before starting, check that the shaft turns by hand. For
this purpose use the screwdriver notch on the shaft
end on the ventilation side.
When starting, with a three-phase motor, check
that the direction of rotation is as shown by the
arrows on the lantern bracket.
Otherwise, disconnect electrical power and reverse
the connections of two phases.
Check that the pump works within its
field of perfor-mance and that the absorbed current
shown on the name-plate is not exceeded. Otherwise
adjust the delivery gate valve or the setting of any
pressure switches.
If a priming loss occurs (interruption of delivery flow)
or if a pressure oscillation is indicated by the pressure
gauge, make sure all the suction pipe couplings are
perfectly sealed and tighten the two sealed plugs on
the pump casing.

Never run the pump for more than five
A minutes with a closed gate valve.

Prolonged operation without a change

of water in the pump causes dangerous increases of
temperature and pressure.

When the water is overheated due to prolonfg
operation with a closed port, stop the pump before
opening the gate valve.

To avoid any risk of danger to users and the creation of
harmful thermal stress in the pump and system due to
large temperature differentials, wait until the water has

cooled inside the pump before starting again.
If the water is overheated on account of prolonged
operation with a non-primed or insufficiently filled
pump (suction lift operation), wait until cool before
opening the draining and filling plugs.
Care must be taken when the pumped fluid
A has a high temperature. Do not touch the
fluid when its temperature is higher than 60
°C. Do not touch the pump when the surface
temperature is higher than 80 °C.

7.3. Automatic regulator IDROMAT

(can be supplied on request)
For automatic control of starting/stopping of the pump
when utilization points are opened/closed.
For protection of the pump:
~against dry running;
~against the risk of operation without water at the inlet
(caused by a lack of water inflow in the inlet pipe under
positive suction head, by a non-immersed suction
pipe, by excessive suction lift or by air entering the
suction pipe);
~against operation with closed connection ports.
See installation examples par. 13 fig. 1, fig. 2.

7.4. Self-priming (Only for MXA)

(Capability to clear the air in the suction pipe when

Istartll?g with the pump located above the water
evel).

Conditions for self-priming:

+ suction pipe with connections perfectly airtight and
properly immersed in the water to be lifted;

« discharge pipe with a straight vertical free line above
discharge port, before a non-return valve par. 13 fig.
1

* pump casing completely filled with clean cold
water berfore starting.

The pump is not self-priming with liquids containing

oil, alcohol or foaming substances.

The check valve (par. 13 fig. 1) prevents reverse

siphoning through the pump when the pump is stopped

and retains water in the pump for the next start.

Without a foot valve or a check valve on the suction

connection the filling operation must be repeated

before each start-up.

ATTENTION: avoid a prolonged operation

A with  unprimed pump, without water
delivery from the completely opened outlet.
If the pump does not prime in 5 minutes:
stop the motor, remove the priming plug
and add more water.

If necessary, rFeat the priming operation after the
pump has been first emptied and then completely filled
with clean cold water.

7.5. Switch off of the pump

)

The appliance must be switch off every time
there are faults. (see troubleshooting).

The Eroduct is designed for a continuous duty, the
switch off is performed by disconnecting the power
supply by means the expected disconnecting devices.
(see paragraph “6.5 Electrical connection”).

8. MAINTENANCE

Before any operations it's necessary to disconnect the
i)ower supply.

f required ask to an electrician or to an expert
techn|0|an

MXA MXP MGP Rev4 - Operating Instructions
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reparation executed with the electrical system
under voltage, it could cause serious injuries
to people.
If the supply cord is damaged, it must be
A replaced by the manufacturer, its service agent
GB or similarly qualified persons in order to avoid
a hazard.
In case of extraordinary maintenance, or maintenance
operations that require part-removing, the operator
must be a qualified technician able to read schemes
and drawings.
It is suggest to
executed.

o | During maintenance keep particular attention in
l order to avoid the introduction of small external
parts, that could compromise the device safety.

f It is forbidden to execute any operations with

f Every maintenance operations, cleaning or

register all maintenance operation

the direct use of hands. Use water-resistant,
anti-cut gloves to disassemble and clean the
filter or in other particular cases.

e | During maintenance operations
| personnel is not allowed.

external

Maintenance operations that are not described in
this manual must be made only by special personnel
authorized by Calpeda S.p.A.

For further technical information regardin? the use or
the maintenance of the device, contact Calpeda S.p.A.

8.1. Routine maintenance

o | [

Before every maintenance  operations
A disconnect the power supply and make sure
that the device could not accidentally operate.
In the case of water containing chloride
A(chlorine, sea water), the risk of corrosion
increases in stagnant water condictions (also
with an increase in temperature and decrease
of pH value). In these cases, if the pump
remains inactive for long periods, it must be
emptied completely and, preferably, dried.
For good measure, as in the case of temporary
Aoperation with dirty liquids, run the pump
briefly with clean water to remove deposits.

When the pump remains inactive it must be
emptied completely if there is a risk of freezing
(par. 13 fig. 5).

Before restarting the unit, check that the shaft is not
jammed and fill the pump casing completely with liquid.

8.2. Dismantling the system
Close the suction and delivery gate valves and drain
the pump casing before dismantling the pump.

8.3. Dismantling the pump

Ea [

Close the suction and delivery gate valves and drain
}_he p)ump casing before dismantling the pump (par. 13
ig. 5).

For dismantling and re-assembly see construction

in the cross section drawing.

9. DISPOSAL

The final disposal of the device must be done by
specialized company.

Make sure the specialized company follows the
classification of the material parts for the separation.
Observe the local regulations and dispose the device
accordingly with the international rules for environment
protection.

10. SPARE PARTS

10.1. Spare-parts request

When ordering spare parts, please quote their
designation, position number in the cross section
drawing and rated data from the pump name plate
(type, date and serial number).

The spare parts request shall be sent to CALPEDA
S.p.A. by phone, fax, e-mail.

11. ESIGNATION OF PARTS
Nr. Designation
Pump casing
Plug

O-ring

Plug

O-ring

O-ring

Screw

Suction casing
Plunger

Spring

O-ring

Valve

Delivery casing

First stage casing

Stage casing (complete)
Last stage casing
Washer for missing impeller
First stage spacer
Impeller

Impeller nut

Washer

Casing cover

Mechanical seal
Retaining ring, split
Shoulder ring

Deflector

Spacer sleeve

Lantern bracket

Ball bearing

Motor casing with winding
Cable gland

Support

Pin

Terminal box, set
Shaft with rotor packet
Ball bearing

Motor end shield
Compensating spring
Motor fan

Fan cover

Screw

Tie-bolt

Capacitor

Terminal box cover
Gasket

Changes reserved.
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12. TROUBLESHOOTING

WA
.

RNING: Turn off the power supply before performing any operations.

Do not allow the pump or motor to run when dry even for a short period.

Strictly follow the user instructions and if necessary contact an authorised service centre.

PROBLEM

PROBABLE CAUSES

POSSIBLE REMEDIES

1)
The motor does

1a) Unsuitable power supply
1b) Incorrect electrical connections

1a) Check that the mains frequency and voltage correspond to the
electrical characteristics shown on the indicator plate

not start 1c) Engine overload protective device cuts | 1b) Connect the power supply cable to the terminal board correctly. Check
in. that the thermal overload protection is set correctly (see data on the
1d) Blown or defective fuses engine indicator plate) and make sure that the fuseboard upline of the
1e) Shaft blocked engine has been properly connected
1f) If the above causes have already | 1c) Check the power supply and make sure that the pump shaft is turning
been checked, the engine may be freely. Check that the thermal overload protection has been set
malfunctioning correctly (see engine indicator plate)
1d) Replace the fuses, check the electric power supply and points a) and c)
1e) Remove the cause of blockage as indicated in the “Blocked pump”
instruction booklet
1f) Repair or replace the engine by applying to an authorised service
centre
2 2a) Prolonged periods of inactivity with | 2a) Rotation may be started directly from the pump shaft or from the

)
Pump blocked

formation of rust inside the pump

2b) Presence of solid bodies in the pump
rotor

2c) Bearings siezed

joint (remember to turn off the electricity supply first ) or contact an
authorised service centre

2b) If possible, dismantle the pump casing and remove any solid foreign
bodies inside the rotor, if necessary contact an authorised service
centre

2c) If the bearings are damaged replace them or if necessary contact an
authorised service centre

3) 3a) Possible infiltration of air from suction | 3a) Check which part is not tight and seal the connection adequately
The pump tube connections, drain plugs or filling | 3b) Clean or replace the bottom valve and use a suction pipe suitable for
functions of pump or from the gaskets of the the application
but no water suction pipe 3c) Clean the filter, if necessary, replace it . See point 2a) also.
comes out 3b) Foot valve blocked or suction pipe not
fully immersed in liquid

3c) Suction filter blocked

4 4a) Pipes and accessories with diameter | 4a) Use pipes and accessories suitable for the specific application

Insufficient flow

too small causing excessive loss of
head

4b) Presence of deposits or solid bodies in
the internal passages of the rotor

4c) Rotor deteriorated

4d) Worn rotor and pump case

4e) Excessive viscosity of the
pumped (if other than water)

4f) Incorrect direction of rotation

4g) Suction head excessive in relation to
the suction capacity of pump

4h) Suction pipe too long

liquid

4b) Clean the rotor and install a suction filter to prevent other foreign
bodies from entering

4c) Replace the rotor, if necessary, contact an authorised service centre

4d) Replace the rotor and the pump casing

4e) The pump is unsuitable

4f) Invert the electrical connections on the terminal board or control panel

4g) Try to close the feeder gate partially and/or reduce the difference in
level of the pump and the liquid being aspirated

4h) Bring the pump closer to the suction tank so as to use a shorter pipe.
If necessary use a pipe of a wider diameter

5)

Noise and
vibrations
from the pump

5a) Rotating part unbalanced

5b) Worn bearings

5¢) Pump and pipes not firmly attached

5d) Flow too strong for the diameter of the
delivery pipe

5e) Functioning in cavitation

5f) Unbalanced power supply

5g) Incorrect alignment of pump-motor unit

5a) Check that no solid bodies are obstructing the rotor

5b) Replace the bearings

5c¢) Anchor the delivery and suction piping as needed

5d) Use bigger diameters or reduce the pump flow

5e) Reduce the flow by adjusting the feeder gate and/or using pipes with
a bigger internal diameter. See point 4g) too

5f) Check that the mains voltage is right

5g) If necessary, the unit must be re-aligned

6)

Leakage from
the mechanical
seal

6a) The mechanical seal has functioned
when dry or has stuck

6b) Mechanical seal scored by presence
of abrasive parts in the liquid pumped

6¢c) Mechanical seal unsuitable for the
type of application

6d) Slight initial drip during filling or on first
start-up

In cases 6a), 6b) and 6c), replace the seal, if necessary contact an

authorised service centre

6a) Make sure that the pump casing (and the suction pipe if the pump is
not self-priming) are full of liquid and that all the air has been expelled.
See point 5 e) too.

6b) Install a suction filter and use a seal suited to the characteristics of the
liquid being pumped.

6¢c) Choose a seal with characteristics suitable for the specific application

6d) Wait for the seal to adjust to the rotation of the shaft. If the problem

persists, see points 6a), 6b) or 6¢) or contact an authorised service centre.

MXA MXP MGP Rev4 - Operating Instructions
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1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Vor Gebrauch des Produkts sind die Hinweise und die
Anweisungen sorgféltig durchzulesen, welche in diesem
Handbuch geschrieben sind. Das vorliegende Handbuch
ist zum kiinftigen Nachschlagen aufzubewahren.
Dieses Handbuch wurde original auf Italienjsch erfasst.
Bei Abweichungen zwischen Original und Ubersetzung
ist das Original auf Italienisch ausschlaggebend.

Das Handbuch ist Bestandteil des Gerates, garantiert
dessen Sicherheit und ist bis zur endgiiltigen
Entsorgung des Produkts aufzubewahren.
AufAnfrage vom Kaufer liefert Calpeda S.p.A. Kopie des
vorliegenden Handbuchs im Falle von dessen Verlust.
Geben Sie bitte dabei die Produktenbezeichnung an,
welche auf der Etikette der Maschine geschrieben ist
(Ref. 2.3 Kennzeichnun%).
Bei Anderungen, missbréuchlichen Eingriffen oder
unzuléssigen Arbeiten an dem Geréat oder an dessen
Teilen, welche nicht vom Hersteller autorisiert wurden,
verliert die “EG-Erklarung” ihre Giiltigkeit und die
Garantie erlischt.

Dieses Gerét darf von Kindern unter 8
Jahren nicht bedient werden. Auch nicht von
Personen mit eingeschrankten physischen,
sensorischen oder geistigen Fahigkeiten
oder unerfahrene Menschen, die nicht mit
dem Produkt vertraut sind. ES sei denn sie
befinden sich unter strenger Aufsicht durch
eine qualifizierte Person welche genaue
Anweisung zur sichern Bedienung des
Gerétes gibt und auf mdgliche Gefahren
durch den Einsatz des Gerates hinweist.
Kinder durfen nicht mit dem Gerét spielen.
Esliegtin der Verantwortung des Bedieners
das Gerét zu Reinigen und zu Warten.
Kinder duirfen niemals das Gerét Reinigen oder
Warten, es sei denn sie befinden sich unter
strenger, qualifizierter Aufsicht und Anleitung.
Das “Gerat darf nicht eingesetzt werden
in Teichen, Tanks, Schwimmbecken oder
wenn Personen in Kontakt mit dem Wasser
kommen konnen. .

esen  Sie  sor faltlg den
Installationsabschnitt, welcher darlegt:

-Den maximale zulassigen
Gehauseenddruck (Kapitel 3.1|).
-Typ U{K? (éué«)arschmtt des Anschlusskabels.
apitel 6.5).
- einypderzuinstallierendeneIektrischen

Absicherung. (Kapitel 6.5).

1.1. Verwendete Symbole
Zum besseren Verstehen dieses Handbuchs werden die
darin verwendeten Symbole bzw. Piktogramme mit den
entsprechenden Bedeutungen im Folgenden aufgelistet.
Informationen und Hinweise, welche zu
A beachten sind, um Besché&digungen an dem
Geréat oder Méangel an der Sicherheit des
Personals zu vermeiden.
Informationen und Hinweise Uber
Aelektrisehe Teile, deren Nichtbeachtung zu
Beschéadigungen an dem Gerat oder Mangeln
an der Sicherheit des Personals fuhren kann.
5 Bemerkungéan und Warnungen fiir einen
l korrekten Betrieb des Gerates und dessen
Komponenten.
MaBnahmen, welche vom Endverbraucher
des Gerates vorgenommen werden durfen.
Nachdem er die  Gebrauchsanleitung
durchgelesen hat. Er ist dafur
verantwortlich, dass das Gerat in normalen
Gebrauchsbedingungen gehalten wird. Er
ist berechtigt, MaBnahmen der ordentlichen
Wartung vorzunehmen.

MaBnahmen, welche von einem qualifiziertem
Elektriker vorzunehmen sind, welche in der

Lage sind, das Geréat zu installieren, es unter
normalen Umstanden zu betrieben, es unter
Wartungsumstanden funktionieren zu lassen.
Diese Techniker ist dazu berechtigt, Einstellungs-,
Wartungs- und  ReparaturmaBnahmen —an
elektrischen und mechanischen Teilen vorzunehmen.
MaBnahmen, welche von einem qualifiziertem
@‘ Techniker vorzunehmen sind, welcher das Gerat
unter normalen Umstanden korrekt betreiben kann
und dazu berechtigt ist, sdmtliche Wartungs-,
Einstellungs- und  ReparaturmaBnahmen an

mechanischen Teilen vorzunehmen.
obligatorisch, personliche

Es ist
@ Schutzausristungen zu tragen: Handschutz.

MaBnahmen, welche beim ausgeschalteten
und vom  Stromnetz
vorzunehmen sind.

MaBnahmen, welche beim eingeschalteten
Gerat vorzunehmen sind.

getrennten  Geréat

1.2. Firmenbezeichnung und Adresse vom Her-
steller

irmenbezeichnung: Calpeda S.p.A.

Adresse: Via Roggia di Mezzo, 39

36050 Montorso Vicentino - Vicenza / ltalien

www.calpeda.it

1.3. Autorisiertes Bedienun%spersonal

Dieses Geraét richtet sich an erfahrene Bediener, welche

Endverbraucher und spezialisierte Techniker sein kdnnen

(siehe Auflistung der Symbole hier oben).

o | Dem Endverbraucher ist es strengstens verboten,

l MaBnahmen vorzunehmen, welche ausschlieBlich
von spezialisierten Techniker durchgefiihrt werden

durfen. Der Hersteller haftet nicht fiir Schaden, welche

aus der Nichtbeachtung dieses Verbotes resultieren.

Seite 14 / 64

MXA MXP MGP Rev4 - Betriebsanleitung

www.calpeda.su



1.4. Garantie
Bzgl. der Garantie Uber die Produkte muss man sich auf
die allgemeinen Verkaufsbedingungen beziehen.

o | Die Garantie umfasst den KOSTENLOSEN Ersatz
| oder die KOSTENLOSE Reparatur der defekten Teile
(welche als defekt vom Hersteller anerkannt werden).

Die Garantie erlischt:

- Wenn das Gerat nicht unter Beachtung der Anweisungen
und Normen verwendet wird, welche in diesem Handbuch
beschrigben sind.

- Wenn Anderungen am Gerat ohne Genehml%ung seitens
des Herstellers vorgenommen werden (siehe Abschnitt 1.5).
- Wenn technische SerwcemaBnahmen vom Personal
durchgeflihrt werden, welches nicht vom Hersteller

autorisiert worden ist.

-Wenn die in diesem Handbuch beschriebenen
WartungsmaBnahmen nicht beachtet werden.

1.5. Technisches Service

Fir weitere Informationen Uber Dokumentation,
Service-Dienstleistungen und Geréteteile wenden Sie
sich bitte an: Calpeda S.p.A. (Abschnitt 1.2).

2. TECHNISCHE BESCHREIBUNG
Horizontale, mehrstufige
(selbstansaugende Serie MXA).

MXP: Ausflihrung mit PumFPengehause aus Edelstahl
AISI 304 und Laufrad aus

MGP: Ausfﬂhrun% mit Pumpengeh&use aus Grauguf
und Laufrad aus PPO-GF20.

MXA: Ausfihrung mit Pumpengehduse aus Edelstahl
AISI 304 und Laufrad aus PPO-GF20.

2.1. Zweckentsprechende Verwendung

Fur reine FlUssigkeiten, nicht explosiv oder ent-
ziindlich, nicht gesundheits- oder umweltgefahr-
dend, nicht aggressiv fur die Pumpenbaustoffe, ohne
abrasive, feste oder langfaserige Teile.
Mediumstemperatur: von - 0 °C bis + 50 °C (von - 0 °C
bis + 35 °C fur MXA).

2.2. Verniinftigerweise vorhersehbare Fehlan-
wendung
Das Gerat wurde ausschlieBlich zu den im Abschnitt 2.1
beschriebenen Zwecken entworfen und hergestellt.
Die Verwendung vom Gerdt zu anderen
A unzuldssigen Zwecken oder unter in diesem
Handbuch nicht vorgesehenen Bedingungen ist
strengstens verboten.
Die Fehlanwendung des Produktes verringert seine
Sicherheits- und Effizienzmerkmale. Calpeda haftet nicht
fir Méngel oder Unfélle, welche aus der Nichtbeachtung
der oben beschriebenen Verbote resultieren.
f Dieses Gerét darf nicht in Teichen, Becken und

Blockpumpen

Schwimmbadern ~ angewandt werden, wenn
Menschen im Wasser sind.

2.3. Kennzelchnung
Im Folgenden finden Sie eine Kopie des Kennschildes ,
welches am AuBengehause der Pumpe angebracht ist.

1 Pumpentyp

2 Férdermenge
3 Forderhéhe

4 Nennleistung

5 Nennspannung
6 Nennstrom

7 Bemerkungen
8 Frequenz

Beispiel Typenschild der Pumpe

MONTORSO

XXXXXXX
Q min/max X/X m3/h

H max/min X/X m IP XX - 14
9 Betriebsart XKW (XHp) SF. n XXxx/min EEE]
10 Isolationsklasse 2204/380Y V3~50Hz coso X [ERP
11 Gewicht XXA S1 lcl. X Xkg R
12 Leistungssfaktor XXXXXXXX
13 Nenndrehzahl

14 Schutzart

15 Seriennummer
16 Konformitat

VICENZA

xxxxxxx -15

|
|
9

3. TECHNISCHE MERKMALE

3.1. Technische Daten

Abmessungen und Gewicht (siehe Katalog).
Nenndrehzahl 2900/3450 rpm

Schutzklasse IP 54

Netzspannung / Frequenz:

- bis 240V 1~ 50/60 Hz

- bis to 480V 3~ 50/60 Hz

Prifen Sie die vorhandene Spannung und Frequenz D

auf Ubereinstimmung mit den Daten auf dem
Typenschild des Motors.

Die elektrischen Daten auf dem Typenschild beziehen
sich auf die Nennleistung des Motors.

Schalldruck: < 70 dB (A).

Max. Anlaufzahl pro Stunde: 15 Starts.
Héchstzulassiger Pumpenenddruck: 80 m (8 bar).

3.2. Aufstellungsort der Pumpe

Einsatz nur in gut bell eten und
Witterungseinflisse geschutzten
Raumtemperatur bis 40 °C

4. SICHERHEITSMASSNAHMEN

4.1. Allgemeine Verhaltensregeln
Vor Gerategebrauch ist es wesentlich, alle
Sicherheitshinweise sorgféltig durchzulesen.

gegen
Raumen.

Lesen und beachten Sie alle technische Anweisungen,
Betriebsanleitungen und Hinweise Uber samtliche
Arbeitsphasen, vom Transport bis zur endgultigen
Entsorgung, welche in diesem Handbuch geschrieben sind.
Die spezialisierten Techniker sind dazu verpflichtet,
samtliche Regelungen, Normen und Gesetze zu
beachten, welche in dem Aufstellungsland gelten, wo
die Pumpe verkauft worden ist. Das Geréat entspricht
den geltenden Sicherheitsnormen.

Eine unsachgeméBe Verwendung kann jederzeit zu
Schéaden an Menschen, Tiere oder Sachen fiihren.
Der Hersteller schlieBt jegliche Haftung aus, falls
solche Schaden aus Betriebsbedingungen resultieren,
welche von den in diesem Handbuch bzw. am
Kennschild angegebenen Bedingungen abweichen.

o | Beachten Sie die angegebenen Wartungsfristen
] und ersetzen Sie sofort alle beschadigte
oder verschlissene Teile. Dadurch wird
Gerat immer unter den besten Bedingungen

funktionieren.
Bestellen Sie ausschlieBlich originale Ersatzteile,
welche von CALPEDA S.p.A. oder von den
autorisierten Handlern geliefert werden.

f Entfernen oder &ndern Sie die Kennschilder

nicht, welche am Gerdt vom Hersteller
ang ebracht werden.
Das Gerat darf nicht betrieben werden, falls Méngel
oder Beschédigungen festzulegen sind.
Alle Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten,
Abei denen das Gerat vollig oder teilweise
abzumontieren ist, sind nur dann auszufihren,
wenn das Gerat vom Netz getrennt worden ist.

4.2. Sicherheitsvorrichtungen
Das Gerat besteht aus einem AuBengehause, welches
jeglichen Kontakt mit den internen Getrieben verhindert.

4.3. Restrisiken

In  Anbetracht seiner Auslegung und seines
Verwendungszwecks (und unter Beachtung von der
sachgeméaBen Verwendung und den Sicherheitsnormen)
weist das Gerét keine Restrisiken auf.

4.4. Sicherheits- und Informationskennzeichnung
Fir diese Art Gerate ist keine Kennzeichnung am
Gerét vorgesehen.

MXA MXP MGP Rev4 - Betriebsanleitung
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4.5. Personliche Schutzausriistungen (PSA)
Bei der Installation, dem Anlauf und der Wartung ist es
fir das Bedienerpersonal empfehlenswert, geeignete
Schutzausristungen aufgrund der durchzufiihrenden
Arbeit zu tragen.

Bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten,

Schutzhandschuhe unbedingt zu tragen.

sind

Piktogramm Obligatorische PSA

HANDSCHUTZ
(Schutzhandschuhe zum Schutz vor chemischen,
thermischen und mechanischen Risiken)
5. TRANSPORT UND HANDHABUNG
Das Produkt ist verpackt, damit der Inhalt nicht
beschadigt wird.
Beim Transport ist die Stapelung von schweren
Verpackungen zu vermeiden. Vergewissern Sie sich,
dass sich die Verpackung beim Transport nicht frei
bewegen kann.
Keine besonderen Mittel sind notwendig, um das
verpackte Gerat zu transportieren.
Die Mittel zum Transport des verpackten Gerates
mussen fur die Abmessungen und das Gewicht des
%ekauften Produktes geeignet sein (siehe Katalog
esamtabmessungen).

5.1. Handhabung

Heben Sie die Verpackung sorgféltig, damit dem darin
gelegenen Gerét keine Schlage zugefugt werden.
Leﬁ;en Sie auf die Verpackung kein weiteres Material,
welches der Pumpe beschadigen kénnte.
Uberschreitet das Gewicht 25 Kg, muss die Verpackung
gleichzeitig von zwei Menschen gehoben werden.

6. AUFSTELLUNG

6.1. Gesamtabmessungen
Die Gesamtabmessungen des Gerétes (siehe Katalog)
angegeben.

6.2. Umgebungsbedingungen und Raumbedarf
am Aufstellungsort

Der Aufstellungsort ist entsprechend und mit Bezug
auf dessen Besonderheiten vorzubereiten, damit die
Installation reibungslos erfolgen kann (elektrische
Anschllsse, usw.).

Die Umgebung, in der das Gerat aufgestellt wird, muss
den im Abschnitt 3.2 beschriebenen Anforderungen
entsprechen.

Es ist strengstens verboten, die Maschine in
explosionsgefahrdeten Bereichen aufzustellen und in
Betrieb zu nehmen.

6.3. Auspacken
o | Uberprifen Sie, ob das Gerat beim Transport
I beschéadigt worden ist.

Das Verpackungsmaterial ist nach Auspacken der
Maschine laut der Gesetze und Vorschriften zu
entsorgen bzw. wieder zu verwerten, welche in dem
Aufstellungsland der Maschine gelten.

6.4. Einbau

Siehe Einbaubeispiele, Abschnitt 13 Abb. 1 und 2.

Die Pumpen sind mit waagerechter Wellenlage und
Befestigung unten aufzustellen.

Die Pumpe soll so nah wie mdglich an der Saugquelle
aufgestellt werden.

Freiraum flr die Motorliftung, fir die Kontrolle der
Wellendrehung, fur das Auffillen bzw. Entleeren
der Pumpe und die Sammelmdglichkeit der zu
beseitigenden Flussigkeit vorsehen.

6.4.1. Rohrleitungen

Bevor die Rohrleitungen an die Pumpe angeschlossen
werden, muB man sich vergewissern, daB sie sauber sind.

ACHTUNG! Die Rohrleitungen sind mit
Rohrschellen abzufangen und spannungsfrei an
die Pumpe anzuschlieBen (Kap. 13 Abb. 3).

Die Rohre bzw. die AnschluBstutzen sind nur sofest
anzuschrauben wie es fur die Dichtigkeit reicht (Kap.
13 Abb. 6).

UberméBige Drehkraft kann die Gewindestutzen der
Pumpe beschadigen. Beim Festhalten der Pumpen-
Gewindestutzen mit zweitem Schlissel, Verformung
durch UberméBige Kraft vermeiden.
Die Rohrweiten dirfen nicht

Pumpenstutzen sein.

6.4.2. Saugleitung

Bei Saugleitungslangen Uber 10 m soll die Nennweite
der Saugleitung gréBer als die Nennweite des
Pumpensaugstutzen sein. Fir Forderstréme (iber 4 m3/h
ist eine Saugleitung G 1 1/4 (DN 32) zu verwenden. Die
Saugleitung muB unbedingt dicht sein. Sie soll aufsteigend
verlegt werden, um Luftsackbildung zu vermeiden.

Bei Installation der Pumpe U(ber dem Wasserspiegel
(Saugbetrieb, Kap. 13 Abb. 2) ist ein FuBventil mit Saugkorb
zu montieren. Dieses muB immer unter dem niedrigsten
Wasserspiegel bleiben (oder ein Ruckschlagventil auf dem
Saugstutzen zu montieren fiir MXAE(.
Bei Schlaucheinsatz ist ein verstarkter Spiralsaugschlauch
zu verwenden, der sich durch den beim Saugen
entstehenden Unterdruck nicht zusammenzieht.

Sofern der Wasserspiegel auf der Saugseite oberhalb
der Pumpe ist (Zulaufbetrieb, Kap. 13 Abb. 1), ist in der
Zulaufleitung ein Schieber zu montieren.

Bei Zulaufbetrieb mit Wasservorratsspeicher ist ein
RuckfluBverhinderer zu montieren.

Bei Einsatz der Pumpen zur Druckerhdhung des
Wassernetzes sind die DIN 1988 und értliche Vorschriften
zu beachten.

In der Zulauf- bzw. Saugleitung ist ein Sieb einzubauen,
damit keine Fremdkérper in die Pumpe gelangen.

6.4.3. Druckleitung

Zum Einstellen des gewiinschten Foérderstroms sind in
der Druckleitung ein Schieber und ein DruckmefBgerat
(Manometer) einzubauen.

Bei Druckhdhen uber 15 m ist zwischen Pumpe und
Schieber ein Ruckschlagventil einzubauen, um die
Pumpe vor méglichen Wasserschlagen zu schitzen.

6.5. Elektrischer AnschluBB

ﬁ @er elektrische AnschluB ist von Fach-personal

A unter Beachtung der 6rtlichen Vorschriften
auszufihren. Sicherheitsvorschriften befolgen.
Schutzleiter an die Erdungsklemme
anschlieBen.
Netzspannung und -frequenz mit den Angaben auf
dem Typenschild vergleichen und Speiseleiter geméan
dem Schaltbild im Klemmenkastendeckel anschlieBen.
ACHTUNG! Keine Scheibe oder andere
Ametallische Gegenstinde in den internen
Leitungsdurchgang zwischen Klemmenkasten
und Stator fallen lassen. Andernfalls Motor
demontieren und Gegenstand beseitigen.
Bei Klemmenkasten mit Einfihrungsstopfbuchse
Kabel Typ HO7 RN-F verwenden mit Kabelquerschnitt
nicht unter (Kap. 13.2 TAB 1).
Bei Klemmenkasten mit Einfihrungsmuffe Anschlu
durch Kabelflihrungsrohr ausfihren.
Die Benutzung in Schwimmbecken, Gartenteichen
und ahnlichen Orten ist nur zulassig, wenn sich keine
Personen im Wasser befinden und wenn die Pumpe
an einem Schaltkreis angeschlossen ist, der durch

kleiner als die
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eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem
Nennfehlerstrom (IAN) < 30 mA geschdtzt ist.
Es ist eine Vorrichtung zur Abschaltung jeder Phase
vom Netz (Schalter) mit einem Offnungsabstand der
Kontakte von mindestens 3 mm zu installieren.
Bei Dreiphasen-Drehstrommotoren ist ein
Motorschutzschalter mit Kurve D gemaB der
Stromaufnahme laut Typenschild vorzusehen.
Die Einphasen-Wechselstrompumpen, werden
bei mit angeschlossenem Anlaufkondensator im
Klemmenkasten und (bei 220-240 V - 50 Hz) mit
eingebautem Thermoschalter geliefert.
ACHTUNG: Bei Betrieb der Pumpen am
AFrequenzumrichter darf die Minimalfrequenz
von 25 Hz nicht unterschritten werden und
die Férderhéhe der Pumpe darf in keinem Fall
geringer als 3 Meter sein.

7. ANLAUF UND BETRIEB

7.1. Kontrollen vor dem Einschalten
Das Gerat darf nicht betrieben werden,
Beschadigungen festzulegen sind.

7.2. Erstanlauf

ACHTUNG! Die Pumpe darf nicht ohne Flussigkeitsfiillung,
betrieben werden. Vor der Inbetriebnahme muB3 die Pumpe
mit dem Férdermedium vollstandig aufgefullt werden.
Bei Installation der Pumpe (ber dem Wasserspiegel
(Saugbetrieb Kap. 13 Abb. 2) oder mit zur Offnung des
Ruckschlagventils ungenligender Zulaufhéhe (weniger
als 1 m) ist die Pumpe durch den EntliftungsanschiuB zu
flllen (Kap. 13 Abb. 4).
Wenn der Wasserspiegel auf der Saugseite oberhalb der
Pumpe ist (Zulaufbetrieb, Kap. 13 Abb. 1) Absperrschieber
in der Zulaufleitung langsam und vollsténdig 6ffnen, um
die Pumpe zu fllen. Dabei Schieber in der Druckleitung
offnen, damit die Luft entweichen kann.
Vor dem Anlauf nachprifen, ob sich die Welle von Hand
drehen |aBt.
Dafir ist die Kerbe fir Schraubenzieher am Wellenende
auf der Liftungsseite zu benutzen.
Bei dem Anlauf, mit Dreiphasen-Drehstrommotoren
die Drehrichtung prifen, die durch  Pfeile auf der
Antriebeslaterne  gekennzeichnet ist: bei falscher
Drehrichtung, Motor abschalten und zwei beliebige
Phasen-Anschliisse im Motorklemmenkasten vertauschen.
Die Pumpe soll mit den auf dem Typenschild angegebenen
Betriebsdaten eingesetzt werden.
Pumpenenddruck und Stromaufnahme mit den Werten
laut TYpenschiId vergleichen; ggf. Absperrschieber in der
Druckleitung oder Druckwéchter einstellen.
Starke Druckschwankungen oder eine Unterbrechung
der Wasserforderung konnen durch Lufteintritt in der
Saugleitung verursacht sein.
In diesen Féllen die Saugleitung auf Dichtheit prifen,
bzw. die Anschliisse, Aufflllungs- und Entleerungs-
VerschluBschrauben fester ziehen.

f Niemals die Pumpe ldnger als fiinf Minuten

falls

egen geschlossenen Absperrschieber laufen
assen.
Langerer Betrieb der Pumpe ohne WasserdurchfluB
|&Bt den Innendruck und die Temperatur in der Pumpe
geféhrlich ansteigen.
Wenn das Wasser wegen lédngeren Betriebs
geschlossenen Absperrschieber (berhitzt ist,
ausschalten, bevor Absperrschieber geéffnet wird.
Um Gefahren fiir Personen und schadliche thermische
Belastungen fiir die Pumpe und die Anlage wegen zu
groBer Temperaturunterschiede zu vermeiden, bis zum
néchsten Einschalten erst Abkiihlung der Pumpe abwarten.

gegen
Pumpe

Wenn das Wasser wegen langeren Betriebs bei nicht
vollstandig entllfteter bzw. nicht vollsténdi% aufgefllter
Pumpe (bei Saugbetrieb) Uberhitzt ist, erst Abkiihlung der
Pumpe abwarten, bevor die Aufflllungs- und Entleerungs-
VerschluBschrauben gedffnet werden.
Vorsicht bei hoh er Temperatur des Fordermediums.
Fordermedium nicht beriihren, wenn seine
A Temperatur hoher als 60 °C ist. Pumpe nicht
beriihren, wenn ihre Oberflichentemperatur
tiber 80 °C liegt.

7.3. Schaltautomat IDROMAT

(lieferbar auf Anfrage)
FUr das automatische Einschalten und Ausschalten
der Pumpe beim Offnen und SchlieBen des
Wasserhahnes.
Schitzt die Pumpe:
« vor Trockenlauf;
* vor Betrieb bei fehlendem Wasserzulauf (wegen
Wassermangels in der Zulaufleitung, wegen nicht
eingetauchter Saugleitung bzw. wegen Uberschreitung
der zuldssigen Saughohe oder wegen undichter
Saugleitung);
+ vor Betrieb bei geschlossenem Druckstutzen.
Siehe Einbaubeispiele (Kap. 13 Abb. 1, Abb. 2).

7.4. Selbstansaugung (nur fir MXA)
(Fahigkeit bei der Inbetriebnahme die Saugleitung zu
entliften, mit der Pumpe uber dem Wasserspiegel).
Die Voraussetzungen fiir die Selbstansaugung sind:
«die Saugleitung mit den Anschliissen muB unbedingt
luftdicht 'und gut in der zu hebenden Fllssigkeit
eingetaucht sein;
+die Druckleitung muB vertikal mit einem freien Rohrteil
Uber den Druckstutzen, vor einem Ruckschlagventil,
gefuhrt werden, wie in Kap. 13 Abb. 1 angegeben.
svor dem Anlauf muB3 die Pumpe mit reinem kaltem
Wasser vollstandig aufgefiillt sein.
Die Pumpe ist nicht selbstansaugend mit Fllissigkeiten,
die Ol, Alkohol oder Schaummittel enthalten.
Das Ruckschlagventil (Kap. 13 Abb. 1) verhindert
die Heberwirkung, so daB die Flissigkeit nach dem
Abschalten im Gehause flr den nachsten Anlauf bleibt.
Ohne FuBventil oder Riickschlagventil in der
Saugleitung muB die Auffilllung vor jedem
Einschalten wiederholt werden.
CHTUNG! Léangerer Betrieb mit nicht

A entliifteter Pumpe, ohne Wasserférderung

aus der voll geodffneten Driickéffnung,

vermeiden.
Falls die Pumpe nicht in 5 Minuten ansaugt: Motor
abschalten, Einfiillstopfen abnehmen und noch
mehr Wasser einfligen.
Das Ansaugverfahren gegebenenfalls wiederholen,
nachdem die Pumpe erst entleert und dann wieder
vollstdndig mit reinem kaltem Wasser aufgefullt
worden ist.

7.5. AUSSCHALTEN

Das Gerat wurden so ausgele?t, dass es
thne Unterbrechungen weiter funktionieren
kann. Die Ausschaltung erfolgt nur, wenn
das Gerat anhand der entsprechenden

Entkopplungsvorrichtungen vom Netz getrennt
wird (siehe Abs. 6.5 Elektrischer Anschluss).

8. WARTUNG

Vor jeglicher Wartungsarbeit ist das Gerét auBer Betrieb
zu setzen und es von jeglicher Energiequelle zu trennen.

Wenden Sie sich beim Bedarf an einen erfahrenen
Elektriker oder Techniker.
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welche bei elektrischer Anlage unter Spannun
erfolgen, koénnen zu schwerwiegenden, aucl
tédlichen Unfallen flr die Menschen flihren.

f Wenn das Stromkabel beschadigt ist, darf es, um

f Wartungs-, Reparatur- oder Reinigungsarbeiten,

jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller,
dem Kundendienst oder &hnlich qualifizierten
Personen ausgetauscht werden.
Bei Instandsetzungsarbeiten oder Wartungsarbeiten, bei
denen Teile der Maschine abmontiert werden mdissen,
muss das Wartungsgersonal entsprechend qualifiziert und
in der Lage sein, Schaltplane und -bilder auszulegen.
Es ist empfehlenswert, jegliche
Wartungsarbeiten aufzuzeichnen.
s | Bei der Wartung ist besondere Aufmerksamkeit zu
] schenken, damit keine auch kleinen Fremdkérper
in die Maschine eindringen, welche zum
Fehlfunktionieren oder zu Sicherheitsmangeln
fuhren kénnten.
f Nehmen Sie keine Arbeit ohne Schutzhandschuhe

durchgefiihrten

vor. Tragen Sie schnittfeste und wasserdichte
Handschuhe beim Abmontieren und Reinigen des
Siebs oder von anderen Komponenten.
o | Der Zugang zur Maschine ist unbefugtem Personal
l wahrend der Ausflihrung von Wartungsarbeiten
strengstens verboten.
lle” Wartungsarbeiten, welche in diesem Handbuch
nicht beschrieben sind, sind ausschlieBlich vom
spezialisierten Personal vorzunehmen, welches direkt
von CALPEDA S.p.A. gesendet wird.
Wenden Sie sich an CALPEDA S.p.A. fir weitere
technische Informationen Uber das Gebrauch oder die
Wartung des Gerétes.

8.1. Ordentliche Wartung

o | [

f Vor jeglicher Wartungsarbeit ist das Gerat vom

Stromnetz zu trennen und sicherzustellen,
dass die Pumpe nicht unerwinscht wieder
unter Spannung g];esetzt werden darf.
BeiWassermitChloriden (Chlor, Meereswasser)
steigt die Korrosiongefahr bei stehendem
Wasser (sowie bei Temperaturerhéhung
oder pH-Wert-Minderung). In diesen Fallen,
wenn eine lange Stillstandzeit der Pumpe
vorgesehen ist, muB3 die Pumpe vollstandig
entleert und vorzugsweise auch getrocknet
werden.
Die Pumpe ist moglichst, wie bei gelegentlicher
A Férderung von verschmutzten Flussigkeiten,
anschlieBend grindlich mit reinem
durchzuspllen.
Wird die Pumpe nicht eingesetzt, so muB sie bei
f\lg)bstg)efahr volistdndig entleert werden (Kap. 13
Vor Wiederinbetriebnahme ist zu kontrollieren, ob die
Pumpe durch Verunreinigungen blockiert worden ist.
Pufrprﬁe wieder mit dem Fordermedium vollstdndig
auffillen.

asser

8.2. Demontage der Anlage
Vor der Demontage die Saug- und Druckschieber
schlieBen.

8.3. Demontage der Pumpe

o]

Vor Demontage Absperrorgane vor und hinter dem Aggregat
schlieBen und Pumpe entleeren (Kap. 13 Abb. 5).
Demontage und Montage unter Zuhilfenahme des
Schnittbildes durchfiihren.

9. ENTSORGUNG

Die Verschrottung des Gerdtes muss durch
Unternehmen erfolgen, welche auf der Verschrottung
von Metallprodukten spezialisiert sind.

Bei der Entsorgung sind samtliche einschlagige
Vorschriften zu beachten, welche im Aufstellungsland
der Maschine gelten, sowie alle internationale
Umweltschutzvorschriften.

10. ERSATZTEILE

10.1. Ersatzteilebestellung

Bei der Bestellung von Ersatzteilen sind Bezeichnung,
Positionsnummer auf der Schnittaussicht und
die Daten auf dem Kennschild (Typ, Datum und
Kennnummer) anzugeben.

Die BestellungP kann telefonisch, per Fax oder per
E-Mail an CALPEDA S.p.A. gesendet werden.

11. TEILE-BENENNUNG

Nr. Teile-Benennung

14.00 Pumpengehéause

14.04 VerschluBschraube (Aufflillung)
14.06 Runddichtring

14.12 VerschluBschraube (Entleerung)
14.16 Runddichtring

14.20 Runddichtring

14.24 Schraube

16.00 Sauggehéuse

16.14 VerschluB

16.15 Schraubenfeder

16.16 Runddichtring

16.17 Ventil

20.00 Druckgehéuse

22.12 Runddichtring

22.16 Runddichtring

25.01 Stufengehduse erste Stufe
25.02 Stufengehduse

25.05 Stufengehause letzte Stufe
25.10 Scheibe fur fehlendes Laufrad
25.11 Abstand erste Stufe

28.00 Laufrad

28.04 Laufradmutter

28.08 Scheibe

34.00 Druckdeckel

36.00 Gleitringdichtung

36.51 Haltering, geteilt

36.52 Schulterring

46.00 Spritzring

64.15 Abstandshilse

70.00 Antriebslaterne

73.00 Walzlager, pumpenseiti
76.00 Motorgehduse mit Wicklung
76.04 Kabelfuhrung

76.16 Stltze

76.20 PaBstift

76.54 Klemmenbrett, komplett
78.00 Welle mit Rotorpaket

81.00 Walzlager, lufterradseitig
82.00 Motorlager%ehéuse, lifterradseitig
82.04 Federscheibe

88.00 Lufterrad

90.00 Haube

90.04 Schraube

92.00 Verbindungsschraube
94.00 Kondensator

98.00 Klemmenkastendeckel
98.08 Flachdichtung

Anderungen vorbehalten.
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12. FEHLERBEHEBUNG
WARNUNG: Vor jeglichen Arbeiten an der Pumpe oder dem Motor, unbeding Stromversorgung

OFF abschalten!
Die Pumpe darf nicht, (auch nicht kurzzeitig) ohne Férdermedium betrieben werden.
Die Bedienungsanleitung ist genau zu beachten. Falls erforderlich einen autorisierten Serviepartner
hinzuziehen.

FEHLER MOGLICHE URSACHEN MOGLICHE FEHLERBESEITUNG

1)
Der Motor
startet nicht

1a) Falsche Spannungsversorgung.

1b) Falscher elektrischer Anschluss.

1c¢) Motorschutzeinrichtung (Schutzschalter)
hat ausgelds.

1d) Sicherungen defekt oder ausgeldst.

1e) Welle blockiert.

1f) Falls alle zuvor genannten
Méglichkeiten Gberprift wurden, liegt
evtl. ein defekt des Motors vor.

1a) Prifen Sie die vorhandene Spannung und Frequenz auf
Ubereinstimmung mit den Daten auf dem Typenschild des Motors.

1b) Anschluss der Stromversorgung Uberpriifen und ggf. korrigieren.
Prifen, ob der Schutzschalter richtig eingestellt ist (Daten auf
Typenschild beachten). Die Verbindungen des Motorkabels zum
Schaltschrank auf korrekten Anschluss Uberprifen.

1c) Spannungsversorgung Uberprifen. Prifen, ob die Motorwelle sich leicht
drehen lasst. Den Motorschutzschalter auf korrekte Einstellung tberpriifen
(Bitte beachten Sie hierzu die Daten auf dem Typenschild des Motors).

1d) Sicherungen austauschen, Spannungsversorgung sowie Punkte a)
+ c) prifen.

1e) Ursache fiir das Blockieren beseitigen wie unter Pos. 2) "Pumpe
blockiert" beschrieben.

1f) Austausch oder Reparatur des Motors durch einen authorisierten
Servicepartner.

2) 2a) Nach langerem Stillstand blockieren | 2a) GroBere Maschinen kdnnen direkt an der Welle oder der Kupplung freigedreht
Pumpe Ablagerungen das Laufrad der werden. (Unbedingt zuerst Spannungsversorgung zur Abschalten).
blockiert Pumpe. Gegebenentfalls einen authorisierten Servicepartner hinzuziehen.
2b) Feststoffe in der Pumpenkammer | 2b) Falls méglich, Pumpengehause demontieren und Festkérper entfernen.
blockieren die Laufereinheit. Gegebenenfalls einen authorisierten Servicepartner hinzuziehen.
2c) Lager fest. 2c) Defekte Lager ersetzen. Gegebenenfalls einen authorisierten
Servicepartner hinzuziehen.
3) 3a) Lufteintritt an der Saugleitung oder den | 3a) Undichte Stelle suchen und vollstandig abdichten, oder Saugleitung
Die Pumpe Beffilll-, Entleerungsschrauben oder ersetzen.
lauft, jedoch Dichtungen der saugseitigen Verrohrung. | 3b) FuBventil reinigen oder ersetzen. Saugleitung an die Forderleistung der
wird kein 3b) FuBventil blockiert oder Saugleitung Pumpe anpassen.
Wasser nicht vollsténdig eingetaucht. 3c) Filter reinigen oder falls erforderlich ersetzen. Siehe auch Punkt 2a).
gefordert 3c) Saugseitiger Filter verstopft.
4) 4a) Verrohrung und Armaturen mit zu | 4a) Verwenden Sie Verrohrung und Armaturen entsprechend lhrer
Zu geringe kleiner Nennweite verusachen zu Anwendung.
Foérdermenge groBe Verluste. 4b) Pumpe reinigen, Feststoffe entfernen. Gegebenenfalls saugseitigen
4b) Feststoffe oder Ablagerungen im Filter installieren, um das Eindringen weiterer Verschmutzung zu
Laufrad oder Pumpengehause. verhindern.
4c) Laufrad defekt. 4c) Laufrad ersetzen, evtl. einen authorisierten Servicepartner hinzuziehen.
4d) VerscheiB an Laufrad und/oder | 4d) Laufrad und Pumpengehduse ersetzen.
Gehause. 4e) Pumpe kann nicht verwendet werden, authorisierten Servicepartner
4e) Erhohte Viskositat des hinzuziehen.
Fordermediums. 4f) Elektrischen Anschluss Uberpriifen und Verdrahtung korrigieren.
4f) Falsche Drehrichtung. 4g) Druckseitiges Absperrventil teilweise schlieBen oder Saughéhe
4q) Tatsachliche Saughdhe Ubersteigt die verringern. Gegebenenfalls einen authorisierten Servicepartner
maximale Saughéhe der Pumpe. hinzuziehen.
4h) Saugleitung zu lang. 4h) Lange der Saugleitung verringern, Pumpe néaher an den Zulauftank
bringen. Eventuell Saugleitung mit gréBerem Querschnitt verwenden.
5) Unwucht der Laufereinheit. 5a) Priifen, ob sich Feststoffe im Laufrad befinden.

Ungewdéhnliche
Gerausche und
Vibration der

5a)

5b) Motolager defekt.

5¢) Pumpe und Rohrleitung nicht fixiert.
5d) Férdermenge zu groB fir die

5b) Lager ersetzen.
5¢) Pumpe und Rohrleitung fixieren.
5d) Leitungen mit groBerem Durchmesser verwenden oder DurchfluB

Pumpe vorhandene Rohrleitung. verringern.
5e) Kavitation . 5e) Durch druckseitiges eindrosseln, Férdermenge reduzieren und / oder
5f) Fehler der Spannungsversorgung. saugseitige Rohrleitung mit gréBerem Querschnitt verwenden. Siehe auch
5g) Falschausrichten des Pumpen-Motor- Punkt 4g).
Aggregats 5f) Uberpriifen der Spannungsversorgung (Siehe Typenschild des Motors).
5g) Falls notwendig, ist das Aggregat neu auszurichten.
6) 6a) Defekt infolge von Trockenlauf oder | Im Falle von 6a), 6b) und 6c), Wellenabdichtung ersetzen Gegebenenfalls
Undichtigkeit verkleben der Gleitflachen. einen authorisierten Servicepartner hinzuziehen.
an der 6b) Gleitflachen duch abrasive Partikel | 6a) Sicherstellen, dass die Pumpe (bei Normalsaugenden Pumpen auch die

Wellenabdichtung

defekt, Riefenbilden, Einlaufspuren.
6c) Falsche Gleitringdichtung fur die
vorliegende Anwendung gewahlt.
6d) Tropfenbildung and
Wellenabdichtung  beim
der Pumpe. Zu
Leitungsquerschnitt.

der
Befiillen
geringer

Saugleitung) vollstandig gefillt und entliftet ist. Siehe auch Punkt 5 e).

6b) Saugseitigen Filter installieren und ggf. Auswahl einer speziellen
Wellenabdichtung fir das Férdermedium

6¢) Auswahl einer Abdichtung fur die vorhandene Anwendung

6d) Warten bis sich die Dichtung beim Start ausgerichtet hat. Falls das
Problem weiter besteht siehe Punkt 6a), 6b) or 6¢) oder kontaktieren
Sie lhren Service-partner
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1. INFORMATIONS GENERALES

Avant dutiliser le produit, lire attentivement les
avertissements et les instructions donnés dans ce
manuel qui doit étre conservé en bon état en vue
d’ultérieures consultations.

La langue d’origine de rédaction du manuel est I'italien,
qui fera foi en cas de déformations de traduction.

Le manuel fait partie intégrante de I'appareil comme
matériel essentiel de sécurité et doit étre conservé
jusqu’au démantelement final du produit.

En cas de perte, I’Acheteur peut demander une copie
du manuel a Calpeda S.p.A. en spécifiant le type de
produit indiqué sur I'étiquette de la machine (Ref. 2.3
Marquage).

En cas de modifications ou daltérations non
autorisées par le Constructeur de I'appareil ou de ses
composants, la “Déclaration CE” et la garantie ne sont
plus valides.

Cet appareil électroménager peut étre
utilize par des enfants agés de plus
de 8 ans et par des personnes dont
les capacities physiques, sensorielles
ou mentales sont réduites, ou encore
sans l'expérience ou la connaissance
nécessaire, mais sous I'étroite
surveillance d'un adulte responsable ou
apres que ces personnes aient recu des
instructions relatives a une utilisation en
toute sécurité de I'appareil et compris
les dangers qui lui sont inhérents.

Les enfants ne doivent pas jouer avec
l'appareil.

Le nettoyage et I'entretien de I'appareil
doivent étre effectués par I'utilisateur.
lls ne doivent pas étre effectués par
des enfants sans surveillance.

Ne pas utiliser I'appareil dans des
étangs, des cuves ou des piscines
quand des personnes sont dans 'eau.
Lisez attentivement la section

d'installation qui énonce:

- La pression structurelle de travail
maximale admise dans le corps
de pompe (chapitre 3.1).

- Le type et la section du céble
d'alimentation (chapitre 6.5).

- Le type de protection électrique
a installer (chapitre 6.5).

1.1. Pictogrammes utilisés
Pour une compréhension plus facile, les symboles/
pictogrammes ci-dessous sont utilisés dans le manuel.
Informations et  avertissements  devant
Aétre respectés, sinon ils sont la cause de
dommages a I'appareil et compromettent la
sécurité du personnel.
Informations et avertissements de caractere
Aélectrique qui, s’ils ne sont pas respectés,
peuvent causer des dommages a lI'appareil et
compromettre la sécurité du personnel.
- | Indications de notes et davertissements pour
| gérer correctement I'appareil et ses éléments.

Interventions que I'utilisateur final de I'appareil a le
‘ droit de réaliser. Aprés avoir lu les instructions, est
responsable de 'entretien du produit en conditions
normales d'utilisation. Il est autorisé a effectuer

des opérations de maintenance ordinaire.
Interventions  réalisables  seulement  par
@I un électricien qualifié habilité a toutes les
interventions de maintenance et de réparation de
nature électrique. Il est en mesure d’intervenir en
présence de tension électrique.

Interventions  réalisables seulement par un

'ﬁl‘ technicien qualifié, capable d'installer et d'utiliser
correctement  I'appareil lors de conditions
normales, habilité a toutes les interventions de
maintenance, de régulation et de réparation
de nature mécanique. Il doit étre en mesure
d’effectuer de simples interventions électriques
et mécaniques en relation avec la maintenance
extraordinaire de I'appareil.

Obligation du port des dispositifs de protection
@ individuelle - protection des mains.

Interventions réalisables seulement avec
I'appareil éteint et débranché des sources
d’énergie.

Interventions  réalisables seulement
I'appareil allumé.

avec

1.2. Raison sociale et adresse du Constructeur
Raison sociale: Calpeda S.p.A.

Adresse: Via Rog\?ia di Mezzo, 39

36050 Montorso Vicentino - Vicenza / Italie
www.calpeda.it

1.3. Opérateurs autorisés

Le produit s’adresse a des opérateurs experts qui

se partagent entre utilisateurs finals et techniciens

spécialisés (voir symboles ci-dessus).

S |/l est interdit & [l'utilisateur final d’effectuer

l les interventions réservées aux techniciens
spécialisés. Le Constructeur n’est aucunement

responsable des dommages dérivant du non-

respect de cette interdiction.
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1.4. Garantie

Pour la garantie des produits se référer aux Conditions

Générales de Vente.

o | La garantie inclut le remplacement ou la

l réparation GRATUITE des pieces défectueuses
(reconnues par le Constructeur).

La gl;arantie de I'appareil s’annule:

- S'il est utilisé de maniéere non-conforme aux instructions et
aux normes décrites dans ce manuel.

- En cas de modifications ou de variations apportées de
maniéere arbitraire sans autorisation du Constructeur
(voir par. 1.5).

-En cas d’interventions d’assistance technique
réalisées par du personnel non-autorisé par le
Constructeur.

- Si la maintenance prévue dans ce manuel n’est pas
effectuée.

1.5. Service de support technique

Tout renseignement sur la documentation, sur les
services d’assistance et sur les composants de
I‘app1ar2e)il, peut étre demandé a: Calpeda S.p.A. (voir
par. 1.2).

2. DESCRIPTION TECHNIQUE
Pompes multicellulaires  horizontales
(autoamorgantes série MXA).

MXP: Version avec corps de pompe en acier inoxidable
AISI 304 et roue en PPO-GF20.

MGP: Version avec corps de pompe en fonte et roue
en PPO-GF20.

MXP: Version avec corps de pompe en acier inoxidable
AISI 304 et roue en PPO-GF20.

2.1. Utilisation prévue

Pour liquides propres, non explosifs ou inflammables,
non dangereux pour la santé ou I'environnement,
non agressifs pour les matériaux de la pompe, sans
particule abrasive, solide ou fibreuse.

gsérlwgiarature du liquide de 0 °C a + 50 °C (de 0 °C a +

monobloc

2.2. Emploi non-correct raisonnablement prévisible
L’appareil a été concu et construit exclusivement pour
I'emploi Iprévu décrit au par. 2.1.
Il est interdit d’employer I'appareil pour des
A utilisations impropres et selon des modalités
non prévues dans ce manuel.
L'utilisation impropre du produit détériore les
caractéristiques de sécurité et d’efficacité de I'appareil;
Calpeda ne peut étre retenue responsable des pannes
ou des accidents dus a I'inobservation des interdictions
présentées ci-dessus.
Ne pas utiliser I'appareil dans des étangs, des
A cuves ou des piscines quand des personnes
sont dans I'eau.

2.3. Marquage
Ci-dessous, voici une copie d’'une plaquette d'identification
située sur le corps extérieur de la pompe.

1 Type de pompe

2 Débit

3 Hmt

4 Hauteur de refoul.
5 Tension d'alim.n
6 Courant nom.

7 Notes

8 Fréquence

9 Facteur de fonc.
10 Classe isolation
11 Poids

12 Fac. puissance
13 Vitesse de rotation
14 Protection

15 N° de série

16 Certifications

Exemple de plaque pompe

= calpeda CHI C € B

MONTORSO " VICENZA
XXXXXXX

Q min/max X/X m3/h
H max/min X/Xm
XKW (XHp) S.F
2204/380Y V3~50Hz
X/XA

XXXXXXXX

XXXXXxX b

S1 Lol X Xkg

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

3.1. Données techniques
Dimensions d’encombrement et poids (voir catalogue
technique).
Vitesse nominale 2900/3450 rpm
Protection IP 54.
Tension d'alimentation/ Fréquence:
- jusqu'a 240V 1~ 50/60 Hz
- jusqu'a 480V 3~ 50/60 Hz
Vérifier que la fréquence et la tension correspondent
aux caractéristiques électriques indiquées sur la
Elaque du moteur.

es données électriques indiquées sur I'étiquette se
réferent a la puissance nominale du moteur.
Pression acoustique: <70 dB (A).
Démarrages/heure max.: 15 & intervalles réguliers.
Pression finale maximum admise dans le corps de la
pompe: 80 m (8 bar).

3.2. Milieu de positionnement de la pompe
Installation dans des lieux aérés et protegés contre les
Téq)n&penes avec témperature ambiante maximale de

4. SECURITE

4.1. Normes 3énériques de comportement
Avant d'utiliser le produit, il est nécessaire de

A bien connaitre toutes les indications concernant
la sécurité.

Les instructions techniques de fonctionnement doivent

étre lues et observées correctement, ainsi que les

indications données dans le manuel selon les différents

Eassages: du transport au démantelement final.

es techniciens spécialisés doivent respecter les

reglements, reglementations, normes et lois du pays ou

la pompe est vendue.

L'appareil est conforme aux normes de sécurité en

vigueur.

L'utilisation incorrecte de I'appareil peut causer des

dommages a personnes, choses ou animaux.

Le Constructeur décline toute responsabilité en cas

de dommages dérivant des conditions d’utilisation

incorrecte ou dans des conditions différentes de celles

indiquées sur la plaquette et dans le présent manuel.

e |Le respect des échéances d'interventions de
] |maintenance et le remplacement opportun des

piéces endommagées ou usagées permet al'appareil
de fonctionner dans les meilleures conditions. Il est
recommandé d'utiliser exclusivement les piéces de
rechange d'origine CALPEDA S.p.A. ou fournies par
un distributeur autorisé.

Interdiction d’enlever ou de modifier les
Aplaquettes placées sur [lappareil par le
Constructeur. L’apﬁareil ne doit absolument pas
étre mis en marche en cas de défauts ou de
arties endommageées.

es opérations de maintenance ordinaire et
Aextraordinaire, qui prévoient le démontage
méme partiel de l'appareil, doivent étre
effectuées uniquement aprés avoir débranché
I'appareil de 'alimentation électrique.

4.2, Dispositifs de sécurité

L’appareil est formé d’une coque extérieure qui
empéche de rentrer en contact avec les organes
internes.

4.3. Risques résiduels

L'appareil, par sa conception et sa destination d’'emploi
(en respectant l'utilisation prévue et les normes de
sécurité), ne présente aucun risque résiduel.

4.4, Signalisation de sécurité et d’information
Aucun signal sur le produit n’est prévu pour ce type
de produit.
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4.5. Dispositifs de protection individuelle (DPI)
Dans les phases d'installation, d’allumage et de
maintenance, nous conseillons aux opérateurs
autorisés d’évaluer quels sont les dispositifs appropriés
au travail a réaliser.

Lors des opérations de maintenance ordinaire et
extraordinaire, I'utilisation des gants pour la protection
des mains est prévue.

Signaux DPI obligatoires
PROTECTION DES MAINS
%ants pour la protection contre risques
imiques, thermiques et mécaniques)

5. TRANSPORT ET MANUTENTION

Le produit est emballé pour en préserver le contenu.
Pendant le transport, éviter d’y superposer des poids
excessifs. S’assurer que la boite ne puisse bouger
pendant le transport.

Les moyens pour transporter I'appareil emballé
doivent étre adéquats aux dimensions et aux poids du
produit choisi (voir catalogue technique dimensions
d’encombrement).

5.1. Manutention

Déplacer 'emballage avec soin afin d’éviter tout choc.
Il faut éviter de poser sur les produits emballés d’autres
matériels qui pourraient détériorer la pompe.

Si le produit emballé pése plus de 25 Kg, il doit étre
soulevé par deux personnes ensemble.

6. INSTALLATION

6.1. Dimensions d’encombrement

Pour les dimensions d’encombrement de I'appareil,
voir annexe “Dimensions d’encombrement” (voir
catalogue technique).

6.2. Critéres et dimensions du lieu d’installation
Le Client doit prédisposer le lieu d'installation de
maniére appropriée afin d'installer correctement
l'appareil selon les exigences de construction
(branchement électrique, etc.).

L'endroit ou installer I'appareil doit avoir les qualités
requises au paragraphe 3.2.

Interdiction absolue d'installer et de mettre en service
la machine dans des lieux avec une atmosphére
potentiellement explosive.

6.3. Désemballage
o | Vérifier que I'appareil n’a pas été endommagé
] pendant le transport.

Une fois la machine désemballée, 'emballage doit
étre eliminé et/ou réutilisé selon les normes en vigueur
dans le pays d'’installation de la machine.

6.4. Installation

Voir exemples d'installation, Chap. 13. fig. 1 et 2.

Les pompes doivent étre installées avec I'axe du rotor
horizontal et les pieds d’appui en bas.

La pompe doit étre installée la plus prés possible de la
source d’aspiration.

Prévoir autour de la pompe I'espace pour la ventilation
du moteur, pour les inspections sur la rotation de I'arbre,
pour le remplissage et la vidange du corps de pompe,
avec la possibilité de récupérer le liquide de vidange.

6.4.1. Tuyaux

Avant de brancher les tuyaux s’assurer qu’ils soient
propres a l'intérieur.

ATTENTION: Fixer les tuyaux sur leurs appuis et
les joindre de facon qu’ils ne transmettent pas des
]f_or%es, tensions et vibrations a la pompe Chap. 13.
ig.

Visser les tuyaux ou les raccords seulement de
maniére suffisante pour assdrer I'étanchéité. Un
serrage excessif peut endommager la pompe.

Au montage du tuyau ou raccord tenir bloqué I'orifice
sur le corps de pompe par une contre-clé sans le
déformer avec un serrage excessif.

Le diamétre des tuyaux ne doit étre inférieur au
diameétre des orifices de la pompe.

6.4.2. Tuyau d’aspiration

Lorsque la longueur du tuyau d’aspiration dépasse 10 m
utiliser un tuyau d’aspiration ayant un diametre intérieur
plus grand que le diamétre de l'orifice de la pompe.
Pour débits supérieurs a 4 m3/h, utiliser un tuyau
d’aspiration G 1 1/4 (DN 32).

Le tuyau d’aspiration doit étre parfaitement étanche
et doit avoir une forme ascendante pour éviter des
poches d’air.

Avec la pompe au dessus du niveau de l'eau
(fonctionnement en aspiration, Chap. 13. fig. 2) insérer
un clapet de pied avec crépine, qui doit toujours rester
immergé (ou un clapet de non-retour sur lorifice
d’aspiration pour MXA).

Dans les emplois avec tuyaux flexibles monter
en aspiration un tuyau flexible avec spirale de
renforcement afin d’éviter le rétrécissement par effet
du vide d’aspiration.

Avec le niveau de I'eau c6té aspiration ou dessus de
la pompe (fonctionnement en charge, Chap. 13. fig. 1)
insérer une vanne.

Pour I'aspiration avec reservoir de premier stockage,
monter un clapet de non-retour.

Pour augmenter la pression du réseau de distribution,
s’en tenir aux prescriptions locales.

Monter un filtre en aspiration pour empécher I'entrée
des corps étrangers dans la pompe.

6.4.3. Tuyau de refoulement

Insérer une vanne dans le tuyau de refoulement pour
régler le débit et la hauteur d’élévation.

Monter un indicateur de pression (manometre).
Lorsque la hauteur géodésique de refoulement est
supérieure & 15 m, insérer entre pompe et vanne un clapet
de retenue pour protéger la pompe des “coups de bélier”.

6.5. Raccordement électrique

e raccordement électrique doit étre effec-
Atué par un professionnel, et conformément
aux normes et autres réglements locales
applicables.
Suivre les normes de sécurité.
Exécuter la mise a la terre. Raccorder le conducteur de
protection a la borne
Comparer la fréquence et la tension du réseau avec
les données de la plaque signalétique et réaliser le
branchement conformément au schéma a l'intérieur
du couvercle de la boite a bornes.
NTION: lors du branchement
Aélectrique, prenez garde de ne pas faire
tomber rondelle, écrou etc. entre la boite a
borne et le stator. Le démontage du moteur
est impératif pour récupérer la piece tombée.
Si la bolte a bornes a la bague de serrage utiliser
un cable d’alimentation flexible type HO7 RN-F, avec
section de cable d'au moins (Chap. 13.2 TAB 1
Si la bolte a bornes a le passe-céble faire le
raccordement du céble par une gaine.
Pour 'usage dans une piscine (seulement quand il n’y
a personne a l'interieur), bassins de jardin ou endroits
analogues, installer un disjoncteur différentiel
de courant de déclenchement nominal (IAN) ne
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dépassant pas 30 mA.

Installer un dispositif pour débrancher chaque

phase du réseau (interrupteur pour déconnecter

la pompe de [lalimentation) avec une distance

d’ouverture des contacts d’au moins 3 mm.

Pour I'alimentation triphasée installer une protection

moteur appropriée avec courbe D selon le courant

indiqué sur la plaque signalétique.

Les pompes monophasées, sont fournies avec

condensateur connecté aux bornes et (pour 220-240

V - 50 Hz) avec protection thermique incorporée.
ATTENTION: Quand la pompe est alimentée

Apar un variateur de frequence, la frequence
mini ne doit pas etre inferieure a 25 Hz et en
tout cas I'hauteur de la pompe ne doit pas etre
inferieure a 3 metres.

7. DEMARRAGE ET EMPLOI

7.1. Controles avant allumage
L'appareil ne doit pas étre mis en marche en cas de
piéces endommagées.

7.2. Premier démarrage

ATTENTION: éviter a tout prix le fonctionnement
a sec. Démarrer la pompe seulement apres I'avoir
remplie completement de liquide.

Avec la pompe au dessus du niveau de I'eau
(fonctionnement en aspiration Chap. 13 fig. 2) ou avec
un niveau d’eau en charge non suffisant (inferieur a 1
m) pour ouvrir le clapet antiretour, remplir la pompe a
travers le trou approprié (Chap. 13 fig. 4).

Avec le niveau d’eau co6té aspiration au dessus de
la pompe (fonctionnement en charge Chap. 13 fig. 1)
remplir la pompe en ouvrant lentement et complétement
la vanne dans le tuyau aspiration, en tenant ouvert la
vanne de refoulement pour faire sortir I'air.

Avant le démarrage, contrdler que I'arbre tourne a la
main. A cet effet utiliser la rainure pour tournevis sur
I’extrémité de I'arbre c6té ventilation.

Lors du démarrage, avec alimentation triphasée
vérifier que le sens de rotation correspond a celui qui est
indiqué par les fléches sur la lanterne de raccordement:
dans le cas contraire, débrancher I'alimentation éléctrique
et inverser les connexions des deux phases.

Contréler que la pompe travaille dans son champ de
performance et que le courant absorbé indiqué sur la
plaque signalétique ne soit pas dépassé.

Dans le cas contraire régler la vanne dans le tuyau de
refoulement ou l'intervention d’éventuels manostats.
Si I'on constate une perte d’amorcage (interruption du
flux au refoulement) ou si I'on note une oscillation de la
pression indiquée par le manometre, vérifier que tous les
joints du tuyau d’aspiration sont parfaitement étanches et
fermer les deux bouchons sur le corps de pompe.

Ne pas faire fonctionner la pompe plus de
A cing minutes avec la vanne fermee.

Un fonctionnement prolongé sans changer I'eau dans
la pompe entraine des augmentations de température
et de pression dangereuses.

Lorsque I'eau est surchauffée pour le fonctionnement
prolongé avec orifice ferme, arréter la pompe
avant d’ouvrir la vanne. Pour éviter tout danger aux
utilisateurs ainsi que des sollicitations thermiques sur
la pompe et l'installation en raison des différentiels de
température élevés, attendre le refroidissement de
I’eau dans la pompe avant la remise en route.

Si l'eau est surchauffée pour le fonctionnement
prolongé avec la pompe non amorcée ou

insuffisamment remplie (fonctionnement en aspiration)
attendre qu’elle refroidisse avant d’ouvrir les bouchon
de vidange et de remplissage.
Attention quand le fluide pompé est a haute
A tem-pérature. Ne pas toucher le fluide
quand sa température est supérieure a
60 °C. Ne pas toucher la pompe quand la
température superficielle de celle ci est
supérieure a 80 °C.

7.3. Regulateur automatique IDROMAT

(peut étre livré sur demande)
Commande automatiquement 'le démarrage de
le pompe a l'ouverture des robinets et l'arrét a la
fermeture.
Protége la pompe:
+ contre la marche a sec;
- contre le fonctionnement avec manque d'eau en
aspiration (pour manque d’eau dans la conduite
d’amenée avec hauteur de charge, pour le tuyau
d’aspiration non immergé ou hauteur d’aspiration
excessive, pour entrée d’air en aspiration);
« contre la marche a vanne fermée.
Voir exemples d'installation Chap. 13 fig. 1, fig. 2.

7.4. Autoamorcage (seulement MXA)

(Capacité d’aspiration de I'air dans le tuyau d’aspiration

pendant le démarrage avec la pompe située au

dessus du niveau de I’eau).

Conditions pour 'autoamorcage:

»tuyau d’aspiration avec les raccords parfaitement
étanche et bien immergé dans le liquide a pomper;

+ tuyau de refoulement avec une partie verticale libre
sur l'orifice de la pompe, avant d’'une vanne de non-
retour, comme indiquée dans Chap. 13 fig. 1.

- corps de pompe complétement rempli d’eau
propre et froide avant le démarrage.

La pompe n'est pas autoamorgcante avec liquides

contenant huiles, alcool ou substances moussantes.

Le clapet de non-retour (Chap. 13 fig. 1) sert a

empécher, a l'arrét, I'effet siphon de maniere a ce

que le liquide reste dans le corps de pompe pour le
démarrage suivant.

Sans clapet de pied ou clapet de retenue sur le

tuyau d’aspiration il faut répéter I'opération de

remplissa%e avant chaque démarrage.
ATTENTION: éviter le fonctionnement

A prolongé avec la pompe désamorcée, sans
sortie d'eau de I'orifice de refoulement
complétement ouvert.

Si la pompe ne s’amorce pas en 5 minutes: fermer

le moteur, enlever le bouchon de remplissage et

rajouter de I’eau.

Repéter éventuellement I'operation d’amorcage aprés

avoir d’abord vidée et puis complétement rempli d’eau

propre et froide le corps de pompe.

7.5. ARRET

@s d’anomalies de fonctionnement, il faut

éteindre I'appareil (voir recherche pannes).

Le produit a été congu pour un fonctionnement
continu; l'arrét de I'appareil s’effectue seulement en
débranchant I'alimentation au moyen des systémes de
déclenchement (voir § 6.5 “Branchement électrique”).

8. MAINTENANCE

Avant d'intervenir sur l'appareil, il est obligatoire de le
mettre hors service en le débranchant de toute source
d'énergie.

Si nécessaire, s'adresser a un électricien ou technicien
expert.
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ou réparation effectuée avec linstallation
électrique sous tension, peut causer aux
personnes de graves accidents méme mortels.
f Si le cable d'alimentation est endommagé, il

f Chaque opération de maintenance, nettoyage

doit étre remplacé par le fabricant, son service
aprés vente ou des personnes de qualification
similaire afin d'éviter un danger.
La personne devant intervenir en cas de maintenance
extraordinaire ou de maintenance exigeant le démontage
de parties de I'appareil, doit étre un technicien qualifié en
mesure de lire et comprendre schémas et dessins.
Il est recommandé d'inscrire toutes les interventions
effectuées sur un registre.
% | Pendant la maintenance, faire particulierement
| |attention afin d'éviter que des corps étrangers,
méme de petites dimensions, ne s'introduisent
ou ne s'immiscent dans le circuit; en effet, ils
pourraient causer un mauvais fonctionnement
et compromettre la sécurité de I'appareil.
f Eviter de réaliser les interventions a mains

nues. Utiliser des gants anti-coupure et
résistants a I'eau pour démonter et nettoyer le
filtre ou d'autres éléments si nécessaires.
s | Aucun personnel non-autorisé n'est admis lors
I des operations de maintenance.

Les opérations de maintenance non-décrites dans ce
manuel doivent étre exécutées uniquement par du
gersonnel spécialisé envoyé par CALPEDA S.p.A..

our toute autre renseignement technique concernant
I'utilisation ou la maintenance de Il'appareil, contacter
CALPEDAS.p.A..

8.1. Maintenance ordinaire

o | [

Avant toute intervention de maintenance,
Acouper l'alimentation électrique et s'assurer
que la pompe ne risque pas d'étre mise sous
tension par inadvertance.
Dans le cas d’'une eau chargée en chlorures
A(chlore, eau de mer) le risque de corrosion
augmente dans les conditions d’eau stagnante
(et avec l'augmentation de la temperature
et la diminution du pH). Dans ces cas, si la
pompe ne fonctionne pas pendant une période
prolongée, elle doit étre vidée completement et
de préférence séchée.
Si possible, comme dans le cas d’utilisations
A temporaires avec des liquides sales, faire
fonctionner brievement la pompe avec de I'eau
propre pour éliminer les depots.
Lorsque la pompe n’est pas utilisée, elle doit étre
vidée complétement s’il existe un danger de gel
gChap. 13 fig. 5).
vant de remettre en marche la pompe contréler que
I’arbre ne soit pas bloqué par des incrustations ou par
d’autres causes et remplir complétement de liquide le
corps de la pompe.

8.2. Démontage de I'installation
Avant de démonter l'installation, fermer les vannes
d’aspiration et de refoulement.

8.3. Démontage de pompe

EafA

Avant le désassemblage, fermer les vannes
d’aspiration et de refoulement et vider le corps de
ompe (Chap. 13. fig. 5).

our le démontage et le remontage observer la
construction sur le dessin en coupe.

9. DEMANTELEMENT

La démolition de I'appareil doit étre confiée a une
entreprise spécialisée dans la mise a la ferraille des
produits métalliques en mesure de définir comment
procéder.

Pour éliminer le produit, il est obligatoire de suivre les
réglementations en vigueur dans le Pays ou celui-
ci est démantelé, ainsi que les lois internationales
prévues pour la protection de I'environnement.

10. PIECES DE RECHANGE

10.1. Demande de piéces détachées

En cas de demande de piéces de rechange, préciser
la dénomination, le numéro de position sur le dessin en
section et les données de la plaquette d’identification
(type, date et numéro de série).

La commande peut étre envoyée a CALPEDA S.p.A.
par téléphone, fax, e-mail.

11. DESCRIPTION DES PIECES
Nr. Description

14.00 Corps de pompe

Bouchon (remplissage)

Joint torique

Bouchon (vidange)

Joint torique

Joint torique

14.24 Vis

Corps d'aspiration

Obturateur

Ressort

Joint torique

Valve

Corps de refoulement

Joint torique

Joint torique

Corps premier étage

Corps d’étage

Corps dernier étage

Rondelle pour roue manquante
Entretoise premier étage

28.00 Roue

Ecrou de blocage de roue
Rondelle

Couvercle de corps

Garniture mécanique

Bague d’arrét, en deux pieces
Bague d’appui

Déflecteur

Entretoise

Lanterne de raccordement
Roulement a billes, c6té pompe
Carcasse moteur avec bobinage
Bague de serrage de céble

Appui
Goupille d'accouplement

76.54 Plaque a bornes, compléte
78.00 Arbre-rotor

81.00 Roulement a billes, coté ventilateur
82.00 Fond de moteur, coté ventilateur
82.04 Rondelle de compensation
88.00 Ventilateur

90.00 Capot

90.04 Vis

92.00 Tirant d’assemblage

94.00 Condensateur

98.00 Couvercle de boite a bornes
98.08 Joint plat

Sous réserve de modifications.
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12. DYSFONCTIONNEMENTS
Attention: Couper I'alimentation électrique avant de réaliser toute opération.

Eviter le fonctionnement & sec méme pour une courte durée.

Suivre strictement les instructions d’utilisation et si nécessaire contacter le revendeur. ato.

PROBLEMES | CAUSES PROBABLES SOLUTIONS POSSIBLES
1) 1a) Alimentation électrique inappropriée. 1a) Vérifier que la fréquence du secteur électrique et la tension
Le moteur ne | 1b) Connexions électriques incorrectes. correspondent aux caractéristiques électriques indiquées sur la

démarre pas.

1c) Les fusibles disjonctent.

1d) Fusibles grillés ou défectueux.

1e) Arbre bloqué.

1f) Si les causes ci-dessus ont été
vérifiées, il est probable que le moteur
fonctionne mal.

plaque indicative du moteur.

1b) Connecter correctement le cable d’alimentation électrique a la boite a
bornes. Vérifier que la protection thermique est installée correctement
(regarder les informations sur la plaque indicative du moteur) et
s’assurer que la connexion du tableau de fusibles du moteur est
correcte.

1c) Regarder la puissance demandée par la pompe, s’assurer que I'arbre
rotor tourne librement et régler la protection thermique située sur la
plaque a borne (se référer a la plaque indicative du moteur).

1d) Remplacer les fusibles, vérifier I'alimentation électrique, ainsi que les
points 10.1a et 10.1c.

1e) Supprimer la cause du blocage comme indiqué dans le paragraphe
10.2 « Pompe bloquée » de cette notice.

1f) Si nécessaire contacter le revendeur.

2) 2a) Période prolongée d'inactivité avec la | 2a) Rotation peut étre amorcée directement a partir de l'arbre de la
Pompe formation de rouille a l'intérieur de la pompe ou a partir du joint (ne pas oublier de couper préalablement
bloquée pompe. I'alimentation électrique) ou bien contacter le revendeur.
2b) Présence d’éléments solides dans le | 2b) Si possible, démonter le corps de pompe et extraire tous les
rotor de la pompe. composants étrangers solides, si nécessaire contacter le revendeur.
2c) Roulements bloqués. 2c) Si les roulements sont endommagés, les remplacer et si nécessaire
contacter le revendeur.
3) 3a) Possible infiltration d’air par le biais | 3a) Contrdler quelle partie n’est pas hermétique et établir une correcte
La pompe de la canalisation d'aspiration, étanchéité.
fonctionne mais du bouchon de vidange ou de | 3b) Nettoyer et remplacer le clapet de pied et utiliser un tuyau d’aspiration
I’eau ne sort remplissage de la pompe ou bien des correspondant a cette application.
pas joints du tuyau d’aspiration. 3c) Nettoyer le filire et si nécessaire le remplacer. Consulter aussi le
3b) Clapet de pied bloqué ou tuyau paragraphe 10.2a.
d’aspiration pas entierement immergé
dans le liquide.
3c) Filtre d’aspiration encrassé.
4) 4a) Tuyaux et accessoires avec un | 4a) Utiliser des tuyaux et accessoires appropriés a I'utilisation spécifique.
Débit diamétre trop petit entrainant des | 4b) Nettoyer le rotor et installer un filtre d’aspiration pour empécher le
insuffisant pertes de charge. passage d’autres corps étrangers.
4b) Présence de dépots et de corps étrangers | 4c) Remplacer le rotor et si nécessaire contacter le revendeur.
dans l'intérieur du passage du rotor. 4d) Remplacer le rotor et le corps de pompe.
4c) Rotor déterioré. 4e) La pompe est inappropriée.
4d) Rotor et corps de pompe usés. 4f) Inverser les branchements électriques au bornier ou tableau de
4e) Viscosité du liquide pompé (si autre commande.
que de 'eau). 4g) Essayer de fermer partiellement la vanne de refoulement et/ou réduire
4f) Sens de rotation incorrect. la différence de hauteur entre la pompe et le liquide aspiré.
4g) NPSH trop important par rapport a la | 4h) Mettre la pompe plus a proximité de la bache d’aspiration afin d’utiliser
capacité d’aspiration de la pompe. un tuyau plus court. Si nécessaire utiliser un tuyau de diamétre
4h) Tuyau d’aspiration trop long. supérieur.
5) 5a) Elément en rotation déséquilibré. 5a) Vérifier qu’aucun corps solide n'obstrue le rotor.
Bruits et 5b) Roulements usés. 5b) Remplacer les roulements.

vibrations de la
pompe

5c) Pompe et tuyaux ne sont
assemblés de fagon étanche.

5d) Débit trop important pour le diamétre
de refoulement de la pompe.

5e) Fonctionnement en cavitation.

5f) Alimentation électrique en sous tension.

5g) Incorrecte  alignement du groupe
pompe-moteur

pas

5c) Vérifier I'étanchéité parfaite de la canalisation.

5d) Utiliser des diamétres supérieurs ou réduire le flux pompé.

5e) Réduire le débit en ajustant la vanne de refoulement et/ou en utilisant
des tuyaux avec un diametre interne supérieur. Consulter aussi le
paragraphe 10.4.g.

5f) Vérifier que la tension de secteur est correcte. Pour les cas 6a, 6b
et 6c, remplacer la garniture mécanique et si nécessaire contacter le
revendeur.

5g) Procéder au réalignement du groupe, si nécessaire.

6)

Fuite de

la garniture
mécanique

6a) La garniture mécanique a fonctionné a
sec ou est bloquée.

6b) Garniture mécanique rayée par la
présence d’éléments abrasifs dans le
liquide pompé.

6¢c) Garniture  mécanique
pour le type d’application.

6d) Suintement initial léger pendant le
remplissage ou au premier démarrage.

inappropriée

6a) S’assurer que le corps de pompe est bien rempli de liquide (ainsi que
le tuyau d’aspiration si la pompe n’est pas autoamorgante) et que tout
I’air a bien été évacué. Consulter aussi le paragraphe 10.5e.

6b) Installer un filtre d’aspiration et utiliser une garniture appropriée au
liquide pompé.

6¢) Choisir une garniture dont les caractéristiques sont appropriées a
I'application spécifique.

6d) Attendre que la garniture s’ajuste a la rotation de I'arbre. Sile probléme
persiste, consulter les paragraphes 10-6a, 10-6b, 10-6¢ ou contacter
le revendeur.
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1. INFORMACION GENERAL

Antes de utilizar el producto lea con atencion las
advertencias y las instrucciones de este manual, que
debera conservarse para futuras referencias.

El idioma original es el italiano que hara fé en caso de
discrepancias en las traducciones.

El manual es parte integrante del dispositivo como
residuo esencial de seguridad y debe conservarse
hasta la eliminacion final del producto.

El comprador puede solicitar una copia del manual
en caso de perdida contactando Calpeda S.p.A. y
especificando el tipo de producto que se muestra en la
etiqueta de la maquina (Ref. 2.3 Marca).

En el caso de modificacion, manipulacién o alteracion
del aparato o de sus partes no autorizadas por el
fabricante, la “declaracion CE” pierde su validez y con
ella también la garantia.

Este aparato puede ser utilizado por
ninos de no menos de 8 afnos de
edad y por personas con capacidades
fisicas, sensoriales 0 mentales
reducidas, o carentes de experiencia
o del conocimiento necesario, pero
sélo bajo la estricta vigilancia de una
persona responsable, siguiendo las
Instrucciones sobre el uso seguro
y después de comprender bien los
peligros inherentes.

Los ninos no deben jugar con el
aparato

La limpieza y el mantenimiento del
aparato. deben ser efectuados por el
usuario. No deben ser efectuados por
nifos sin vigilancia.

No utilizar el dispositivo en estanques,
tanques y piscinas cuando hay gente
en el agua.

Lea cuidadosamente la seccion

de instalacion que establece:

- La pression estructural de trabajo
maxima admitida en el cuerpo
bomba (Capitulo 3.1).

- El tipo y la seccion del cable de
alimentacion (Capitulo 6.5).

- El tipo de proteccion eléctrica
que se instalara el (Capitulo 6.5).

1.1. Simbolos utilizados
Para mejorar la comprension se utilizan los simbolos/
pictogramas a continuacién con sus significados.

Informacion 'y advertencias que deben
A respetarse, si no causan dafios al aparato o

ponen en peligro la seguridad del personal.

Informacion y advertencias de naturaleza
A eléctrica. El incumplimiento con ellas puede

dafar el aparato o comprometer la seguridad
del personal.

s | Indicaciones de notas y advertencias para
l el manejo correcto del aparato y de sus
componentes.

Intervenciones que pueden ser realizadas solo
por el usuario final del dispositivo. Después de

leer las instrucciones, es responsable de su
mantenimiento en condiciones normales de
uso. Esta autorizado a realizar las operaciones
de mantenimiento ordinario.

Intervenciones que deben ser realizadas
Iﬁl‘ por un electricista calificado para todas
las intervenciones de tipo eléctrico de

mantenimiento y de reparacion. Es capaz de
operar en presencia de tension eléctrica.

Intervenciones que deben ser realizadas por un
ﬁl‘ técnico calificado capaz de utilizar correctamente
el dispositivo en condiciones normales, cualificado
para todas las intervenciones de tipo mecénico de
mantenimiento, de ajuste y de reparacion. Debe
ser capaz de realizar intervenciones simples de
tipo eléctrico y mecanico relacionadas con el
mantenimiento extraordinario del aparato.

Indica la obligacion de utilizar los dispositivos
de proteccon individual - proteccién de las
manos.
ﬂ Intervenciones que deben ser realizadas con

el dispositivo apagado y desconectado de las
fuentes de alimentacion.

Intervenciones que deben ser realizadas con el
dispositivo encendido.

1.2. Nombre y dlrecclon del Fabricante
Nombre: Calpeda S.p.A

Direccion: Via Roggia di Mezzo, 39

36050 Montorso Vicentino - Vicenza / ltalia
www.calpeda.it

1.3. Operadores autorizados

El producto esta dirigido a operadores con experiencia,
entre los usuarios finales del producto y los técnicos
especializados (véanse los simbolos mas arriba).

e |Estd prohibido al wusuario final realizar
| operaciones reservadas a los técnicos
especializados. EI fabricante no se hace
responsable de dafios causados por el
incumplimiento de esta prohibicion.
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1.4. Garantia

Para la garantia de los productos, consulte los

términos y condiciones de venta.

e | Lagarantiaincluye la sustitucion o lareparacion

| GRATUITA de las piezas defectuosas

(reconocidas por el fabricante).

La garantia del aparato queda anulada:

- Siel uso del aparato no es conforme a las instrucciones y a
las normas que se describen en este manual.

- En caso de modificaciones o variaciones realizadas
de manera arbitraria sin la autorizacion del Fabricante
(véase par. 1.5).

- Encasos de intervenciones de asistencia técnica realizadas
por personal no autorizado por el Fabricante.

- En caso de falta de mantenimiento, como es descrito
en este manual.

1.5. Servicio de asistencia técnica

Cualquier otra informacion sobre la documentacion,
los servicios de asistencia y sobre las piezas del
aparato), puede ser pedida a: Calpeda S.p.A. (véase
par. 1.2).

2. DESCRIPCION TECNICA
Bombas  multicelulares  horizontales
(autoaspirantes serie MXA)

MXP: Ejecucién con cuerpo bomba de acero inoxidable
AISI 304 y rodete in PPO-GF20.

MGP: Ejecucion con cuerpo bomba in hierro y rodete
in PPO-GF20.

MXA: Ejecucién con cuerpo bomba de acero inoxidable
AlISI 304 y rodete in PPO-GF20.

2.1. Uso previsto

Para liquidos limpios, no explosivos o inflamables,
no peligrosos para la salud, o para el ambiente, ni
agresivos para los materiales de la bomba, y sin
elementos abrasivos, solidos, o flamentosos.
Temperatura del liquido de 0 °C a +50 °C (de 0 °C a
+35 °C para MXA).

2.2. Mal uso razonablemente previsible

El dispositivo ha sido disefiado y fabricado

exclusivamente para el uso descrito en el par. 2.1.
Esta totalmente prohibida la utilizacion del

A dispositivo para usos impropios y que no estan
indicados en este manual.

El uso impropio del producto deteriora las

caracteristicas de seguridad y de eficiencia del

dispositivo, Calpeda no se hace responsable para

dafnos o perjuicios causados por el incumplimiento de

las prohibiciones mencionadas antes.

f No utilizar el dispositivo en estanques, tanques

monobloc

y piscinas cuando hay gente en el agua.

2.3. Marca
A continuacion se muestra una copia de la tarjeta de
identificacion presente en el exterior de la bomba.

1 Tipo de bomba

2 Capacidad

3 Altura

4 Potencia nominal
5 Tension nominal
6 Corriente nom.

7 Notas

8 Frecuencia

Ejemplo de placa bomba

(= calpeda @[ C € [

MONTORSO VICENZA
XXXXXXX

Q min/max X/X m3/h
H max/min X/X m -14
9 Factor de servicio XkW (XHp) S.F.
10 Clase de aislamiento 220A/380Y(V3-50Hz
11 Peso XXA

12 Factor de potencia XXXXXXXX

13 Velocidad de rotacion
14 Proteccion

15 n° de serie

16 Certificaciones

XXXxXxX |ulE]

coso X [P
S1 1ol X Xkg [RE

3. CARACTERISTICAS TECNICAS

3.1. Datos técnicos

Dimensiones y pesos (ver catalogo técnico).

Velocidad nominal 2900/3450 rpm

Protecciones IP 54

Tension de alimentacion/ Frequencia:

- hasta 240V 1~ 50/60 Hz

- hasta 480V 3~ 50/60 Hz

Comprobar que la frecuencia y la tension de red sea

|d|onea a las caracteristicas eléctricas indicadas en la
aca

Eos datos eléctricos indicados en la placa se refieren a

la potencia nominal del motor.

Presion acustica: < 70 dB (A).

Arranque/hora maximo: n.15 en intervalos regulares.

Presion final maxima admitida en el cuerpo de la

bomba: 80 m (8 bar).

3.2. Lugar en que se posiciona la bomba
Electrobomba Prewsta para lugares aireados y
protegidos de intemperie, con una temperatura
maxima ambiental de 40 °C.

4. SEGURIDAD

4.1. Normas genéricas de comportamiento
Antes de utilizar el producto es necesario
A conocer toda informacién sobre la seguridad.
Es necesario leer cuidadosamente y seguir
las instrucciones técnicas, de funcionamiento
y las indicaciones aqui contenidas para los
diferentes pasos: del transporte hasta la
eliminacion final.
Los técnicos especializados deben respectar la
reglas, regulaciones, normas y leyes del Pais
en que se vende la bomba.
El aparato es conforme a las normas vigentes
de seguridad.
El uso impropio puede, sin embargo, causar
dafos a personas, cosas o animales.
El fabricante se exime de cualquier
responsbailidad en caso de presentarse tales
danos o por uso del aparato en condiciones
diferentes de aquellas indicadas en la tarjeta y
en estas instrucciones.
e | Observar el calendario de las intervenciones
| de matenimiento y la sustitucion puntual de las
P|ezas danadas o desgastadas permite que
maquina trabaje siempre en las mejores
condiciones. Utilizar s6lo exclusivamente
piezas de repuesto originales suministradas
por CALPEDA S.p.A. o por un distribuidor
autorlzado
% uitar ni modificar las tarjetas colocadas por
el fabricante en el dispositivo.

AEI dispositivo no debe ser puesto en
funcionamiento en presencia de defectos o
piezas dafiadas.

Las operaciones de mantenimiento ordinario

A y extraordinario que implican el desmontaje,

aunque parcial, del dispositivo, deben
realizarse solo después de haber desconectado
la alimentacion del aparato.

4.2, Dispositivos de seguridad
El dispositivo consta de una carcasa exterior que
impide el contacto con los 6rganos internos.

4.3. Riesgos residuales

El dispositivo no presenta riesgos residuales por
diseno y destinacion de uso (respeto de uso previsto y
normas de seguridad).

4.4. Senales de seguridad y informacion
Para este tipo de producto no hay sefales en el
producto.
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4.5. Dispositivos de proteccion individual (DPI)
En las etapas de instalacion, arranque y mantenimiento
se recomienda a los operadores autorizados evaluar
cuéles son los dispositivos adecuados a los trabajos
descritos.

En las operaciones de mantenimiento ordinario y
extraordinario, se prevé el uso de guantes para la
proteccién de las manos.

Sefiales DPI necesarjas
PROTECCION DE LAS MANOS
(guantes para la proteccion del riesgo
quimico, térmico y mecénico)

5. TRANSPORTE Y MANEJO

El producto estd embalado para mantener integro el
contenido.

Durante el transporte, evite la superposicion de pesos
excesivos. Aseglrese de que durante el transporte la
caja no tiene libertad de movimiento.

No es necesario utilizar medios especiales para el
transporte del aparato embalado.

Los medios para el transporte del aparato embalado
deben ser adecuados a las dimensiones y a los
pesos del producto elegido (ver catalogo técnico
dimensiones).

5.1. Manejo
Manejar con cuidado el embalaje; no debe ser
Icglolpeado.

ay que evitar la superposicion al embalado de otro

material que podria dafiar la bomba.
Si el peso supera los 25 Kg el embalado tiene que ser
levantado por dos personas al mismo tiempo.

6. INSTALACION

6.1. Dimensiones .
Para las dimensiones del aparato véase el anexo
“Dimensiones” (ver catalogo tecnico).

6.2. Requisitos ambientales y dimensiones del
lugar de instalacion

El cliente tiene que preparar el lugar de instalacion

de manera adecuada para aseguarar la instalacién

correcta de acuerdo con los requisitos de

construccion (conexiones eléctricas, etc...).

El entorno en que se instala el dispositivo debe cumplir

con los requisitos del parrafo 3.2.

Esta totalmente prohibida la instalacion y la puesta en

marcha de la maquina en lugares con una atmoésfera

potencialmente explosiva.

6.3. Desembalaje
o | Comprobar que el dispositivo no haya sufrido
l danos durante el transporte.

El material de embalaje, una vez desembalada la
maquina, debe eliminarse z/o, utilizarse otra vez segun
las normas vigentes en el Pais de destino del aparato.

6.4. Instalacion

Ver ejemplos de instalaciones, cap. 13 fig. 1y fig. 2.
La bomba esta pensada para ser instalada con el eje
del rotor horizontal y con los pies de apoyo abajo.
Instalar la bomba lo mas cerca posible de la fuente de
aspiracion.

Prever un espacio suficiente para la ventilacion del
motor, para controlar el sentido de giro del eje, para el
llenado y vaciado de la bomba, y con la posibilidad de
recoger el liquido a bombear.

6.4.1. Instalacion de tubos

Antes de realizar las uniones de las tuberias,
asegurarse de la limpieza interna de estas.
ATENCION: Fijar las tuberias sobre su propio
apoyo y unirlas de manera que no transmitan

q%efr.za%,)tensiones, o vibraciones a la bomba (cap.
ig. 3).

Apre?ar los tubos y los racords solo cuando se tenga
asegurado la estanqueidadécap. 13 fig. 6).

Un excesivo apriete puede dafiar la bomba.

El diametro interior de los tubos no debe ser inferior al
diametro de la boca de la bomba.

6.4.2. Tubo de aspiracion

Cuando la longitud del tubo de aspiraciéon supera los
10 mts. emplear un tubo de aspiracion con diametro
interno mayor que el del diametro de la boca de la
bomba.

Para caudales mayores de 4 m3/h, utilizar un tubo de
aspiracion G 1 1/4 (DN 32).

La tuberia de aspiracion debe poseer una perfecta
estanqueidad, y debe tener un sentido de marcha
ascendente para evitar bolsas de aire.

Con la bomba por encima del nivel del agua a

elevar, (funcionamiento en aspiracion, cap. 13 fig.
2), insertar una vélvula de pie con filtro que debe
estar siempre sumergida, (o también un valvula de
retencion sobre la boca de aspiracion para MXA).
Con el empleo de tuberias flexibles, montar en la
aspiracion un tubo flexible con espiral de refuerzo para
evitar estrefiimientos debidos a las depresiones de la
aspiracion.

Con el nivel del agua en aspiracion sobre la bomba,
(funcionamiento bajo nivel de agua, cap. 13 fig. 1),
intercalar una compuerta.

Con la aspiracion al deposito de primera recogida,
montar una valvula de retencion.

Para aumentar la presion de la red de distribucion
observar las prescripciones locales.

Montar un filtro de aspiracion para impedir la entrada
de cuerpos extranos en la bomba.

6.4.3. Tuberias de impulsién

En las tuberias de impulsion instalar una valvula de
compuerta para regular el caudal y la presion.

Instalar un indicador de presion. (Manometro).
Cuando el desnivel geodésico en la impulsion es
mayor de 15 m, intercalar una véalvula de retencion
para proteger la bomba de los “golpes de ariete”.

6.5. Conexionado eléctrico

@conexionado eléctrico tiene que ser realizado

A por un electricista cualificado y cumpliendo las
prescripciones locales.

Seguir las normas de seguridad.
Realizar una toma a tierra.
Conectar el conductor de proteccion al
sefalizado con el simbolo & .
Comprobar la frecuencia y la tensién de la red con
los datos de la placa de caracteristicas, y conectar
los conductores de alimentacion a los bornes segun
el correspondiente esquema incorporado en el interior
de la tapa de la ¢aja de bornes.

f ATENCION: Evitar la caida de arandelas y

borne

otras partes metalicas en el pasaje interno
entre la caja de bornes y el estator. Si ello
ocurre es necesario desmontar el motor y
recuperar el elemento caido.
Si la caja de bornes esta equipada con prensa cable
utilizar un cable de alimentacion flexible tipo HO7 RN-F
con la seccion del cable no inferior a (cap. 13.2 TAB 1).
Si la caja de bornes esta equipada con anillo de cierre,
realizar la union a través de tubos.
Para su uso en piscinas, (solo cuando en su interior
no se encuentran personas), estanques o espacios
similares, en el circuito de alimentacion se debe
instalar un interruptor diferencial con una corriente
residual (IAN) <30mA.
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Instalar un dispositivo para la desconexién total de
la red, (interruptor para desconectar la bomba de la
alimentacion), con una apertura de contactos minima
de al menos 3 mm.
Con la alimentacion trifasica instalar en el cuadro de control
un adecuado salva motor con curva D que corresponda con
la corriente indicada en la placa de caracteristicas.
Las electrobombas monofasicas, estan equipadas con
condensadores unidos a los bornes, y (para 220-240-
50Hz.) con termgprotector incorporado.
ATENCION: Cuando la bomba es alimentada
Apor un variador de frecuencia, la frecuencia
minima no tiene que bajar mas de 25 Hz y en
todo caso la altura de la bomba no tiene que
ser inferior a 3 metros.

7. ARRANQUE Y USO

7.1. Controles antes del arranque
La bomba no debe funcionar en presencia de parte
deteriorada.

7.2. Primer arranque

ATENCION: Evitar absolutamente el
funcionamiento de la bomba en seco. Poner la
bomba en marcha Unicamente después de haberla
llenado completamente de liquido.
Con la bomba por encima del nivel del agua para
elevar, (funcionamiento en aspiracion cap. 13 fig. 2),
o0 con una impulsién insuficiente (inferior a 1 m.) para
abrir la valvula de retencion, llenar la bomba a través
de la apertura (cap. 13 fig. 4).
Con el nivel de agua en aspiracién por encima
de la bomba, (Funcionamiento bajo carga cap.
13 fig. 1), llenar la bomba abriendo lentamente, y
completamente, la compuerta del tubo de aspiracion
teniendo abierta la compuerta de la impulsion para
hacer salir el aire.
Antes del arranque, controlar que el eje gira a mano.
Con este fin utilizar la ranura existente para el
destornillador, sobre la extremidad del eje, en el lado
de ventilacion.
Al arranque, con alimentacion trifasica verificar
que el sentido de rotacion corresponde al que indica
las flechas marcada sobre el acoplamiento motor
bomba. En caso contrario desconectar la alimentacion
?Iéctrica, e invertir entre ellos el conexionado de dos
ases.
Controlar que la bomba trabaja en su campo de
prestaciones, y que no venga superada la corriente
absorbida por la indicada en la placa de caracteristicas.
En caso contrario regular la compuerta de impulsion, o
la intervencion de un eventual presostato.
Si se verifica una perdida del cebado, (interrupcion en
el flujo de impulsion, estando las compuertas abiertas),
0 si se nota una oscilacion de la presién indicada en el
manémetro, verificar que todas las juntas del tubo de
aspiracion estén perfectamente herméticas, y apretar
el tornillo del tapon de vaciado.

No hacer funcionar nunca la bomba mas

de cinco minutos con la compuerta cerrada.

El funcionamiento prolongado sin renovacion de
agua en la bomba comporta el peligro de que aumente
la temperatura y la presion.

Cuando el agua se sobrecalienta por un prolongado
funcionamiento con la boca cerrada, parar la bomba
antes de abrir la compuerta.

Para evitar peligros para los usuarios y dafiosas
cargas térmicas a la bomba, y a la instalacion, debido
a elevadas diferenciales de temperaturas, esperar
el enfriamiento del agua de la bomba antes de un

sucesivo arranque, o antes de abrir los tapones de
vaciado y llenado.
Atencion cuando el fluido bombeado es de
A alta tempe-ratura. No tocar el fluido cuando
su temperatura sea superior a 60 °C.
No tocar la bomba cuando la temperatura
superficial es superior a 80 °C.

7.3. Regulacién automatica IDROMAT
(A equipar segun pedido)

Orden automatica de arranque de la bomba a la

apertura del consumo y paro al cierre

Proteccion para la bomba:

« contra el funcionamiento en seco

+ contra el funcionamiento por falta de agua en la
aspiracion (por falta de agua en la conducciéon de
llegada bajo carga, por tubo aspirante no sumergido
o altura de aspiracion excesiva, por entrada de aire
en la aspiracion).

+ contra el funcionamiento con la boca cerrada.

Ver ejemplos de instalacions cap. 13 fig.1, fig.2.

7.4. Autoaspiracion (s6lo MXA)

(Capacidad de salida del aire en el tubo de aspiracion

cuando arranca la bomba instalada por encima del

nivel del agua).

Condiciones para la autoaspiracion:

-tubo de aspiracion con racords con perfecta
estanqueidad, y absolutamente sumergidos en el
liquido a aspirar;

+ tuberia de impulsién con un tramo vertical libre por
encima de la boca de la bomba, antes de una véalvula
de retencién, como indicado en la 13 fig. 1.

» cuerpo bomba llenado completamente de agua
fria y limpia antes del arranque.

La bomba no es autocebante con liquidos contenientes

aceite, alcohol o substancias espumosas.

La valvula de retencién (13 fig. 1) sirve para impedir el

vaciado de la bomba, en caso de parada, por un efecto

sifon, de modo que el liquido permanece en el cuerpo
de la bomba para las sucesivas puestas en marcha.

Sin valvula de pie o valvula de retencion sobre

la boca de aspiracion el llenado tiene que ser

repetido antes de cada puesta en marcha.
ATENCION: evitar el funcionamento

A prolongado con la bomba no cebada, sin
salida de agua del orificio de impulsion
completamente abierto.

Si la bomba no autoaspira en 5 minutos:

desconectar la alimentacion eléctrica, sacar el

tap6n de cebado y rellenar con agua.

Regetir eventualmente la operacion de cebado, después

de haber antes vaciado y después llenado completamente

el cuerpo de la bomba con agua fria y limpia.

7.5. SPEGNIMENTO

rato debe ser apagado en cualquier caso
A en el que hubo un malfuncionamiento. (véase
busqueda de fallos).

El producto esta disefiado para el funcionamiento
continuo; el apagamiento se realiza solo
desconectando la alimentacién a través de los
sistemas de desenganche previstos (véase par. “6.5
Conexion eléctrica”).

8. MANTENIMIENTO

Antes de cualquier intervencion es necesario poner

el aparato fuera de servicio desconectado cualquier

fuente de energia.

Si es necesario, consulte a un electricista o técnico.
Todas las operaciones de mantenimiento,

A limpieza o reparacion realizadas en presencia
de tension de red pueden causar incidentes
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graves, también mortales, a las personas.

En caso de que el cable de alimentacién
Aesté danado, este deberad ser sustituido por

el fabricante, su servicio postventa o por

personas cualificadas con el fin de evitar

cualquier peligro.
En el caso de mantenimiento extraordinario o de
intervenciones de mantenimiento que requieren el
desmontaje de piezas del dispositivo, el encargado
al mantenimiento tiene que ser un técnico calificado
capaz de leer y entender esquemas y dibujos técnicos.
Es aconsejable tener un registro de todas las
intervenciones realizadas.
o | Durante el mantenimiento se debe poner una
l atencion especial para evitar la introduccion o

la entrada de cuerpos extrafios en el circuito,

aunque de pequefias dimensiones, que
pueden causar un malfuncionamiento y e
comprometer la seguridad del aparato.

f No realice ninguna operacion con las manos

desnudas. Utilice los guantes resistentes a
los cortes y al agua para el desmontaje y
la limpieza del filtro u en otras situaciones
particulares donde se veen necesarios.
o | Durante las operaciones de mantenimiento no
| debe haber personal extrano.

Las operaciones de mantenimiento que no son
descritas en este manual deben ser realizadas sélo por
personal especializado enviado por CALPEDA S.p.A..
Para mas informacion técnica sobre el uso o el
mantenimiento del dispositivo, péngase en contacto
con CALPEDA S.p.A..

8.1. Mantenimiento ordinario

o[ [

Antes de cualquier operacién de mantenimiento
A desconecte la fuente de alimentacion y
asegurese de que la bomba no pueda recibir
tension por error.
Para aguas con cloruros (cloro, agua de mar),
A el riesgo de corrosion aumenta en las aguas
estancadas, (y con aumento de la temperatura
y la disminucién del valor pH). En este caso,
si la bomba permanece inactiva por un largo
periodo de tiempo, esta debe ser vaciada por
completo, y preferiblemente secada.
Posiblemente, como el caso de empleos
A temporales con liquidos sucios, hacer
funcionar brevemente la bomba con agua
limpia para remover los depésitos.
Si la bomba permanece inactiva por largo periodo
de tiempo, o si existe peligro de heladas, esta debe
de ser vaciada completamente. (cap. 13 fig. 5).
Antes de poner en marcha el motor, controlar que el
eje no esta bloqueado por incrustaciones, o por otras
causas, y llenar de liquido la bomba.

8.2. Desmontaje del sistema
Antes del desmontaje, cierre las compuertas en
aspiracion y descarga.

8.3. Desmontaje bomba

Ea[A

Antes del desmontaje cerrar la compuerta de
aspiracion, y la de impulsi()n, y vaciar el cuerpo de la
bomba (cap. 13 fig. 5

Para el desmontaje y monta]e observar la construccion
sobre el disefio en seccion.

9. ELIMINACION

La demoliciobn del aparato debe ser asignada a
empresas especializadas en el desguace de productos
metalicos para definir cuidadosamente como proceder.
Para su eliminacion se deben seguir las disposiciones
de Ley vigentes en el Pais donde se realiza el
desmantelamiento, asi como esté establecido por la
leyes internacionales para la proteccion del medio
ambiente.

10. REPUESTOS

10.1. Métodos de solicitud de repuestos

Al pedir piezas de repuesto, precise el nombre, el
numero de posicion en el dibujo en seccion y los datos
de placa (tipo, fecha y nUmero de matricula).

El orden puede enviarse a CALPEDA S.p.A. por
teléfono, fax, correo electrénico.

11. DENOMINACION DE LOS ELEMENTOS
Nr. Denominacion

14.00 Cuerpo bomba

14.04 Tapdn con arandela

14.06 Junta torica tapon

14.12 Tapoén con arandela

14.16 Junta térica tapon

14.20 Junta cuerpo bomba

14.24 Tornillo

16.00 Cuerpo aspiracion

16.14 Obturador

16.15 Molla

16.16 Junta térica

16.17 Valvula

20.00 Cuerpo impulsion

22.12 Junta torica

22.16 Junta torica

25.01 Corps premier étage

25.02 Corps d’étage

25.05 Corps dernier étage

25.10 Rondelle pour roue manquante
Distanciador primer elemento
Rodete

28.04 Tuerca fijacion rodete
28.08 Rondelle

34.00 Tapa del cuerpo

36.00 Sello mecanico

Bague d’arrét, en deux pieces
36.52 Bague d’appui

46.00 Aspersor

64.15 Entretoise

70.00 Acoplamiento motor bomba
73.00 Cojinete lado bomba

76.00 Carcasa motor bobinada
76.04 Anillo pasacable

76.16 Apoyo

76.20 Pasador elastico

76.54 Placa bornes completa
78.00 Eje con rotor

81.00 Cojinete

82.00 Tapa motor lado ventilador
82.04 Muelle de compensacion
88.00 Ventilador

90.00 Protector ventilador

90.04 Tornillo

92.00 Esparrago tirante

94.00 Condensador

98.00 Tapa caja bornes

Junta

Con reserva de modificaciones
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12. POSIBLES AVERIAS
ATENCION: desconectar la tension de alimentacion antes de efectuar cualquier intervencion.

No hacer girar la bomba con motor en seco, tampoco por un corto periodo.

Respetar estrictamente nuestras instrucciones de utilizacion, si es necesario contactar un centro

de asistencia autorizado.

AVERIAS CAUSAS PROBABLES POSIBLES SOLUCIONES

1) a) Alimentacion eléctrica inadecuada a) Comprobar que la frecuencia y la tension de red sea idénea a las

El motor no b) Conexiones eléctricas erroneas caracteristicas eléctricas indicadas en la placa

arranca c) Intervencion  del  dispositivo  de | b) Conectar correctamente el cable de alimentacién a la bornera. Comprobar
sobrecarga del motor que la proteccion térmica sea correctamente seleccionada (ver datos en la

d) Fusibles quemados o defectuosos placa del motor) y asegurarse que la conexion del cuadro eléctrico antes del

e) Eje bloqueado motor se haya realizado correctamente (ver placa del motor)

f) Si las causas indicadas arriba ya han | c) Controlar que la alimentacion eléctrica y asegurarse que el eje de la bomba
sido averiguadas, el motor podria estar gire libremente. Comprobar que la seleccion de la proteccion térmica se
averiado haya realizado correctamente (ver placa del motor)

d) Sustituir los fusibles, comprobar la alimentacion eléctrica y cuanto indicado
en los puntos a) y ¢)
e) Eliminar las causas del bloqueo como indicado en “Bomba bloqueada”
f) Reparar o sustituir el motor dirigiéndose a un centro de asistencia autorizado
2) a) Prolongados periodos de inactividad | a) Se puede hacer realizar la rotacion directamente desde el eje de
Bomba con formacién de oxido en el interior de la bomba o desde el acoplamiento (se recuerda una vez méas de
bloqueada la bomba desconectar antes la alimentacion eléctrica) o dirigirse a un centro de

b) Entrada de cuerpos solidos en el rodete asistencia autorizado
de la bomba b) Si se puede, desmontar el cuerpo de bomba y eliminar los cuerpos

c) Cojinetes bloqueados solidos ajenos en el interior del rodete, si es necesario dirigirse a un

centro de asistencia autorizado
c) En el caso se hayan dafnados los cojinetes sustituirlos o si es necesario
dirigirse a un centro de asistencia autorizado
3) a) Posible entrada de aire desde las | a) Comprobar cual es el particular no estanco y sellar de manera mas
La bomba conexiones de la tuberia de aspiracion, eficaz la conexién

funciona pero
no suministra
agua

de los tapones de purga o de llenado de
la bomba o de las juntas de la tuberia
de aspiracion

b) Valvula de fondo obstruida o
tuberia de aspiracion no sumergida
completamente en liquido

c) Filtro de aspiracion obstruido

b) Limpiar o sustituir la valvula de fondo y utilizar un tubo de aspiracion
idoneo a la aplicacion
c) Limpiar el filtro, si es necesario sustituirlo. Ver también el punto 2a

4) a) Tuberia y accesorios con diametro | a) Utilizar una tuberia y accesorios idéneas a la utilizacion
Caudal demasiado pequefio que provocan | b) Limpiar el rodete e instalar un filtro en aspiracion para evitar la entrada
insuficiente excesivas perdidas de carga de otros cuerpos sélidos
b) Presencia de depositos o cuerpos | c) Sustituir el rodete, si es necesario dirigirse a un centro de asistencia
solidos en los pasajes internos del autorizado
rodete d) Sustituir el rodete y el cuerpo de bomba
c) Rodete deteriorado e) La bomba no es idénea
d) Rasantes del rodete y cuerpo bomba | f) Invertir las conexiones eléctricas en la caja de bornes o en el cuadro
desgastados g) Intentar cerrar parcialmente la valvula en la impulsién y/o disminuir el
e) Viscosidad excesiva del liquido desnivel de la bomba o del liquido en aspiracion
bombeado h) Intentar instalar la bomba lo mas cerca del deposito de aspiracion para
f) Sentido de rotacion equivocado disminuir la longitud de tuberia. Si es posible aumentar el diametro de
g) Altura de aspiracion excesiva respecto la tuberia de aspiracion
a la capacidad aspirante de la bomba
h) Excesiva longitud del tubo de aspiracion
5) a) Parte giratoria desequilibrada a) Comprobar que cuerpos soélidos no obstruyan el rodete
Ruido y b) Cojinetes desgastados b) Sustituir los cojinetes
vibraciones c) Bomba y tuberia no estas fijadas | c) Fijar adecuadamente la tuberia de aspiracion y de impulsion
de la bomba firmemente d) Utilizar unos diametros mas grandes
d) Caudal demasiado elevado para el | e) Reducir el caudal cerrando ligeramente la valvula en la impulsion y/o
diametro de la tuberia de impulsion utilizar una tuberia de mayor diametro interno. (Ver también el punto 4h)
e) Funcionamiento en cavitacion f) Verificar que la tension de red sea la correcta. En los casos a), b) y
f) Alimentacion eléctrica desequilibrada c) sustituir el sello mecanico, si es necesario dirigirse a un centro de
g) Incorrecto alineamiento del grupo asistencia autorizado
bomba - motor g) Si es necesario el grupo debe ser nuevamente realineado.
6) a) El sello mecanico ha funcionado en | a) Asegurarse que el cuerpo de la bomba (y la tuberia de aspiracion si

Perdida por el
sello mecéanico

seco o se ha encolado

b) Sello mecanico rallado por la presencia
de partes abrasivas en el liquido
bombeado

¢) Sello mecanico inadecuado para el tipo
de aplicacion

d) Ligero goteo inicial durante el rellenado
o la primera puesta en marcha

la bomba no es autoaspirante) estén llenos de liquido y que no haya
presencia de aire en el interior. (Ver también el punto 5e)

b) Instalar un filtro en aspiracion y utilizar un sello mecéanico compatible
con las caracteristicas del liquido a bombear

c) Elegir un sello mecéanico apropiado

d) Esperar que el sello mecanico se aloje correctamente con la rotacion
del eje. Si el problema persiste ver los puntos 6a, 6b o 6¢ o bien dirigirse
a un centro de asistencia autorizado
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1. ALLMAN INFORMATION

Innan produkten anvénds ska de varningstexter och
instruktioner som anges i denna handbok lasas igenom
noggrant. Handboken ska férvaras pa ett sakert stélle
for framtida konsultering.

Originalspréket som man ska héanvisa till vid avvikelser
i Overséattningarna &r italienska.

Handboken ar en integrerad del av apparaten sasom
en viktig sakerhetsfaktor och ska sparas fram till den
slutgiltiga kasseringen av produkten.

Koparen kan efterfraga ett nytt exemplar av handboken
om det tidigare exemplaret gar forlorat, genom att
kontakta Calpeda S.p.A. och specificera produkttypen
som indikeras pa maskinmarket (Ref. 2.3 Méarkning).
Vid modifieringar, manipuleringar eller &ndringar
pa maskinen eller delar av den som inte godkéants
av tillverkaren, upphér forsdkran om  EU-
dverensstammelse och aven garantin att galla.

Denna apparat far inte anvandas
av barn under 8 ar eller av
personer med nedsatt fysisk
eller psykisk féormaga eller som
saknar erfarenhet eller nédvéandig
kunskap, savida de inte 6vervakas
av en ansvarig person eller har fatt
instruktioner om anvandningen av
apparaten och om de faror som ar
forenade med anvéndningen av
apparaten.

Barn ska inte leka med apparaten.

Rengoéring och underhall av
apparaten maste utféras av
anvandaren. Rengbring och
underhall far inte utféras barn

utan en vuxens tillsyn.
Anvand inte apparaten i damma,
bassanger eller pooler nar det
finns manniskor i dar.

Las noga installationsavsnittet

som anger:

- Det hogsta tillatna arbetstryck i
(kapitel 3.1).

- Typ av strémkabel i (kapitel 6.5).

- Typ av elektriska skydd som ska
installeras (kapitel 6.5).

1.1. Symboler som anvands

For att underlatta forstaelsen anvands de symboler/
piktogram som indikeras nedan med respektive
betydelser.

Information och varningstexter maste iakttas,
annars kan det leda till skador pa apparaten
eller &ventyra personalens sakerhet.

Information och varningstexter av elekiriskt
slag som kan leda till skador pa apparaten
eller ventyra personalens sékerhet om de inte
iakttas.

Observationer och varningstexter fér en korrekt
hantering av apparaten och dess komponenter.

slutanvandare. Efter att ha last igenom
instruktionerna, och som ansvarar for att
den halls i normalt driftsskick. Han/hon &r
auktoriserad att utfora I6pande underhaill.

Ingrepp som maste utféras av en kvalificerad
elektriker som har befogenhet att utféra
elektriska underhélls- och reparationsingrepp.
Hen kan arbeta nér
tillkopplad.

Ingrepp som maste utforas av en kvalificerad
tekmker som kan anvanda apparaten korrekt

L]
|
ﬂlngrepp som kan utféras av apparatens

natspannlngen ar

under normala driftsforhallanden, utféra alla
mekaniska ingrepp for underhall, Justerlng och
reparation. Han/hon maste ha kunskap om
hur man utfér enkla elektriska och mekaniska
atgarder i samband med sarskilt underhall av
apparaten.

Indikerar skyldigheten att anvanda personlig
@ skyddsutrustning - skyddshandskar.

Ingrepp som maste utféras nar apparaten ar
avstangd och frankopplad fran alla energikallor.

Ingrepp som méste utféras med apparaten
paslagen.

1.2. Féretagsnamn och tillverkarens adress
Féretagsnamn: Calpeda S.p.A.

Adress: Via Roggia di Mezzo, 39

36050 Montorso Vicentino - Vicenza/ltalien
www.calpeda.it

1.3. Auktoriserade operatorer

Produkten ar avsedd att anvandas av experttekniker

som kan delas in i kategorierna slutanvandare

av produkten och specialutbildade tekniker (se

symbolerna ovan).

S | Det é&r forbjudet for slutanvandaren att

| |utfora atgarder som 4&r reserverade for
specialutbildade tekniker. Tillverkaren ansvarar

inte for skador till foljd av forsummelse att iaktta

detta forbud.
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1.4. Garanti

For produktgaranti, se de allmanna kdpevillkoren.

o | Garantin innefattar GRATIS byte eller

] reparation av defekta delar (som erkanns av
tillverkaren).

Apparatens garanti forfaller om:

- Anvandningen av apparaten inte Overensstimmer
med de instruktioner och foreskrifter som beskrivs i
denna handbok.

- Modifieringar eller variationer godtyckligen utforts utan

odkannande fran tillverkaren (se avsnitt 1.5).

ekniska atgarder har utforts av personal som inte ar

odkand av tillverkaren.

nderhall som féreskrivits i denna handbok har
férsummats.

1.5. Teknisk support

Fér all o6vrig information om dokumentation,
supporttjnser och apparatens delar, var god kontakta:
Calpeda S.p.A. (se avsnitt 1.2)

2. TEKNISK BESKRIVNING

Horisontal flerste%\;/ls monoblock centrifugalpump (sjélv-
evakuerande for

MGP: modell med pumpenhet i rostfritt stal AISI 304
med pumphjul PPO-GF20

Mlgig Gver5|on med pumpenhet i rajarn med pumphjul
MXA: modell med pumpenhet i rostfritt stal AISI 304
med pumphjul PPO-GF20.

2.1. Avsedd anvéndning

For rena vétskor: ej explosiva, ej brandfarliga, ej
farliga foér halsan eller miljén, ej aggresiva mot
pumpmaterialet, ej innehallande slitande, fasta eller
fiberpartiklar.

Vatsketemperatur fran 0 °C till +50 °C (fran 0 °C till
+35 °C for MXA).

2.2. Felaktig anvandning som rimligen kan
forutses
Apparaten har projekterats och konstruerats endast for
det bruk som avses i avsnitt 2.1.
Det &r absolut forbjudet att anvanda apparaten
A for felaktiga &ndamal och att anvanda den pa
satt som inte férutsetts i denna handbok.
En felaktig anvandning av produkten férsémrar
sakerhetsegenskaperna och apparatens funktion,
darfor kan inte Calpeda hallas ansvarigt for fel eller
]glyckor till f6ljd av férsummelse att iaktta ovan ndamnda
6rbud.

Anvénd inte apparaten i dammar, bassénger
A eller pooler nar det finns manniskor i vattnet.

2.3. Markning
Nedan f6ljer en kopia av méarkskylten som é&r placerad
pa pumpens yttre hélje.

1 Pump typ

2 Flode

3 Tryck

4 Avgiven effekt

5 Driftspanning

6 Stromférbrukning
7 Noteringar

8 Frekvens

9 Driftpunkt

10 Isolationsklass
11 Vikt

12 Effekt faktor
13 Varvtal

14 Skyddsklass
15 Serienummer
16 Certifikat

Pumpskylit

(= calpeda I C €

MONTORSO " VICENZA
XXXXXXX

Q min/max X/X m3/h
H max/min XX m
XkW (XHp) S.F.
220/380Y V3~50Hz
X/XA

XXXXXXXX

XXXXXXX

S1 Lol X Xkg

|
]
9

3. TEKNISKA EGENSKAPER

3.1. Tekniska data

Totalmatt och vikt (se den tekniska katalogen).
Nominell hastighet 2900/3450 varv/min.
Skydd - IP 54

Matarspénning/Frekvens:

- upp till 240V 1~ 50/60 Hz

- upp till 480V 3~ 50/60 Hz
Kontrollera att Frekvens
Overensstdmmer med namnplaten
De elekiriska uppgifterna pa markskylten refererar till
nominell avgiven effekt & motorn.

Ljudniva under 70 dB
Maximalt antal starter
regelbundna intervaller.
Maximalt tillatna arbetstryck i pumphuset 80 m (8 bar).

samt spanning

per timme: 15 st. med

3.2. Omgivning i vilken pumpen placeras
Installation i val ventilerat utrymme, skyddat fran vader
med en maximal omgivnings-temperatur av 40 °C.

4. SAKERHET

4.1. Allménna beteendefdreskrifter
Innan produkten anvéands ska man ha kunskap
A om alla sékerhetsindikationerna.
Las noggrant igenom och f6lj alla tekniska
instruktioner, funktionsanvisningar och
indikationer som finns i denna handbok for
de olika skedena: allt fran transport till slutlig
kassering.
De specialutbildade iaktta
ﬁ;ler bestdmmelser och lagstiftning som
g\ ler i det land dar pumpen séljs.
pparaten uppfyller all
sakerhetslagstiftning.
Felaktig anvandning kan dock fororsaka
personskador eller skador pa egendom och

teknikerna ska

tillamplig

TJlllverkaren avsager sig allt ansvar vid
sédana _skador eller vid™ anvandning under
andra forhallanden &an de som indikeras pa
maérkskylten och i de hér instruktionerna.
e | FOr att apparaten alltid ska kunna fungera pa
| basta satt bor underhallsintervallen respekteras
och skadade eller utslitna delar bytas ut lagligt.
Anvand endast originalreservdelar  fran
CALPEDA S.p.A.eller nagon annan
auktoriserad leverantor.
Flytta inte p& eller andra maérkskyltar som
anbringats pa apparaten av tillverkaren.

A Apparaten far inte sattas igang om det finns fel

eller skadade delar.

Lépande och sarskilt underhallsarbete som
férutser en nedmontering, aven partiell, av
maskinen ska utforas forst efter att apparatens
natforsorjning har kopplats fran.

4.2, Sékerhetsanordningar
Apparaten bestér av ett utvandigt pumphus i rostfritt
stal som forhindrar kontakt med de inre delarna.

4.3. Restrisker

Apparaten uppvisar inga restrisker enligt dess
projektering och avsedda anvandning (vid iakttagande
av avsedd anvéandning och sakerhetsforeskrifter).

4.4. Sékerhets- och informationsskyltar
Det forutses inga sarskilda skyltar eller marken for
denna produkt.
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4.5. Personlig skyddsutrustning

Vi rader de behoriga operatorerna att bedéma och
tdnka pa vilkken typ av skyddsutrustning som &r
lamplig att anvanda under installations-, start- och
underhallsfaserna.

Skyddshandskar ska anvandas under I6pande och
séarskilt underhall.

Mérke

O

5. TRANSPORT OCH FORFLYTTNING
Produkten ar férpackad for att halla innehéllet helt.
Undvik att placera éverdrivna vikter p& ladan under
transporten. Se till att Iadan inte kan rdra sig fritt under
transporten och att transportfordonet &r lampligt for
emballagens totala yttermatt.

Det krévs inga sarskilda hjalpmedel for att transportera
den férpackade produkten.

Fordonen f6r transport av den férpackade pumpen ska
vara anpassade for produktens matt och vikt (se den
tekniska katalogen).

Obligatorisk personlig skyddsutrustning
SKYDD AV HANDERNA

(handskar for skydd mot kemiska,
termiska och mekaniska risker)

5.1. Forflyttning

Forflytta emballaget forsiktigt, eftersom det inte far
utsattas for stotar.

Undvik att stapla annat material pa4 emballagen
eftersom det kan férsamra skicket pa pumpen.

Om vikten 6verstiger 25 kg ska emballaget lyftas av tva
personer samtidigt.

6. INSTALLATION

6.1. Totalmatt
For apparatens totalmatt, se bilagan "Totalmatt” (se
den tekniska katalogen).

6.2. Miljokrav och matt pa installationsplatsen
Kunden ska forbereda installationsplatsen pa lampligt
satt for en korrekt installation och i enlighet med
konstruktionskraven (elanslutningar osv...).

Den om?(ivning i vilken apparaten ska installeras ska
uppfylla kraven i avsnittet 3.2.

Det éar strikt forbjudet att installera och driftsatta
maskinen i potentiellt explosiva omgivningar.

6.3. Uppackning
o | Kontrollera att apparaten inte har skadats
| under transporten.

ar maskinen val har packats upp, ska
forpackningsmaterialet avlagsnas och/eller
ateranvandas enligt de bestdmmelser som galler i det

land dér apparaten ska anvandas.

6.4. Installation

Se installationsexempel, kap. 13 bild 1 samt 2.
Pumparna maste installeras med rotoraxeln i
horisontalt lage samt fastséttningarna (fétterna) under
pumpen.

Placera pumpen sa nara vatskekallan som majligt.
Tillse att fritt utrymme finnes runt pumpen for god

ventilation, kontroll av frigang, fylining-dranering av
pumphuset samt att eventuell spillning av vatskan for
sanering skall kunna utféras.

6.4.1. Rorledningar
Se till att rérledningarna &r rengjorda fére inkoppling.
VARNING: Rér som é&r anslutna till pumpen skall
fastsattas med klammor sa att de ej spanner eller
6verfor vibrationer till pumphuset (kap. 13 bild. 3).
Drag at rér eller unionskopplingar tillréckligt hart s& att
inget lackage uppstar. Overdrivet atdragningsmoment
kan skada pumpen allvarligt (kap. 13 bild 6).

Nar ror eller unionskopplingar anvandes, hall emot vid
atdragning med ett andra verktyg for att ej deformera
pumphuset.

Rordiametrarna  far  aldrig

T r [ understiga  pumpens
anslutningsdimensioner.

6.4.2. Sugledning

Om sugledningen Overstiger 10 meter anvéndes en
rérdiameter storre an anslutningen.

For kapaciteter éver 4 m3/h skall sugledning G1 1/4
(DN32) anvandas.

Rorledningen maste vara lufttat och stigande for att
undvika luftansamlingar.

Nar en pump ar placerad over vatskenivan (sugande
funktion kap. 13 bild 2) anvéndes en bottenventil
med sugsil som alltid maste vara nedsankt (eller en
backventil fér att undvika skakningar i sugledningen
vid sjalv-evakuering fér MXA).

Om slang anvandes skall denna vara forstarkt for att
undvika ihopsugning.

Nar pumpen placeras under vatskenivan (tillrinning
kap. 13 bild 1) monteras en avsténgningsventil.

Vid sugning fran en forvaringstank skall en backventil
monteras.

Fo6lj de lokala féreskrifterna av systemets tryckdkning.
Installera en sil pa trycksidan for att undvika frammande
partiklar att komma in i pumpen.

6.4.3. Tryckledning

Montera en manometer samt ventil pa ledningen for att
justera tryck, effektforbrukning.

Vid en nivaskillnad 6ver 15 meter skall en klaffventil
monteras for att skydda pumpen mot tryckstotar.

6.5. Elanslutning

Elinstallation skall utféras av en behdrig
A elektriker i enlighet med lokala féreskrifter.
F6lj sdkerhetsbestdmmelser.
Utrustningen maste skyddsjordas.

gslutnlng av skyddsjorden skall ske vid plinten markt

Jamfor frekvens samt huvudspénning enligt uppgivna
data p& namnpléten och anslut ledningarna enligt
schemat pa insidan kopplingsboxens lock.
VARNING: tillat aldrig brickor eller andra
A metalldelar att falla ner i elmotorns 6ppning
i kopplingsboxen.
Om detta forekommit, maste elmotorn demonteras for
att avlagsna delarna som fallit ner i dppningen.
Kabeltyp som skall anvéndas &r av typ HO7 RN-F,
Kabeldimension inte vara mindre an (kap. 13.2 TAB 1).
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Vid installation i badpooler (nar manniskor ej ar i
poolen), trddgardsdammar eller liknande stallen skall
en jordfelsbrytare ej 6verstigande IAN < 30 mA
installeras i stromkretsen.
Installera en arbetsbrytare med minimum 3 mm
luftspalt for brytning av alla tre faserna.
Vid en trefasinstallation skall ett motorskydd installeras
avsett for stromstyrkan med kurva D som &r angiven
pa namnplaten.
Enfas, pumpar ar férsedda med en kondensator
ansluten  till kopplingsplinten samt fér 220-240 V -
50Hz ett inbyggt temperaturskydd.
VARNING: Néar pumpen matas av en
Afrekvensnktare far minimifrekvensen ej vara
under 25 Hz och den totala tryckhojden far ej
vara lagre én 3 meter.

7. START OCH ANVANDNING

7.1. Kontroller fére start
Qplparaten far inte sattas igang om det finns skadade
elar.

7.2. Forsta start

Ea (A [4)

VARNING: torrkor aldrig pumpen.

Starta pumpen forst efter det att den blivit fylld med
vétska.

Nar pumpen &r placerad ovanfor vatskenivan gsugande
funktion kap. 13 fig. 2) eller om pumpen befinner sig
mindre en 1 m under vatskemvan fyII pumpen genom
pafyliningspluggen (kap. 13 fig. 4

Na&r pumpen &r placerad under véatskenivan (tillrinning
av vatskan, kap. 13 fig. 1) skall pumpen samt
sugledning fyllas genom att ventilen pa sugsidan
Oppnas, ventilen pa trycksidan skall vara éppen sa att
luft kan komma ur pumpen.

Fore uppstart, kontrollera att pumpaxeln roterar
for hand, for detta andamal finns ett spar for en
skruvmejsel i &ndan pa axeln vid motorflakten.

Vid start av en trefasinstallation, kotrollera att
rotationsrikningen stdmmer med pilen pa mellandelen,
om inte bryt all elstrém och skifta tva av elfaserna till
elmotorn.

Kontrollera att pumpen arbetar inom sin kurva och
att driftstrommen ej 6verstiger den p& namnplaten
angivna. Om driftstrommen Gverstiger den angivna,
justera med ventilen pa tryckledningen eller med
eventuella tryck regulatorer.

Ifall ~ sjélvsugning  upphér eller varierande tryck
forekommer indikerat pa tryckmanometern, kontrollera
att sugledning, skarvar samt pa/avtappningspluggar ar
tata.

Kér aldrig pumpen mer en fem minuter mot
A stdngd ventil.

Langre korningar kan resultera i allvarliga  skador
pa pumpen

beroende pa tryckokning samt Okad temperatur i
pumphuset.

Nar vatskan ar dverhettad genom kérning mot stangd

ventil, stoppa pumpen fore 6ppnandet av ventilen pa
trycklednlngen For att unvika skador fran skiftande
vatsketemperatur, vénta tills vétskan svalnat innan
pumpen startas igen.
Om pumpen ar Overhettad pa grund av icke
sjdlvsugande funktion eller om pumphuset ej fylits
tillrackligt, vénta tills vatskan/pumpen svalnat innan
péa/avtappningspluggarna lésgores.
Forsiktighet maste iakttagas
A véatsketemperaturen éverstiger 60 °C.
Ta inte i pumphuset om yttertemperaturen
overstiger 80 °C.

nar

7.3. Automatisk regulator IDROMAT
(kan fas som tillbehor )

For automatiskt start/stopp av pumpen nar nagot

tappningsstalle 6ppnas eller stangs.

For skydd av pumpen

» mot torrkdrning;

+ for risk av kdrning utan vétska pé sugsidan (férorsakat
av lite vatska pa sugsidan nér pumpen arbetar under
sugande funktion, eller igensatt sugsida, luft som
kommer in i suglednlngen

« for kérning mot stangda ventller

Se installationsexempel pa kap. 13 fig. 1, fig. 2.

7.4. Sjalv-evakuering (Endast for MXA)
(Férmagan att kunna evakuera luften i sugledningen
vid start av pumpen nar denna &r monterad ovanfor
vétskenivan).
Forutsattnmgar for sjalv-evakuering
+ Sugledningen maste vara lufttat samt helt nedsankt
i vatskan;
¢ Trycklednlngen skall vara en vertikal fri ledning som
gar ovanfor tryckanslutningen, innan backventil, som
kap. 13 fig. 1.
» Innan start skall pumphuset vara helt fyllt med
rent kallt vatten.
Pumpen &r ej sjalvsugande med vatskor som innehaller
olja, alkohol eller skumbildande substanser.
Backventilen (kap. 13 fig.1) férhindrar att vatskan rusar
tillbaka genom pumphuset vid varje start och stopp
samt behaller vatskan i pumphuset tills nasta start
skall ske.
Utan backventil eller bottenventil pa sugledningen
maste fylining av pumphuset ske fore varje start
av pumpen.
VARNING: undvik kérning under en léngre
A tid med en pump som sjalvevakuerar utan
vatten, som kommer ut fran en totalt 6ppen
tryckledmng
Om pumpen ej suger inom 5 minuter: stoppa
motorn, avldgsna pafylinadspluggen och fyll pa
mera vatten.
Om nodvéndigt, repetera starten efter det att pumpen
blivit aterfylld med kall vatska.

7.5. AVSTANGNING

Apparaten ska stangas av varje gang som
A funktionsfel upptéacks. (se felsékning).

Produkten &r konstruerad foér en kontinuerlig funktion,
avstangning sker endast om natférsorjningen kopplas
fran via de forinstallda frankopplingssystemen (se
avsnitt 6.5 Elektrisk anslutning”).

MXA MXP MGP Rev4 - Drift/installationsanvisningar

Sidana 35/ 64

www.calpeda.su



8. UNDERHALL
Apparaten ska tas ur drift och alla energikallor ska
kopplas fran innan nagot som helst ingrepp utfors.
Vand er, vid behov, till en elektriker eller tekniker.
Varje underhalls-, rengorings- eller
A reparationsatgard som utférs ~ med ett
spanningsfort elsystem, kan orsaka allvarliga
personskador och till med déd.
Om sladden skadats, ska den bytas ut av
Atlllverkaren pa tillverkarens serviceverkstad
eller av behorig fackman, for att undvika fara.

Vid sarskilt underhall, eller underhallsatgarder dar det
kravs att delar av apparaten monteras ned, maste
underhallsteknikern ha en lamplig utb|ldn|ng och
darmed kunna lasa och forsta scheman och ritningar.
For ett register dver alla utforda atgarder.

S | Var séarskilt uppmaérksam vid underhallsarbetet
l for att undvika att frammande féremal, dven

mindre sadana, férs in eller kommer in i
maskinkretsen vilka kan orsaka felfunktion och
aventyra apparatens sékerhet.

f Undvik att utféra nagon som helst atgard

utan skyddshandskar. Anvand skarsékra och
vattentata handskar fér nedmontering och
rengoéring av filtret eller andra delar om det
skulle vara nédvandigt.

e |Det fér inte finnas obehorig personal i
l arbetsomradet under underhallsarbetet.

De underhélisitgérder som inte beskrivs i denna

handbok far endast utforas av specialutbildad personal

fran CALPEDA S.p.A..

Foér mer teknisk information om anvéndning eller

gnderhall av apparaten, var god kontakta CALPEDA
p.A

8.1. Lopande underhall

@7 gelfbrsc’)rjningen och sakerstall

A att pumpen inte riskerar att oavsiktligen
spanningsféras, innan nagon underhallsatgard
utfors.
Vid pumpning av salthaltigt vatten (sjovatten)
A okas rlsken for korrosion vid stillastaende
pump (aven vid forhdjd vatsketemperatur eller
lagt pH varde).
| dessa fall nar pumpen ej skall anvéndas under
en langre period maste denna tappas av samt
skoljas ur.
Foér langre livslangd om pumpen tillfalligt
A pumpat fororenad vatska (partiklar) skall denna
tappas ur samt fyllas och koras med ren véatska.
Om pumpen ej anvands maste den tommas helt
om det foreligger frysrisk (kap. 13 fig. 5
Fore aterstart av pumpen, kontrollera att pumpaxeln
rote:(ar fér hand samt att pumphuset ar helt fyllit med
vétska.

8.2. Nedmontering av anlag?nlngen
Stang in- och utloppsventilerna fére nedmontering.

8.3. Demontering pumpen

o] )

Stang sug/tryckventilerna och drénera pumpen fore
demontering av pumphuset (bild 5). Fére demontering
se sprangskiss.

9. SKROTNING

Skrotning av apparaten ska utféras av féretag som &r
specialiserade inom skrotning av metallprodukter, for
att noggrant kunna faststalla korrekt tilvagagéngssatt.
Forbortskaffande ska den tillampliga lagstiftningen i det
land dér avfallshanteringen sker f6ljas, utéver vad som
férutses enligt gallande internationell miljélagstiftning.
10. 10 RESERVDELAR

10.1. Tillvagaganssitt for att bestélla reser-
vdelar

Vid eventuella behov av att bestélla reservdelar ska
beteckning, positionsnummer pé sektlonsrltnlngen och
mérkdata (typ, datum och serienummer) ug
Bestallningen kan skickas till CALPEDA pA over
telefon, via fax eller e-post.

11. RESERVDELSLISTA
Nr. Bendmning

14.00 Pumphus

14.04 Plugg med bricka
14.06 O-ring

14.12 Plugg

14.16 O-ring

14.20 O-ring

14.24 Skruv

16.00 Pumphus, sugsida
16.14 Kolvventil

16.15 Fjader

16.16 O-ring

16.17 Ventil

20.00 Pumphus, trycksida
22.12 O-ring

22.16 O-ring

25.01 Mellandel forsta steget
25.02 Mellandel

25.05 Mellandel sista steget
25.10 Bricka for icke monterat pumphijul
25.11 Distans mellandel
28.00 Pumphjul

28.04 Pumphjulsmutter
28.08 Bricka

34.00 Pumphusgavel

36.00 Mekanisk tatning
36.51 Lasring, delad

46.00 Avkastarring

64.15 Distanshylsa

70.00 Mellandel

73.00 Kullager

76.00 Stator med lindningar
76.04 Kabelgland

76.16 Stod

76.54 Kopplingsplint

78.00 Axel med rotor

81.00 Kullager

82.00 Motorskoéld flaktsida
82.04 Distansbricka

88.00 Flakt

90.00 Flaktkapa

90.04 Skruv

92.00 Statorskruv

94.00 Kondensator

94.02 Fastring for kondensator
98.00 Lock for kopplingslada
98.08 Gasket

Ratt till &ndringar forbehalles.
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12. FELSOKNING.

Varning: Bryt spanningsmatningen innan felsékning sker.
Pumpen far aldrig torrkéras inte ens for en kort 6gonblick.

Félj noggrant anvandarinstruktionerna och om nodvéandigt kontakta auktoriserad reparator.

PROBLEM FELORSAKER MOJLIG LOSNING
1) 1a) Felaktig spanningsmatning 1a) Kontrollera att Frekvens samt spanning &verensstammer med
Elmotorn 1b) Felaktig elsanslutning namnplaten
startar ej 1d) Blown or defective fuses 1b) Kontrollera att elmatningen &r korrekt ansluten pa plinten i pumpen.
1c) Motorskydd utlést Kontrollera att motorskyddet ar ratt installt (se data pa namnplaten)
1e) Axel blockerad och se till att sékringar &r &r ratt anslutna.
1f) Om alla ovan orsaker undersokts kan | 1c) Kontrollera spanningsmatningen och se till att pumpaxeln roterar fritt.
motorn vara skadad Kontrollera att motorskyddet &r ratt installt enlig namnplaten
1d) Byt/aterstall sakringarna och kontrollera enlig a och ¢
1e) Avlagsna orsaken till blockeringen enligt “blockerad pump” i
instruktionsboken
1f) Reparera eller byt elmotorn pa en auktoriserad serviceverkstad
2) 2a) Om pumpen ej anvants under en | 2a) For stdrre fororeningar som fastnat kan axeln roteras direkt pa denna
Pump langre tid kan rost férekomma inuti genom att avlagsna flakten (gém inte bryta spanningsmatningen) eller
blockerad 2b) Stérre  féroreningar i pumphuset kontakta en auktoriserad serviceverkstad
blockerar pumphjulet 2b) Om mgjlighet finns 6ppna pumphuset och avlagsna féroreningarna
2c) Lagerfel eller kontakta servicestélle
2c) Om lagren ar skadade byt dessa eller kontakta ett servicestalle
3) 3a) Mgjligt luftlackage i sugledningen, | 3a) Kontrollera vilken del som l&cker in luft och tata ordentligt
Pumpen draneringspluggar, eller fylld pump | 3b) Rengér eller byt bottenventilen och anvande en sugledning som &r

fungerar men
inget vatten
kommer ut

fran sugledningen eller intrdngning
genom pumphuspackningen

3b) Backventil blockerad eller sugledning
&j tillracklig fylld

3c) sudfilter blockerat

anpassad for installationen
3c) Rengor filtret eller om nédvandigt byt det. Se &ven punkt 2b)

4)
Dalig kapacitet

4a) Rorledningar och tillbehér med for liten
diameter medfér stora f6rluster

4b) Narvaro av féroreningar i pumphjulet

4c) Pumphjul igensatt

4d) Slitet pumphus eller pumphjul

4e) Overskriden viskositet pa vatskan (om
annat an vatten)

4f) Felaktig rotationsriktning

4g) Sughdjden Overstiger
sugférmaga

4h) Sugledningen fér lang

pumpen

4a) Anvand rérdelar samt tillbehér som ar anpassat for installationen

4b) Rengdr pumphjulet och installera ett filter for att forhindra féroreningar
att trdnga in.

4c) Replace the rotor and the pump casing

4d) Byt pumphijul, om nédvéandigt kontakta en auktoriserad serviceverkstad

4e) Pumpen &r ej anpassad vétskan

4f) Andra tva av faserna pa kopplingsplinten eller pa sakringarna

4g) Forsok stanga ventilen pa trycksidan lite och/eller hojden mellan
pumpen och véatskan som pumpas

4h) Montera pumpen narmare sugsidan sa att en sugledningen blir kortare

eller anvande en storre diameter pa sugledningen

5) 5a) Roterande delar obalanserade 5a) Kontroller att det inte finns féroreningar i pumphjulet
Oljud och 5b) Slitna Lager 5b) Byt kullager
vibration fran 5c) Pump och ledningar ej tillrackligt | 5¢) Satt fast sug och tryckledning ordentligt
pumpen anslutna 5d) Anvand storre ledning eller reducera pumpflodet
5d) Flow too strong for the diameter of the | 5e) Reducera pumpflddet genom strypa ventilen pa trycksidan och/eller
delivery pipe anvand storre ror -diametrar, se punkt 4h)med
5e) Kavitation férekommer 5f) Kontrollera sa att huvudspanningen &r ratt
5f) Ostabil spanningsmatning 5g) Vid behov, maste uppriktningen justeras.
5g) Felaktig uppriktning av pump och
motor
6) 6a) Den mekaniska axeltatningen har | | fall dar 6a).6b) och 6c) férekommer behéver axeltdtningen bytas. Om

Lackage fran
axeltatningen

torrkorts eller varit blockerad

6b) Axeltdtningen skadad av slitande
féroreningar i vatskan som pumpas

6¢) Felaktig  mekanisk  axeltatning i
forhallande till vatskan

6d) Mindre lackage vid forsta fyllningen
eller vid forsta starten

nddvandigt kontakta en auktoriserad verkstad

6a) Se till att pumphuset (och om pumpen ej har tillrinning ) &r helt fylida
med vétskan sa att all luft férsvunnit. Se punk 5e) med.

6b) Installera en sugsil och byt axeltatning till en l1amplig i forhallande till
véatskan som pumpas

6¢) Valj en axeltatning som &r anpassat till vatskan som pumpas

6d) Vanta till axeltatningen justerat sig pa axeln genom rotationen. Om
problemet kvarstar se punkterna 6a), 6b) samt 6¢) eller kontakta en
auktoriserad serviceverkstad
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1. ALGEMENE INFORMATIE

Lees de waarschuwingen en instructies in dit handboek
aandachtig door alvorens het product te gebruiken en
bewaar het zodat het ook in de toekomst geraadpleegd
kan worden.

Het handboek is oorspronkelijk in het ltaliaans opgesteld
en die taal zal dan ook bewijskracht hebben in het geval
van afwijkingen in de vertalingen.

Het handboek maakt deel uit van het apparaat als
essentieel veiligheidselement en moet bewaard worden tot
de definitieve afvoer van het product.

De koper kan na verlies een kopie van het handboek
aanvragen door contact op te nemen met de firma Calpeda
S.p.A onder specificatie van het product door het type
zoals dat aangegeven is op het machineplaatje door te
geven (zie 2.3 Markering).

In het geval van wijzigingen, sabotage of manipulatie van
het apparaat of onderdelen ervan die door de fabrikant
niet geautoriseerd zijn, verliest de “EU-verklaring” haar
geldigheid en daarmee vervalt tevens de garantie.
Kinderenonderde 8H'aaralsmede personen
met verminderde fysieke, zintuiglike of
geestelijke vermogens mogen dit apparaat
niet bedienen of mee spelen.

Dit geldt ook voor onervaren personen
welke niet vertrouwd zijn met het product,
tenzij ze onder toezicht staan. Instructies
hebben voor veilig gebruik en bewust
gemaakt door een verantwoordelijk persoon
van de gevaren van het gebruik ervan kan
meebrengen. . _
Het is de verantwoording van de gebruiker
om het apparaat schoon te maken en te
onderhouden. Kinderen mogen het apparaat
nooit schoonmaken of onderhouden, tenzij
ze onder toezicht staan.

Geengebruikin vijvers, tanks of zwembaden
of waar personen binnentreden of in contact
komen met het water. .
Lees uitvoerig het installatiegedeelte die het

volgende uiteenzet:

-De maximale toelaatbare structurele
werkdruk in (hoofdstuk 3.1).
-Het type en het gedeelte over de

voedingskabel (hoofdstuk 6.5).
- Het type en het gedeelte over montage van
de electrische beveiliging (hoofdstuk 6.5).

1.1. Gebruikte symbolen
Voor een beter begrip zijn de onderstaande symbolen/
pictogrammen, met hun betekenis, gebruikt.
Informatie en waarschuwingen die in acht moeten
A worden genomen, zo niet, dan veroorzaken zij
schade aan het apparaat of brengen de veiligheid
van het personeel in gevaar.
Informatie en waarschuwingen van elektrische aard
A die, zo ze worden genegeerd, een beschadiging
van het apparaat tot gevolg kunnen hebben of
de veiligheid van het personeel in gevaar kunnen
brengen.
o | Aanwijzingen en waarschuwingen voor het correct
l bedienen van het apparaat en de onderdelen
ervan.

Ingrepen die uitgevoerd mogen worden door de

‘ eind%ebruiker van het apparaat. De gebruiker
van het apparaat die de instructies heeft gelezen
en verantwoordelijk is voor het in stand houden
van de normale gebruiksomstandigheden. Hij
is geautoriseerd om de handelingen voor het
gewone onderhoud uit te voeren.

Ingrepen die uitgevoerd moeten worden door
Iﬁl‘ een geschoolde elektricién: een gespecialiseerde

technicus die bevoegd is om alle ingrepen
van elektrische aard voor het onderhoud en
ter reparatie uit te voeren. Hij is in staat om te
handelen wanneer er elektrische spanning is.
Ingrepen die uitgevoerd moeten worden door
m een geschoolde technicus: een gespecialiseerde
technicus die in staat is om het apparaat onder
normale omstandigheden op correcte wijze
te gebruiken en bevoegd is om alle ingrepen
van mechanische aard voor het onderhoud, de
afstelling of ter reparatie uit te voeren.
Geeft de verplichting aan om persoonlijke
beschermingsmiddelen  te  gebruiken -
bescherming van de handen.

‘48 machine uitgeschakeld en losgekoppeld is van de
energiebronnen.

Ingrepen die uitgevoerd moeten worden terwijl de
machine ingeschakeld is.

. Ingrepen die uitgevoerd moeten worden nadat de
(0]

1.2. Handelsnaam en adres van de fabrikant
Handelsnaam: Calpeda S.p.A.

Adres: Via Roggia di Mezzo 39

36050 Montorso Vicentino (Vicenza) — Italia
www.calpeda.it

1.3. Geautoriseerde operatoren

Dit product is bestemd voor ervaren operatoren

zoals eindgebruikers van het product, maar ook voor

ﬁespecialiseerde technici (zie de symbolen eerder in dit

andboek).

» | De eindgebruiker mag geen handelingen uitvoeren

l die voorbehouden zijn aan gespecialiseerde
technici. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor

schade die voortvloeit uit het niet in acht nemen

van deze regel.
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1.4. Garantie

Verwijs voor de garantie op de produkten naar de algemene

verkoopvoorwaarden.

o | De garantie omvat GRATIS vervanging of reparatie

l van de defecte onderdelen (die door de fabrikant
erkend zijn).

De garantie van het apparaat vervalt:

- wanneer het gebruik niet overeenkomstig de instructies
en normen zoals die in dit handboek zijn beschreven is;
-in het geval van wijzggingen of variaties die willekeurig
zijn aangebracht zonder toestemming van de fabrikant

(zie par. 1.5);

-in het geval van ingrepen van technische aard die
uitgevoerd zijn door personeel dat daarvoor van de
fabrikant geen toestemming had;

-in het geval van niet uitgevoerd onderhoud zoals dat
voorzien is in dit handboek.

1.5. Technische servicedienst

ledere willekeurige informatie over de documentatie, de
service en onderdelen van het apparaat kan aangevraagd
worden bij: Calpeda S.p.A. (zie par. 1.2).

2. TECHNISCHE BESCHRIJVING
Horizontale  meertraps  close-coupled
(zelfaanzuigende serie MXA).
MXP: versie met pomphuis in stalen AISI 304 en met
KV/IaGaIi’er in PPO-GF 20. N |

: versie met pomphuis in gegoten nippel en met
waaier in PPO-GIJ)2O.p 9¢9 PP
MXA: versie met pomphuis in stalen AISI 304 en met
waaier in PPO-GF 20.

2.1. Voorzien gebruik

Voor schone, niet explosieve of ontvlambare, niet
agressieve vloeistoffen (niet gevaarlijke gezondheid of
omgeving) zonder abrassieve stoffen en vaste delen.
Vloeistoftemperatuur: 0 °C tot +50 °C (0 °C tot +35 °C
voor MXA).

2.2. Onjuist gebruik dat redelijkerwijs te voor-
zien valt
Het apparaat is uitsluitend ontworpen en gemaakt voor
het gebruik dat beschreven is in par. 2.1.
f Het is ten strengste verboden om het apparaat

pompen

onjuist te gebruiken en voor doeleinden die niet

beschreven zijn in dit handboek.
Het onjuiste gebruik van het product tast de
veiligheids- en efficiéntiekenmerken van het apparaat
aan. De firma Calpeda S.p.A. kan niet verantwoordelijk
worden gehouden voor defecten of ongelukken die te
wijten zijn aan het niet in acht nemen van de hierboven
omschreven verboden.

Gebruik het apparaat niet in vijvers, bassins
A en zwembaden wanneer daar zich mensen in

bevinden.

2.3. Markering
Hieronder staat een kopie van het identificatieplaatje dat
zich op de buitenkant van de pomp bevindt.

1 Pomptype

2 Capaciteit

3 Opvoerhoogte
4 Motorvermogen
5 Voeding voltage
6 Nom. motorstroom
7 Opmerkingen

8 Frequentie

9 Operation Duty
10 Isolatieklasse
11 Gewicht

12 coso

13 Toerental tpm
14 Protection

15 Serienummer
16 Certificaat

Voorbeeld pomp typeplaatje

= calpeda CHI C € B

MONTORSO " VICENZA
XXXXXXX

Q min/max X/X m3/h
H max/min X/Xm
XKW (XHp) S.F
2204/380Y V3~50Hz
X/XA

XXXXXXXX

XXXXXxX b

S1 Lol X Xkg

|
]
9

3. TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

3.1. Technische gegevens

Afmetin?en en gewicht (zie technische catalogus).

Nominale snelheid 2900/3450 rpm

IP 54-bescherming

Netspanning/frequentie:

- maximaal 240V 1~ 50/60 Hz

- maximaal 480V 3~ 50/60 Hz

Controleer de beschikbare frequentie en voltage.

(de gegevens moeten overeenkomen met het motor

typeplaatf'e).

Met de electrische gegegens op het motor typeplaatje

bedoeld men het nominale motorvermogen.

Geluidsniveau: < 70 dB(A)

Aantal starts per uur maximaal 15 met regelmatige interval.

(Eéebm?ximale druk voor het pomphuis bedraagt 80 m
ar).

3.2. Omgeving waarin de pomp wordt geplaatst
Installatie in een goed geventileerde ruimte die
beschermd wordt tegen weersinvioeden, met een
maximum omgevingstemperatuur van 40 °C.

4. VEILIGHEID
4.1. Algemene gedragsregels

Ivorens 'het product te gebruiken is het
Anoodzakelijk om alle veiligheidsaanwijzingen te
kennen.

Alle technische instructies voor het functioneren en de
aanwijzingen voor de diverse passages, van het transport
tot aan de definitieve afvoer, die hier zijn gegeven, moeten
aandachtig gelezen en opgevolgd worden.
De gespecialiseerde technici moeten de verordeningen,
reglementen, normen en wetten van het land waarin de
E‘omp is verkocht in acht nemen.

et apparaat is conform de geldende veiligheidsnormen.
Het onjuiste gebruik kan letsel aan personen of dieren en
schade aan zaken toebrengen.
De fabrikant wijst elke verantwoordelijkheid af in het geval
van dergelik letsel en/of schade of bij een gebruik onder
omstandigheden die anders zijn dan die op het plaatje zijn
aangegeven en in deze instructies zijn beschreven.
o | Het in acht nemen van de periode van de
] onderhoud-singrepen en het op tijd vervangen van

de beschadig e of versleten onderdelen maakt

het mogelijk dat het apparaat altijd onder de beste
omstandigheden functioneert.
Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen die
geleverd zijn door de firma Calpeda S.p.A. of door een
geautoriseerde dealer.

f Verwijder of wijzig de door de fabrikant op het

apparaat aangebrachte plaatjes niet.

Het apparaat mag niet ingeschakeld worden in het geval
van defecten of beschadigde onderdelen.
De handelingen voor het gewone en buitengewone
A onderhoud waarvoor (een deel van) het apparaat
gedemonteerd moet worden, mogen uitsluitend
worden uitgevoerd nadat het
losgekoppeld van de stroom.

4.2. Veiligheidsmiddelen
Het apparaat is voorzien van een extern chassis van
roestvrij staal dat contact met interne delen verhindert.

apparaat is

4.3. Overige risico’s

Het apparaat brengt, dankzij het ontwerp en de
gebruiksbestemming (bij het in acht nemen van het
voorziene gebruik en de veiligheidsnormen) geen
overige risico’s met zich mee.

4.4. Veiligheids- en informatietekens
Voor dit type product zijn geen tekens op het product
voorzien.
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4.5. Persoonlijke beschermin%smiddelen (PBM)
In de fasen van installatie, inschakeling en onderhoud
adviseren wij de geautoriseerde operatoren om te
beoordelen welke middelen geschikt zijn voor de
beschreven werkzaamheden.

Bij de werkzaamheden voor het gewone en
buitengewone onderhoud waar, is het gebruik van
beschermende handschoenen voorzien.

verplichte PBM

BESCHERMING VAN DE HANDEN
(handschoenen ter bescherming tegen een
chemisch, thermisch en mechanisch risico)

Teken

O

5. TRANSPORT EN VERPLAATSEN

Het product is verpakt om de inhoud te beschermen
tegen beschadigingen.

Tijdens het transport moeten zware objecten op het
apparaat vermeden worden.

De voertuigen voor het transport van het verpakte
apparaat moeten geschikt zijn voor wat betreft de
afmetingen en het gewicht van het gekozen product
(zie technische catalogus).

5.1. Verplaatsen

Verplaats de verpakking voorzichtig, want er mag niet
tegenaan gestoten worden.

Er mag geen ander materiaal op de verpakking
geplaatst worden om te vermijden de pomp beschadigd
zou worden.

Wanneer het gewicht meer dan 25 kg bedraagt,
moet de verpakking door twee personen tegelijkertijd
worden opgetild.

6. INSTALLATIE

6.1. Benodigde ruimte
Zie voor de benodigde ruimte van het apparaat de bijlage
“Benodigde ruimte”(zie technische catalogus).

6.2. Omgevingsvoorwaarden en afmetingen van
de installatieplaats

De klant moet de installatieruimte dusdanig
voorbereiden, dat het apparaat correct en
overeenkomstig de constructie-eisen ervan (elektrische
aansluitingen, enz.) geinstalleerd kan worden.

De ruimte waar het apparaat geinstalleerd moet worden,
moet voldoen aan de voorwaarden van par. 3.2.

Het is ten strengste verboden om de machine te
installeren en in werking te stellen in een ruimte met
een potentieel ontploffingsgevaar.

6.3. Uitgakken
5 ontroleer dat het apparaat tijdens het
1 transport niet beschadigd is.

Het verpakkingsmateriaal moet, nadat de machine
uitgepakt is, afgevoerd en/of hergebruikt worden
volgens de geldende normen van het land waarvoor
het apparaat bestemd is.

6.4. nstallatie

Installatievoorbeelden zie par. 13 fig. 1 en 2.

De pompen dienen geinstalleerd te worden met de
rotoras horizontaal en pompvoeten naar beneden.
Plaats de pomp zo dicht mogelijk bij het aanzuigpunt.
Zorg voor ruimte rondom de pomp voor motorventilatie,
voor controle van asrotatie, voor afvullen en aftappen en
voor opvangmogelijkheid van de af te tappen vloeistof.

6.4.1. Leidingen

Verzeker u voor montage ervan dat alle leidingen
schoon zijn.

LET OP: Zorg voor goede ondersteuning van
het leidingwerk en zorg ervoor dat de pomp niet

onder mechanische spanning in het leidingwerk
gemonteerd zit (par. 13 fig. 3). Eventuele trillingen in
het leidingwerk dienen de pomp niet te bereiken.
Bevestig de leidingen of koppelingen zodanig dat
er geen lekkage optreedt (par. 13 fig. 6). Indien de
koppelingen te strak worden aangedraaid, bestaat de
kans dat de pomp wordt beschadigd.

Bij het aandraaien van koppelingen dient u het pomphuis
vast te houden met een tweede sleutel. Verzeker u
ervan dat de aansluiting niet beschadigt door overmatig
hard aandraaien.

De leidingdiameters mogen niet kleiner zijn dan de
aansluitingen van de pomp.

6.4.2. Zuigleidin?

Als de zuigleiding langer is dan 10 meter dan dient u
een leiding met een grotere interne diameter als het
aansluitpunt van de pomp te gebruiken.

Voor capaciteiten meer dan 4 m3/h gebruik een
zuigleiding van mimimaal G 1 1/4 (DN 32).

De zuigleiding mag nooit kleiner zijn dan de pompaansluiting.
De zuigleiding dient volledig luchtdicht te zijn en op te
lopen naar de pomp. Dit laatste voorkomt de vorming
van luchtkamers in de leiding. As de pomp boven het
waterniveau wordt opgesteld (zuigbedrijf, par. 13 fig.
2), dan dient te allen tijde een voetklep met zuigkorf
gemonteerd te zijn (of terugslagklep in de zuigleiding
voor MXA).

Indien een flexibele zuigslang wordt gebruikt, dient
deze middels een spiraal versterkt te zijn.

Als het waterniveau hoger is dan de zuigzijde van de
pomp (positieve voordruk, par. 13 fig. 1) dan dient een
terugslagklep gemonteerd te worden. Als het water
uit een opslagtank gepompt moet worden dan dient
eveneens een terugslagklep gemonteerd te worden.
Volg de lokale verordeningen als de pomp als
drukverhogingspomp in het (drink)waterleidingnet
wordt toegepast.

Installeer een zuigfilter aan de zuigzijde van de pomp.
Hiermede voorkomt u dat er vaste delen in de pomp
terecht komen.

6.4.3. Persleidin?

Monteer een schuifafsluiter in de pers om opbrengst,
druk en opgenomen vermogen te regelen. Monteer een
manometer.

Bij een opvoerhoogte van meer dan 15 meter dient er ter
voo(rjkoming van waterslag een terugslagklep ingebouwd te
worden.

6.5. Elektrische aansluiting

ol

De elektrische aansluiting moet uitgevoerd
worden door een gekwalificeerd elektricién
overeenkomstig de plaatselijke verordeningen.
Volg alle veiligheidsinstructies.
De pompset dient op een juiste wijze geaard te zijn.
Verbind de aarde in de aansluitdoos met een gemerkt
teken
Vergelijk de frequentie en voltage met de waarden op
het typeplaatje en sluit de fasen aan overeenkomstig
het schema in de aansluitdoos.
LET OP: Geen metalen voorwerpen in de
A kabelopening tussen aansluitdoos en stator
laten vallen, anders motor demonteren en
voorwerp verwijderen.
Wanneer de aansluitbox voorzien is van een
kabelwartel, gebruik flexibele elektrische kabel van het
type HO7RN-F met artikel over de kabel niet minder
dan (par. 13.2 TAB 1).

Wanneer de aansluitbox is voorzien van een
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doorvoerbus, sluit de elektrische kabel aan met behulp
van een mantel.
Bij gebruik in zwembaden, vijvers en soortgelijke
situaties, is het noodzakelijk dat een aardlekschakelaar
van maximaal 30 mA in de voeding wordt opgenomen.
Installeer een schakelaar waarbij elke fase van de
toevoer uitgeschakeld kan worden. De opening tussen
de contacten dient minimaal 3 mm te zijn.
Bij een 3-fase motor dient men een motorbeveiliging,
overeenkomstig met curve D de nominale motorstroom
te gebruiken.
1-fase, pompen zijn uitgevoerd met een condensator
en (voor 220 en 240 V, 50 Hz) met een ingebouwde
thermische beveiliging.
ATTENTIE: Bij toepassing met een
A frequentieregeling, de minimale frequentie mag
niet lager uitkomen op 25 Hz en in elk geval
de totale opvoerhoogte van de pomp mag niet
lager zijn dan 3 m.

7. INSCHAKELEN EN GEBRUIK

7.1. Controles alvorens in te schakelen
Het apparaat mag niet ingeschakeld worden wanneer
er beschadigde onderdelen zijn.

7.2. Eerste inschakeling

a1 [0

LET OP: Laat de pomp nooit drooglopen.
Start de pomp nadat deze volledig is gevuld met
vloeistof.
Als de pomp gePIaatst is boven waterniveau
(zuigbedrijf par. 13 fig. 2) of wanneer de voordruk te
laag is (lager dan 1 m) om de terugslagklep te openen,
vul de pomp door de vulaansluiting (par. 13 fig. 4).
Als men werkt bij een Eositieve voordruk, vult men
de pomp door de zuigklep par. 13 fig. 2 langzaam
volledig te openen en houdt men de persklep open om
lucht te laten ontsnappen.
Alvorens te starten, controleer of de pomp met de
hand gedraaid kan worden. Voor dit doel hebben de
kleinere pompen een schroevendraaier inkeping aan
de ventilatorzijde van de as.
Het starten van 3-fase motoren, controleer de
draairichting volgens de pijl zoals afgebeeld op het
lantaarstuk.
Anders, sluit de stroomtoevoer en verwissel de
aansluiting van 2-fasen.
Controleer of de pomp functioneert binnen het
werkgebied en of het opgenomen vermogen voldoet
aan de specificaties op het typeplaatje. Indien de
stroomsterkte te hoog is, dienen de klep of kleppen in
de persleiding zodanig versteld te worden dat e.e.a.
weer conform de markerin? op het typeplaatje is.
Als het vacuiim wegvalt of als de druk fluctueert, dan
dient men de zuigkoppeling te controleren op dichtheid.
Tevens dient men de twee pomphuispluggen vast te
draaien.

Nooit de pomp laten draaien tegen een

gesloten afsluiter langer dan 5 minuten.

Langer draaien zonder doorstroming in de pomp
veroorzaakt vervaarlijke toename van temperatuur of druk.
Als het water door langer doordraaien is oververhit, dient
men voordat de klep wordt geopend, eerst de pomp uit
te schakelen. Om risico’s voor de gebruiker en de pomp
te vermijden, dient het water volledig te zijn afgekoeld
alvorens wederom mag worden opgestart.

Als de gomp oververhit is geraakt door langdurig niet
te hebben aangezogen of door een onvoldoende
gevuld pomphuis, dient de pomp na afschakelen
volledig te zijn afgekoeld alvorens de persleiding of
aftappluggen te openen. Bij het wederom opstarten

dient het pomphuis volledig te zijn gevuld.
Voorzichtigheid moet worden betracht als de

A vloeistof in de pomp een hogere temperatuur
heeft. Vermijd aanraking van de vioeistof als de
temperatuur ervan hoger is dan 60°C. Vermijd
aanraking van de pomp als de temperatuur aan
de buitenkant hoger is dan 80 °C.

7.3. Automatische pompschakelaar IDROMAT
(wordt geleverd op verzoek)

Voor automatisch starten / stoppen van de pomp

wanneer aftappunten worden geopend / gesloten.

Voor bescherming van de pomp:

» Tegen droogloop;

» Tegen het risico van gebruik zonder water aan
de inlaatzijde (veroorzaakt door een gebrek aan
watertoevoer in de toeloopleiding bij positieve
toeloophoogte een niet onderfgedompelde zwgleidinc?;
extreem grote zuighoogte of bij luchtintreding in de
zuigleiding.);

+ Tegen gebruik met gesloten afsluiters.

Zie installatievoorbeelden op par. 13 fig. 1, fig. 2.

7.4. Zelfaanzuiging (alleen voor MXA)

Capaciteit om de lucht uit de zuigleiding te verwijderen

bij het starten wanneer de pomp boven vloeistofniveau

staat.

Voorwaarden tot zelfaanzuiging:

+ Zuigleiding met aansluiting perfect luchtdicht en
voldoende ondergedompeld in het water;

* De persleiding moet vertikaal met een rechte vrije
buisaansluiting op de pers voor de terugslagklep zijn,
zie afbeelding 1.

+ Pomphuis volledig gevuld met schoon koud water
voor het starten.

De pomp is niet zelfaanzuigend met vloeistoffen die

olie, alcohol of schuim bestanddelen bevatten.

De terugslagklep (fig. 1) voorkomt terugstroming door

de pomp wanneer de pomp stopt en houdt het water in

de pomp voor de volgende start.

Zonder een voetklep of terugslagklep aan zuigzijde

dient de vulprocedure herhaald te worden voor

elke start.
ATTENTIE: langere werking met een niet

A ontluchte pomp, zonder waterafgifte van de

geopende persleiding voorkomen.

Indien de pomp niet binnen 5 minuten aanzuigt:

motor uitschakelen, vulstop demonteren en nog

meer water toevoegen.

Indien nodig, herhaal de vulprocedure nadat de pomp

volledig gevuld is met koud water.

7.5. UITSCHAKELEN

Het apparaat moet uitgeschakeld worden in
A elk geval waarin er problemen zijn tijdens het
functioneren (zie opsporen van defecten).

Het product is ontworpen voor een continue
functionering; het wordt pas uitgezet door de stroom uit
te schakelen door middel van de daarvoor voorziene
ontkoppelingssystemen (zie par. 6.5 Elektrische
aansluiting).

8. ONDERHOUD
Alvorens enige onderhoudswerkzaamheid uit te
voeren moet het apparaat uitgeschakeld worden door
alle energiebronnen los te koppelen.Wend u zo nodig
tot een elektricién of ervaren technicus.
Elke werkzaamheid voor het onderhoud,
A reinigen of repareren die wordt uitgevoerd
terwijl er spanning op de elektrische installatie
staat kan ernstige, ook dodelijke, ongelukken
tot gevolg hebben voor de personen.
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Vermijd iedere willekeurige handeling met
Ablote handen.  Gebruik  beschermende
handschoenen die waterdicht zijn voor de
demontage en reiniging van het filter of bij
andere onderdelen waar die benodigd zijn.
In het geval van buitengewoon onderhoud of
onderhoudswerkzaamheden waarvoor delen van de
machine gedemonteerd moeten worden, moet de
operator die het onderhoud uitvoert een geschoold
technicus zijn die in staat is om de schema’s en
tekeningen te lezen en begrijpen.Het is verstandig om
een register bij te houden van alle uitgevoerde ingrepen.
o | Tijdens het onderhoud moet speciaal worden
I oPgeIet dat geen vreemde delen, ook van
kleine afmetingen, binnenglippen en in het
circuit terechtkomen; ze zouden een storing
kunnen veroorzaken en de veiligheid van het
apparaat in gevaar kunnen brengen.
Vermijd iedere wiIIekeurige handeling met
Ablote handen.  Gebrui beschermende
handschoenen die waterdicht zijn voor de
demontage en reiniging van het filter of bij
andere onderdelen waar die benodigd zijn.
e | Tijdens de onderhoudswerkzaamheden mogen
| |geen externe personen aanwezig zijn.

De onderhoudswerkzaamheden die niet in dit
handboek zijn beschreven mogen uitsluitend worden
uitgevoerd door gespecialiseerd personeel dat door de
firma Calpeda S.p.A. wordt gestuurd.

Voor overige technische informatie betreffende het
gebruik of onderhoud van de machine kunt u contact
opnemen met de firma Calpeda S.p.A.

8.1. Gewoon onderhoud

OFF

te voeren moet de elektrische stroom worden
uitgeschakeld en gecontroleerd worden dat
de pomp niet onverwacht onder spanning kan
komen te staan.

f In situaties van chloorhoudend water (chloride

f Alvorens enige onderhoudswerkzaamheid uit

of zeewater) wordt het risico van corrosie
vergroot in stilstaand water (dit geldt ook bij
temperatuurverhoging of -verlaging van de pH
waarde van het water). In deze gevallen, als
de pomp voor langere periodes inactief blijft,
moet de pomp volledig worden afgetapt en bij
voorkeur ook worden gedroogd.
Voor de goede orde, indien de pomp tijdelijk
A werkt in vervuilde vloeistoffen, laat de pomp
dan kortstondig draaien met schoon water om
afzettingen af te voeren.
In geval van verwachte stilstand voor Ian?ere eriode
of vorst, pomp volledig aftappen (par. 13 fig. 5;?
Alvorens de unit weer In bedrijf te stellen, controleer of
de as niet is geblokkeerd en vul het pomphuis volledig
met vloeistof.

8.2. Demontage van de installatie
Sluit de schuiven van aanzuiging en uitlaat alvorens de
demontage uit te voeren.

8.3. Demontage

Sluit de zuig- en perskleppen en tap het pomphuis af
voordat men de pomp demonteert.

De motor en alle inwendige delen kunnen
gedemonteerd worden zonder dat het pomphuis en de
leidingen verwijderd hoeven te worden.

9. VERWERKING

g3 [

De verwerking van het apparaat moet toevertrouwd
worden aan bedrijven die gespecialiseerd zijn in
de sloop van metaalproducten om goed overeen te
komen hoe te handelen.

Voor de verwerking moeten de wetsbepalingen die
gelden in het land waar de verwerking plaatsvindt
in acht worden genomen, evenals wat bepaald is
door de internationale wetgeving voor wat betreft de
bescherming van het milieu.

10. RESERVEONDERDELEN

10.1. Wijzen om reserveonderdelen aan te
vragen

Bij eventuele verzoeken om reserveonderdelen moet
de naam, het positienummer in de sectietekening
en de gegevens van het plaatje (type, datum en
serienummer) worden gepreciseerd.

De bestelling kan bij de firma Calpeda S.p.A. worden
gedaan per telefoon, fax of e-mail.

11. BENAMING VAN DE ONDERDELEN
Nr.  Benaming

14.00 Pomphuis

14.04 Plug

14.06 O-ring

14.12 Plug

14.16 O-ring

20 O-ring

4 Bout

0 Zuighuis

4 Zuigerklep

5 Sluitring

6 O-ring

7 Klep

0 Pershuis

2 O-ring

6 O-ring

25.01 Waaierhuis, eerste trap
25.02 Waaierhuis

25.05 Waaierhuis, laatste trap
25.10 Bus voor ontbrekende waaier
25.11 Afstands voor eerste trap
25.10 Opvulbus

25.11 Afstandsring voor eerste trap
28.00 Waaier

28.04 Waaiermoer

28.08 Onderlegring

34.00 Deksel lantaarnstuk
36.00 Mechanical seal

36.51 Steunring, gedeeld
46.00 Spatring

64.15 Arstandshuls

70.00 Motordeksel, pompzijde
73.00 Lager

76.00 Motorhuis met wikkeling
76.04 Kabeltule

76.16 Kabeldrukring

76.54 Aansluitbox

78.00 As met rotor

81.00 Lager

82.00 Motordeksel

82.04 Compensatieveer
88.00 Koelwaaier

90.00 Koelwaaierkap

92.00 Draadeind

94.00 Condensator

94.02 Condensatorkraag
98.00 Deksel aansluitdoos
98.08 Pakking

Wijzigingen voorbehouden.

4.
4.
6.
6.
6.
6.
6.
0.
2.
2.

NN = = =t
Y. PIOEGEGEY.Y \ )
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12. PROBLEMEN
Waarschuwing: Schakel de stroom uit voordat er service aan de pomp wordt gedaan

De pomp met electromotor mag niet droogdraaien (ook niet voor een korte periode).

Volg de bedieningsinstructies indien nodig neem contact op met dichtstbijzijnde service centrum

.

of installateur.

PROBLEEM

OORZAAK

OPLOSSINGEN

1)
De motor start
niet

1a) verkeerde voeding

1b) electrisch verkeerd aangesloten

1c¢) motorbeveiliging (overbelasting) vliegt

eruit

1d) zekering(en) kapot

1e) as geblokkeerd

1f) als alle bovengenoemde oorzaken zijn
gecontroleerd, hoogst-waarschijnlijk de
electromotor defekt of verbrandt.

1a) controleer de beschikbare frequentie en voltage. (de gegevens
moeten overeenkomen met het motor typeplaatje)

1b) verbind de voedingskabel juist met de juiste electrische aansluiting.
Controleer het ingestelde thermisch pakket (verwijzing naar het juiste
amperage op het motor typeplaatje)

1c) controleer de voeding en zorg ervoor dat de as vrij loopt. Controleer
het ingestelde thermisch pakket (verwijzing naar het juiste amperage
op het motor typeplaatje)

1d) vervang de zekering(en), controleer de voeding en volg punten aen c.

1e) verwijder de reden van het blokkeren zoals genoemd “geblokkeerde
pomp” instructie boek

1f) repareer of vervang de electromotor, ga naar een wikkelbedrijf of
installateur.

2) 2a) Langdurige periode van stilstand | 2a) De electrische pomp en/of kleine cilinder motorpompsets kunnen
Pomp waardoor roestvorming in de pomp. gedeblokkeerd worden door een schroevedraaier in de uitsparing op
geblokkeerd 2b) Aanwezigheid van vaste delen in de het eind van de pompas te zetten en de as te draaien. Voor grotere
pomp pompen dient de pompas te worden gedraaid (denk eraan eerst de
2c) De lager zijn geblokkeerd. stroom uit te schakelen) of neem contact op met een servicecentrum.
2b) Indien mogelijk demonteer het pomphuis en verwijder de vaste delen
in de pomp of neem contact op met een servicecentrum.
2c) Als de lagers zijn beschadigd, vervang ze of indien noodzakelijk neem
contact op met een servicecentrum.
3) 3a) Valse lucht bij de zuigaansluiting, | 3a) Vontroleer welke delen niet luchtdicht zijn en verbind de verbindingen
De pomp vulplug of de pakkingen van de adequaat .

functioneert,
maar er komt
geen water uit

zuigleiding (bij het vullen van de pomp)
3b) Voetklep geblokkeerd of zuigleiding

niet volledig gevuld met het medium.
3c) Zuigfilter geblokkeerd.

3b) Maak de voetklep schoon of vervang die, gebruik de juiste zuigleiding
voor de toepassing.
3c) Maak het filter schoon of vervang het filter (zie punt 2b)

4) 4a) Te kleine leidingen en aansluitdelen | 4a) Gebruik de juiste leidingdiameters voor de specifieke toepassing.
Onvoldoen waardoor pompverliezen ontstaan. 4b) Maak de pomp van binnen schoon en installeer een zuidfilter ter
capaciteit 4b) Aanwezigheid van vaste bestanddelen voorkoming dat er vaste delen in de pomp komen.
in de pomp. 4c) Vervang de rotor of indien noodzakelijk neem contact op met een
4c) Staat van de rotor verslechterd. servicecentrum.
4d) Versleten rotor en het pomphuis. 4d) Vervang de rotor en het pomphuis.
4e) Hoge viscositeit van het te verpompen | 4e) De pomp is niet geschikt voor het te verpompen medium.
medium (anders dan water). 4f) Verander de electrische aansluitingen in de besturing om de
4f) Verkeerde draairichting draairichting te veranderen.
4g) Hoge zuigverliezen. 4g) De pomp dichter bij het aanzuigpunt zetten en/of verminder het niveau
4h) Zuigleiding te lang. om de vloeistof beter aan te zuigen.
4h) De pomp dichter bij de tank zetten (korte zuigleiding). Indien
noodzakelijk vergroot de diameter van de zuigleiding.
5) 5a) Roterend gedeelte ongebalanceerd 5a) Controleer of er geen vaste delen de rotor belemmeren
De pomp maakt | 5b) Versleten lagers. 5b) Vervang de lagers
geluid en trilt 5c) Pomp en leidingen zijn te stevig aan | 5¢) Veranker de zuig- en persleiding
elkaar bevestigd 5d) Gebruik grotere diameters van de leiding of verminder de flow
5d) Te hoge flow met betrekking tot de | 5e) Verminder de flow door de toevoer aan te passen of vergroot de
persleiding diameter van de leidingen zie 4h
5e) Cavitatie 5f) Controleer de hoofdvoeding
5f) Wisselende stroomtoevoer
6) 6a) De mechanical seal heeft | In geval van 6a, 6b,6¢c vervang de mechanical seals of neem contact op
De mechanical drooggedraaid en is stuk met het servicecentrum.
seal lekt 6b) Versleten seal door de aanwezigheid | 6a) Controleer of het pomphuis en zuigleiding (pomp niet zelfaanzuigend)

van abrassieve deeltjes in het medium
6¢c) De mechanical seal is niet geschikt
voor de toepassing.
6d) Druppels tijdens het vullen of bij de
start

geheel gevuld zijn met het medium en de lucht is verdwenen zie punt 5e

6b) Installeer een zuigfilter en gebruik een mechanical seal die geschikt is
voor het te verpompen medium

6¢) Gebruik een mechanical seal die geschikt is voor het verpompen van
het medium

6d) wacht om de mechanical seal te vervangen, pas de draairichting aan.
Als het probleem niet verholpen wordt, zie de punten 6a, 6b en 6c of

neem contact op met een servicecentrum.
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1. TENIKEZ MAHPO®OPIEZ

Mplv ano m Xpnon tTou npotowoq 5[(1[300T8 o)\sq g
npostéonomostq KaLTig oénylsq 0€ QUTO TO 8YX€lpl5lO
TO oroio Ba TPEMEL va GUAACCETAL YO MEANOVTIKEQ
avagopeg.

H mpwTtoTUTN YA®ooa Tou oxediou eival n ITAAKR ,
n orofa eival kat N yYA@ooa avapopdg oe mepimwan
aoupdwviag otig usmcppaoalq

To €YXS[pl§lO anotelel uspoq meg cuomunq g
anapaLTnTo yla mv aopdAela kat Ba Tipémetr va
dlatnpnOel }JSXpl mv TEAKN éla)\uon ToU r[potovroq
O ayopaoThg uropel va Inmoel éva avtiypado tou
EYXEPBioU OE TEPIMWOoN AndAEIAg ETUKOVWVOVTAG
HE TNV swlpla Calpeda SpA kat va BLSUKprLoel T0
e{dog Tou npotovroq mou avaypcupsrat OTNV ETIKETA
TO0U unxavnparoq (Avae. 2.3 Znuavon)

ImMV  TEPUTIWON  TPOTOTOMNOEWwY, aAaywv 1
usto)\wv m™mg uovaéaq N TUNUATWV aun’]q mou dev
sxouv €YKpLOel and Tov KaTaoKsuaoTn n Bn)\u)onq
EK” xavs1 ™mv Loxu ™mg KQI}JGCL Je aut Kain eyyunon

AuTN N NAEKTPIKI OUOKEUN UMOPE(
va xpnowuoriomndel amo maold
NAKIAG ~ OXL, MIKPOTEPNG Twv 8
€TV KAl ano ATOuaA HE HELWMEVES
DUOLKEG, aLOBNTNPLAKEG 1) VOTTIKEG
KavotnTeg 1 Xwpiq epmelpia 1
TNV anapaitnTn yvwor, apkel va
gruTnpouvIal anod umeubuvo N va
eXouv AaBel odnyieq OXETIKEG e
TNV aodaAn Xpron TG OUCKEUNS
KAl TNV Katavonon twv Kvouvev
Tou oxetiCovTal e auTh.

Ta matdla oev mpemel va naifouv pe
TN OUOKEUN

0] Kaeaplogoq KaLTn ouvThpnon g
ouokeung Bampénel vayivovratarno
TO XpNotn. Aev mpemel va yivovrtal
ano Ta naldia xwplg emtmpnon,
Mnv xp%cn OTIOIE(TE TN OUOKEUT O€
Aveg, él aUeVEG Kal ruotveg, 0TaQv
UTIapXouV avBpwrol HEGa aTO VEPO.
Alaﬁ)&ms TIPOCEKTLKA TO TUNHA

EYKATAOTACEWYV TIOU_EKOETEL:

- H peylotn erutpern 6oulKgmeon
gpyaotag oto ﬁ(S(DG)\GlO M
- OTUMOG KALTO TUAHATOU Kscpa)\alou
kaAwdiwv (dUvaung 6.5).

- O TUMOGNAEKTPLKNGTIpOOTACIAG
yla va eival €yKateotnueEvo

(kedpdaAalo 6.5).

1.1. Z0pBoAa nou xpnaoiponolodvral
Ma v kaA0Tepn Katavonon xenotgornolouval
ouuBoAa/stKovoypapuaTa mou TapabéTovTal pali pe
™V e§Rynon Toug,.
MAnpogopieg Kal mpoeldorooelg 8a Mpemel
A va mpoulvtal, dlagopeTika amoteholv aitia
BAaBwv oTov eEOTMONO T umopei va BEgouv oe
Kivduvo TV aoGaAela Tou MPOowrKoU.
MAnpo¢opieq kal MPOELBOTO0EIG NAEKTPLKNG
A ¢Uong Omou N un OUPHOPdWON O AUTEG
priopel va odnynoet oe BAARN n va 8¢oel oe
Kivduvo TNV a0pAAELa TOU MPOCWTIKOU.
Evéalﬁmq unoBSLEalq Kat np08160n01n081q yia
v opbn Slaxeiplon TG povddag kal Twv
eEapTNUATWY TOU.

MapepBacelg Mo UNopei vampayuatonomeouv
ano TovV TEAIKO XPNOTN TNG OUCKEUNG, TIOU
HETA TNV avayvwon Twv odnywav, eival
UneUBuvog YIa TN OUVTAPNON OF KAVOVIKEG
OUVONKeG xpnonc; Elval egouclodotnuévoq
va  Tmpaypatorolel TNV TPOYPAUMATIOMEVN
ouvThpnon.

MapepBacelg mou Ba mpemet va ekteAolvTalanod

g_.

SESLBLKsupsvo NAekTpOAOYO. EEeldikeupévog
TSXVIKOQ pe TV ouvatoémnTa  OAwvV TWV
napsuﬁuoswv NAEKTPIKNG OUVTAPNONG  Kal
eruokeung. Eivai oe Beon va Aettoupyroet umo
TNV Mapousia NAEKTPIKNG TAONG.
I'IapspBaostq rou 6ampémneL va SKTSAOUVTaLano
sléleuusvo TSXVIKO EEstéleuuevoq Texvu(oq
oy eival o Bean va AEITOUPYNOEL T OUOKEU
UTIO  KOVOVIKEG OUVONKEG, ME TO Olkalwua
napépBaong o OAeg 'n% AetToupyieg Unxavikng
uong ouvmpenaong, pUBHLONG Kal ETLOKEUNG.
Yrodelkvlel v amaimon g xphong Twv
@ MEOWV aTouikig mpootaciag - Mpootacia Twv
XEPLDV.

I'IapspBooeLq rou 6a mpénet va dle§axBolv
TN_ OUCKEUN  QMEVEPYOTIONUEVN  Kal
anoouvésésusvn anod TIC TMyeg Tpododoaiag.

Mapeppacelg mou Ba ekteAolvral pe TNV
HovAda eVEPYOTIOINUEVN.

1.2 Enwvupla Kal 31sUOUVON TOU KATAOKEUAOTN
Etaipik6 ‘Ovopa Calpeda S.p.A.

AleBuvon 0d6g Via Roggia di Mezzo, 39

36050 Montorso Vicentino - Vicenza / Italia
www.calpeda.it

1.3. Eﬁouoloaompsvm Xelplo'req

To mpol6v aneuBUVETAL O EUMELPOUG XELPLOTEG TIOU Ba

TPEMEL va dlaxwpifovtal ano TOug TE IKoUG xpnmsq

TOU TIPOIOVTOG KAl TwV EEEIBIKEUNEVWY TEXVIK@Y (BA.

napandvew oUpBoAa).

e | AmayopeUetal yia Tov TeAkO Xpfom va

l eKTEAEL AstToupvlsq mou npoopllovTat ya
£EEI5IKEUpEVOUG TEXVIKOUG. O KAaTAOKEUAOTNG

dev euBlveTal yia JNUIEG TOU TIPOKUTTTOUV aro

N un TAPNON AUTAG NG anayopeuong.
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1.4. EyyUnon

lNa v eyylnon oe mpoibvta avatpegTe 08 YEVIKEG

OUVBNKEG MOANONG.

e | H eyyunon nepiappdver v avtikataotaon

| N MV, €MOKEUN TwV  ENATTWHATIKGOV

sEaanuaTu)v AQPEAN (rou avayvwpifovtal
ano TOV KATaokeuaoTh).

H eyyUnon Tou unxavnuatog eKrirmTeL:

- Eav n Xpnon Tou {Blou dev eival olupwvn pe TIg
odnyleg Kal Toug Kavoveg ToOU meplypapovral oe
auTo To eyxeLpidLo.

- Zg nepimrwon aAAay v f TpoTomnoIoewy auealpam
XWpIG TV ddela Tou katackeuaotr (BA. map.). 1

-2mv nepimwon napeppacewy Tsxvu(nc;
UTIOOTAPIENG TIOU MPAYHATOMOLOUVTAL aTld ATONA KN
£E0UCLOB0TNHEVA ATIO TOV KATAOKEUACTT).

- 2V nepirwon EAeyng mpoBAenopevng guvTipnong
OTWG aUTH TPOBAETETAL OTO TAPOV EYXELPIDLO.

1.5. Ynnpsom Talean unoornplﬁnq
Oroladnmote eruméov TAnpogopia oTa £yypada,
OTIG UTMpeoieg UTIOOTAPLENG Kal OTA eEAPTH uam me
OUOK;:UT)]Q uropei va airtnBei and: Calpeda A. (BA.
nap

2. TEXNIKH NEPIFPA®H
Op1;6vTieG TOAUBABIEG KAELOTOU TUMOU avTAieg
(avappodnoewg avr)\lsq oéple MXA).
MXP: ekdoon ue nepiBAnua avr)\laq Cﬂ'[O dvoﬁaéwro
?\(Aa}\uﬁa AISI 304 kat rrrspwr PPO-

€kdoon  pe r&m qu)\lac; anod
XUToGidnpo Kal rrrspu)rn
MXA: ékdoon pe mepiBAnua QVTMQQ anod avo&eidwTto
XA@AuBa AISI 304 kal rtepwth PPO-GF20.

2.1. NpoBAenopsvn xpnan

Kaeapa vePA Un SKpT]KTlKCl Kal un eUdAeKTa, Xwpig
kivduvo yia v uyela oto mepiBaiov, un emBETIKA
yla UAKE avTAloy, Xwpig va Teplexouv oTIABWTIKG,
oTeEPEA N VN owuanéla

Oeppokpacia uypwv arod: 0 °C péxpt +50 °C (0 °C péxpt
+35 °C yia MXA).

2.2. Aaveuausvn xpfAon onu(u npoBAsnépevn
H ouokeun oxed100TNKE Kal KATAOKEUAOTNKE AMOKAEIOTIKG
yla ™ xpnon TIoU Meplypadetal oty rap. 2.1.

mayopeleTal quotped N XPNon NG OUOKEUN
Ayta akataAnAou q)\ Adyoug Kal e akataMnAeg

HEBOBOUG LN TIDOPAETIOEVES TTO TAPOV EYXELPIBLO.
H akatdAAnAn xpfion Ttou mpoibvtog ¢Beipel ta
XQPAaKTNPLoTIKA acpdAelag kal TNV amoooong g
OUOKEUNG, N etaipia Calpeda dev umopei va Bewpnbel
urelBuvn yia BAGBeg r}\ Cﬁnplsq Tou mpokaouvTal
WG aroteleopa Twv BAABwv 1 ATUXMHATWV TIOU
avagépovTal mapanava.

Mnv xprjoloroleite Tn ouokeun oe Aluveg,
A detapeveq  kal moiveg, Otav  UTApXOUV

avBpwrol pEoa oTo VePO.

2.3.Zfpavan
I'IapaKaTw napaSSTswl éva avnypano mg Tuvakidag
avayvoplong napoloa oto eEWTEPIKO TNG AVTALAG.

1 t0mog avtAiag
2 katavahwon
3 MavouETPIKO

napddelypa TapmeAakL avtiiag

dloxds [= calpeda €[ C € &
5 Taon MONTORSO ' VICENZA ' wommmy

6 évtaon XXXXXXX oooox IR
7 ONUELDOELG Q min/max X/X m¥h

H max/min X/Xm
XKW (XHp) SF.
2204/380Y V3~50Hz
X/XA

XXXXXXXX

8 ouxvoTTa

9 Tumog urmpeoiag
10 npootaoia

11 Bapog

12 coso

13 oTpodEG avd Aertrd
14 npootaaia

15 0elplakog aplopog
16 ruoToroinon

S1 lel. X Xkg

|
|
9

3. TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA

3.1. Texvika dedopiva
AlaoTdoELg Kal Bopn (BAETE TEXVIKA KATAAOYOG).
OvopaoTikn TaxuTnta 2900/3450 rpm
_II'_Ipoomcla Ilg 54 .
aon Tpododoaiag/ Tuxvornta:
- MEXPL Kal 240V 1~ 5| é)
£XPL Kat 480V 3~ 50/60 Hz
E Eyéte o1t n kipla ouxvomTa el
avTamnokpivoyTal oTa NAEKTPIKA XAPAKTNPLOTIKA Ta
orola QVQYqu)OVT(ll OTO TAMMEAAKL TG avTAlag.
Ta n)\sKTlea éaéopsva mou dvaypacpovral oTo
TAUMEAGKL apOPOUV TNV OVOUATTIKY LOXU TOU HOTEP.
Eninedo NXoU eV Gpa nieong: <70 dB (A).
May. u)psq cuvsxouq Aeltoupyiag:
KQVOVIK@ SlaoThuata.
%\gsbyl%m ETUTPETTTH Tieon O0TO oWMA NG avtAiag: 80 m
ar,

3.2. MepiBarov TomoBETNONG TNG avTAiag
Eykatdotaon oe X@po kald ceplousvo Tou
va TpooTateleTal Qmo TOV KA PO, HE HEYLOTN
Bepuokpaaia meptBaAlovTog 40 °C.

4. AZOAAEIA

4.1.Tevikoi Kavoveg oupmepipopag
f Mpwv ano ™ xphHon Tou TPOioVTOG , Ba MPETEL

Kat

15 wpeg oe

va YVwpiCeTe OAeG TIG rl)\r]poq>oplsq OXETIKA e
v acddAela.
Oa npensl va Jdapaocete npooermm Kat  va
akohouBnoeTte OAeG  TIG TEXVIKEG 0Onyieg, T
)\eLToupyla KaL TIG KateuBUuvoeLg mou T[EplEXOVTQl ato
Tapov yla Tig Sladopeg GAcELG: amo TIG HETAPOPEG
£0G TNV TEAIKT Blueeon
Ou e&eldikeupevol Texvikol Ba mpémel va ouppoppwvovTal
[E TOUG KAVOVIOHOUG, TOUG KAVOVES, Ta MPOTUTIA Kal TOUg
VOLOUG TNG XWPag 0Ny oroia n mwAf8nke n avtAia.
H ouokeun ouppopdveTtal pe TOUG Kavoviopolg
aodaleiag oe 1oX0.
H qmquAn xpnon propei va npom)\eom
TPaUUaTIopoUG 0e avBpMOUG Kal Zda 1 UAKEG CNHLES.
(6] Kumom:uaomq de  Pépel quta eubuvn oe
MEP{MTWON TETOWWV  TPAUUATION®V N Ny, 1 yia
xpnon oe cuvenqu AAAEQ cmo auTéG TOU avadEpovTal
oTnV Tvakida kat otig napoloeg odnyieg.

e | Tnprjote To XpOVOBIAYpaupa TNG CUVTAPNONG
| KAl £YKALPN avTIKaTaotaon twv ¢peappévwv
| KATEOTPAUPEVWY TUNHATOV , ETITPEMOVTAG
01O Unxdavnua va Aettoupyei mavra umd Tig
Ka)\urspeq OUVBNKEG.
XPNOIHOTOLNOTE ATMOKAEIOTIKA yVNola avTAAAGKTIKG
mou mapéxovrar and, CALPEDA S.p.A amo
£EOUOLOBOTNUEVO 6lavopsa

f Mnv agaipeite 1 TPOTOMOIE(TE TIIVAKISEG TIOU

£XOUV ETUIKOAANBE( aM6 TOV KATAOKEUAOTN TNG
OUOKEUNG.

H povcéa dev TlpET[El va 1eBeil oe Aettoupyia oe
Mep(mwon  eAaTTWHATWV 1] KATEOTPAMMEVWY
eEapTNUATWV.
OLTAKTIKEG KALEKTAKTEG EPYATiEG OUVTNPNONG,
oL oroieg TPOPRAEMOUV  AKOUN KAl  HEPLKT
anoouvappoAdynon Tng povadag mMpEmel va
MpaypaToroleital povo PETd amd TV SLaKoTM
Tpododooiag peUNATOG TNG CUCKEUNG.

4.2.ZuaTnuarta uoq>u)\smq
H ouor(aun aroteAeital qr[o avot TA\aiolo mou eumodilel
NV enaen He Ta EoWTEPLKA Opyava.

4.3. YnoA&imopevol kivduvol

H OUOKsun )\oyw oxedlaopoU Kal npoopl(opsvnq
xpnon (oe olykplon e ™mv T oBAemouevn Xpron
KaL Toug Kavoveg_ acdaleiag), dev TaPOuclagel
UTIOAELTIOPEVOUG KIVOUVOUG.

44. anqvosm uoq:ocl)\alaq Kal n)\npocpopr]onq
MNa qumv ToV TUTIO ToU TMpoidvTog dev mpoRAEMovTal
ONUAVOELG OTO TIPOIOV.
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4.5. Mé€oa aTopikng mpoaTaaiag (MAIM)

ita  TmpwTa otédla evapﬁnq Aewtoupylag g
£YKATAOTAONG KAl OUVTNPENONG ouviotatatr  oTl
ot eyKSKpluavm XEPLOTEG va a&lohoyoUv ToLEG
efval ol KATAAANAEG OUOKEUEG yla TNV epyacia mou
neplypapetal.

3TIG epyacieq ™G TAKTIKAG KAL EKTAKTNG OUVINPENONG,
MPOBAEMETAL N XPNON YAVTLOV Yia TNV TipooTtacia Twv
XEPLDV.

YroxpewTikéG onpavoelg MAM

MPOXTAZIA XEPION
(YavTia yia Ty mpooctacia ano Xnuiko,
BepUIKO KAl HNXAVIKO Kivduvo)
5. META®OPA KAI METAKINHZH
To r[p010v ouomuu(’,eral yia va dwampnbei n
AKEPALOTNTA TOU TIEPLEXOUEVOU.
Kata tn petagopd, Ba mpémet va anodelyovral ot
ETUKAAUWELG Pe [3<1pr]
Agv undpxel AvayKn yia e81Ka HEoa yla Tn petagopd
NG OUCKEUAOKEVNG OUOKEUNG.
Tapeoayla va PETAPEPETE Tr OUOKEUT) GUOKEUAOPEVT,
npemel va elval kat@AAnAa ya 1o usyaeoq Kat 1o
quoq TOU TPOoi6VTOG Mou €Xel eTuAeyel (BAETE TEXVIKA
KaTAAoYog).

5.1. Mswklvnon

Xstplcrran'a ™m oucKsuaom dpovTida, n ormoia dev
MPETEEL va UTIOOTE( XTUTTHATA.

Oa T'[pST‘[Sl va anopeuxOei n snu(a)\uqm HE AANO UALKO
ouokeuaoiag mou Ba Propouoe va BAAweL TNG avtAiag.
Eav To BdApog unepBaivel Ta 25 kg , n ouokeuaoia
npénel va avuPaveTal dUo dtopa wumxpova

6. EFKATAZTAZH

6.1. Aluowosw, oYKWV
MNa va deite TG ouvo)\leg dl00TAoElg OYKOU NG
OUOKEUNG SelTe TEXVIKA KATAAOYOG.

6.2. nsplﬁaMovnKeq anaIToEI§  Kal  TO
psys 0G TOU XWpou €yKaraoTaong

O TmeAamnG TPETEL VA  TIDOETOWMAOEL TO  XWPO

syKaTaomor]q pe TOV Ka'ra)\)\r])\o TPOTO ywa va

3la0paAloTEL N OWOTH) EYKATAOTAON KAl OUPPWVa

ME TIG KATAOKEUAOTIKEG QMAITAOELG TOU TIPOIOVTOG

(NAEKTPIKEG OUVBEDELG , KATT ..

To nsplBa)\)\ov oto omoio Ba ayKaTaomoaTs m

OUOKEUN TIPEMEL va TANpPol T amaltnoels ng

ncxpuypacpou 3.2.

Amayopeletal auotnpd n eykatdotaon kai 8gon oe

)\snoupylc TOoU unxuvqpmoq oe meplBailiovta pe

SUVNTIKA EKPNKTIKN aTpOodhalpa.

6.3. Aocuokeuaoia

. BeBalweelTe oTL N oucKaun dev €xel umooTel
I {nHa katd ™ petagpopd.

To UAIKO ouokeuaolag, peta Tnv anocuokeuaoia, 6a
rtpsr[al va e&aleldpBel r/kal va snavaxpnoluonotnest
oUPPWVA PE TOUG KAVOVIoHOoUG TNG XWPAG MPOOPLopoU
™mg povadag.

6.4. EyKuTuowcn

Aeite Ta mapadeiypata eykataotaong ked. 13 eik. 1
Kal €lK. 2.

Ot povour\ok avTAieg mpénet va TornoBeTolvTal He To
poTOpPQ oe oplZovTia B€on Kal pe ta noda otHPLENg
TPOG TA KATW.

TormoBeThoTe TNV avtAia 600 o KovTda yivetal otnv
myf avappdenong.

Mapaxwpeiote Xwpo YUpw ano mv aviAla ya
TOV OWOTO £EAEPIOPO TOU KIVNTNPQ, £T0L (OOTE va
ETUTPEMETAL O EAEYXOG TNG OWOTHG TEEPLOTPOPNG TOU
agova, ona)c; smcnq KAl yla va YEUIGETE N va adELACETE
TNV avTAia f) akopa Kkat yla t cUAROYT Twv uyphV Moy
TMPOKELTAL VA anopakpuveoUv.

6.4.1. ZTopIa

Eancpa)\sst OTL TO €EWTEPIKO TWV OTopiwv eivat
KaBapo TpLv TNV ouvdeor).

MPOZOXH: Ta 0TO|.IICI ouvaeanq TnG avtAiag mpénel
va eival aogaliopéva pe OPIYKTNPEG WOTE vd PNV
ps:'r%alasml mieon | Kpadaopoi oTnv avTAia (ke¢. 13
EIK

TsvrtZ)ors Ta OTOUW 1| TA PAKOP OUVOEONG OE [ia
£KTOON ®OTE va dlaopaAifovral pe €va oplyKtnpa
(ked. 13 eIK. 6).

‘Otav 1o OTOMO N TO pakdp eival ouvdedepeva,
KPaTNOTE KOVTIpa OTn oUvdeon Tou OWUATOG TNG
avtAiag pe éva 6eUTepO KAeLd(, anopelyovTag

£tol TO nqpuremusvo o¢iEipo TG olvdeong.

Ta OToplq n Ta pQKop olvdeong dev Tpémel va eival
HIKpOTEPQ aMd Ta OTOMIA TNG avTAiag.

6.4.2. ZT6pIa avappodnang

‘Otav To oTépIo avappodPnong eival pakpUTePo amnd

10m, XpNOOTIOIE(OTE Ml GUGTOAN YIa VA HEYAADOETE

mv BlapeTpo Tou oTopiou avappoPnong

MNa KQTO.VQ)\(DOE[Q navw and 4 m3/h xpnotponomms

owAfva avappopnong G 1 1/4 (DN 32).

To oTOpI0 avappoPnong mpenet va eival anoAuta

aspoc‘rsysq Kal ot TuXOV va)\wBlousvsq duoaAideg

agpa va odnyouvTal mpog Ta navw.

Me Tnv avtAia TomoBeTnuévn MAvw amod To £mimedo

Tou vepou (Aettoupyia avappépnong, ked. 13 eik.

2) Tonoesmors pia modoBaABida pe ditpo n oroia

r[pem:l va eival mavta Bublopévn oto vepd , (N uia

Bdava eAéyyxou otnv olvoeon avappoq)nonq yia MXA).

Av n Aettoupyia yivetar pe elkaurro )\qcmxo

Xpnomonome\om £€va eVIOXUHEVO )\acmxo oTipdA, £ToL

woTe va neploploe'rs mv mbavotnta dnuioupyiag

KevoU oTnv avappodnon.

Me TO smnsao TOoU vspou am' TNV nAeupa ™mg

avappoédnong navw and Ty avthia (PUCIKN PO, KED.

233 €lK. 1) TomoBeTNOTE 0NV £{00d0 avappodPnong pia
ava.

Ma avappégnon amd degapevi) TomoBemoTe ia

BaABida avtemoTpodN.

AkoAouBeioTe TIG Map®v Aertropepeis 0dnyiegq eav n

nieon Tou diktUou au&qvx—:ml

Torroesmcm: é€va ¢I)\TPO otn eson uvuppoqmonq ™mg

uvﬂuuq yld va anopuyere TUXOV gioXwpnon &Evev

owHATWV TNV avTAia.

6.4.3. ZT6pI0 KATAOAIPNG

I'IpooapuocsTa pia Bava oTO owARva Kctrae)\ujmq yua
va puBpicETE TNV MAPOXN, TO HAVOUETPIKO Kal TNV
qnoppocpoupsvr] lOXU

Erucmq Torobemote éva peTpnTn nieong.

Me éva YS(D50[T[K0 utuoq oe cmoomor] usyc)\UTspn
Twv 15 m npooapuoct'rs ula BQ)\Bléa eAEYyXOU usm&u
NG avtAiag kal g Bavag, £T0L WOTE va mpooTaTEYPeTe
NV avtAia andé v opupnAdtnon vepou.

6.5. HAekTpIK oUvdeon.

H n)\SKTlen ouvéson npsnm va 'L ekteAeital
anoé gvav 1kavo NAEKTPoAGYo Kat oludwva pe
TIG oénylsq AkohouBciote 6Aa Ta oTtdvrap
aopaleiag.

H povaau rrpsm-:| va sivai vsmusvn ZINdéote €va
YELWHEVO aywYO OTO TEPUATIKO pe TO ONpadt &)
ZUYKprSTS mv cuxvomw Kal TNV KEVTPLKA n)\eKTlen
Tdon pe Ta dedopeva mou avaypddovial 0To TapMEAdKL Kal
OUVBEDTE TOV TPOPOBOTIKG AYwYO OTO TEPHATIKO, OUpGwVa
ue T0 Ka'ra)\)\n}\o Bl1AYPAPUA HECQ OTO KOUTL TOU TEPHATIKOU.
POZOXH : moTé unv uqmvsrs poas)\sg A GAAa
psraMlKu avTIKEigeva va nméoouv ueoa oTo
£0WTEPIKO TOUu kouTioU olUvdeong avapeoa
OTO TEPUATIKO Kal GTO OTATN.
Eav autd oupBei, Auote pnxcxvn TOoU porap ya va
YAAETE TO AVTIKEIUEVO TIOU €XEL ECEL HEDQ.
av TO TEPMATIKO KOUTL elval epodlaouevo e
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OTUTELOBAITTIN XPNGLLOTIONOTE £va EUKAUITO KAADSL0
Tpoq)oéoomq turou HO7 RN-F , pe 1o TUAMA TOU
kaAwdiou nepLocoTEPO ard (ked. 13.2 TAB 1).
EQv 1o Teppatikdé Koutl eival epodlacuévo ue
TAQOTIKN poodeha OuVd£0TE TO KOAMDLO TIAPOXAG HECW
EVOG OWANva.
Ma xpnon oe molveg (6xL 6tav umapxouv dtopa
péoa otnv muoiva), oe MHVEG KNV Kal Mapeudepn
MEPN, TO TAPAPEVWV n)\SKTleo peupa oe IAN va pnv
unepBaivel ta 30mA, r[pam:l va torobete{tal otnv
Tpododooia Tou n)\SKTleou KUKA®UATOG.
Tonoesmms éva pnxcmopo anoouvéaanq ano
TOV_KeVIpIKO aywyo (dlakémm) pe pia améotaocn
TouAdyloTov 3 mm cmo TOoUQ no)\ouq
Ze TPIPACIKO HOTEP OUVIECTE £va  UNXAVIOUO
npootaciag UreppdpTwong pe To avtioTolo pelua
€ Ku;mu)\n D mou avaypadetal OTOo TAUTEAAKL TNG
avTAiag.
OL povodaoikég avthieg, ouvodelovTal and TUKVWTA ,
0 oroiog efval oUVdEdENEVOG OTA TEPHATIKA Yia (220 -
240V) Kal HE EVOWHATWHEVO BEPUOOTATN.
MPOX0OxH: Otav n avtAla TpododotnTal arno
HETATPOTIEA ouxvoTntag(inverter),n eAaxlotn
ouxvotnta dev Ba TPETEL varedTn KATW Ao
25HZ. Kal oeg kaBe mepumtwon TO HEYLOTO
uyog NG avtAlag dev TPETEL TIOTE va Elval
XapnAotepo aro 3 peTpa.

7. EKKINHZH KAI XPHZH

7.1.’EAgyxol mipIv ané Tnv SKKIVr]OI]
H povaéa dEV TIPETEL va te el oe )\alToupyla Katd v
TapoUsia KATECTPAUUEVWV EEAPTNHATWV.

7.2.MpwTN €KKivnon

o[ dh i

MPOZOXH : nore Hnv, AeiToupyeite TNV avtAia os Enp

Katdotacn, oUTe akdpa Kal ge GuvToun 50KI|.ICICITIKI’|
AeiToupyia. Zekwvfjote v avtAia apou Tp®TaA
OlyOUpPEUTE(TE OTL Elval YeEudTN pe vepo.

Me GVTMG T0|1098TI’]|J€VI’] navw amd Tnv oTaddun TOU
vepol (Aettoupyia avappodnong kedp. 13 ek. 2), N
pe BETIKO HAVOUETPIKO avappodnong To orolo elval
TOAU XaunAd [(katw ard6 1m.) yua va GVOLESI n Ba)\Btéa
QVTETIOTPOGNG, yeplote Tnv aviAia and 1o edikod
oTOUIO n)\npom'raq (ked. 13 €IK. 4).

‘OTav. n oTalpn Tou vepoU OTO HEPOG TNG
avappoenong eival mavw arnoé Ty avrAia (elopon Katw
andé v 98TlKr‘| avappodnon ked. 13 k. 1) ysplors
v avTAia avolyovrag Tnv Bava avappoenong apyd
Kat tedelwg, kpatwvrag kat v Bava KatdbAwng
AVOLKTY yia va eheubepwbei o qepqq

Mpwvtny ekkivnon, eAéy&te 6TL0 AEovag mepLloTpEpeTal
ME TO XEPL.

Ma auth v mepimwon xpnotporoteiote gva KAedi
Ka'ra)\)\n)\o yua mv avnc‘rotxn £YKOTN| Tou d§ova oTo
niow uspoq TOoU stn)\arsp

Fa ekkivnon TPIPaAcikol poTEéP eAEYETE TNV OWOTH
nePLOTPOdr TOU poTOPQ, OMwg defxvel To BEAog OTO
owpa G avrAiag.

ANDG EsouvéscTs mv NAEKTPIKNA TIapoXT) Kat aAAdETe
N ouV6eoN TWV dUO A0EWV.

EAéyEte OTL n avtAia Souleuel pacq ota mMaiola
Aettoupyiag Tng kat 6TL N anoppodoluevn 1oXUG Moy
avaypagpetat oTo Tcpne)\om doev exmunsppm Ta oplq
ANI®G pubuiote mv Bdva katdbAwng n tnv B€on
nigong Tou TedooTaT.

Eav suqmvtcrm anw)\sm (61(1Kortr] ™mg pong) n n)\r]ESlq
owAnvwoewv ané Tov delktn mieong, olyoupeuteite
OTL Ol evwoelg TwV oTopiwv_avappopnorng, eivat
anoéAuta aspoorsystq Kalt cqnyETs TIq dUo Bideg Tou
BplokovTal oTO COUA ™mg avTtAlag.

Beppokpaociag kat g mieong. ‘Otav 10 veEPO EXEL
unspesppuvem ano ncxpmemusvn )\enoupyla
ue K)\SIOTT] ei{o0do, ompamors mv avitAia mpwv
avouﬁsre m Bava. T va arnodplyeTe 0n0106nn0‘rs
ploko kwdUvou oToug XPNOTeG Kat TNV dnuioupyia
£vtovng Beppokpaciag otnv avtAia, 6rwg eniong Kat
QUEONELOELG BEpUOKPaciag 0To oUoTNa, TEPIHEVETE
MEXPL TO VEPO pEoa OTNV avTAla €Xel KPUMOEL, TIPLY
Vv eravaAeitoupyia.
Eav To vepd éxel umepBeppavBel and mapatetapevn
Aettoupyia g avrAiag, Xwpig va eivat yepdtn pe vepo
| To vepd eival avemapkeg, MEPIUEVETE VA KPUWOEL
oLV cvm&srs v Bava egaepwang n qnoorpuyylonc;
I'Ipsm:l va npoasxen: 6tav To uvﬂ\oupsvo
uypé sxsl uPnAf Bsppoxpumu Mnv ayyilete
TO UYpO OTaV AUTO sxu Eenepdocl TOUG 60 °C.
Mnv quu(s‘re ™mv, smq)qulu ™mg GVT)\IUQ oérav
n emgaveid Tng sival mavw ané 80 °C.

7.3. Autoparog puBuiotiig IDROMAT

(pnopene va tov mpounBeutnTe KatoTv ncpayye)\laq)

lNa auroparo e)\syxo Eemvnpmoq/owpampmoq m™mg

avTAlag otav yivel xpon avoiypatog/kAeiolpatos.

TNa npotrrqcnu ™mg CIVTAICIC;

* ata §npng Aettoupyiag

*ata Tou piokou Aettoupylag TG aviAiag xwpl
vepod oTnv stcaywyn ()\oyw ™G éAewpng vepou
oTnV avappodnon ano mreon oTadung TY]Q BeTIKNG
cxvcxppoq:vnonq, ano achTa)\)\n)\o owAnva, qr[o
unepBo)\lKo BaBog avappodnong, n anod eicodo agpa
OTO CWALVQ).

+aTa ING )\snoupylcq HE K)\alom eloodo.

BAére mapadelypa tomobETnong oxed. ked. 13 1, 2.

7.4. Autoparn avappodnon (Movo yia Tig MXA)
AuvaTOTnTa va BydAete Tov aepa amd Tov ow)\nva
avappoq)nor]q orav EaKlvaal n aviha pe v avrAia
Tonoeernuevn mavw anod v chepn TOU vepou, orcv o
OwANVagG avappodnong dev propei va yepioel xelpokivnta.
Zuveqxsq aumpuTou avappodpnoswg:
H otmAn avappoq:nonq HE TIC ouvdéoelg va eival
TARPWG AEPOCTEYNG Kal Kaw)\)\n)\o suBom’lousvn oto
VEPO Y1 VA UMOPECEL Va TO BYAAEL £Ew.
(6] ow)\r]vag sEuywynq arto pia eubeia kGBetn s}\suespn
YPApUT, MAVW and To oTOHL0 £§6d0U, TPV TNV BaABida
avremctpocpnq, oan ¢patvetat oto Ked. 13 oxed.1.
To ompa ™G avTtAiag va yepiGeta MNpwg He kabapod
KPUO VEPO TPLY TO EeKivnpa.
H avtAia dev SXSl qvqppoqmrlKn IKavoTNTa OE Uypd
TIou nsplsxo uv AGdL, owonvsupa N avOpaKIKo.
H Ba)\ﬁléa avrsmmpoqm G (kep. 13 oxed.1) eunoal(',et
v avriotpo¢n pof) Tou vepou otav n avtAia
oTapatdel PEXPL TO eTOUEVO EeKivnpa.
Xwpig noﬁoBa)\Bléu n Ba)\Blﬁa QVTsanpoqmq otmnv
avappdPnon, n dladlkacia Tou yepiopatog mpémel va
enavalapBavetal mpiv anod KAde Eekivnua.
MPOZOxH: uno¢uvsrs ™mv nupursmpsvn
M-:ITOUpVICI He adeia avrtlia, Xwpiq vepd armo
TNV avoIkTh £€§0380 TNg KuTaBMll,lnq
Avn uvﬂuu dev uvuppoq;noel o5 Aemu OTAPATAOTE
TO porsp BvuATs TNV TAna yspiopaTog  Kai
OUUNANPWOTE pE vePoO.
Edv xpelwaotei va gavayepioete v aviiia pe vepd
apoUl To £xeTE KAVEL AN pia popd.

7.5. OFF

H ouokeuf| mpémet va eival anevepyoromuévn
0t KABe MEPUTTWON KATA TNV orola utmpgav
duohelToupyleg. (BA. AVTILETOTION TIPORBANKATWV).

To mpoidv €xel oxedlaotel yia ouvaxn Aettoupyia,
n anevepyoroinon rpayparonoleital Hovo

EE,},’ ;\?'LZUKPAV;:;E,]T‘?:VgVTMG yia nepioobTepo anocuvdéovtag TNV TPododooia Blapécou  TwV
npoB)\snopsvwv ouarnpcrwv qnuyKlOpronq (BA.
apatetapévn Aettoupyia xwplg aAlayn Tou vepoU rapayp. ‘6.5 Hektpikn olvdeon’).
G avrtAlag, dnuloupyei ermkivduvn al&non 1ng
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8. ZYNTHPHZH
Mpwv and onotqénnon: napepﬁaon elval anmapaitnto
va tebel n ouokeu sKToq Aeltoupyiag pe v
cmoouvéson Kabe myng evspysmq
Av XpelaoTel erukolvwvnoate pe évav nAeKTPoAGYo 1y
TEXVLKO.
Kale ouvtipnon, KaBaplopdg N emokeun pe To
NAEKTPIKO 0UOTNUA UTIO TGO, UOpE( va POKAAETEL
00Bapd TPAULATIONO 1) Bavato oe avepOMous.
Eqv 1o kaAmdlo pelpatog €xel dpBapel, mpémel va
avTikataoTaBel amd TV KaTaoKeudoTpla etal sta
10 £EOUCLOO0TNHEVO KEVTPO GEPPIG LETA TNV TIOAT)
NG KATAOKEUAOTPLAG ETAIPE(ag 1) Evav eel leupsvo
TEXVIKO Yla va arodeuyBel kGBE Kivduvog atuyipuatog.

Sty Teplmwon NG EKTAKING  OUVINPENONG,
fl TG ouvthpnon Tou amaite{tal_ kata v
aroouvappoAOYNon Twv EEAPTNHATWY eEOTALOHOU, O
ouvINENTNG Ba TPEMEL va gival £€vag KaTapTIopEVOG
Taxvu(oq oe B¢on va dlaBAcel KAl va KATAVONoel
Blaypc\upam Kat eE')La

Oa mpérel va npeltal éva apxeio AWV Twv dpdcewy.

e | Katan diapkela g ouyvtipnong Ba mpémet va
I d00¢e{ 1dlaiTepn MPocoxN, ®OTE va arnopeuxBel

N €10aYWY N 1) EKTOUTT 0TO KUKAWHA EEVWV
OWHATWV UIKPOV Bla0TACEWY Tou propel va
TipokaAegouv BAGRN Kat va Becouv og Kivduvo
NV acpdAela TG CUCKeUN

f Mnv ekteleite kapia epyaota pe yupva xépla.

XpnotporouoTe yavTia avlekTika ota koyipata
Kal avBeKTIkA oTo vepo, yla Tnv adaipeon
KaL Tov Kabaplopod Tou q>l)\Tpou n aAov
e£apTNUATWY TIOU MMOPEL va XpelaZovTal.

e | Kata tn 3épkela Aeltoupyi@v ouvinpnong
i dev Ba mpéTel va maploTatal pn OXETIKO HE
aUTH TPOCWTIKO.

Ou epyaoieg ouvinpnong mou dev meplypadovral
0TO TapOV eyxelpidlo MPEMeL va ekTeAolvTal novo
ard eEeIBIKEUPEVO TIPOOWTIKO amMooTaABév amd Tnv
CALPEDA SpA

Ia mepLoooTEPES TEXVIKEG TANPOPOPIEG OXETIKA LUE TN
XPNoN 1 Tn ouvtnpnon NG Hovadag, ETIKOVWVAOTE
pe tnv CALPEDA SpA.

8.1. Mpoypappariopévn cuvtipnon

oo [

f Mpwv and kdabe ouvrnpnon cmoouvﬁecns mv

nASKTlen Tpoq>050010 Kal BsBalwesrrs OTL N
avTAia dev uropei va svspyonomeel Ka'ra )\aeoq
Ze mepl{mrwon mou To vepd TEPLEXEL XAWPLo
(XAwplvn, BaAacolvo vepod), o Kivouvog yla
dnpioupyla oKOUPLAG QUEAVETAL OE OTACLUEG
ouvenkeg (emiong Mpe v algnon 1Nng
8eppokpaoiag kat v pelwon tou abuou Tou
pH). Z¢ autég TIg MEPUTIOOELG €AV N avTAia
napaueivel aépavnq ya peya)\o XPOVIKO
diaotnua, npsnal va G5SLGOT8[ evre)\wq
MNa Kq)\n pétpnon, oan omy rrsplrrrwon
MpoowpLVG Aettoupyiag pe akadapta uypd,
AettoupyeloTe TNV avTAia yia )\Lyo e kKabapod
veEPO yla va Byaiete Ta Urto)\)\stuam

‘OTav_n avtAia dsv xpnoiyorolsital, mpéne | va

uésm(sml 're)\s:qu TIPOKEINEVOU VA MNV UTIAPXE |

Kivduvog nuvs1'ou (Ks¢ 13 eik. 5).

Mpwv EI'IGVCIKIVY]OSTE ™m povaéa sAsyETs otLo anvaq

dev ewvat KOAANUEVOG KAl YEU{OTE TO OMMA TNG avTAiag

pE vepod.

8.2. Anoouvupuo)\ovnon TOU ouompqroq

Mpw amd v anoouvappoldynon  KAeiote Tig

OTPAYYAALOTIKEG avappoOdnNong Kat KatabAwng.

8.3. Agpaipson Tng avTAiag

o]

Khelote 116 Baveg avappocpncmq Kal KatdbAwng
Kal OTeyV@OoTE TO OGHa NG avtAiag mpwv v
arocuvdeoete _ (ewk. 5). Ta amoolvdeon kat
emnavacuvdeon deite TIg 0dnyieg oTo OXedIAYPAUMA.

9. AIAGEZH

H Btueecm mg ouoKsunq Ba npensl va avatebei oe
smlpmsq mou ewdikevovTtal diabeon usm)\)\lKu)v
mnpoidévTwy mou Ba qu)\aﬁel OAn TNV dladikaoia.

fa v anéppwn Tpemel va akolouBoluvral oL
dlatdEelg TG vopoBeoiag Tou LoxUouy oTn xwpa
6rou_mpaypatoroleitat n SldAuon, Kabwg Kal omwg
npoBAeneTal and to dleBvég dikalo yia v mpootacia
TOoUu MePIBAAAOVTOG.

10. ANTAAAAKTIKA

10.1.A1081Ka0i£g yia TNV aNOKTNON AVTAAAGKTIKWY

Katd myv TapayyeAia avtaAAaKTik@v, Ba TMPETEL va
avaq;spem TO Ovopa, o aptBudg g eeonc; amy
oxediaon kat Ta éeéousva oTnv Tuvakida (eidog,
npepopnvia kat aptlBpéG UNTPWoU).

H napayys)\la propet va otaAei otnv CALPEDA S.p.A.
Héow Tn)\sq)wvou dag,
Tayxudpopeiou.

1. I'Ipooaloplopoq AVTAAAGKTIKQOV
No. Tepiypa qar]
14.00 Zopa avtAiag
14.04 Tamna
14.06 O-ring
14.12 Tana
14.16 O-ring
.20 O-ring
.24 Bida
.00 Ka)\uua O‘rsyavwnotnonq
.14 Maotog BalBidag
gko)\a )(3

AKTUALOG OTEYAvwong
17 BC\)\BI5G
0 S@pa KaTabAng
120- ring, TAeUpd avappopnong
22.16 O-ring
25.01 I'Ipwro oér]yo repuylo
25.02 06Ny mrepuylo
25.05 TeAeuTtaio odnyo mreplylo
25.10 Washer for missing impeller
25.11 First stage spacer
28.00 Mtepwy
28.04 Ma 1}1061 TTePWTAG
28.08 Po
34.00 Casmg cover
36.00 MnxavtKoq OTUTIOBAITTING
36.51 AakTUAl0G aoddAelag oteyavol (d1aomnaacTo)
46.00 Extpontag
64.15 Ar[oo'rurr]q TplBsa
70.00 Ka)\uuua on atog HOTSP
73.00 PouAepdv, meupd avtiiag
76.00 Zmpa ovr)\mq ue nsplsMEn
76.04 ZTuTieloBAITTN KaAwdiou
76.16 KaAwd1o dakTuAiou
76.54 Z£T MivaKA AKPOJEKTWV
78.00 Patopag ue agovcx
81.00 PouAepav
82.00 Mepi{BAnua kivnmpa
82.04 AvTIOTABIOTIKA EAaopa
88.00 Avepnotipag Klvn'mpa
90.00 Ka)\uua aveunothpa
90.04 Bida
92.00 Tie-bolt
94.00 MukywTNG
94.02 KaAwdlo He PIg
98.00 KAAupa TepHaTikoU KOUTLOU
98.08 Gasket
99.00 MoTép, 0AOKANpO

dlelBuvon nAekTpovikoU

PON) = — = i
NOOOOIOD A
O=aaaaoN

MBavotta aAay®v.
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12. MIPOBAHMATA
NMPOEIAOMOIHZH : KAeioTe Tnv mapoxn Tou peluaTog TpLv arno omoladnmoTe epyasia.

Mnv Asnroupynosrs Ty avTAia i To poTép oe ENPN AetToupyia akoua Kal yla LIkpo dlaotnua,
AkoAouBnote auompa TIG 0dNYieg XelplopoU Kal av eival anapaitnTo eMKOWWVAOTE W éva

o

€E0U010d0TNUEVO KATATTNUA.

MPOBAHMA

MIOANEZ AITIEZ

KATAAAHAEZ AYZEIZ

1)
H avtAia dev
EeKlvael

1a) AkatdAAnAn rmapoxr pelpatoq

1b) AdB0og NAEKTPIKEG OUVBEDELQ

1c) YnspcpopTwon avTtAiag
TPOCTATEUTIKY OUOKEUT peiwong

1d) Kapéveg n EAATTWUATIKEG
aoddaAeleg

1e) Mm\okaptopévog agovag

1f) Ev o1 mapamdvw aitieg €xouv
nén egleyxBel n avtAia paliov
duoAelToupyel

1a) EAEyETE OTLN KUPLO OUXVOTNTA KAL TAON AVTATIOKPIVOVTAL OTA NAEKTPIKA
XAPAKTNPLOTIKA Ta omoia avaypadpovTal 0To TApneAdKL TG avTAiag.

1b) Suvédeoe To KAAWSL0 TAPOXG PEULATOG e TOV TEAIKO TivaKa OwoTA.
EAEyETE OTLN BEPULIKT UTIEPPOPTWON TIPOOTACIAG Eival TOTIOBETNUEVN
owoTa. (eAéyETe Ta dedopéva oto TapmeAdkt), kat BeBaiwdeite OTL 0
mivakag KaAwdiwv ™g avTAiag £xet ouvdebei owota.

1c) EAéyEte Vv mapoxn peupatog kal BePawwBeite 6TL 0 GEovag
NG avtAiag meploTpEdeTal eAelBepa.EAEYETE OTL  Bepuikn
mpootaciag umepdoOpTWONG EXEL HMel owoTd (eAéyETe Ta
dedopéva oTo TAUMeAAKL).

1d) AvTikataotote TIG aopdAeleg, £AeyEe TNV NAEKTPLKN TAPOXNH
ota onpeia a) kat c).

1e) MeTtagepOeite yia v attia Tou PMAOKAPIONATOG, OTO EYXELPIBLO
03NYLOV «UTAOKAPLIOUEVT avVTAia»

1f) EruokeUaoe 1) avTikatéotnoe Tnv avTtAia pe to va anotabeite oe
£va eEoualodotnuévo ouvepyeio

2) 2a) Mapatetapévn nepiodog G | 2a) H nAeKTPIKY avTAia KAl To pIKpO HeyEBoug TNG d€0uUNG KAAwSiwv
AvTAia adpdvelag Pe oXNUATIONO OKOUPLAG uropei va Eeprmokaplotel pe v xpnon katoafdol ya va
UrAoKaplopévn uéoa otnv avtAia. EEPUMA\OKAPEL TO HOTEP OTO THOW MEPOG Tou A&ova (Buunbeite
2b) Napouociag oTepe®V CWHATWY OTOV va KAElOETE TNV NAEKTPLKN napoxr’]) N €NBete o emadr) pe
poéTopa TNG avtAiag svae&oucnoéompsvo ouvepyeio.
2c) Mm\okaptopéva poulepav 2b) Eav eival duvatov anoouvappo)\oynow TO OWpa ™g avTAia kat
adatp£€aTe TUXOV OTEPEA aMd TOV AEova 1| ETUKOVWVNOTE He £va
£E0UCLOBOTNUEVO OUVEPYEiD Hag.
2c) Eav ta poulepdv eivar ¢Bappéva, avTiKATAoTAOTE Ta 1 va
aroTtaBeite oe €va £50UCL0BOTNUEVO OUVEpPYE(D.
3) 3a) MBavn dieioduon pucaridwv aépa | 3a) ToekdpeTe oA KOPPATIA dev eival eMapKOG BIdwHEVA.
H avtAia Kata TNV avappoenon ard To | 3b) KaBapioe ) avrikatéomoe v BaABida kat xpnowomnoinoe pia
Aettoupyel OwAva N anoé vy Tana minpwong. OWAY|va Tou va Ttatplalet.
Al dev 3b) BaABida prokapiopévn 1 n | 8c) KaBdapioe 1o diATpo kat av eival anapaitnTo To avTikataotHoTte
Byalet vepd OwAVa avappoPnong OxL EMAPKOG T0. BAéme onueio 2b emiong.
BuBiopévn oto vepd
3c) BaABidaavtemaTpodgUMoKapIlopEVn
4) 4a) OL owAnveg Kat ta eEaptipata pe | 4a) Xpnotporoinoe owAfva Kat eEaptuarta rnou va edpaplolouy owotd

Avenapkr| por)

SLAPETPO HIKPOTEPN TOU KAVOVIKOU
SNUIOUPYOUV ATIMAELA HAVOUETPLIKOU
4b) H mapouocia lHKATOG N OTEPE®V.
SWHATWV E0WTEPLKA TOU GEova
4c) BAGBn poTopa
4d) ®Bappévog
avtAiag
4e) YriepPoAikég yAouwdng ouaieg oto
uypo TG avtAiag
4f) AavBacpévn  porm  oTPEYng Tou
Afova
4g) Enueio avqppoqmonq HIKPOTEPO
TOU KavovikoU g avtAiag
4h) ZwAfva avappddnong moAl pakpla

potTopag N owpa

4b) KaBdploe Tnv avappodnon Kat eykataothote €éva ¢iAtpo yla va
eprodifetal Ta §Eva oopata

4c¢) Avtikataothote  Tov  poTopa
£E0UOLl0d0TNHEVO KATAOTNHA

4d) AvTIKaTéoTnoe Tov pOTOPA KAl TO OWHA avtAiag.

4e) Aev gival KaTAAANAN n avtAia

4f) AN\GETE Toug NAekTpikoUg TOAOUG olvdeong oTov Tivaka 1| oTnv
avtAia.

4g) Mpoomdbnoe va kAeioelg To onpeio TPoPodoaoiag Kal va HELWOELG
m dlapopd otnv eruddvela TG avrtiiag yla va yivel cwotn
avappodnon

4h) TomoB€Tnoe ™V avTAia o KovTd otn ésﬁapsvn, £TOL OOTE va
XpnotgoromnBel o kovtdg owAnvag. Eav eival amapaitnto
UEYAAUTEPNG SLATOUNG CWARvVA.

edv  eivat avaykaio oe

5) 5a) MNeplotpedpoueva HEPN Xxwpig | 5a) ‘EAeyEe O6TL dev umdpxouv Eva omUaTa 0To POTOPa
©b6puBog Kat gopporia 5b) AVTIKATEOTNOE TA POUAENAV
Aovnoelg amnd | 5b) dBappéva poulepav 5c) ‘EAeyEe kal otabeporoinoe TIG OWAHVEG avappdPnong Kat
mv avtAia 5c) AvTAia Kal owAnvmoelg OxL Kaha KaTaeAYNg.
Suvdedeuéveq. 5d) Xpnotporoinoe psya)\urspn duapetpo n peiwoe ™ pory g avﬂ\laq
5d) Pony moAU duvaTth yia n dlapetpo | 5e) Meiwoe tn por) pe TO va MPOCAPHOCETE OTNV avappo(pr]on n
TOU CWAHvVa XPNOLHOTOLOVTAG OWAT VA HEYAAUTEPNG SLATONAG ard TNV £i00d0
5e) Aeltoupyla oe ormAaiwon ™mg avTAiag.
5f) Mapoxn peUpatog Ot oTabepr 5f) '/EAey&e 0T N KUpla TAon €dv eival owoTo.2e mepimrwon
6) 6a) O Unxavikog o‘rumoe)\nmnq katda | 6a), 6b) KaL 6C) QVTIKATEOTNOE TO PNXAVIKO o-rumoG)\nn-rn eav eivat
Alappon) m Aettoupyia edv eivatl oteyvog 1| | amapaitnto va arneubuvbeite oe sﬁoumoéomusvo quompu
MnxavikoU £XEL KON OEL. 6a) ‘EAeyEe OTL n avtAia E)(Sl TAnpwBei and vepd kat dev €xel
STurmoBAfITn | 6b) Mnxavikég OTUMoBAfITING mapou- PUOOABEG aEPOG EVTOG.

olalel pBopég ota anpeia Aeiavong.
6c) Mnxavik6g  OTUTIOBANTING  Tapou
olael MPOBANPA KATA TNV edApHOYT
6d) EAagppd dlappon katd tn Sldpkela
™G MRpwong

6b) EykaTéotnoe pia modoPaABida kat XPnOoTomMaoTe TO0 OwWaTO
UNXavikd OTUTOBA(TTIY.

6c) eTUAEETE TO KATAAANAO UNXAVIKO OTUTIOBA{TTN.

6d) Mepuévete yia v pUBULON Tou oTeyavoU He TNV MePLOTPOPN
Tou a&ova, av To MPORANHA cuvexLoTel.
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1. OBLWAA MHO®OPMALUA

MNepen ncnonb3oBaHneM U3nenna cnefyeT BHUMATENBHO
03HAaKOMWUTBCA C  Mepamum  NpefoCTOPOXHOCTM 1
MNHCTPYKLMAMM, npviBeAeHHbIMU B HacToALLEM
PYKOBOACTBE, KOTOPOE AOMKHO COXpaHATbCA  AfA
MCNonb30BaHUA B ByayLem.

OpvrnHanbHbIv A3bIK peAaKUMm - UTanbAHCKUIA, KOTOPbIV

6yneT rNnaBHbIM MPU  BbIACHEHWM HECOOTBETCTBUI
nepeeoga. .
PyKoBOOCTBO ~ ABMAETCA  HEOTHEM/IEMOM  YacTbio

n3nenvA, CylwecTBeHHON AnA 6e30MacHOCTU MU JOKHO
COXPaHATLCA A0 KOHLA CpoKa cyXo6bl nagenva.
MokynaTtenb MOXeT  3anpocuUTb  3K3EeMMAAp  Tex.
pykoBoAcTBa Mnpu noTepe, 06paTVBLUMCL B KOMMAHMIO
Calpeda S.p.A. 1 ykasaB Tvn u3genua, NpuBeAEHHbI
Ha 9TuKeTke obopyaoBaHMA (CmoTpu Paspen 2.3
“MapkupoBka”).

B cnyyae n3meHeHui, NopYn UIn BHECEHUA N3MEHEeHNA
B u3penve wnn ero vactu 6e3 paspelleHVA 3aBoAa-
n3roToBuUTENA “Oeknapauna CE” npekpatwaet
[EeNCcTBOBaTb M BMECTE C Hel rapaHTuA Ha nspenwve.

[aHHbIN aneKTponprbop MOXET ObITb
MCMOMb30BaH OETbMW He Mnagle
8 net u nuuamy ¢ orpaHUYeHHLIMU
(PU3NYECKUMN  CEHCOPHLIMU UK
YMCTBEHHbIMMW CNIOCOOHOCTAMM NN He
obnagaowmmm 4ocTaTo4HbLIM OMbITOM
Wnn_3HaHvem o pabote nogobHOro
npuwbopa, non HabmogeHuem wnu
nocne  obyyeHus  bGesonacHomy
Nosib30BaHNIO NPUOOPOM 1 YCBOEHWA
CBA3AHHbIX C HUM OMACHOCTEWN.

He paspewante petAm wurpatb
c npubopoMm. YucTka M yxon 3a
MPMOOPOM  OOSKHbI  BbINOSHATLCA

nonb3osartenieM. He nopy4yatb YucTky
1 yxon aetAm 6e3 KOHTPONA.
3anpeLLaeTca ncnonb30saTh U3aenve
B MpyAax, pesepsyapax 1 baccenHax,
K Orfa B BOJie HaxoAATCA /Iloau.
BHumaTenbHo uyutanMTe pasgen no
yCTaHOBKe, B KOTOPOM YyKasaHo
cnepyouee:

- MakcumanbHo ,uonlycmmum Hanop
B Kopnyce Hacoca ([nasa 3.1).
-Tun 1 ceyveHne kKabenA nUTaHuWA.
[naBa 6.5). 5
- TN 3NeKTPUYECKON 3almThl, KOTOpan
[OMXKHbI BbITb ycTaHoBNEHa. ([nasa 6.5).

1.1. O603Ha4yeHunA
[nA ynyyweHna BOCMPUATUA UCMOMbL3YIOTCA CUMBONbI/
NUKTOrpamMmbl, NnpuBefeHHbIe HMXKe C COOTBETCTBYHOLWMMU
3Ha4YeHnAaAMNn.

WHdopmauma  un  mepsbl
A KoTOpble cnegyet

HecobnoaeHn  oHKn

npefoCTOPOXHOCTY,
cobnogatb. Mpwn
MoryTt npueecTu K
MOBPEeXAEHUI0  U3OenvuA  WUNKM  HapyLleHWo
6e30nacHoOCTV nepcoHana.

WHopmauma U Mepbl  NPEAOCTOPOXHOCTU
no  anekTpuyeckol  6GesonacHocTw,  npu
HecobnoaeHUn KOTOPbIX MOXeT  ObITb
MoBpeXAeHo nspenve nnm HapyLleHa
6e30nacHOCTb nepcoHana.

° anMeanl/lFl n npenynpexxneHna anAa
I I'IpaBVII‘IbHOI7I aKcnnyataumm  umspgenmA U ero
KOMMOHEHTOB.

Onepaunn,  KOTOPblE ~ MOFYT  BbIMOMHATBLCA
KOHEYHbIM nonb3oBaTenem n3penua:
nonb3oBaTesib U3AENNA AOSIKEH 03HAKOMUTLCA C
WNHCTPYKUMAMM N HECET OTBETCTBEHHOCTb 3a WX
Co6NoAEHNE B HOpMasbHbIX YCNOBUAX PaboThbl.

OH MOXeT BbINOMHATL onepauuy no Tekyliemy
Tex. 06CNy>XMBaHMIO.
BbINOHATLCA

Onepaunn, KOTOpble  OOMKHbI
KBaNMULMPOBaHHbLIM 3N1EeKTPUKOM:
cneumann3vpoBaHHbIl TEXHUK, OOMYLWEHHbIA K

BbIMOSTHEHMIO Onepauuii No Tex. 06CYyXMBaHMIO
N PEMOHTY anekTpuyeckon dactun. MoxeT
paboTaTb C KOMMNOHEHTaMUN NOA, HaNPAXEHWNEM.

Onepaunn, KOTOpble AO/MKHbI  BbINOHATLCA
KBaMOULMPOBAHHBIM
crneumanvavpoBaHHbIi  TEXHUK,

TEXHVKOM:
CNOCO6GHbIN
npaBuIbHO mcnonb3oBaTtb nsgenve B
HOpMasbHbIX  YCMOBMAX,  AOMYLEHHbIA K
BbINOSIHEHUIO ornepauuii No Tex. 06Cny>X1BaHUo,
PEerynMpoBKe U PeMOHTY MeXaHU4ecKol YacTu.

VkasbiBaeT Ha oﬁﬂsaTe{leoe ncnonb3oBaHue
cpencTs nHouBMayanbHOU 3alUNThI - 3alUUTa PYK.

Onepaumm, KOTOpPbIe O0J/KHbl BbIMOJIHATLCA MPU
BbIKJ/TOHYEHHOM annapaTte C ero oTcoeanHeHuem
OT ANEeKTPONnUTaHUA.

Onepaumm, KOTOpble O0J/XHbI BbINOJIHATLCA MPpU
BKNKOYEeHHOM annaparte.

1.2. HasBaHune KomnaHuM u aapec 3aBopa-
usrotosuTtenAa

HassaHune komnanum: Calpeda S.p.A.

Appec: Via Roggia di Mezzo, 39

36050 Montorso Vicentino - Vicenza / Iltalia

www.calpeda.it

1.3. Oneparopbl ¢ 4ONYCKOM

M3penve  MOXeT — UCMONMb30BATbCA  OMbITHBIMM
ornepaTtopamu, KOTopble NoApas3aenAloTCA Ha KOHEYHbIX
nonb3oBarenem nsgenua n cneunannsmpoBaHHbIX Tex.
CMeLmanmcToB (CMOTPU CUMBOJIbI BbILLE).

° KoHeuHbI nonb3oBaTesb He MOXeT
I BbIMONHATL onepauun, npenycMoTpeHHble
TONbKO OnA  cneunann3mpoBaHHbIX  TexX.

cneunanncToB. 3aBoa-n3roToBUTENlb  HE
oTBeYaeT 3a noBpexXpaeHwuA, BO3HUKawLllne
npu HecobnoAeHUN 3TOro 3anpeTa.
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1.4.TapaHTuA
MHdopMmauma no rapaHTMM Ha uU3genua npveeneHa B
06LLUMX YCNIOBUAX MPOAAXKMN.
lapaHTna  nogpasymesaet  BECIM/IATHBIE
3aMeHy MM peMOHT  AedeKTHbIX — vacTei
(Npy3HaHHbIX 3aBOOM-N3roTOBUTENEM).
WA N30ennA npekpawlaeT AelicTBOBaTh:
-Ecnn  uncnonb3oBaHne wu3genvA  BbinonHAeTcA  6e3
COONIOAEHUA WHCTPYKUMIA W HOPM, NPUBEAEHHbIX B
HaCTOALLEM PYyKOBOACTBE.
-B cnyyae BHeceHVA W3MeHeHW B wu3penue 6es
paspeLLeHna 3aBoa-n3roToBnTeNA (cMoTpu pasgen 1.5).
- B cnyyae BbinonHeHna onepaumnin no Tex. 06Cny>KMBaHno
CO CTOPOHbl MEepcoHana, He WMeloWero AOonyck OoT
3aBoga-n3rotosuTenAa.
-B cnyyae HeBbinonHeHWAa  Tex.  06CNYXuBaHWA,
npeayCcMOTPEHHOro B HAaCTOALLIEM PYKOBOACTBeE.

1.5. TexHuyeckana nopaep)xka

Jobana pononHUTenbHaA WMHGOPMaUMA O [OKYMeHTauuu,
TEXHWYECKO MOMOLLM 1 KOMMOHEHTaX N3EeNNA MOXET BbITb
nonyyeHa B komnanuu: Calpeda S.p.A. (cmoTpu pasgen 1.2).

2. TEXHUWYECKOE OMNMUCAHUE
MOHO6MOYHbIE  FOPU3OHTaNbHbIE  MHOTOCTYMeHYaTble
HacoChl U3 HepXXaBetoLLen cTanu.
MXP: Bepcua ¢ kopnycom Hacoca u3 (AISI 304)
abo4nm konecom n n3 PPO-GF20.
GP: Bepcuna ¢ Kogrgcom Hacoca 13 4yyryHa paboymm
koneco n ns PPO-GF20.
MXA: Bepcua c kopnycom Hacoca ua (AISI 304)
paboumm konecom u n3 PPO-GF20.

2.1. HasHauyeHue

[Lnsi4nCTIX HEB3PBIBOONACHBIX M HENTETKOBOCTIAMEHSIIOLLMXCS
XWN[KOCTeN, He BPefHbIX AN 340POBbS YenoBeka unm
OKpYXXaloller cpefbl U He cofepxxalymx adpasuBHbIX,
TBEPZAbIX NN BONIOKHUCTBIX YaCTWL, U HE arpecCHBHbIX K
KOHCTPYKLMOHHBIM MaTepuanam Hacoca.

TemnepaT)%/Ra >xmakocTn: ot 0 o +50 °C (o1 0 o +35
°C pnAa MXA).

2.2. PasymHO npepnonaraemMoe HernpasuiibHOe
npumeHeHue

M3penve pa3paboTaHO U U3roTOBNEHO WCKIIOYMTENbHO

ANA NPUMEHeHWA, ykaszaHHoro B pasgene 2.1.
Kateropuyeckn  3anpelwiaeTcA  NpUMeHEeHue
n3genmA He No Ha3Ha4YeHui ©n B pexuve
paboTbl, He npeAyCMOTPEHHOM B HACTOALLEM
PYyKOBOACTBE.

I'Ipvl HEeCOOTBETCTBYIOLWEM WCNOIb30BaHUN n3aoenua

YXYAWAIOTCA XapakTepucTnku 6esdonacHoctn u K[

n3genua. Komnanuua “Calpeda” He HeceT HUKakon

OTBETCTBEHHOCTWN 3a MOBPEXAEHUA WM HecyacTHble

cnyyaw, BO3HVKatoLLme n3-3a HecobntofeHuna

BbllLeyKa3aHHbIX 3anpeToB.
3anpeLliaeTcA NCMONb30BaTb U3aenne B Npynax,
pesepByapax W 6acceiHax, korga B BoAe
HaxoAaATcA noaw.

2.3. MapkupoBKa
L'J,anee npruBOOUTCA KONKUA VI,EleHTMd)VIKaLLMOHHOVI Taﬁﬂl/l'-IKI/I,
PacroNOXEHHOM Ha Hapy>HOM KOpMyce Hacoca.

1 Tun Hacoca

2 pacxop,

3 Hanop

4 HomvHanbHas MOLHOCTb
5 HomuHanbHoe Hanprxerme
6 HomuHanbHaa cuna Toka
7 Mpumevanuna

8 Yacrora.

9 KoathhuuuteHT uenons3osaHia
10 Knacc nsonauvm
11 Bec

12 chakTop cunbl

13 CKOpoCTb BpaLLeHua
14 Sawmta

15 MacnopTHbliA Ne

Mprmep nnacTuHbl Hacoca

= calpeda [ C €

MONTORSO " VICENZA Made naly
XXXXXXX

Q min/max X/X m¥h
H max/min XX m
XKW (XHp) S.F.
220//380Y V3~50Hz
X/XA

XXXXXXXX

XXXXXXX

IP XX
n XXXX/min
coso X
S1 lcl. X Xkg

|
|
9

16 CepTudmkauma

3. TEXHUYECKME XAPAKTEPUCTUKU

3.1. TexHuyeckue aaHHbIe

[abapuTbl 1 BEC (CM TEXHUYECKWIA KaTasor).
HomumHanbHasa ckopocTb 2900/3450 06./MUH.

Knacc 3awmTsl IP 54

HanpsxxeHne anektponutanua/ YacToTa:

- 0o 240V 1~ 50/60 Hz

- [1o 480V 3~ 50/60 Hz

MpoBeputb, 4YTO CeTeBble 4acToTa W HanpaXeHue
COOTBETCTBYIOT 3NEKTPUYECKNM napameTpam,

KasaHHbIM Ha Tabnmuke.

NEeKTPUYECKNe AaHHble, MapKUpoBaHHble Ha AP/biKe,
OTHOCATCA K HOMVHABbHOM MOLLHOCTU ABUraTens.
YpoBeHb akycTuyeckoro gasnenus < 70 ab (A).

aKC. KOJIMYECTBO MycKoB B Yac: 15 ¢ perynsipHbIMu
NHTEpBanamu.

MakcumanbHO [OMnyCTMMOE KOHEYHOe faBlieHue B
Kopnyce Hacoca 80 m (8 6ap).

3.2. YcnoBuA ycTaHOBKM Hacoca

rlpeJJ,HaSHaHeHbl onAa paGOTbI B MNpPOBETpMBaeMbIX
3aKpPbITbIX NOMELEeHNAX C MaKCUMasibHOU TemnepaTypon
Bo3ayxa 40 °C.

4. BE3OMNACHOCTb

4.1. O6wme npaBuna no Tb
Mepen vcrnonb3oBaHeM M3nennsa HeobXxoanMo
O3HaKoOMUTbCA co BCEMU yKasaHnaMun no
6e30MnacHoCTU.

CnenyeT BHMMATENIbHO O3HAaKOMUTbLCA W Cco6MOAaTh
BCE WHCTPYKUMW MO TexHuke K paboTe M ykasaHwus,
npuBefeHHble B HACTOALLEM PYKOBOACTBE AJ1A Pa3HbIX
ha3: OT TPaAHCMOPTMPOBKM A0 yAaneHuA nocne BbiBOAA
13 aKcnayataumm.
TexHu4eckue  crneumanucTbl  06A3aHbl  cobnopatb
npasuna, HOPMbl U 3aKOHbI CTPaHbl YCTAaHOBKW Hacoca.
M3penve oTBevaeT TpeboBaHUAM AENCTBYOLMX HOPM MO
6e3onacHoOCTu.
B nio6om cnyyae, HeCOOTBETCTBYIOLLEE MCMOIb30BaHNEe
MOXET MpUMBECTU K HaHeceHuio yuepba noaA,
VIMYLLLECTBY U SKUBOTHbIM.
3aBo4-M3roToBUTENb  CHMMAeT € cebAa  BCAKYIO
OTBETCTBEHHOCTb 3a Takon ywepb wiam  npu
MCMOJIb30BaHMMN B YCIOBUAX, OT/IMYHbIX OT YKa3aHHbIX Ha
3aBOJACKON Tabnnyke 1 B HACTOALLLEM PYKOBOACTBE.
o | CobniopeHne nepuoamMyHOCTU onepauuin - no
I Tex. 06CNY>XMBAHNIO N CBOEBPEMEHHaA 3ameHa
NOBPEXAEHHBIX UM U3HOLWEHHbIX KOMMOHEHTOB

nossonAeT wuagenuio  paboTaTb
HaunyyLwmnx ycroBmax.
Mcnonb3oBatb TONbKO M UCKOYMTENBHO OPUTNHANBHBIE
3anacHble 4YacTu, oT komnaHuu Calpeda S.p.A.unu ee
ocuumanbHOro AMcTpubbioTopa.

f 3anpelaeTcA CHUMaTb UM U3MEHATb TabNNYKK,

Bcerapa B

pasMelleHHble  3aBOAOM-U3rOoTOBUTENIEM  Ha
vnanenuu. Miagenue He [OMHKHO BKOYATLCA NpU
HanMunm fedeKToB Uv NOBPEXAEHHbIX YacTei.
Onepaumn no TeKylemy ¥ BHeoYepeaHOMY Tex.
06Cny>XMBaHUIO, KOTOpble MNpefdycMaTpuBaloT
[EeMOHTaX (AaxKe YaCcTUYHbIV) N3OennA, AOMKHbI
BbINOSIHATLCA TOJIbKO MOCIIE CHATUA HANPAXEHNA
c uspenvA.

4.2, YctpolicTBa 6e30nacHOCTH
N3penve cocTonT n3 Hapy>XHoro Kopnyca,
npenATCTBYIOWEro KOHTakTy C BHYTPEHHUMW opraHamu.

4.3. OcTaTo4HbIEe PUCKM

Mo cBOel KOHCTPYKUMM WM HasHayeHuo (cobnopeHue
HaszHayeHA W HoOpM Mo 6e30MacHocTV) u3nenvie He
npencTaBnAeT OCTATOUHbIX PUCKOB.

4.4. Npeaynpexxaawowme M MHGPOPMALMOHHbIE
TabNN4Ku

ﬂnﬂ V“3nenuii 3Toro Tuna He npenycMoTpeHo HUKakunx

npeaynpexaanLwmx Tabnmyek Ha 3fenvn.
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4.5. CpeactBa MHAMBUAYanbHou 3awmTbl (CU3)
Mpwn ycTaHoBKe, Nycke 1 Tex. 06Cny>KMBaHUM oneparopam
C [OMyCKOM peKOMeHOyeTCA aHanMauposaTb Kakue
3alUMTHbIE npucnocobneHnsa LuenecoobpasHo
Mcnosb30oBaTh ANA BbllleykasaHHbIX paboT.
Mpn npoBegeHun onepauMii Mo Tekywemy u
BHeouepegHOMy Tex. 06Cny>XuBaHUIo, MpeaycMOTPeHO
MCMosib30BaHMe NepyaTok AA 3alnTbl PyK.
CumBon 06 o6A3aTenibHoM rcnonb3oaHum CA3.
SALWNTA PYK
(nepyaTku AnA 3awWmTbl OT XUMUYECKHUX,
TEMMNOBbIX M MEXaHNYECKNX PUCKOB)

5. TPAHCNOPT U NEPEMELLEHUE

W3penve ynakoBaHo [AnA  3aWuTbl  LEMOCTHOCTU
COAEPXKNMOTO.

Bo BpemA TPaHCMOPTUPOBKYW CTapaiTech Ha pa3meluatb
CBepXy CJINWIKOM TAXKesible rpy3bl. yﬁe,ElI/ITbCFl, 4TO BO
BpemMA TpPpaHCNopTUPOBKU KOpOﬁKa HEe MOXXeT OBUratbCA
M YTO TPAHCMOPTHOE CPEACTBO COOTBETCTBYET HAPY XKHbIM
rabapuytam ynakoBoK.

[nA TpaHCMOPTUPOBKW  u3penuA He  TpebytoTcA
crneumnasibHble TPaHCMOPTHbIE CPeacTBa.
TpaHcnopTHoe cpencTso LOMKHO 6bITb

COOTBETCTBYIOLMM rabapuTam M Becy W3pmenuii (cwm.
TEXHUYECKWI KaTaror).

5.1. MepemeweHue

O6palatbca C ynakoBKOW OCTOPOXXHO. OHa He JoSKHa
rnoaBepratbCcA yaapam.

CnepyeT n3beratb pasmeLLiatb CBepXy ynakoBKu apyrue
Martepuarsbl, KOTOpble MOryT NOBPEAUTb Hacoca.

Ecnv Bec npeBblwaeT 25 Kr, ynakoBkKa [OOSKHa
noaHVMaTbCA ABYMA IOAbMY OOHOBPEMEHHO.

6. 6 YCTAHOBKA

6.1.6.1 Ma6apuThbl
[abapuTtbl 13OenMA ykasaHbl B
“TabapuTbl” (CM TEXHUYECKWIA KaTanor).

6.2. Tpe6oBaHMA K OKpPY>XaloLMM YyCIIOBUAM U
raéapuTbl B MecTe yCTaHOBKM

3akasumk OO0/DKeH noarotoBuTb MECTO  YCTaHOBKU
[O/MKHBbIM 06pa3oM AnA NPaBWbHOM YCTAaHOBKUM U B
COOTBETCTBMMN C KOHCTPYKUMOHHbIMW ~ TpeboBaHUAMU
(3neKkTpuyeckme NOAKMOYEHNA 1 T.4.).

[lomelleHne, B KOTOpPOM YyCTaHaBnMBaeTCcA wusgenue,
AO/HDKHO oTBeYaTb TpeﬁOBaHMHM, npueefeHHbIM B
asnene 3.2.

aTeropmyeckn 3anpellaeTtcA ycTtaHOBKa W NyCK B
aKcnnyatauuto oéopy.qosava BO BSprBOOI‘IaCHOVI cpepe.

6.3. PacnakoBka
° I'Iposepwrb, 4YTO n3genvie He 6bIn10 nospexaneHo
I BO BPEMA TPaHCMNOPTUPOBKM.

MpunoxkeHnn

locre pacnakoBKy M3AENNA yNaKOBOYHbIA MaTepran AOMKeH
6bITb yoaneH Wwu yTUNM30BaH COMNacHO [AEMCTBYIOWWMM
TpeboBaHnAm B CTpaHe UCNoNb30BaHUA N3genua.

6.4. YcTaHOBKa

CM. npumMepbl ycTaHOBKM HKe (pas. 13 puc. 1, 2).
Hacocbl cepun  npepycMoTpeHbl AfiAa  paboTbl  C
rOPU30HTASIbHBIM MOIOXEHUEM OCK POTOPA U OMOPHBLIMU
HOXKaMu BHU3Y.

YcTaHaBnvnBanTe HacoC Kak MOXHO 65IMXKe K UCTOHHUKY
BCaCbIBaHWS.

OcTaBbTe BOKpYr Hacoca MeCTO [Ans BeHTUNALMn
[BuraTens, npoBepKM BpalleHWs Bana, npoBeAeHUs
HarnosIHEHNS1 U OMOPOXHEHWUS Hacoca C BO3MOXXHOCTbHIO
c6opa XKULKOCTN AN NOCNEAYIOWEro YAANEHUS.

6.4.1. TpyGbl

Mepen nopcoenmHeHnem Tpy6 NpPoOBEPUTbL UX YUCTOTY
BHYTPW.

BHumanue! 3akpenuTb Tpybbl Ha COOTBETCTBYIOLLUMX
KpenieHnAx 1 NOACOeAVHUTL TakuMm 06pas3oMm, 4TOo6bl
OHUW He nepefasany CUIbl, HANPAXEHNA 1N BUOpaLMIO Ha
Hacoc (pas. 13 puc. 3).

3aTArMBaTh CcoeAuHeHVMA Ha Tpybax K mydTax
TONMbKO B CTeneHu, Heobxooumon pnOnAa obecnevyeHus
repmeTuyHoCcTU (pas. 13 puc. 6).

YpesmepHoe 3aTArvBaHMe MOXeT HaHeCTV Bpe[, Hacocy.
Mpn yctaHoBke Tpybbl MM MydTbl 3admKcupyiTe C
MOMOLLbIO KJtoYa pacTpyb Ha Kopryce Hacoca, cTapandch
He AecopMMpoBaTh €ro Ype3MepPHbLIM 3aXKaTHEM.
[Anamvetp Tpy6 He pomkeH ObiTb MeHblle AnameTpa
pacTpyboB Hacoca.

6.4.2. BcacbiBatowan Tpy6a

Ecnu pnuHa BcacbiBatowen Tpybbl npesblwaet 10
M, MCMOMb3yiTe BcacbiBalolylo Tpyby C BHYTPEHHUM
nameTpom bornblue, Yem AnameTp pacTpyba Hacoca.

pn pacxoge 6onee 4 Ky6.m/Mac MCMoNb30BaTb
BcacbiBatoLyto Tpyby G 1 1/4 (DN 32).
BcacbiBatowasa Tpyba [fJomkKHAa UMeETb repMeTudHoe

YNIIOTHEHNE 1 AO0IDKHA paboTaTk B HapacTaloLeM pexxume
BO M36exxaHne 06pas3oBaHns BO3AYLUHbIX MELLKOB.

Mpu nonoxXeHun Hacoca Bbile YPOBHA NepekayBaemon
XUAKocTu (pas. 13 puc. 2) ycTaHoBUTE JOHHbIV KanaH ¢
ceTyaTbiM PUIIbTPOM, KOTOPbIN AOMKEH ObITh NOCTOSHHO
norpy>eH (Mnn >xe obpaTHbI KNanaH Ha BcacblBatoLLeM
naTpybke ans MXA).

Mpu1 cnonb3oBaHWM LUNAHrOB Ha BCAChbIBAHWW YCTaHOBUTE
LUNaHr ¢ apMUpYIOLLEei Crmpanbio BO n3bexxaHne cxxatuii
N3-3a MOHWXEHNS AaBNeHns Ha BcacbiBaHUM.

Mpwn paboTe noA rmapaBAMHECKUM Harnopom (pas. 13 puc.
1) ycTaHOBWTE 3aJBUXKKY.

Mpwn BcacbiBaHWM U3 NpeBaPUTENbHOrO HAKONUTENBHOrO
pesepByapa ycTaHoBUTE 06PaTHbIA KnanaH.

Mpu yBenuueHnn faeneHnsi B pacrnpeAenmTesisHon ceTu
cobnioganTe TpeOOBaHUA MECTHbIX CTaHAAPTOB.

Ansa npefoTBpaLieHnst nonagaHvs VNHOPOAHbIX
npeAMETOB B HACOC Ha BCACbIBaHUW yCTaHOBUTE (PUMLTP.

6.4.3. Mopatowan Tpy6a

B nopatowei Tpybe ycTaHOBMTb 3aABWXKKY AnA
perynmpoBKM pacxofa, BbICOTbI Hamopa a Takxe
YCTaHOBUTb MaHOMETP.

Ecnu BbicoTe Hanopa Ha nogaye 6onee 15 M mexay
HacoCcoM W 3a[BWKKOW yCTaHOBUTE 06paTHbI KnanaH
[ANs 3almMThl HAacoca OT rMAPaBINYECKUX YAAPOB.

6.5. NMopakntoueHne aNeKTPUYeCKUX KOMMNOHEHTOB

nyeckune KOMMOHEHTbI O0JDKHbI
noakn4aTbCA KBaJ'IVIq)VILWIpOBaHHbIM
ANIEKTPUKOM B COOTBETCTBUU C TpeﬁOBaHVIHMVI
MECTHbIX p,eﬁcmyrou.l,mx CcTaHOapToB.

Cobntopavite npasuna TeXHUKU 6esonacHoCcTwn.
BbinonHuTe 3asemnexve.
MoacoeauHUTbL  NPOBOA, _3a3eMSIeHNA K KOHTakTy,

NMOMEeYEHHOMY CYIMBOJIOM
CpaBHUTE 3Ha4YEeHNA CETEBOWN YacTOTbl M HANPAXKEHUA CO
3HaYeHUAMM, yKa3aHHbIMW Ha Tabnnmyke 1 NoACOeANHNUTD
ceTeBble MPOBOJA K KOHTakTam B COOTBETCTBMM C O
CXEeMOMW, HaXOAALENCA B 3aXKMMHON KOPOBKe.
Brumanue! LWanbbl unn gpyrne metannuyeckme
4YacTu 1 B KOEM criydyae He [AOSKHbl nonagatbh
B NpoXod [AnA MPOBOAOB MeXAy 3aXWMHOMN
KOpPOOKOM 1 CTaTOPOM.
Ecnn ato npoucxoaut, pasobpatb Asuratenbs 1 goctatb
ynasLUylo AeTanb.
Ecnn 3axumHan kopobka ocHalleHa yCTPOWNCTBOM AnA
npwkatvA npoBoAa, Wcnonb3oBaTb MOKUA Kabenb
nutanua Tuna HO7 RN-F ¢ ceveHnem kabens, pasHbIM
nnm 6onblue, yem (pas. 13.2 TAB 1).
Ecnn 3axunmHaA kopobka OcHalleHa YMIOTHUTENbHbIM
KOJbLIOM, BbIMOMHATL COeAVHEHNe Yepes Tpyby.
Mpn wucnonb3oBaHum B 6HaccenmHax (TOMbKO Korga
TaMm HeT nofen), cafoBblX BaHHAX WM MOXOXMUX
NpYCNoCco6IEHNAX B CETU MUTaHUA OSIXKEH BbITb BCTPOEH
ovpdepeHUmanbHblil - Bblk/loYaTelb € OCTATOYHbIM
TokoM (IAN) < 30 mA.
YCTaHOBUTb YCTPOWCTBO AN1A pa3bedVHEeHnA ceTun Ha
oboux nosntocax (Bblkno4aTenb AnA OTKIOYeHNA Hacoca
OT CeTU) C MUHMMAasTbHBIM PACKPbITUEM KOHTaKTOB 3 MM.
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Mpy pa6ote ¢ TpexdasHbiM MNUTaHMEM YCTaHOBUTb
COOTBETCTBYIOLMI C KpVBOW D aBapuiiHbIii Bbikto4aTenb

asurartena, paCC‘-IMTaHybIVI Ha napameTpbl TOKa,
yKa3aHHble Ha 3aBOACKOW Tabnunyke.
MoHodasHble aneKTpoasuraTenu, OCHalleHbl

KOHIEHCATOPOM, COEQMHEHHbIM C KOHTakTamu n (AanA
mopeneli 50 'y 220-240 B) BCTPOEHHbLIM Tenno3almTHbIM
YCTPONCTBOM.
BHWMAHWE: Koraa Hacoc nMTaeTcA oT 4aCTOTHO-
perynvpyemoro npuBoaa, MMHMMasnbHaA Yactora
He Jo/mKHa onyckaTbecA Hmke 25 'y n B nobom
Cny4ae Hamop Hacoca HWKOrAa He AO/MKEH bbiTb
HMXe 3 MeTpoB.

7. NYCK W PABOTA
7.1. KoHTponb nepen BKAOYEHUEM

Mspenne He [OMKHO BK/IOYATbCA MPU  HAnMHMn
NOBPEX/AEHHbIX YacTel.

7.2.Myck

BHumaHue! Karteropuuyecku 3anpewjaetcA mnyckKaTtb

Hacoc BXOJIOCTYIO.
3anyckaTb HacoC TOJbKO MOC/Ie ero NMosIHOro 3anoHeHNA
XKNOKOCTbIO.
Mpn paboTe Hacoca B pexume BcacbiBaHMA (pas3. 13
pviC. 2) UNW NpW HeJOCTaTOYHOM Hanope (MeHee 1 M) ana
OTKPbITMA 06PaTHOr0 KnanaHa 3arnosIHNTb BCacbIBaIOLLYO
Tpy6y 1 Hacoc Yepes COOTBETCTBYIOLEe OTBEpPCTME (pas.
13 puc. 4).
Mpn paboTe nop ruapasBnM4YecKUM Harnopom (pas.
13 puc. 1) HaNoONHATbL Hacoc, OTKPbIBAA - MEOJSIEHHO U
NONMHOCTBIO - 3a4BWXXKY Ha BcacbiBawowen Tpybe, npu
9TOM 3adBWXKKa Ha nopawoower Tpybe pomkHa ObiTb
OTKpbITa A1A BbiNycka BO3ayxa.
Mepen nyckom Hacoca NpoBepwuTb, YTO Basn BpallaeTcA
BpYyYHyt0. [nA aToW Lenu Wcnonb3oBaTb BbIpe3 AnA
OTBEPTKMN Ha OKOHEYHOCTW Basia Co CTOPOHbI BEHTUNALMN.
Mpw TpexdasHOM NMTaHMK NPOBEPUTD, YTO HaMpaBrieHne
BpaleHUA COOTBETCTBYET HanpaBneHWio CTPenkn Ha
COeAVHEeHUN Hacoca C ABUraTenieM; B NPOTMBHOM Crlyyae,
OTKJIIOYUTb HACOC OT CETU 1 NMOMEHATb hasbl.
lMpoBepbTe, 4TO Hacoc BblgaeT CcBOM  paboune
XapakTepUCTUKN U YTO He nOoTpebnseT MOLHOCTH
bonble, 4em ykKaszaHo Ha Tabnuyke. B npoTvBHOM
cnydae, OTperynupyiTe 3aABuXXKY Ha nogawollen Tpy6e
1N paboTy pene AaBneHus (ecnn TakoBble UMEIOTCS).
Mpu Hanmuum npepbiBaHNA camoBCacblBaHWst
(npepbiBaHne noToka BOAbl) UM ecnu Bbl 3amevaeTe
KonebaHws [aBNeHWs Ha MaHOMeTpe, npoBepbTe,
4TOObI BCe COeAVHEHNsI Ha BcacblBalowen Tpybe nmenu
MOJSIHYIO FePMETUYHOCTb U 3aTAHMTE [ABe 3arnylwku ¢
YNIOTHEHNEM Ha Kopnyce Hacoca.

Hukorpga He ocTtaBnsiiTe Hacoc pa6otaTb €
A 3aKpbITOW 3aABUXKOW 6onee, 4eM Ha 5 MUHYT.

MpogomxutensHaa paboTta Hacoca 6e3 obMeHa Boabl B
Hacoce NPUBOAWT K ONacHbIM NOBbILLEHNSIM TemnepaTypbl
1 AaBneHus.
Korpa Boga neperpeTta n3-3a fonron paboThbl C 3aKpbITON
3a[IBMKKOW Mepes OTKPbITUEM 3afBWKKM OCTAHOBUTE
Hacoc. Bo n3bexaHve BO3HVWKHOBEHMS OMAacHOCTU ANs
nonb3oBaTefsien n BpeAHbIX TEnNOBbIX BO34ENCTBUM
Ha HacoC W YCTaHOBKY MO Mpu4YMHE GOSbLLION Pa3HOCTH
TemnepaTypbl NOAOXAUTE, NMOKa Bofa OCTbIHET, Npexe
YeM cHoBa 3anyckaTb Hacoc.
Ecnu Boga neperpeta n3—3a npofosikuTenbHon paboTbl
npyv He3anuToM Hacoce WM 3anuToM HeAoCTaTOYHO
(paboTa B pexume BcacbiBaHusl), MOJOXAMTE, MNoka
Hacoc OCTbIHET M TONbKO MOCNe 3TOro OTKpbiBaiiTe
3arnyLwKu Ana cnvea v HanosHeHus.
ByabTe BHUMaTenbHbl Npu paboTte ¢ ropsyei
Xugkoctblo. He npukacaWtecb K XMAKOCTH,
ecnu ee TemnepaTtypa Bbiwe 60 °C. He kacanTecb
Hacoca, ecnu TemnepaTtypa ero NoBepXHOCTH
npesbiwaeT 80 °C.

7.3. ABTomaTuyeckui perynsatop IDROMAT
nocTaBnseTcs nof 3akas)

NYXUT AN aBTOMaTWYeCcKoro Mycka Hacoca npu
OTKPbITUA  TOYKU MOTPEONEHUS U aBTOMATUYECKOW
OCTaHOBKMW Mpu ee 3aKpbITUN.

MpepoxpaHseT Hacoc OT:

* paboTbl BXOMOCTYIO;

* paboTbl MpU OTCYTCTBMM BOfbl HA BCACbiBaHUM (M3—
3a OTCYTCTBMS BOAbl B MOJalolWeM KaHana npu
paboTe NoA rMAPaBNMYECKUM HaropoM, W3-3a He
NOrpy>XeHHOW BcCacblBatoLein Tpybbl UM Ype3mepHon
BbICOTbI BCacblBaHWs, U3-3a MonajaHus Bo3gyxa BO
BCacbIBawLLyo Tpyby);

* paboThbl C 3aKPbITbIM NATPyOKOM.

CM. npuMep yCTaHOBKM Ha pas. 13 puc. 1, puc. 2.

7.4. CamoBcacbiBaHue (Tonbko MXA)

(CnocobHocTb BcacbiBaTb BO34yX BO BCACbIBAIOLLYIO

pr6y) npu NycKe, KOrAa HacoC yCTaHOBEH BbILIE YPOBHS

BOJbI).

YcnoBusi Ansi camoBcachiBaHus:

- BcacblBawolas Tpyba ¢ abCoMOTHO repMeTUYHbIMA
MychTamm 1 XOPOLLO NOTpy>XXeHHasi B nepekayMBaemyto
XKUOKOCTb;

- COEAMHEHNs BcacblBawolen Tpybbl AO0MKHbI  OblTb
a6COMIOTHO TEPMETUYHBIMU 1 XOPOLLO MOrpY>XeHbl B
nepeka4nBaemyto XX1aKoCTb;

- KOPMyC HAacoca MOJIHOCTbIO  3anOfHeH  XOJI0AHOM
BOZIOM 1 NOYMLLEH nepes nMyckoMm. Hacoc He cnocobeH
camo3anmBaTbCs XUAKOCTAMU, codepXalyymu macno,
CMVPT MM NeHoo6pasyioLLmne BellecTBa.

O6paTHbIit knanaH (puc. 1) cnyxuT 41 npeAoTBpaLyeHns

npy OCTaHOBKE OMOPOXHEHWsi Hacoca B pesynbTaTe

“cucpoHHoro” adppekTa, 4TOGLI B KOpnyce Hacoca

ocTaBanach XWAKOCTb AJ1s NMOCNEAYIOWEro BKIOYEHNSI.

Ecnun Ha BcacbiBalowem natpybke HeT [OHHOro

unu ob6paTHOro KnanaHa, HamnonHeHue [AOSKHO

BbINOJIHATLCA Nepef KaXAbIM NyCKOM.

BHumaHue! Cnegyet usberatb
Anpogonxmenbuou paboTbl He3anuToro
Hacoca, 6e3 Bbixofja BOAbl U3 MONIHOCTbIO

OTKpbITOro nogatoLero pactpyba.

Ecnu Hacoc He BbINONHAET camoBcacbiBaHue B
Te4yeHue nepBbix 5 MUHYT: OCTaHOBUTb ABuUraTtesib,
CHATb NPOO6KY HaMoOSIHUTENbHOro OTBEPCTUS W
[06aBuTh elje HEMHOro BOAbI.

[Mpn HeobxoaMMocTy, MOBTOPUTL OMepaLynio 3annBaHNs,
CHa4yana OrMOPOXHWB U 3aTeM CHOBa HamomHUB
MOJTHOCTBIO KOPMYC HACOCa XOMOHOW YUCTOIR BOLON.

7.5. BbikntoueHue

[

N3penne [OMKHO ObiTb BbIKMOYEHO B N1HO6OM
cnyyae, koraa obHapyxwsatoTesa c6on B paboTe
(cmoTpw “TMonck HencnpasHOCTEN”).

M3penve npepgHasHayeHo ANA HenpepbiBHOW paboTbl.
BbiKnloYeHMe MPOMCXOAMT TONMbKO MPU  OTKITOYEHWN
MUTaHWA € MOMOLLBIO  MPesyCMOTPEHHbIX — CUCTEM
OTK/IIO4EHWA (CMOTpY paspen “6.5 OnekTpuyeckoe
coeavHeHne”).

8. TEX. OBCJTY>)KUBAHUE
Mepen npoBeneHvem nobov onepauuy HeobXxoanmo
OTK/IOYMTL  U3[enve, OTCOEAVMHUB €ro  OT  BCeX
NCTOYHVKOB 3HEpruu.
Ecnu Heobxoaumo, 06paTTbCA 3a MOMOLLBIO K OMbITHOMY
3NEKTPUKY WM TEXHUKY.
Jliobasa onepauna Mo Tex. O06CNY>KUBAHUIO,
AHMCTKG AN PEeMOHTYy, npoBoauMan npu
NEKTPUYECKON CUCTEME MNOA, HamnprAXeHVEM,
MOXET MPMBECTU K Cepbe3HblIM HEeCYacTHbIM
cny4anAmM, gaxe CMepTesbHbIM.
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6esonacHOCTM  ero  3amMeHa  [OJKHa
BbINONHATLCA npounsBoauTEneM, B
YMOSITHOMOYEHHOM CEPBUCHOM LieHTpe unn
KBa/IMNLMPOBAHHbLIM CMELMaTMCTOM.
B cny4ae nposeaeHva BHeoyepeaHoro TO unm onepaumid,
TpebyoLmMX AEMOHTAXA YacTeN U3nenva, UCTIONHALWMIA
CreunanneT [OMKEH KBanMULMPOBAHHBIM TEXHUKOM,
CMOCOBHBIM YNTaTb 1 MOHUMATb CXEMbl U YEPTEXW.
LlenecoobpasHo BecTW >ypHan, rAe 3anucbiBaloTcA BCe
BbINOJSIHEHHbIE OnepaLuu.
o | Bo Bpema Tex. obcnyxwusaHuA cnegyet ObiTb
| |7penenbHo  BHMMATENbHBIMA M CneauTs 3a
TeM, YToBbl He BBECTW B KOHTYP MOCTOPOHHMX
npeameToB, Jaxe  HebGonbWKX — pa3mepos,
KOTOpble MOryT MpuBecTu K c6oAM B paboTe n
HapyLWWTb 6e30MacHOCTb U3AENKA.
3anpellaeTcA BbINOAHATL OMepauun  rofbiMu
A pykamu. Mcnonb3oBaTb cneumasibHble nepyaTkut
[NA 3aWmThl OT MOPe30B, YCTONYMBbLIE K BOAE,
npy AEMOHTaXe 1 YncTke PuUnbTpa Uan apyrux
KOMMOHEHTOB, KOrfa 9T0 He06X0ANMO.
S | BO BpemA onepaumin no Tex. 06CNy>XUBaHWIO
| | MOCTOPOHHMM niuaM 3anpelaeTeA HaXOAUTLCA
Ha mMecTe paboT.
Onepauum no Tex. 06CNYXMBaHWIO, He ONUCaHHbIe B 3TOM

PYKOBOACTBE, [OKHbl BbIMOMHATLCA WCKIIOYUTENTbHO
Creuuann3npoBaHHbIM nepcoHanom komnanum "Calpeda
SpA"

f Ecnn wWHyp nuTaHuvAa noBpeXpAeH, B Lenax

[ononHNTENbHYID TEXHUYECKYID MHGOopMaumio Mo
MCMOMb30BaHMIO UKW TeX. 0B6CAYXXUBaAHUIO U3LenuA
MO>XHO Mony4mTb B KomnaHum "Calpeda S.p.A.".

8.1. Tekyuwee Tex. o6cny>xusaHue

o | [

Mepen npoBefeHvem 06Ol  onepauum no
wa. 06CNYXMBAHWIO CHATb 3N1EKTPONUTaHNe U
y6eamTbCA, YTO HeT pucka CryYalHoi nopaduu
HanpA>XeHnA Ha Hacoc.
Mpw paboTe c BoAoN, coaepxallen xnopuabl (xnop,
A MOpCKasi BOZA) PUCK KOppo3uy yBENUYMBaeTCs
NpU Hamuyuu CcTosYel Bodbl  (a Takxke C
yBENMYEHNEM TemnepaTtypbl U YMEeHbLUEHUeM
3Ha4YeHUsi BOJOPOAHOTO MokasaTens). B Takux
cnyyasix, ecnu Hacoc ocTaetcsi 6e3 paboTbl
B TeYeHWe MNPOAOIKUTENbHbIX  NEepuoos,
Heoéxo,qmmo CIMUTb BCKO XXNAOKOCTb U, XXenaTenbHo,
MPOTEPETb HACOC HACYXO.
0 BO3MOXHOCTW, Kak B Clly4ae BpPEMEeHHOM
Apaﬁom C rpAGHbIMA KMAKOCTSMM, MPOrOHUTE
4epes HacoC HEMHOrO YACTOW BOAbI ANS yAaneHus
0CafKoB.
Mpu npoAoMKMTENBHBIX MPOCTOAX, KOrAa CyLecTByeT
onacHOCTb 3aMOpPaXXMBaHWA XXUAKOCTH, OHa AOMKHA
6bITb NONHOCTbIO cnuTa (pas. 13 puc. 5).
Mepen HOBLIM MycKOM Hacoca Mpo BepuTb, YTO Ban He
3a0N0K1pOBaH 0bnefeHeHNeM UV MO APYTM NpUYMHAM
1 MOSTHOCTbIO HAMONHWTL BOAOW KOPMYC Hacoca.

8.2. leMOHTa)k Hacoca U3 CUCTEeMbl
I'Iepep. OEMOHTa>XO0M 3aKpbiTb 3acC/IOHKW Ha Bxode u
BbIXoge.

8.3. Pas6opka Hacoca

Mepepf npoBefeHVeM [eMOHTaXKa 3aKpoOMTE 3aABVKKM
Ha BcacblBaHWUM 1 NoJaye v CnenTe XXuaKocTb 13 Kopryca
Hacoca (pas. 13 puc. 5).

Mpn AeMoHTaxe WM MOBTOPHOM COOPKE Monb3yiTech
CXEeMOW, laHHON Ha YepTexe B paspese.

9. YAAJIEHUE

YpoaneHve B OTXoObl M34enuA  OOMKHO  OblTb
BbINOMHATLCA  CneuManu3npoBaHHbIMKM  hrpmammn
no yTunmsaumm MeTanIMyeckux OTXOAO0B, KOTOopble
OOMKHbI pellaTh npoueaypy yaaneHua.

Mpn ypaneHun [omkHblI cobniopaTtbcA TpebosBaHMn
OencTBytoLero 3akoHogaTenbcTBa CTpaHbl,
roe ypanAetcA uspenve, a Takxe TpeboBaHuA
MeXXAYHaPOAHbIX 9KOOrMYECKNX HOPM.

10. 3AMNACHbBIE YACTU

10.1. Mpouenypa 3aka3a 3anacHbIX YacTen
Mpwn 3anpoce 3anacHbIxX YacTel cnedyeT ykasbiBaTb
HasBaHve, HoMep Mo3ULMK MO YepTexy B paspese u
OaHHble NAeHTUMUKAUMOHHON Tabnuykum (Tun, gaTta
1 MacrnopTHbIA HOMEP).

3akas MoxeT 6bITb HanpasneH B komnaHuto “Calpeda
S.p.A.” no TenedoHy, hakcy v 3NeKTPOHHOM noyTe.

11. HABBAHWE KOMMNOHEHTOB

Nr. HavmeHoBaHne

14.00 Kopnyc Hacoca

14.04 3arnywka c waiboii

14.06 YnnoTHUTENIbHOE KOMbLO

14.12 3arnywwka c wanbou

14.16 YNnoTHUTENbHOE KOMbLO

14.20 YnnoTHUTENbHOE KOMbLO

14.24 BuHT

16.00 Kopnyc Ha BcacbiBaHUn

16.14 TInyH>XepHbI KnanaH

16.15 TpyxuHa

16.16 KonbLieBoe ynnoTHeHne

16.17 KnanaH

20.00 lMpwxumatowmin kopnyc

22.12 KonbleBoe ynnoTHeHve

22.16 KonbLeBoe ynnoTHeHne

25.01 Kopnyc nepBsoii cTyneHmn

25.02 Kopnyc cTynexu

25.05 Kopnyc nocneaHei cTyneHu

25.10 BctaBka, 3ameHsAtoLwan paboyee Koneco
25.11 Pacnopka nepBow CTyneHun

28.00 Pa6o4ee koneco

28.04 BnokupytoLas raiika pabo4ero koneca
28.08 Llaitba

34.00 Kpbiwka koprnyca

36.00 MexaHu4eckoe ynioTHeHue

36.51 CTOMOpHOE KOnbLo, 2 YacTh

46.00 KonbLo Ansa 3awmTbl OT 6pbI3r

64.15 PacnopHas BTynka

70.00 CoenumHuTenbHaA BTYKa, CTOPOHA Hacoca
73.00 TMoAWwumnHMK Co CTOPOHbI Hacoca
76.00 Kopnyc asuraTens ¢ 06MOTKOMN

76.04 KabenenpoBog

76.16 CanbHuk kabensa

76.54 3axumHasa kopobka B cbope

78.00 Ban-potop

81.00 MoALWMNHMK CO CTOPOHbI KPbINbYaTKu
82.00 Kpblllka ABuraTens co CTOPOHbI KpblnbYaTKu
82.04 KomneHcaumoHHas npyxuHa

88.00 KpbinbyaTka

90.00 Konnak

90.04 BuHT

92.00 AHKepHbIn 6onT

94.00 KonpeHcaTop

94.02 CTOMOPHOE KOJbLIO KOHAeHcaTopa
98.00 Kpbilka 3aKMMHOI KOPOOKU

98.08 YnnotHeHwe

B03MOXHbI M3MEHEHNUA.
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12. MNMouck HeucnpaBHOCTEN
BHUMAHWE: nepep, npoBeaeHneM Kakon-nmbo onepaummn cnefyeT CHATb HanpAXeHue.

3anpelaeTcA 0cTaBNATbL paboTaTh Hacoc 6e3 BoAbl AaXe Ha KOPOTKOe BPeMA.

CTporo cnepoBaTb WHCTPYKUMAM 3aBOAA-WM3rOTOBUTENA; MpU HEeob6XOAMMOCTYW, obpallatbCA B

[}

ouLManbHbIi CEPBUCHbINA LIEHTP.

CBOW B PABOTE

BO3MOXHbIE NMPUYUHDbI

CNOCOBbI YCTPAHEHUA

1)

a) HecooTBeTCTBYlOLLEE SNIEKTPONUTaHIE

a) MpoBepuTb, 4TO ceTeBble 4acTOTa W HamnpsAXeHWe COOTBEeTCTBYIOT

[suratenb He | 6) HenpasunbHble aneKTpuyeckune 31EeKTPUYECKMM NapaMeTpam, ykasaHHbIM Ha Tabnuyke.
BKJIloYaeTcA coeIMHEHVA 6) MoacoeAMHUTL NPaBUIbHO CETEBON Kabenb K KIeMMHOW KOpob6Ke.
B) CpabaTbiBaHue ycTpoictBa  AnA MpoBepuTb NpaBunbHYO KannbpoBKy TennosalmTbl (CMOTPU AaHHbIE
3alUmMTbl ABUraTenA OT Neperpyskn Ha Tabnuyke apuratena) v yb6eguTbcA B TOM, YTO 9NEKTPOLMT nepes
r) Mnaekue npefoxpaHnTenu [ABuratesiemM nofk/oyeH npaBusbHo.
rieperopenv Unn HeucnpasHble B) MpoBepuTb 3M1EKTPONMTAHNE 1 YOEAUTBCA B TOM, YTO Baj Hacoca BpallaeTcA
n) Ban 6nokunposaH cB060AHO. MpoBepuTL KannbpoBKy TENNo3alwuThl (CMOTPY TaBAMYKY [BUraTens).
e) Ecnu Bce BbilueyKasaHHbIE MPUYUHBI | ) 3aMeHUTb NPefoXpaHNTEeN, MPOBEPUTL ANEKTPONMUTAHME Y NapaMeTpbl,
NpOBepeHbl, BO3MOXHO, ABWUraTeslb yKasaHHble B MyHKTax a) u B).
HeuncrnpaBeH n) YCTpaHuTb  MpuyuHbl - GIOKMPOBKM  Kak ykasaHo B maparpade
«BnoknpoBka Hacoca».
e) OTpeMOHTMpOBaTL WM 3aMeHWUTb ABuratesle B OuLMaNIbHOM
CEpBUCHOM LieHTpe.
2) a) MpopomkuTenbHble npoctou ¢ | a) Hebonblumne MOHOGMOYHbIE HACOCHI MOTYT ObiTb Pa3bnoKMpOBaHbl C
Bnokuposka 06pa3oBaHMeM pPXaBuMHbl  BHYTPU MOMOLLBIO OTBEPTKM (MCMOMb30BaTH CreLuasnbHylo npopesb B 3agHen
Hacoca Hacoca OKOHeYHOoCTV Bana). B cnyvae 6Gonee KpyrnHbIX arperatoB MOXHO
6) MonapaHve TBepAblX NpPeAMeToB B nonpo6oBaTb NPOKPYTUTL HAMPAMYIO Bas MU COEANHUTENBHYIO MydhTy
paboyee Koneco Hacoca (He 3abynbTe NpeaBapuUTENbHO OTKIIOYUTL JMEKTPONUTaHWe) unn
B) BrnoknpoBka noawmvnH1Kos 06paTuTbCA B 0h1LMabHbIA CEPBUCHBIN LIEHTP.
6) Ecnu Bo3MoxHO, pa3obpatb Koprnyc Hacoca W yaanuTb NOCTOPOHHWE
TBEpAble npeaMeTbl U3 paboyero Koneca; Mpu HeobXoAvMMOCTH,
06paTUTbCA B 0h1LManbHbIA CEPBUCHBIN LIEHTP.
B) ECcnn noBpexxaeHbl  MOAWMWMHWKW,  3aMEHUTb WX WU,  npu
HeobXoaMMOoCTU, 06pPaTUTLCA B OOULIMATbHBIA CEPBUCHBIN LIEHTP.
3) a) BoamoxHoe nonapaHve Bo3gyxa | @) HaiTu  mecTo, rOe repMeTM4HOCTb  HapyleHa U XOpOoLo
Hacoc Yepes COeAVHeHWA BcacblBaloLel repmMeTu3unpoBaTh.
pa6oTaeT, Ho TPyObl, CNVBHbIE 3arnywku, nNpobku | 6) MoyncTUTb  WAM  3aMeHWTb [OHHbIA  KnanaH W UCMoNb3oBaTb
He KavaeT ONA  3anofiHeHuA  Hacoca  unun BCacblBawLlylo Tpyby ¢ napameTpamu, NOAXOAAWMMMW ONA [aHHOro
BOAY. YNIOTHEHUA BcacbiBatoLein Tpy6bl TMna paboTb.
6) [loHHbIi  knanaH  3acopeH  wunu | B) MoyncTuTb hunbTp; NpU HEO6XOAMMOCTU, 3aMeHUTb. CMOTPU Takxe
BcacblBatowana Tpyba He MOMHOCTbIO NYHKT 2-a.
rorpy>xeHa B Bogy
B) ®unbTp Ha BcacbiBaHUM 3aCOPeH
4) a) Tpybbl 1M UTUHIM  civWKoMm | a) Micnonb3oBatb TPy6bl U OUTUHMX, NOAXOAALLME ANA OaHHOW paboTbl
HenoctarouHbiii ManeHbKoro guameTpa, 4To BegdeT K | 6) MNMouncTutb paboyee Koneco 1 yCTaHoBUTL hUAbTP Ha BCaCbiBaHUN ANA
pacxon, Ype3mepHol NoTepe Haropa npefoTBpaLIeHNA NonagaHnA TBEpAbIX NpeamMeToB
6) MpucyTCTBME OTNOXEHWIA WAM TBEPAbIX | B) 3aMeHUTb paboyee Koneco; mpu HeobXooMMocTWn, obpaTuTbCcA B
npeameToB B Mpoxoaax paboyero koneca obrLmanbHbIA CEPBUCHDIA LIEHTP.
B) Paboyee Koneco n3HoLEeHO r) 3ameHuTb paboyee KONeco 1 Koprnyc Hacoca.
r) VI3HOLWeHbl KOHTaKTHbIE NMOBEPXHOCTU | A) Hacoc He NoaxoavT ANA AaHHOM XXMAKOCTU.
pabouyero koreca v kopryca Hacoca e) MoMeHATb 3NeKTpUYecKre CoeMHEeHVA B KNEMMHON Kopobke unv B
n) YpeamvepHasa BA3KOCTb 3neKTpolmTe.
nepekayvBaeMoin >kupkoctn (ecnu | ) Monpo6oBaTh YaCTUYHO 3aKPbiTb 3ACMOHKY Ha BbIXOAE W/MNW CHU3UTL
nepekayvBaeTCA He BOAA) pasHULLy BbICOTbI MEX/y HAaCOCOM 1 YPOBHEM XXMNKOCTU.
e) HenpasunbHoe HanpaBnieHue BpaleHua | 3) MNpubamnsnTb Hacoc K MecTy BCacbiBaHUA, 4TOObl MOXHO 6biio
5K) BbicoTa BcacblBaHIA YpeaMepHan OTHOCUTENbHO ucnonb3oBatb  6Gonee  KopoTkylo  Tpyby. Ecnm  Heobxoaumo,
BCaCbIBaloLLeN CnocoBHOCTM Hacoca MCNoNb30BaTh BecacklBatoLLyto Tpyby 6onbluero auameTpa.
3) YpeamepHan [mHa BcacbiBatoLLeit Tpyobl
5) a) Hapywexa 6anaHcupoBka | a) MNpoBepuTb, 4TO TBEPAbIE MPEeAMEThl He 3acopAloT paboyee Koneco
LLym n BpaLLaloLLeincA HYacTu 6) 3aMeHVTb NOALIMMHNKN
BMbpauua 6) VI3HoLLeHb! NOALWMIHUKN B) 3aKkpenuTb AOMKHBIM 06pa30M BCAChIBAIOLLYIO U NMOAAtoLLY0 TPYy6bl
Hacoca B) Hacoc 1 Tpy6bl Nnoxo 3akpensneHbl r) Vcnonb3oBaTh 60MbLINIA AUaMETP UM CHU3UTbL NPOU3BOAUTENBHOCTL Hacoca
r) Cnuwkom Gonbloi  pacxon  AnA | A) CHA3WUTL pacxon, ¢ NOMOLLBIO BbIXOAHOM 3aCNOHKM U/MAN UCNONb30BaTh
AvameTpa BbIXOOHON TPY6bl TPYObI C 6ONbLUNM BHYTPEHHUM AvaMeTpoM. CMOTPU TakXXe MyHKT 4-X.
n) PaboTa B COCTOAHWM KaBWTaLmm e) MNpoBepnTb COOTBETCTBME CETEBOTO HAMPAXEHVA.
e) HenpaswnbHoe anekTponutaHune
6) a) MexaHuyeckoe ynnotHeHve | B cnyyaAx a), 6) U B) 3aMeHWUTb MPOKNAAKy; MpW Heo6XoAMMocTH,
YTeuka uepes paboTano 6e3 Boabl v 3anunna 06paTuTbeA B ohrLmanbHbIi CEPBUCHBIN LIEHTP.
mMexaHuyeckoe | 6) MexaHuyeckoe ynnoTHeHve | a) Y6eOuTbcA B TOM, YTO KOPryC Hacoca (4 BcacbiBatowwasa Tpyba, ecnu
YMNOTHeHne rouapanaHo abpasnBHbLIMU HacoC He CaMOBCACbIBAIOLLMIA) 3aMOHEHb! XUAKOCTBIO U YTO BO3AYX
YacTMuamu, MpUCYTCTBYIOWMMU B MOJIHOCTBIO yaaneH. CMOTPK Takxe MyHKT 5-.

riepeKkaymBaeMoit XX1aKocTu
B) MexaHnyeckoe  ynnoTHeHVe  He
COOTBETCTBYET AAHHOMY TUMy paboTbl
r) He6onbluoe HavyanbHoe KanaHue npu
3anosIHeHUV Unn Npu nycke

6) YcTaHoBUTL (hUnbTP Ha BCACbIBAHUM U UCMOMb30BaThb YMNNIOTHEHME,
COOTBETCTBYIOLIEE XapaKTepnUCTKaM nepeKkaynBaeMom XnaKOCTH.

B) Vcnonb3osaTh yNioTHEHWE, COOTBETCTBYIOLEE TUMY PaboThl

r) MopoxpaTk, Noka ynnoTHEHNE OCAAET MIOTHeE NpU BpalleHun Bana.
Ecnu npobnema ocTtaeTtcA, CMOTpWU NyHKTbI 6-a, 6-6 wunu 6-B mnm
06paTnTLCA B 0hULIMANbHbIA CEPBUCHBIN LIEHTP.
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13.  Esempi di installazione
Installation examples
Einbaubeispiele
Exemples d’installation
Ejemplos de instalaciones
Installationsexempel
Installatievoorbeelden
Mapadeiypata eykataotdoewv
pnMepbl yCTaHOBKM

RRREE - =5

e
4.93.288/2
Fig. 1
Funzionamento sotto battente
Positive suction head operation
Zulaufbetrieb
Fonctionnement en charge
Funcionamiento bajo carga
Tillrinning sugsidan
Toeloopsituatie
©¢on Aettoupyiag pe BeTIKA avappodnon
Pa6oTa noa ruapaBnm4eckmm Hanopom

EMR EokSKHHR1E

Regolatore automatico
Automatic regulator
Schaltautomat
Regulateur automatique
Regulador automatico
Automatisk regulator
Automatische schakelaar
AuTOpATOG PUBULOTAHG
OneKTPOHHbI perynsTop

BEIEETE
IDROMAT

4.93.288/4

Fig. 4
Riempimento
Filling
Auffillung
Remplissage
Llenado
Fyllning
Vullen

¥ Féplopa

\\L, HanonHexne
4.93.288/5

Fmiv 4.93. ZBE/'g
Fig. 2

Funzionamento in aspirazione
Suction lift operation

- N Saugbetrieb

@ Fonctionnement en aspiration

X

Funcionamiento en aspiracion
Sugande funktion

Zuigsituatie
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Fig. 3
Sostegni ed ancoraggi delle tubazioni
Supports and clamps for pipelines

Stitzen und Verankerungen der Rohrleitungen
Soutien et ancrage des tuyaux
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Steunen voor leidingen
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13.1.

Disegno per lo smontaggio ed il rimontaggio

Drawing for dismantling and assembly
Zeichnung fir Demontage und Montage
Dessin pour démontage et montage

Dibujo para desmontaje y montaje
Ritning fér demontering och montering
Onderdelentekening

LlePTe)K ANA AeMOoHTaxa 1 cOopku

BR57EE

W
T % =
Y-

T 14.24

1412 -14.16

MXA

Capacita di autoadescamento
Self-priming capability
Selbstansaug-Féhigkeit
Capacite d’autoamorgage
Capacidad de autoaspiracion
Sjalv-evakuerande formaga
Zelfaanzuigend vermogen
AvappodnTiKY) LkavoTnTa
CnocobHOCTb camoBCachiBaHUS

BLAE S

493312

Valvola di non ritorno
Check valve
Rickschlagventil
Clapet de non-retour
Valvula de retencion
Backventil
Terugslagklep
BaABida eAéyyxou
O6paTHbIin knanaH

B

Hs h (mm)
(m)
< 0 0 0 0 404 40
2 [ 100|100 | 500 [ 100 [ 100 | 500
4 | 200 | 200 | 500 | 450 [ 450 | 500
6 | 450 | 450 | 500 | 600 | 600 | 600
Hs |8 [600]600] 600 ] 600600 | 600
8
m b0t o5
7 o
-~ 7303] ft
6 20
K /AR A
L2 15
NINaTEd
Hs /’I vJ
3 yid 10
/i
U
Ry
G1 DN25 i 5
(@i 28 mm)
i
G114 DN 32 4
(@i 36 mm)
MXA 205,405 1t 2min 3 4 5

H20, T = 20°C,

Pa = 1000 hPa (mbar)

50 Hz (n = 2800 1/min),

For 60 Hz see the data sheet.

Hs (m)

Altezza di aspirazione
Suction lift

Saughohe

Hauteur d’aspiration
Altura de aspiracion
Sughoéjd

Zuighoogte
Bb6Bogavappodnong
BbicoTa BcacbiBaHusa
LTES

t (min)

Tempo di autoadescamento
Self-priming time
Selbstansaugezeit

Temps d’autoamorcage
Tiempo de autoaspiracion
Sjalv-evakuerande tid
Zelfaanzuigtijd

Xpovog avappoenong
Bpewms camoBcacbiBaHus
W 8]
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13.1. Disegno per lo smontaggio ed il rimontaggio
Drawing for dismantling and assembly
Zeichnung fir Demontage und Montage
Dessin pour démontage et montage
Dibujo para desmontaje y montaje
Ritning fér demontering och montering
Onderdelentekening
YepTex 418 AEMOHTaxa 1 cOopKu
BEE5FHEE

MXP, MGP

()

MXP 403
MXP 203-60
MXP 402-60
MXP 403-60

e

W o

e a0

13.2.Sezione minima dei conduttori
Minimum cross-sectional area of conductors

Tab. 1 TAB 1IEC 60335-1
Corrente nominale dell'apparecchio| Sezione nominale
Rated current of appliance | Nominal cross-sectional area
A mm?
>02 + <3 05°
>3+ <6 0,75
> + <10 1,0
>10 + <16 15
>16 + <25 25
>256 + <32
>32 + <40 6
>40 + <63 10

@ Questi cavi possono essere usati solo se la loro lunghezza non supera 2 mtra il punto in
cuiil cavo o la sua protezione entra nell'apparecchio e I'entrata nella spina.

These cords may only be used if their length does not exceed 2 m between the point
where the cord or cord guard enters the appliance and the entry to the plug.

@
MXP 205
MXP 405
MGP 205
MGP 405

®)
MXP 405
MGP 405

MXA MXP MGP Rev4
www.calpeda.su
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IT DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

Noi CALPEDA S.p.A. dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita che le Pompe MXA, MXAM, MXP, MXPM, MGP,
MGPM, tipo e numero di serie riportati in targa, sono conformi a quanto prescritto dalle Direttive 2006/42/CE, 2009/125/CE,
2014/30/EU, 2014/35/EU e dalle relative norme armonizzate. Regolamento della Commissione N. 640/2009.

GB DECLARATION OF CONFORMITY

We CALPEDA S.p.A. declare that our Pumps MXA, MXAM, MXP, MXPM, MGP, MGPM, with pump type and serial number as
shown on the name plate, are constructed in accordance with Directives 2006/42/EC, 2009/125/EC, 2014/30/EU, 2014/35/
EU and assume full responsability for conformity with the standards laid down therein. Commission Regulation No. 640/2009.

D KONFORMITATSERKLARUNG

Wir, das Unternehmen CALPEDA S.p.A., erklaren hiermit verbindlich, daB die Pumpen MXA, MXAM, MXP, MXPM, MGP,
MGPM, Typbezeichnung und Fabrik-Nr. nach Leistungsschild den EG-Vorschriften 2006/42/EG, 2009/125/EG, 2014/30/EU,
2014/35/EU entsprechen. ErP-Richtlinie N. 640/2009.

F DECLARATION DE CONFORMITE

Nous, CALPEDA S.p.A., déclarons que les Pompes MXA, MXAM, MXP, MXPM, MGP, MGPM, modéle et numero de série
marqués sur la plaque signalétique sont conformes aux Directives 2006/42/CE, 2009/125/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU.
Reglement de la Commission N° 640/2009.

E DECLARACION DE CONFORMIDAD

En CALPEDA S.p.A. declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que las Bombas MXA, MXAM, MXP, MXPM, MGP,
MGPM, modelo y numero de serie marcados en la placa de caracteristicas son conformes a las disposiciones de las Directivas
2006/42/CE, 2009/125/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Reglamento de la Comisién n.® 640/2009.

DK OVERENSSTEMMELSESERKLARING

Vi CALPEDA S.p.A. erkleerer hermed at vore pumper MXA, MXAM, MXP, MXPM, MGP, MGPM, pumpe type og serie nummer vist
pa typeskiltet er fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i Direktiv 2006/42/EC, 2009/125/EC, 2014/30/EU, 2014/35/
EU og er i overensstemmelse med de heri indeholdte standarder. Kommissionens forordning nr. 640/2009.

NL CONFORMITEITSVERKLARING

Wij CALPEDA S.p.A. verklaren hiermede dat onze pompen MXA, MXAM, MXP, MXPM, MGP, MGPM, pomptype en
serienummer zoals vermeld op de typeplaat aan de EG-voorschriften 2006/42/EU, 2009/125/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU
voldoen. Verordening van de commissie nr. 640/2009.

SF VAKUUTUS

Me CALPEDA S.p.A. vakuutamme ettd pumppumme MXA, MXAM, MXP, MXPM, MGP, MGPM, malli ja valmistusnumero
tyyppikilvestd, ovat valmistettu 2006/42/EU, 2009/125/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU direktiivien mukaisesti ja CALPEDA ottaa
tayden vastuun siita, ettd tuotteet vastaavat néité standardeja. Komission asetus (EY) N:o 640/2009.

S EU NORM CERTIFIKAT

CALPEDA S.p.A. intygar att pumpar MXA, MXAM, MXP, MXPM, MGP, MGPM, pumptyp och serienummer, visade pa namnplaten &r
konstruerade enligt direktiv 2006/42/EC, 2009/125/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Calpeda atar sig fullt ansvar for dverensstammelse med
standard som faststéllts i dessa avtal. Kommissionens férordning nr 640/2009.

GR AHAQZH ZYM®QNIAZ

Epeig wg CALPEDA S.p.A. dnA@voue O0TL oL avTAieg pag autég MXA, MXAM, MXP, MXPM, MGP, MGPM, pe TUmo Kat aptBpo
oelpdg Kataokeung omou avaypddete otV mvakida tng avriiag, kataokeudlovtal cUupwva pe TIg odnyieg 22006/42/
EOK, 2009/125/EOK, 2014/30/EU, 2014/35/EU kat avaAapBavoupe mnpn urneubuvotnta yia cupdwvia (Cuppodpdwaon), te
TA OTAVTAPG TWV TPOodlaypaddv autwv. Kavoviopodg Ap. 640/2009 tng ETutpormgq.

TR UYGUNLUK BEYANI

Bizler CALPEDA S.p.A. firmasi olarak MXA, MXAM, MXP, MXPM, MGP, MGPM, Pompalarimizin, 2006/42/EC, 2009/125/EC,
2014/30/EU, 2014/35/EU, direktiflerine uygun olarak imal edildiklerini beyan eder ve bu standartlara uygunluguna dair tim
sorumlulug”u Ustleniriz. 640/2009 sayili Komisyon Y6netmeligi.

RU AEKNAPALMA COOTBETCTBUA

Komnanusa “Calpeda S.p.A.” 3asBnseT ¢ NOMHON OTBETCTBEHHOCTbLIO, H4TO Hacockl cepuit MXA, MXAM, MXP, MXPM, MGP,
MGPM, T1n 1 cepuitHbIi HOMEepP KOTOPbIX YKa3blBaeTCA Ha 3aBOACKON Tabnnm4ke COOTBETCTBYIOT Tpeb6oBaHUSM HOPMATUBOB
2006/42/CE, 2009/125/CE, 2014/30/EU, 2014/35/EU. TNocTaHoBneHne Komuccumn Ne 640/2009.

iz =8
HAFHTAR LR A AEARATHIERN MXA, MXAM, MXP, MXPM. MGP, MGPM, (#E#Rig LHIRE SHFTIS)HH &I

THRAERIHER B 5%:2006/42/EC,2009/125/EC,2014/30/EU,2014/35/EU.Zx /A RS & H sh AR A FH R IB AN HE.-Z RS K0
No.640/2009

Montorso Vicentino, 07.2017
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